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1. OBJETO

Contratacdo de empresa que fornecga, instale, opere, monitore e preste treinamento
operacional por 120 (cento e vinte) dias, de uma estacdo de tratamento de esgoto compacta
(pré-fabricada) a ser instalada na Delegacia de Policia Federal em Céaceres/MT.

2. JUSTIFICATIVA

A execucdo do servico em tela atendera as necessidades de estrutura fisica da Nova
Sede do DPF em Caceres/MT, situado Av. Getllio Vargas, S/N — COC — Céaceres/MT (ao
lado da sede atual) garantindo condi¢cbes minimas para destinacdo do esgoto gerado pela
Nova Delegacia de Policia Federal uma vez que ndo temos rede publica de esgotos na
regido e por ndo podermos dispensar 0 esgoto junto ao terreno pela proximidade do lencol
freatico sob pena de contaminé-lo. Portanto temos que dispensar o0 esgoto junto a rede
publica de &gua pluviais, devidamente tratado, obedecendo as normas técnicas e
legislacOes ambientais para este despejo.

3. VISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagbes do local de execucdo dos servigcos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, em visitas a serem programadas apos a publicacdo do
edital pela SR/DPF/MT, devendo o licitante informar-se para o agendamento previamente
pelo telefone (65) 3614-5641 ou (65) 9915-8196.

As visitas para vistoria serdo programadas a partir do dia Gtil seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para abertura da
sessdo publica.

Para a vistoria, o0 licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente
identificado.

A vistoria € mera faculdade do licitante, porém este assume os riscos do
dimensionamento equivocado de sua proposta e erro na avaliagdo das condigBes do
local/instalagfes caso opte por ndo realiza-la.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

Fornecimento, Instalagcdo e Treinamento de Estagdo de Tratamento que atenda a
legislacdo ambiental vigente, com capacidade para tratar os efluentes da Delegacia de
Policia Federal em Céceres/MT

Localidade: Caceres/MT
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Carga Organica = 12,96 kg DBOs/dia/pessoa;

Vazéo Média = 0,50 L/s;

Populacdo atendida = 200 habitantes

Endereco para implantacdo: Av. Getulio Vargas esquina com Rua Membeca - Ao
lado da atual sede da Policia Federal em Céaceres/MT

Area disponivel: 18m x 10m = 180m? (atras da construcéo principal — Delegacia -,
ao lado da subestagéo de energia).

Os trabalhos que deveréo ser executados pela empresa contratada sdo os seguintes:

a) Realizacdo de Sondagens (caso seja necessario) para garantir a execucdo
adequada da base que receberd a Unidade de Tratamento — Estacdo de Tratamento de
Esgotos Compacta;

b) Execucédo da Base;

c) Fornecimento das unidades, equipamentos e tubulagdes de interligagdes que
comporéo a ETE;

d) Montagem da ETE e respectivas tubulacdes de interligagdes;

e) Elaboracéo e Fornecimento do Projeto Executivo da ETE, incluindo os Projetos
Hidraulicos e complementares (Estrutural, Elétrico, Automacdo, Instrumentacdo,
Paisagistico);

f) Instalacdo dos equipamentos eletro-mecénicos, painéis elétricos e sistema de
automagéo;

g) Execucdo das unidades de desidratacdo de lodo (leitos de secagem);

h) Execucéo da tubulagdo de destinagéo final do efluente da ETE;

i) Execucéo do projeto urbanistico, incluindo cerca e portdes;

j) Fornecimento dos Manuais de Instrugdo, Treinamento e Manutengéo de todo o
sistema;

k) Treinamento da ETE pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias;

I) Treinamento de pessoal para operagdo da ETE, durante 120 (cento e vinte) dias
apds o inicio da operagéo;

m) Monitoramento do Sistema: Andlises laboratoriais e execu¢do de pogos
piezométricos para monitoramento do lencol fretico na rea de infiltracdo, se necesséario;

n) Apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do projeto
(arquitetdnico, hidraulico-sanitario, estrutural, elétrico, instrumentacdo e automacédo) e
especificacdo dos equipamentos.

A Estacdo de Tratamento de Esgoto compacta deverd ser montada e apoiado-
enterrada em base resistente e distribuida convenientemente no terreno em acordo com
definicdo dos projetos executivos a serem fornecidos pela contratada.

A Estacdo de Tratamento de Esgoto Compacta devera ser fornecida em material
que aceite a acdo de intempéries sem provocar danos ao funcionamento operacional do
sistema.



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
GTED/SR/DPF/MT

A Contratada deverd ser responsavel por atender todas as Normas e LegislacOes
ambientais, nas esferas municipal/estadual/federal, devendo ainda verificar se ha
necessidade de qualquer tipo de licenciamento ambiental. Sendo necessério, a contratada
devera providenciar todos o0s requisitos necessarios para concessdo do licenciamento, além
de arcar com os custos para sua obtengdo.

S. UNIDADES DE TRATAMENTO

Apresentaremos a seguir as unidades que deverdo integrar a ETE.

5.1 Pré-Tratamento

Unidade de chegada do esgoto bruto, constituida de uma caixa de chegada, uma
fase de gradeamentos manuais, desarenador e caixa de gordura.

A chegada do esgoto bruto sera por recalque, devendo-se prever uma caixa de
chegada. O pré-tratamento deverd ser projetado de maneira a oferecer carga hidraulica as
unidades subsequientes.

O gradeamento de sélidos inorganicos podera ser composto pela seqliéncia de uma
grade média e uma fina, ambas de limpeza manual. O espagamento entre as barras na grade
média deverd ser igual a 2,0 cm e na grade fina igual a 1,0 cm, com espessura de barras de
4,0 26,0 mm.

A desarenacdo devera ser constituida de pelo menos uma caixa de areia com drenos
para esgotamento da areia em cacambas transportadoras e dispositivo “By-Pass, para
eventuais servigos de limpeza e manutencao.

A caixa de gordura devera possuir dispositivo de raspagem da gordura flotada para
cacambas coletoras.

5.2  Unidade Equirepartidora de VVazoes

Essa unidade tera a funcdo de distribuir igualmente as vazbes para a unidade
subsequente. Prever sua execucdo elevada de maneira a oferecer carga hidraulica as
unidades seguintes.

53 Tratamento Secundario

Recebera o esgoto bruto, precedida de pré-tratamento, é responsavel pela
estabilizacdo da matéria organica.
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O sistema de tratamento podera ser anaer6bio ou aerébio. Porém, seja qual for o
sistema adotado, devera atender a eficiéncia minima exigida nesse documento. Se
dimensionado como lodo ativado — aeracdo prolongada, deverd prever dispositivo para
combate a formagdo de espuma. Os equipamentos de aeracdo deverdo, caso possivel, ser
controlados por temporizadores ou microprocessadores.

Devera ser prevista a retirada do lodo excedente através de sistema programado por
temporizadores e o controle dos gases gerados.

A empresa vencedora devera garantir que o limite maximo de ruido, medido a 5,00
m (cinco metros) da casa dos sopradores e/ou aeradores, ndo ultrapasse 60 dB.

5.4  Desidratacdo do Lodo

Deveré&o ser previstos unidades de desidratacéo de lodo - leitos de secagem de lodo
nos padrdes usuais previstos em norma especifica, para acumular e secar o lodo descartado
durante 15 dias. Outro tipo de processo de desidratacdo podera ser proposto.

55  Unidade de Desinfeccéo

Unidade dimensionada para proporcionar o tempo necessario de contato entre o
agente desinfetante e o efluente tratado, a fim de reduzir os organismos patogénicos a
niveis aceitaveis. Deverd ser previsto dispositivo de controle automatica do desinfetante no
efluente tratado.

5.6 Tratamento de Odores

A empresa deverd prever e implantar sistema para tratar os odores. Essa unidade é
obrigatéria.

5.7 Remocao de Nutrientes

A ETE devera conter tratamento para retirada de nutrientes (Nitrogénio e Fosforo).
Essas unidades deverdo ser fornecidas pela empresa contratada.

5.8  Unidade de Decantagéo

Unidade responsavel pela separagdo liquido-solido através da decantacéo, dotado
de dispositivo para saida de fundo do lodo decantado até a elevatdria de retorno, vertedores
de liquido clarificado e retentores do sobrenadante. No caso do processo de lodos ativados
essa unidade é obrigatoria.
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5.9 Elevatoria de Lodo Decantado

Unidade destinada a recalcar parte o lodo, caso necessario, do decantador
secundario ao tanque de aeracdo ou aos leitos de secagem. O sistema de recalque de
retorno de lodo devera prever uma bomba a mais como reserva técnica (na prateleira). No
caso do processo de lodos ativados essa unidade é obrigatdria.

6. EFICIENCIA DO PROCESSO

Os parametros minimos de eficiéncia, requeridos pela ETE compacta, s&o 0s
seguintes:

PARAMETROS REMOCAO

DBOs 20 > 90%

DQO > 80%

Solidos Sedimentaveis 1,0 ml/l

Coliformes Totais <1000 NMP/100 ml
Coliformes Fecais < 200 NMP/100 ml
Fosforo Total* 1,0 mg/L

Nitrogénio Total* 10,0 mg/L

* para langamento do efluente em lagos, lagunas e estuarios, conforme legislacéo
ambiental estadual.

O monitoramento do processo da Estacdo de Tratamento de Esgotos Compacta
deverd ser executado pela empresa fornecedora da unidade em laboratério conceituado.

Deverdo ser feitas analises dos pardmetros avaliados para controle de eficiéncia do
sistema, condizentes com o tipo de tratamento, conforme legislacdo ambiental. A
contratada deve também monitorar o corpo receptor dos efluentes tratados e o lengol
fredtico, no caso de infiltracdo em solo, para isso deverd executar 3 (trés) pocos
piezdmetros para monitoramento do lencol fredtico na éarea de infiltracdo no terreno de
cada Estagéo de Tratamento Compacta.

As andlises dos parametros acima descritos deverao ser realizadas semanalmente, a
partir da operagdo do treinamento até 120 (cento e vinte) dias.

1. PROJETO DA ETE COMPACTA

7.1  Memorial de Projeto
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A empresa contratada devera apresentar o projeto executivo da Estacdo de
Tratamento de Esgotos com os Memoriais Descritivos do dimensionamento hidraulico da
ETE e das especificagdes dos equipamentos. No relatorio dos projetos e nos manuais a
serem fornecidos, deverdo constar:

a) lay-out das unidades previstas e tubulacdes de interligagdes;

b) dimensionamento das unidades integrantes da ETE;

c) dimensionamento e especificacdo dos equipamentos previstos;

d) elaboracéo do fluxograma do processo;

e) perfil hidraulico da ETE;

f) plantas, cortes e detalhamentos do projeto arquitetonico da ETE, incluindo
tubulacgdes, apresentadas em desenhos formato Al, em escala conveniente;

g) elaboracdo dos memoriais de dimensionamento hidraulico, estrutural, elétrico e
de especificagbes dos equipamentos;

h) fornecimento do Manual de treinamento do sistema de tratamento;

i) fornecimento do Manual de instalagdo e manutengéo dos equipamentos.

7.2 Projetos Complementares

A empresa contratada deverd fornecer também os projetos: estrutural, paisagistico,
instrumentacdo e automagdo e respectivos memoriais descritivos, plantas, cortes,
detalhamentos e especificagcbes das unidades de tratamento e dos equipamentos, além de
planilha de quantidades.

8. EXIGENCIA TECNICA

As empresas proponentes deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica
(ACT) de Fornecimento e Instalacdo de no minimo uma Estacdo de Tratamento de
Esgoto (ETE), compacta, com vazdo média igual ou superior a 1,0 L/s, pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo. O ACT devera ser emitido em papel timbrado da
emitente, datado, assinado, com as seguintes informacdes:

Identificacdo da pessoa juridica emitente;
Nome e cargo do signatério;
Objeto contratual;
Prazo de execucdo dos servigos;
Quantitativo fornecido;
O cumprimento do prazo de entrega;
o Descricdo sucinta do processo utilizado no tratamento da ETE, com a
respectiva performance obtida no tratamento em termos de DBO, DQO, Solidos
Sedimentaveis, coliformes termotolerantes, fosforo total e nitrogénio total;
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8.1  Equipe Técnica

As empresas concorrentes deverdo apresentar equipe técnica constituida de no
minimo 01 Engenheiro Sanitarista, devidamente registrados no CREA.

8.2  Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

A empresa contratada deverd recolher ART junto ao CREA/MT, responsabilizando-
se pelo projeto, especificagBes e equipamentos e treinamento durante o periodo de 120
(cento e vinte) dias.

9. OBSERVACOES

9.1  Especificagdo dos Materiais

Todas as unidades pertencentes ao sistema de tratamento deverdo ser fornecidas em
materiais que resistam ao tempo e a umidade, caso contrario, deverdo apresentar as
especificagbes da protecdo contra corrosdo ou degradagdo, tais como: material a ser
aplicado, espessura das camadas protetoras, tipo de tratamento superficial, etc.

9.2  Servigos de Montagem

O transporte, fornecimento, instalagdo e montagem das unidades e equipamentos da
ETE, bem como, a montagem das tubulagdes de interligagdes entre as unidades de
tratamento, serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora.

9.3  Anélise dos Projetos Executivos

Antes de iniciar a implantacdo da ETE, a empresa contratada devera submeter o0s
projetos a analise e & aprovacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES/MT por
seu setor ambiental responsavel.

9.4  Projetos para Aprovagao

Os projetos e relatorios deverdo ser desenvolvidos de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT, e as regras do setor ambiental responsavel da Prefeitura Municipal de
Caceres/MT.

10. PRAZOS

Os prazos para elaboragéo dos projetos e os servigos de fornecimento das unidades,
seréo o0s seguintes:
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a. Execucdo das Sondagens (caso seja necessario) - 15 (sessenta) dias apos
assinatura do contrato (15 dias para analise);

b. Entrega do Projeto da Estacdo Compacta e Manual Operacional - 15
(quinze) dias apos assinatura do contrato;

C. Execugdo da Base de Concreto/Servigos Civis - 45 (quarenta e cinco) dias
apds assinatura do contrato (05 dias para analise);

d. Montagem da ETE - 90 (noventa) dias apds assinatura do contrato;

e. Operacédo da ETE e Treinamento - 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
do inicio da treinamento;

f. O prazo total do contrato é de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias,
incluindo o prazo de treinamento assistida (120 dias).

O contrato podera ser prorrogado caso apds a montagem da ETE, ndo se tenha
ligacOes suficientes para a treinamento da estacdo. A contratada ficara responsavel pela
treinamento, monitoramento e instrugéo aos operadores pelo periodo de 120 (cento e vinte)
dias apos o sistema possuir vazao suficiente para sua treinamento normal.

11. CUSTO ESTIMADO DA ETE COMPACTA

a. Valor estimado da presente contratacdo é de R$ 278.500,00 (duzentos e
setenta e oito mil e quinhentos reais), incluindo todos o0s projetos
executivos/documentagbes/aprovagdes, fornecimento de ETE e todas as adaptagdes
necessarias ao local de instalacéo.

b. O valor estimado acima foi obtido mediante pesquisa de mercado,
elaborado com base em orgamentos recebidos.

C. Os pregos apresentados nas propostas dos licitantes estdo vinculados ao
prazo de validade da ata de registro de pregos, salvo 0s casos previstos nas legislacdes
pertinentes;

d. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os custos de transporte, carga,
seguros, impostos, taxas, frete, embalagens, montagens e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitagéo; e

e. Os precos serdo fixos e irreajustaveis.
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12.  FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados da seguinte maneira:

a. 10% do contrato, 30 dias ap0ds a entrega do Projeto da Estacdo Compacta e
Manual Operacional,

b. 10% do contrato, 30 dias ap6s aprovacdo da execucdo das sondagens (caso
seja necessario) e base;

C. 40% do contrato, 30 dias ap6s Montagem dos Equipamentos e Entrega da
ETE compacta para inicio da treinamento, incluindo a urbanizag&o;

d. 40% do contrato, ap6s os 120 dias de treinamento - 30 dias apds
transcorrido o periodo operacional.

13.  OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

a. Efetuar a entrega dos bens e servigos em perfeitas condi¢des, no prazo e
local indicados pela Administragdo, em estrita observancia das especifica¢des do Edital e
da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal detalhada;

b. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrente do produto/servicos, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990);

C. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacéo de, a critério da
Administracdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;

d. Executar os servigos conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de
sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

e. Comunicar & Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

f. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
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g. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela acdo ou omissédo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

h. Assegurar & Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

I. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

J- Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no
6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre
a vedacdo do nepotismo no &mbito da administracéo publica federal;

k. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o Orgdo para a execucdo do servico, 0s quais devem estar
devidamente identificados por meio de cracha;

l. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Administracdo;

m. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as orientagdes da
Administracéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

n. Relatar & Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacéo dos servigos;

0. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

p. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

g. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagBes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada,
exceto nas condigdes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

r. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
GTED/SR/DPF/MT

ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do 8 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

a. Fornecer materiais compostos no todo ou em parte, por material reciclavel,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2.

b. Acondicionar os produtos em embalagens compostas se possivel por
materiais reciclaveis.

C. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

d. Fornecer aos seus empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucdo dos servicos.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

a. proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia;

b. exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
C. exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor

especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
0s apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

d. notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes
no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

e. pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, na forma do
contrato;
f. zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condiges de
habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo.
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16. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAGCAO DO OBJETO

Os bens/servigos serdo recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificagdo da
conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, apés a verificagdo da conformidade com as especificacdes
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqliente aceitacéo, que se dara até 120 (cento
e vinte) dias do recebimento provisério.

C. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

d. A Administracéo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens/servicos
em desacordo com as especificagdes técnicas exigidas.

17. MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o0 artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poderd,
sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagdo.

18. CONTROLE DA EXECUGAO DOS SERVICOS

a. A fiscalizacdo sera exercida por um representante da Administragéo, ao qual
competird dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo
daré ciéncia a Administrag&o.

b. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necesséria para o
acompanhamento e controle da execucdo do contrato.

C. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
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responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

d. O fiscal do contrato anotar4d em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

19. DISPOSICOES GERAIS

A proposta devera conter:

a. O prego unitério e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando as
quantidades constantes no Termo de Referéncia;

b. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que o compde,
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na aquisi¢éo do objeto;

C. prazo de garantia do produto; e o prazo de validade da proposta ndo inferior
a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentacao.

d. A apresentacdo da proposta implica plena aceitagdo, por parte do licitante,
das condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20.  DAS INFRAGOES E DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A disciplina das infracGes e san¢fes administrativas aplicaveis no curso da licitagéo
e da contratacdo € aquela prevista no Edital.

21. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
GTED/SR/DPF/MT

(via original assinada)

RONALDO CRUZ
Agente de Policia Federal
Primeira Classe — Matricula n° 15.105
GTED/GSR/DPF/SP

APROVACAO:
Aprovo este termo de referéncia e AUTORIZO o procedimento licitatorio conforme
legislacéo pertinente.

Cuiabd/MT 14 de agosto de 2013.

(via original assinada)

ELZIO VICENTE DA SILVA
Delegado de Policia Federal
Matricula 9.281
Superintendente Regional da SR/DPF/MT



