MINISTERIO DA JUSTICA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

RELATORIO

OBJETIVO: Atender a solicitagdo da CPL/SELOG/SR/DPF/RN no sentido de proceder a analise de
amostras entregues a SR/DPF/RN referentes ao Pregao Eletrénico n° 11/2015-SR/DPF/RN.

(Amostras dos itens 05, 08, 09, 10, 11,13 e 14 do Pregéo Eletrénico n° 11/2015-SR/DPF/RN)

ITEM 05

DESCRIGAO

CATMAT

UNID. DE
MEDIDA

REQUISIGAO
MiNIMA

REQUISIG
AO
MAXIMA

VALOR

UNITARIO

ESTIMADO
(RS)

VALOR TOTAL
ESTIMADO

(R$)

05

Sensor de Presenca de
embutir para lluminagao -
4 x 2 (uso interno),
Tensdo: 100 a 240 VCA -
50 / 60 Hz Bivolt
automatico. Acionamento
temporizado para
lampadas Fluor./ Eletr./
LED instalagao embutida
em caixa 4 x 2, para uso
interno; Regulagem de
tempo; LED indicador de
funcionamento;  Alcance
minimo de 5m frontal,
Angulo de cobertura até
110°;  Fotocélula com
regulagem; Ajuste de
sensibilidade minima e
maxima; Corpo em ABS
na cor branca; Fixagao
por parafusos. Protecdo
por fusivel.

325883

UN

10

25

R$ 39,40

R$ 985,08

Verificou-se que varias caracteristicas do sensor ofertado pelo licitante (marca

MarGirius, modelo MPE 20) ndo correspondem ao que é pedido no Termo de Referéncia (Vide

quadro abaixo), sendo que, além dos itens abaixo, ndo ha nas especificacbes da amostra indicacao

de compatibilidade com o uso de lampada LED, cujo uso esta crescente nesta SR/DPF/BN.
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TERMO DE REFERENCIA

AMOSTRA DO LICITANTE

Regulagem de tempo

Temporizacao fixa em 90 s (aproximado)

Led indicador

N&o possui LED indicador

Angulo de cobertura até 110°

Angulo de cobertura de 90° (abaixo)

Fotocélula com regulagem

nao possui fotocélula

Ajuste de sensibilidade minima e méxima | Nao possuli

Protecao por fusivel

N&ao possui

ITEM 08
= By sl GATMAT | UNID. DE | REQUISIGAO HE%%'S'Q U;?TLERF:O VQIBC;TM;%QL
¢ MEDIDA MINIMA MAXIMA ESTIMADO
(R$) (R$)

Cabo Flexivel PP
3x2,5mm2 750V Preto,
Condutores de cobre
eletrolitico ; Isolagao de
composto  termoplastico
polivinilico (PVC/D),

08 classe térmica 70°C.| 388998 | Metro 100 500 R$ 4,51 R$ 2.253,33

Cobertura de composto
termoplastico  polivinilico
(PVC/ST5), que atenda

aos requisitos da
NBR13249 e certificagao
INMETRO.

Para analisar este item, foram obtidas no mercado local e/ou no almoxarifado desta
Superintendéncia Regional amostras de cabos de 3 x 2,5 mm?, de marcas ja utilizadas anteriormente
por esta Unidade e/ou difundidas no segmento da construcao civil, para a realizacao de comparagao
das areas de cobre. Utilizou-se um paquimetro para a aferigao do diametro aproximado de todos os
cabos e em seguida foi efetuado o célculo da &rea de cobre, utilizando-se a férmula geométrica para
a area de um circulo. Abaixo, seguem foto e legendas das amostras e o quadro com o resumo dos
valores encontrados, no qual é possivel verificar que a area de cobre da amostra do cabo PP 3 x 2.5

mm? apresentado pelo licitante (Megacampos) é muito inferior a dos demais cabos analisados.
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AMOSTRAS — Cabo PP 3 X 2,5 mm?

GENERAL COPERLINE SIL Megacampos
i CABLE ;
E)IAMEI’HO 1,75 mm 1,65 mm 1,75 mm?2 1,35 mm
AREA 2,40 mm? 2,14 mm?2 2,40 mm?2 1,43 mm?2
3 s

)
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Além da secdo de cobre muito inferior aos padrdes utilizados, realizando a
comparagéo entre as especificagoes contidas no Termo de Referéncia e as que estao na etiqueta na
embalagem do cabo e no préprio cabo, foi observada divergéncia entre a tensdo maxima do cabo
informada na etiqueta da embalagem (300/500V) e a que se encontra impressa no cabo (750V). Esta

Gltima tensao. 750V, é a solicitada no Termo de Referéncia, ou seja, a especificacdo da embalagem

do produto ofertado pelo Licitante ndo atende ao solicitado em Edital.

ITEM 09

VALOR | VALOR TOTAL
UNITARIO | ESTIMADO

ESTIMADO

(RS) (R$)

REQUISIC
AO
MAXIMA

UNID. DE | REQUISIGAO

ITEM DESCRIGAO CATMAT MEDIDA MINIMA

Cabo Flexivel PP
3x1,5mm2 500V preto,
Condutores de  cobre
eletrolitico; isolagao de
composto  termopléastico
polivinilico (PVC/D),
09 classe térmica 70°C.| 388998 Metro 100 200 RS 3,33 R$ 666,67
Cobertura de composto
termoplastico  polivinilico
(PVC/ST5), que atenda
aos requisitos da
NBR13249 e certificacao
INMETRO.
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Para analisar este item, foram obtidas no mercado local e/ou no almoxarifado desta
Superintendéncia Regional amostras de cabos de 3 x 1,5 mm?, de marcas ja utilizadas anteriormente
por esta Unidade e/ou difundidas no segmento da construgao civil, para a realizagao de comparacgao
das areas de cobre. Utilizou-se um paquimetro para a aferigao do didmetro aproximado de todos os
cabos e em seguida foi efetuado o calculo da area de cobre, utilizando-se a formula geomeétrica para
a area de um circulo. Abaixo, seguem foto e legendas das amostras e o quadro com o resumo dos
valores encontrados, no qual é possivel verificar que a area de cobre da amostra do cabo PP 3 x 1.5

mm? apresentado pelo licitante (Megacampos) é compativel com a dos demais cabos analisados.

AMOSTRAS — Cabo PP 3 X 1,5 mm?
GENERAL CABLE SIL ‘Megacampos
DIAMETRO 1,25mm 1,4 mm 1,3 mm
AREA 1,23 mm?2 1,54 mm?2 1,33 mm?2

Contudo, realizando a comparagéo entre as especificagoes contidas no Termo de
Referéncia e as que estdo na etiqueta na embalagem do cabo em analise, foi observada divergéncia
entre a tensdo maxima do cabo informada na etiqueta da embalagem (300/500V) e a gue se
encontra impressa no cabo (750V). Esta ultima tensao(750V). é a solicitada no Termo de Referéncia,
ou seja, a especificacido da embalagem do produto ofertado pelo Licitante ndo atende ao solicitado

em Edital (Vide fotos).
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Itens 10 e 11

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO

ESTIMADO

(R$) (R$)

REQUISIG
AO
MAXIMA

UNID. DE | REQUISIGAO

ITEM DESCRICAO CATMAT MEDIDA MiINIMA

Cabo flexivel 2,5mm? 750
V cor Azul, condutor de
cobre eletrolitico
isolamento PVC sem
chumbo Anti-chama, que
atenda aos requisitos da
NBR5410 e certificagao
INMETRO.

10 388998 | Metro 100 300 R$ 0,84 R$ 251,79

Cabo flexivel 2,5mm? 750
V Cor preto, condutor de
cobre eletrolitico
11 isolamentoc PVC sem | 388998 | Metro 100 300 R$ 0,81 R$ 243,29
chumbo Anti-chama, que
atenda aos requisitos da
NBR5410

Para analisar estes itens, foram obtidas no mercado local e/ou no almoxarifado
desta Superintendéncia Regional amostras de cabos de 2,5 mm? de marcas ja utilizadas
anteriormente por esta Unidade e/ou difundidas no segmento da construcéo civil, para a realizagao
de comparagdo das &reas de cobre. Utilizou-se um paquimetro para a afericao do diametro
aproximado de todos os cabos e em seguida foi efetuado o calculo da area de cobre, utilizando-se a
férmula geométrica para a area de um circulo. Abaixo, seguem foto e legendas das amostras e o
quadro com o resumo dos valores encontrados, no qual é possivel verificar que a area de cobre da
amostra do cabo de 2.5 mm? apresentado pelo licitante (TOP Cabos) é muito inferior a dos demais

cabos analisados.
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AMOSTRAS — Cabo Flexivel 2,5 mm? 7
1 GENERAL CABLE SIL ~_ _TOP cabos
E_)IAMETFiO 1,65 mm 1,65 mm 1,0 mm?2
AREA 2,14 mm?2 2,14 mm?2 0,78 mm?
ltens 13 e 14
s e CATMAT | UNID- DE F‘EQALC’)'S'C REQUISICAO um;\'c:?o VéLs?TMTA%ToAL
MEDIDA |\ iivA MAXIMA ESTIMADO
(RS) (RS)

Cabo flexivel 4,0mm?2 750
V cor Azul, condutor de
cobre eletrolitico

13 isolamento PVC sem| 388998 | Metro 100 300 RS$ 12,82| R$ 3.847,00
chumbo Anti-chama, que
atenda aos requisitos da
NBR5410.
Cabo flexivel 4,0mm? 750
V cor Azul, condutor de
cobre eletrolitico

14 ©l|isclamento ((BVC <80M [ rgaggs |"Mera || 1do 300 R$0,88,00] RS 3847,00
chumbo Anti-chama, que
atenda aos requisitos da
NBR5410 e certificagao
INMETRO

7
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Para analisar estes itens, foram obtidas no mercado local e/ou no almoxarifado
desta Superintendéncia Regional amostras de cabos de 4,0 mm? de marcas ja utilizadas
anteriormente por esta Unidade e/ou difundidas no segmento da construgao civil, para a realizacao
de comparagao das areas de cobre. Utilizou-se um paquimetro para a afericao do diametro
aproximado de todos os cabos e em seguida foi efetuado o calculo da area de cobre, utilizando-se a
férmula geométrica para a area de um circulo. Abaixo, seguem foto e legendas das amostras e o
quadro com o resumo dos valores encontrados, no qual é possivel verificar que a area de cobre da
amostra do cabo de 4,0 mm? apresentado pelo licitante (TOPCabos) é muito inferior a dos demais

cabos analisados.

AMOSTRAS - Cabo Flexivel 4 mm?

] GENERAL CABLE SIL TOP cabos
DIAMETRO 2,25 mm 2,2 mm 1,25 mm
AREA 3,97 mm? 3,8 mm? 1,23 mm?2

CONCLUSAQ: Diante do exposto em cada item acima, este setor técnico da SR/DPF/RN
(NUENG/SR/DPF/RN) conclui que TODAS as amostras apresentadas pelo Licitante, qual seja,
empresa PJ Materiais de Escritorio e Construgéo Eireli — EPP, CNPJ n° 18.334.420/0001-70, NAO
atendem as especificagdes contidas no Edital do Pregéo Eletronico n° 11/2015-SR/DPF/RN.

OBSERVACAO: Além do exposto, fale frisar que as areas das secoes de cobre de todos os cabos, a
excegao do cabo de 1,5mm?, estao muito inferiores as se¢Ges das amostras utilizadas como padréo,
8

Stjoa.‘
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o que suscita dividas quanto a aferi¢ao de tais produtos ter sido submetida, de fato, ao Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, o que motiva a sugestao doravante
apresentada por este Nicleo de Engenharia, de comunicagao do fato detectado na presente andlise
ao Instituto supracitado, para ciéncia e averiguagao das condicoes técnicas de comercializagao dos
itens em andlise. Frisa-se, ainda, que, conforme exposicao contida no ITEM 09 acima (Cabo flexivel
de 3x1,5mm?), a tensdo informada na embalagem diverge da inscrita no cabo correspondente, o que
merece ciéncia também por parte do INMETRO e/ou outra instituicao/instancia julgada indicada pelo
senhor Pregoeiro do certame em apreco.

Natal, 04/03/2016
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ABIO MATHIAS FELICIO DA SILV

Escrivao de Policia Federal

NUENG/SELOG/SR/DPF/RN
CLASSE ESPECIAL- Mat. n° 10361
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SERGEY SNASGIM LIMA
CED-APOIO (PSA-INFRAERO)

NUENG/SELOG/SR/DPF/RN
Mat. n® 79947650
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