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TERMO DE REFERENCIA
(PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA)

PREGAO N° 09/2019
(Processo Administrativo n.°08220.002755/2019-84)

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de prestacdo de servico continuado de manutengdo predial preventiva e corretiva, nos
sistemas, equipamentos ¢ instalagdes prediais (instalagdes civis, hidraulicas, elétricas, mecanicas etc.),
com fornecimento de material, pertencentes a Superintendéncia Regional da Policia Federal no Acre e
unidades descentralizadas, conforme condigcdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:
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ACEITAVEL
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) Com Dedicac¢do de Mao de | Posto 01 R$ 6.704,97 | RS 80.459,64
Obra Exclusiva
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3 Com Dedicacao de Maode | Posto 01 RS 7.814,39 R$ 93.772,68
Obra Exclusiva
o | mewicista - Com Dedica6do | posto |01 R$7.114,10 | RS 85.369,20
Auxiliar de Manutencio de
5 Predial - Com Dedicacio de | Posto 01 RS 5.092,51 R$ 61.110,12
Mao de Obra Exclusiva
Pecas e Materiais -
6 | (I;ngzgm Més 12 RS 18.744,85 | R$ 224.938,20
OBJETO DE LANCE)
VALOR
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IVIRAJIL) A

ANUAL

DAD

DIA S meses)
DIARIAS aos prestadores
7 de servico (NAO SERA Diaria 180 R$ 3.330,75 | R$ 39.969,00
OBJETO DE LANCE)
RS
Valor total 53.001,57 R$636.018,84
Valor Global Mensal R$ 53.001,57
Valor Global (contrato de 12 meses) RS 636.018,84

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de manutengdo predial preventiva e
corretiva, para prestagdo de servigos continuos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes prediais
(instalagdes civis, elétricas, hidraulicas, mecanicas etc.), pertencentes a Superintendéncia Regional da
Policia Federal no Acre e Descentralizadas

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. O Item 06 da tabela acima "PECAS E MATERIAIS", NAO ser4 objeto de lance, os valores
estimados deverdao permanecer INALTERADOS. Pois trata-se do valor estimado das pecas e
materiais, por ndo se poder prever quais seriam os valores exatos, vez que tais despesas ocorrerao
apenas se houver necessidade de reposicao. Para se chegar ao valor foi estimado uma média de gastos
ocorridos com materiais, no decorrer dos ultimos 12 (doze) meses do contrato em vigor, comprovado a
partir de relatdrios e notas fiscais do contrato atual, com margem de aumento em virtude das instalagdes
ndo estarem mais nos seus primeiros anos de uso. Assim, o valor para este item a ser langado no sistema
devera ser igual (repetido) ao valor de referéncia.

1.5. O Item 07 da tabela acima ‘DIARIAS”, NAO sera objeto de lance, os valores estimados
deverdao permanecer INALTERADOS, tendo em vista a sua natureza compensatoria € que sua previsao
na licitagao objetiva a composicdo do saldo de contrato e emissao de empenho. Assim, o valor para este
item a ser lancado no sistema devera ser igual (repetido) ao valor de referéncia, conforme memorial
de calculo constante no item 7.1.9.15 deste Termo de Referéncia.

1.5.1. As quantidades e valores previstos para Didrias sio meramente estimativos.

1.6. Os prestadores de servicos ndo serdo submetidos a atividades de natureza estritamente policial que
caracterize risco a sua integridade.

1.7. O prédio da sede da Superintendéncia de Policia Federal em Rio Branco/AC e suas unidades nesta
capital possuem laudo de periculosidade, devendo, portanto, o salario base da categoria ser acrescido de
30% (trinta por cento) para calculo da remuneragao.

1.8. Os custos dos postos foram formulados, em atengdo aos principios da isonomia e eficiéncia, com
remuneragdo minima. A medida visa diminuir o grau de incerteza das empresas na composi¢ao de seus
custos e, principalmente, na seguranca da disponibilidade de mao-de-obra qualificada disposta a
trabalhar por aquela remuneragao nesta Admmistracao (TCU Acordao 189/2011 Plenario).

1.9. Os valores foram devidamente fundamentados com base na Convengdo Coletiva de Trabalho
SINDUSCONAC - AC000004/2019, pesquisa com fornecedor e planilha da Administragao.

1.10. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global.

1.11. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

2.2. Considerando o historico analisado e a demanda anteriormente construida, verifica-se a necessidade
de manutengdo de equipe técnica nesta SR/PF/AC para os servicos de manutencdo predial com
fornecimento de pegas.

2.3. A dnamica da Superintendéncia de Policia Federal no Estado do Acre — SR/PF/AC, a grande



demanda de servicos, ¢ a dimensdo de sua area construida, aproximadamente 11.686 n?, indicaram
como melhor solugdo uma equipe permanente (mao de obra com dedicacdo exclusiva) de 04 (quatro)
mtegrantes, mais 01 (um) Supervisor (sem dedicacdo de mio de obra exlusiva), conforme ANEXO III
deste Termo de Referéncia.

2.3.1. Nesse contexto, a contratacdo visa equipe fixa permanente (mdo de obra com dedicagdo
exclusiva) de manutengdo, composta por, 01 (um) Técnico de Edificacdes, 01 (um) Mecanico de
Refrigeracao, 01 (um) Eletricista ¢ 01 (um) Auxiliar de Manutengao Predial e 01 (um) Supervisor
Técnico (sem dedicagdo de mdo de obra exclusiva) por Homem /Hora (Engenheiro Civil,
Mecanico, Eletricista e/ou outros de nivel superior e/ou técnico especializado necessario para o
cumprimento do contrato) a serem mantidas pela empresa contratada.

2.4. As presentes especificagdes visam orientar ¢ definir condigdes de contratacdo de empresa
prestadora de servicos de manutengdo predial preventiva e corretiva, em instalagdes elétricas de média e
baixa tensdo, hidrossanitarias, pequenos servicos de marcenaria € carpimtaria, reparos em alvenaria,
cabeamento, condicionadores de ar split € de parede, em sistema de ar condicionado central e demais
equipamentos, com fornecimento de equipamentos e materiais, ferramentas e seus respectivos insumos
necessarios para a execugao dos servigos.

2.5. Especificamente quanto o agrupamento da solugdo, os parametros informados no Estudo Preliminar
apontam que o grupamento promovera a celeridade, a necesséria pronta execucao do objeto e dirimira
quaisquer duvidas de responsabilizacdo de eventuais danos resultantes de servicos mal executados ou
pecas com defeito.

2.4.1. O Supervisor Técnico (sem dedicagdo de mao de obra exlusiva) por Homem / Hora, foi
colacionado ao Grupo 01 por se tratar de servigos técnicos, nos quais sao requeridos a figura de
um engenheiro, exercendo uma fungdo de hierarquia sobre os demais colaboradores, que além de
realizar um acompanhamento dos servicos, impord a Contratada inconteste responsabilidade
técnica e juridica sobre todos os servicos prestados. em um eventual caso de sinistro nas
instalacdes.

2.4.2. Foi utilizado a contratagdo do Supervisor por homem / hora, sobretudo pelo principio da
economicidade, visto que a execucdo diaria dos servicos sdo exercidas pelos técnicos
operacionais, cabendo ao Supervisor Técnico apenas a supervisao dos servigos. Observando que
caso fosse contratado um posto fixo, com dedicagdo de mio de obra exclusiva para a fungdo aqui
debatida, o mesmo ficaria com muito tempo 0cioso, o que traria prejuizo ao erario publico.

2.6. Nesse sentido, a andlise técnica apontou que, uma vez que os servicos a serem executados de
manutencdo predial, com especial destaque a manutencdo preventiva e corretiva civil e de ar
condicionado, estdo todos diretamente conectados - tanto em rede logica, elétrica, hidraulica e outros, o
agrupamento visa primeiramente possibilitar a realizagdo dos servicos de modo integral. Neste sentido ¢
mister destacar que contratagdes em separado por vezes produz problemas de energia e hidraulica
significativos na sede.

2.7. O item 07 da tabela (DIARIAS) foi agrupado, em virtude de so haver possibilidade da mesma
empresa vencedora do Grupo 1, que serd contratante dos empregados, prestar o pagamento das diarias
a0s Mesmos.

2.7.1. Nas atividades citadas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia, pode ser
necessario que os prestadores do servico desloquem-se para as unidades descentralizadas
pertencentes a esta SR/PF/AC, a Delegacia de Policia Federal em Epitaciolandia e a Delegacia de
Policia Federal em Cruzeiro do Sul, para servigos de manutengao predial preventiva e corretiva,
nos sistemas, equipamentos ¢ instalacdes prediais (instalagdes civis, elétricas e mecanicas), ja
existentes ou que venham a ser instalados, podendo variar o nimero de dias necessarios,
ocasionando, portanto, despesas com hospedagem e alimentacao entre outras, de tal forma que se
justifica a inclusdo no presente procedimento licitatorio de pagamento de DIARIAS a titulo
indenizatorio aos prestadores de servigo.

2.7.2. A estimativa anual se justifica pelo historico de atividades anteriores, a Administragao
realizou pesquisa, juntando ao processo, planilha com valores relativos a gastos, justificados com a
apresentacdo das Notas Fiscais colacionadas aos autos.

2.7.3. A mcidéncia de didrias sera elemento integrante do valor do Global do Grupo de forma igual



a que administragdo apresentou em sua tabela, no entanto, a licitante devera apresentar proposta
separada da planilha de composicdo dos custos do empregado, prevendo o valor correspondente
a diaria e os impostos incidentes, de acordo com seu regime de tributagao.

2.7.4. O Valor das diarias terd como base o valor da didria dos servidores do Departamento de
Policia Federal, que as diligéncia sdo normalmente em rio do interior do estado, ficando definido o
valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais). Este valor se justifica no fato de ser o mesmo
utilizado para todos os servidores do Departamento, tanto policiais quanto administrativos.

2.8. Ainda, a concentracio em uma Unica empresa com expertise ocasiona uma série de vantagens
operacionais, entre elas, condicoes de gerir a compra de ferramental e servigos correlatos, obtendo
custos operacionais mais vantajosos € que nao poderiam ser suportados pelas Contratante sem riscos de
perder a qualidade e tempestividade na prestagdo dos servigos. Nesse sentido, a Corte de Contas -
Decisdao TCU n° 393/1994 — Plenario e Acordao TCU n° 808/2003 — Plenario.

2.9. Assim, conclui-se pela necessidade da equipe fixa, bem como no agrupamento da solugdo. A
contratacdo dos servicos de modo separado mviabilizaria a execu¢cdo do contrato, haja vista os reflexos e
conexdo das estruturas civil, elétrica, de ar condicionado, de dados e outros. O agrupamento torna-se
necessario tanto pelo lado técnico dos servigos, quanto pelo aspecto técnico operacional da empresa,
envolvendo ndao apenas questdoes de celeridade na execucao dos servigos, mas ainda responsabilidades
sobre as alteracdes estruturais eventualmente necessarias.

2.10. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solucdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Prelimmares, abrange a
prestagdo do servico de Manutengdo Predial Preventiva e Corretiva, conforme abaixo:

|ITEM |DESCRIQAO/ESPECIFICAC}AO

Equipe Fixa Supervisao Técnica (Engenheiro Civil, Mecanico e

1 Eletricista e/ou outros de nivel superior e/ou técnico especializado
necessario para o cumprimento do contrato) — Sem Dedicagao de Mao
de Obra Exclusiva — ANEXO Il

o |[Equipe Fixa Técnico de Edificagdes — Com Dedicagao de Mao de
Obra Exclusiva — ANEXO Il

3 |[Equipe Fixa Mecanico de Refrigeragcédo - Com Dedicacédo de Mao de
Obra Exclusiva — ANEXO Il

4 |[Equipe Fixa Eletricista - Com Dedicag¢ao de Mao de Obra Exclusiva —
ANEXO Il

5 |[Equipe Fixa Auxiliar de Manutengao Predial - Com Dedicagao de Mao
de Obra Exclusiva — ANEXO Il

|6 |Pecas e Materiais - ANEXO IV — PECAS E MATERIAIS




|7 |D IARIAS aos prestadores de servico

3.2. O objetivo da contratagao €:

3.2.1. A Manutencdo de edificacdes que, segundo a NBR 5674:1999, visa preservar e/ou
recuperar as condicdes ambientais adequadas ao uso previsto para as edificagdes, mcluindo todos
os servicos realizados para prevenir ou corrigit a perda de desempenho decorrente da
deterioragdo dos seus componentes, ou de atualizagcdes nas necessidades dos seus usuarios.

3.2.2. Eficientizagdo Energética - Coordenacao de atividades de apoio integradas as rotinas de
manutencdo através de medidas técnicas e administrativas especificas voltados a redugdo do
consumo energético (dgua e energia) dos sistemas e mstalagdes, integrados com a manutengao
preventiva/corretiva, cuja implementagdo acarretard reducdo do consumo de 4gua e eletricidade
com base no Decreto 7746/12, que regulamentou o artigo 3, “caput”, da Lei 8.666/93 ¢
estabelece critérios e praticas sustentaveis.

3.2.3. Disponibilizacdo de forma histdrica, evolugdo més a més e anual, dos dados de manutencao,
eficiéncia energética e indicadores chaves de desempenho dos sistemas e da edificagdo como um
todo, incluindo novas instalagdes, através dos relatdérios mensais de manutengdo, relatérios
complementares de atividades, pareceres, laudos técnicos, avaliacdes, estudos de viabilidade
técnica e econdmica e quaisquer outros documentos que se fizerem necessarios ao cumprimento
do objeto.

3.2.4. Manutencgao dos sistemas conforme ANEXO I e II deste Termo de Referéncia.

32.5. O Item 06 da tabela acima, NAO ¢ objeto de lance, os valores estimados
deverdao permanecer INALTERADOS. Pois trata-se do valor estimado das pecas e materiais, por
ndo se poder prever quais seriam os valores exatos, vez que tais despesas ocorrerdo apenas se
houver necessidade de reposicdo. Para se chegar ao valor foi estimado uma média de gastos
ocorridos com materiais, no decorrer dos tultimos 12 (doze) meses do contrato em vigor,
comprovado a partir de relatdrios e notas fiscais do contrato atual, com margem de aumento em
virtude das instalagdes ndo estarem mais nos seus primeiros anos de uso.

3.2.6. O item 07 da tabela “DIARIAS”, NAO E OBJETO DE DISPUTA no certame tendo em
vista a sua natureza compensatoria e que sua previsao na licitacdo objetiva a composicao do saldo
de contrato e emissao de empenho. Assim, o valor para este item a ser langado no sistema devera
ser igual (repetido) ao valor de referéncia, conforme memorial de célculo constante no item
7.1.9.15 deste Termo de Referéncia.

3.3. Foi realizada ampla pesquisa de precos para determinagdao do valor de referéncia da licitacdo. O
preenchimento das planilhas analiticas de precos foi realizado de acordo com as orientagdes do MPOG,
a fim de atender ao disposto no art. 2, inciso IV da Instrucdo Normativa n® 3, de 20 de abril de 2017, tal
valor foi obtido a partir de 03 (trés) cotagdes de preco com empresas que trabalham com este tipo de
contratacdo, sendo utilizados os 3 (trés) or¢amentos (documento SEI n° 12772240, 12772278 ¢
12772343), para compor o valor de referéncia indicado na tabela do Item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

3.3.1. Além disso, os valores estimados com msumos, tais como, uniformes e EPIs, foram
determinados com base também em pesquisa ao Painel de Pregos, que encontra-se no site
Compras Governamentais.

3.4. Ainda no preenchimento das planihas pela Administragdo, os percentuais de Despesas
Administrativas ¢ Lucro foram estimados com base na média obtida dos or¢amentos enviados pelas
empresas que atuam na prestacao de servigos referente a este objeto. Demonstrando também o interesse
e viabilidade de execucao do contrato com o tipo solucao planejado para esta SR/PF/AC.

3.5. Os tributos municipais foram estimados de acordo com a legislagcao vigente do municipio beneficidrio
da prestagdo dos servicos; a retencdo da previdéncia social, conforme estabelecido na Instrucao
Normativa RFB n° 971/2009.

3.6. Para determinagdo dos valores estimados das pecas e materiais, como ndo se pode prever quais
seriam os valores exatos, vez que tais despesas ocorrerao apenas se houver necessidade de reposicao,



foi realizado uma média de gastos ocorridos com materiais, no decorrer dos ultimos 12 (doze) meses do
contrato em vigor (documento Sein® 12150372), comprovado a partir de relatorios e notas fiscais do
contrato atual (documento Sein°® 122221598).

3.7. De forma complementar, foram também utilizadas como fontes de pesquisas as planilhas SCO,
ORSE, IOPES e TCPO-PINL

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum, com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicacdo exclusiva
para os postos de Técnico de Edificagdes, Mecanico de Refrigeracdo, Eletricista e Auxilar de
Manutengdo Predial, a ser contratado mediante licitagao, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.1.1 A Contratacdo de Supervisor Técnico (Engenheiro Civil, Mecénico, Eletricista e/ou outros
de nivel superior e/o técnico especializado necessario para o cumprimento do contrato) se dara
sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constitundo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o segumte:

5.1.1. Prova de reconhecimento junto ao CREA e/ou no CAU dos profissionais que compdem o
quadro de responsaveis técnicos da empresa. com no minimo um responsavel técnico engenheiro
civil ou arquiteto e um responsavel técnico engenheiro eletricista;

5.1.1.1. Os responsaveis técnicos pertencentes ao quadro da empresa deverdo
obrigatoriamente atuar como responsaveis técnicos dos servigos.

5.1.2. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: comprovagao do licitante possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade profissional competente CREA ou CAU, detentor
de ART - Atestado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade
Técnica, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

5.1.3. Certiddo de Acervo Técnico dos profissionais a serem indicados pela LICITANTE
VENCEDORA como responséveis técnicos pela execucdo dos servigos, objeto deste Termo de
Referéncia, devidamente emitida pelo CREA, constando execug¢do de servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto da licitagdo, (art. 30 § 1° inciso I lei 8666/93).

5.1.3.1. Entende-se, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista
para entrega da proposta: o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.4. Apresentacao de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com periodo ndo inferior a 3 (trés) anos (conforme item
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017), registrado no CREA/CAU, que
comprove ter a empresa executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao ora
licitado, para fins comerciais ou de servigos, sem qualquer informacao que a desabone e com os
seguintes parametros:



5.1.4.1. MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA: em prédios de
area igual ou superior a 2.000,00 n?.

5.1.4.1.1. Serd aceito o somatdrio de atestados para cumprir esta exigéncia, desde
que a soma dos atestados contemple a manutengao predial civil de pelo menos 2.000
nw;

5.1.5. Apresentacao de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove ter o responsavel técnico da empresa
executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao ora licitado, para fins comerciais ou
de servigos, com 0s seguintes parametros:

5.1.5.1. MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com no minimo

04 postos permanentes, conforme exigido na alinea ¢2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

5.1.5.2. Para a comprovag¢do do nimero minimo de postos exigido, sera aceito o somatorio
de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servigos de terceirizagao
compativeis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

5.1.6. Demonstragdo de vinculo do profissional de que tratam os itens 5.1.2 e 5.1.3 acima
mediante:

5.1.6.1. Carteira de trabalho (CTPS), comprovando o vinculo empregaticio do profissional
com a empresa licitante na data da licitagdo;

5.1.6.2. Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta
Comercial, no caso de ser sdcio proprietario da empresa licitante; ou

5.1.6.3. Contrato de prestacao de servigos firmado com a empresa licitante ou declaragao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora do
certame.

5.1.7. Por se tratar de servico de carater continuado, o contrato devera ter iicialmente
vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente até o limite de 60
meses, conforme Art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993.

5.2. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servigo, dentro
da Classificacao Brasileira de Ocupagoes (CBO), caso haja disponibiliza¢do de mdo de obra
em regime de dedica¢do exclusiva, é o seguinte:

5.2.1. Conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia.

5.3. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestagao do servigo.

5.4. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (68) 3212-1200 /3212-1387.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o
dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, desde que o licitante traga sua propria midia para
que os dados nelas sejam gravados, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.



6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1. A execugdo dos servicos devera ser iiciada em até 05 dias uteis a contar da data da
assinatura do contrato, na forma que segue:

7.1.1.1. Apresentagdo dos Responséaveis Técnicos e Equipe fixa ao Fiscalizacdo e ao
SELOG/SR/PF/AC;

7.1.1.2. Apresentagdo de ARTs ou RRTs dos Responsaveis Técnicos a Fiscalizagao;
7.1.1.3. Apresentacdo da capacitagdo técnica da Equipe Residente a Fiscalizacao;

7.1.1.4. Apresentacdo do ferramental minimo conforme Anexo V deste Termo de
Referéncia a Fiscalizagao;

7.1.1.5. Apresentacdo do Plano de Manutencdo conforme Anexo I para apreciacao da
Fiscalizacao;

7.1.1.6. Posse da Empresa Contratada do local de assentamento da Equipe Residente e
guarda de Ferramental Minimo.

7.1.1.7. Plano de Inicio dos Trabalhos.

7.1.2. MANUTENCAO PREDIAL: conjunto de servigos que tem por objetivo a manutengio
preventiva e corretiva das instalagdes elétricas, estruturas de redes logicas e telefonicas, nobreaks,
mstalagdes e equipamentos de vigildncia com monitoramento eletronico, em Sistema de ar
condicionado central e demais equipamentos, instalacdes hidrossanitarias e pluviais, instalacdes de
prevengdo contra descargas elétricas, cabeamento estruturado, manutencdo preventiva de
subestacdo transformadora e instalacdes elétricas, manutengdo preventiva e corretiva das
mstalagdes civis, inclundo atividades intrinsecamente ligadas aos prédios, tais como: servigos de
pedreiro, marcenaria, pintura, esquadrias em geral, divisérias com montagem ¢ desmontagem,
revestimentos de piso e parede, forros, vidrarias, estruturas, grades, portdes de acesso e muros,
reparos € consertos em moveis € cadeiras € de aparelhos de ar condicionado, conforme descrito
nos ANEXOS pertencentes a este Termo de Referéncia.

7.1.3. TERMO DE REFERENCIA ¢ a descricio detalhada do objeto a ser contratado, dos
servigos a serem executados, de sua frequéncia e periodicidade, das caracteristicas do pessoal,
dos materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, dos procedimentos a serem
seguidos, dos cuidados, deveres, disciplina, da gestio da qualidade, das informagdes a serem
prestadas e dos controles a serem adotados.

7.1.4. PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS ¢ o documento a ser
apresentado pelas proponentes, contendo o detalhamento dos custos que compdem os precos de
sua proposta.

7.1.5. SALARIO NORMATIVO ¢é o salirio estabelecido para determinadas categorias
profissionais, pertinentes a execucao do contrato, por acordo, conveng@o ou dissidio coletivo de
trabalho.

7.1.6. INSUMOS sao os custos decorrentes de materiais € equipamentos efetivamente utilizados
na prestagdo dos servicos, bem como de beneficios oferecidos aos empregados (tais como vale-
transporte, alimentagdo, seguros de vida e saude, etc.). Somente serd admitida a mclusdo destes
beneficios na composicao dos custos quando efetivamente oferecidos aos empregados.

7.1.7. EQUIPE FIXA ¢ aquela formada pelos profissionais pertencentes ao quadro fixo da
Contratada, lotados na Superintendéncia de Policia Federal no Estado do Acre - SR/PF/AC
(sediada na Rodovia 364, n°. 3501, Portal da Amazonia, Rio Branco — ACRE, CEP 69.900-
090), incluindo suas unidades descentralizadas a Delegacia de Policia Federal de Epitaciolandia e a
Delegacia de Policia Federal de Cruzeiro do Sul, estas através de indenizag@o por didrias para os
profissionais  pertencentes a equipe fixa, de acordo com a necessidade da



Administra¢ao, cumprindo jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas por semana para a
Equipe Fixa Permanente ¢ de 40 (quarenta) horas por més para a Supervisdo Técnica
(homem/hora).

7.1.7.1. PREVISAO DE DIARIAS o Licitante devera incluir em sua proposta a previsio
de diarias, repetindo expressamente os valores previstos no item 07 da tabela do item 01
deste Termo de Referéncia.

7.1.7.2. Nao havera pagamentos de Horas Extras podendo, no entanto, a depender das
peculiaridades dos trabalhos € mediante justificativa/autorizagdo, servigos fora do horario
estipulado poderao ser realizadas e compensadas conforme a CLT vigente.

7.1.8. PREVISAO DE DIARIAS o Licitante deveré incluir em sua proposta a previsio de diarias,
repetindo expressamente os valores previstos no item 07 da tabela do item 01 deste Termo de
Referéncia.

7.1.8.1. A quantidade de didrias utilizadas para cada empregado pode variar, respeitando o
limite maximo mensal de 15 (quinze) Diarias. Salienta-se que a nova CLT prevé que “As
importancias, ainda que habituais, pagas a titulo de ajuda de custo, auxilio-alimentagao,
vedado seu pagamento em dinheiro, diarias para viagem, prémios ¢ abonos nao mntegram a
remunera¢do do empregado, ndo se incorporam ao contrato de trabalho e ndo constituem
base de incidéncia de qualquer encargo trabalhista e previdenciario™.

7.1.8.2. O Valor das didrias terd como base o valor da diaria dos servidores do
Departamento de Policia Federal, ficando definido o valor de R$ 177,00 (cento ¢ setenta e
sete reais) a ser repassado ao prestador de servico, no entanto, no valor proposto pela
empresa deverd englobar os tributos e encargos referente a esta prestacao, conforme regime
de tributacdo da empresa, ja que havera incidéncia em nota fiscal, conforme constante no
item 7.1.9.15 deste Termo de Referéncia.

7.1.8.3. No memorial de calculo das didrias ndo serd previsto LDI, Lucro e outras
Despesas operacionais, em virtude da natureza indenizatoria do pagamento, considerando
ainda a eventualidade de sua ocorréncia. A administracao buscou prever todos os eventuais
gastos que a licitante terd com este pagamento, inserindo todos os impostos incidentes em
nota fiscal, portanto, a licitante devera considerar tal compromisso ao informar em sua
planilha de custos e formagao de pregos do empregado os custos de sua prestacao.

7.1.9. Nos trabalhos realizados fora do posto de fixacdo original da Equipe Fixa Permanente,
conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA pagard ao funcionario
diarias como forma de compensacdo por despesas de alimentagdo, hospedagem, locomogao,
entre outras inerentes a estada fora de sua residéncia original nas seguintes condigdes:

7.1.9.1. E determinado o limite maximo de 15 (quinze) didrias por més, podendo variar a
quantidade para cada empregado, respeitando o limite maximo mensal;

7.1.9.2. Sera devida uma diaria de viagem para cada dia de deslocamento que implique
pernoite;

7.1.9.3. Na hipotese de deslocamento para localidade fora da regido de fixagdo do posto
do funciondrio que ndo resulte em pernoite, serd devido o pagamento de 'z (meia) diaria;
7.1.9.4. Na hipotese de deslocamento superior a 1 (um) dia de viagem, aplica-se para o dia
de retorno as condigdes do subitem anterior;

7.1.9.5. A realizagdo de trabalhos que impliquem deslocamento dos funciondrios a regioes
fora de seu posto de fixacdo (conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia) e o
consequente pagamento das diarias correspondentes, somente poderdo ocorrer com a
comprovada necessidade, aprovagao e planejamento prévio da CONTRATANTE;

7.1.9.6. Em caso de viagens programadas e informadas a CONTRATADA com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis, o pagamento das diarias de viagem devera ser
efetuado ao empregado até o dia anterior ao do deslocamento;

7.1.9.7. Caso a CONTRATADA ndo seja informada no prazo descrito na alinea anterior, o
pagamento das respectivas diarias de viagem devera ocorrer em até 48h (quarenta e oito
horas) apds a comunicagdo de ocorréncia de viagem efetuada pela fiscalizagao;

7.1.9.8. Na hipdtese de cancelamento de viagem anteriormente programada e comunicada,
cabe 3 CONTRATANTE mnformar a CONTRATADA, com a maior brevidade possivel,



para que, se for o caso, o empregado restitua a empresa as didrias recebidas
antecipadamente;

7.1.9. 7.1.9.9. Os valores pagos a titulo de didrias de viagem somente serdo pagos pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, juntamente com a fatura mensal de prestacdo dos
servicos, no entanto, especificado de forma destacada separadamente do total da
remuneragdo ou por meio de apresentagcdo de nota fiscal especifica. Em ambas as formas,
mediante relatdrio e comprovacao dos valores efetivamente pagos, atestados pelo fiscal do
contrato formalmente designado pela CONTRATANTE;

7.1.9.10. A empresa devera apresentar sua proposta, contendo o valor mensal
correspondente a 15 (quinze) didrias de viagem mensais ¢ 180 (cento e oitenta) didrias de
viagem anuais, ndo sendo admitidos valores inexequiveis, devendo prever o valor minimo de
R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) a ser repassado ao prestador de servigo,
contemplando também os impostos e tributos incidentes sobre a nota fiscal, de acordo com
seu regime de tributacao.

7.1.9.11. Esse valor ndo serd objeto de majoracdo ou repactuacdo em eventual
prorrogacdo do contrato, exceto se houver alteragdo nos valores constantes do anexo I do
Decreto n 6.907, de 21 de Julho de 20009.

7.1.9.12. O reembolso de despesas através do pagamento de diarias ndo integram a
remuneragdo do empregado, nos termos do § 2° do art.457 da CLT.

7.1.9.13. O simples ressarcimento com valor despendidos com didrias traria prejuizos a
Contratada, na medida em que a mesma incorre em custos com tributos e despesas
administrativas quando presta um servico € emite Nota Fiscal. Dessa forma, sobre o valor
pago a titulo de Diarias, incidirdo os encargos e tributos devidos, levando-se em
considera¢do o enquadramento fiscal da Contratada e os custos operacionais deverdo ser
considerados quando da porcentagem cobrada pela empresa na planilha de custos e
formagdo de precos do posto do empregado.

7.1.9.14. No memorial de célculo das didrias ndo serd previsto LDI, Lucro e outras
Despesas operacionais, em virtude da natureza indenizatoria do pagamento, considerando
ainda a eventualidade de sua ocorréncia. A administracao buscou prever todos os eventuais
gastos que a licitante terd com este pagamento, mserindo todos os impostos incidentes em
nota fiscal, portanto, a licitante deverd considerar tal compromisso ao informar em sua
planilha de custos e formagao de pregos do empregado os custos de sua prestagao.
7.1.9.15. Para o encaminhamento da proposta para o item 07 “Didrias”, a licitante devera
lancar exclusivamente os encargos e tributos incidentes de acordo com o enquadramento
fiscal da licitante, além do valor ja estabelecido para a didria, ndo sendo autorizada a
incidéncia de nenhuma outra cobranga, de acordo com a planilha a seguir:

MEMORIAL DE CALCULO - DIARIAS

ITENS DESPESAS
VALOR BASE R$ 177,00
TRIBUTOS (ISS 5%, COFINS 3% e PIS 0,65% = 8,65%) R$ 15,3105

TRIBUTOS Outros (INSS 11%, IRPJ 4,80% e¢ CSLL 1% = 16,8%) | R$ 29,736
VALOR TOTAL MAXIMO RS 222,05
INCIDENCIA DAS DIARIAS NA CONTRATACAO

< QUANTIDADE QUANTIDADE | VALOR VALOR VALOR TOTAL
%&& i0 MAXIMA MAXIMA PARA UN}TARIO DA |MENSALDAS |ANUALDA

MENSAL 12 MESES DIARIA DIARIAS DIARIAS

DIARIASaos |4 180 RS 222,05 RS 3.330,75 RS 39.969,00
prestadores de servigo

7.1.10. ADMINISTRACAO ¢ a Unidade Gestora responsavel pela contratacdo dos servicos,



neste caso a SR/PF/AC.

7.1.11. PREPOSTO ¢ o representante da Contratada, aceito pela Administragdo, para
representa-la na execugdo do contrato, ndo se admitindo que seja designado para tal um dos
mtegrantes da Equipe Residente.

7.1.12. INSTALACOES E SISTEMAS ¢ o conjunto de equipamentos, elementos ou materiais
ligados fisicamente ou ndo, os quais, através do desempenho de suas fungdes individuais,
contribuem para uma mesma fungao.

7.1.13. EQUIPAMENTOS ¢ o conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar
determinada fungao.

7.1.14. RELATORIO MENSAL DE MANUTENCAO ¢ o instrumento de apresentacio dos
servigos de manutengdo corretiva desenvolvido pela Contratada. Devera conter folhas de testes e
relatérios, conforme modelo previamente aprovado pela Contratante, discrimmnando nome e fungao
dos funcionarios, servicos executados, local dos servigos, data, tempos, métodos utilizados,
ferramental e instrumental utilizado, relacdo de pendéncias, relatério de algum sinistro se por
ventura houver, visto do executante ¢ da Fiscalizagao.

7.1.15. NORMAS TECNICAS ¢ a designagio genérica do conjunto de métodos, especificagdes,
padronizagdes ¢ terminologias técnicas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT para a execucao dos servicos de manutencdo e operagao dos sistemas e dos
equipamentos.

7.1.15.1. Dentre as normas destacam-se, ndo se limitando, as:

7.1.15.1.1. NBR 13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar e
ventilagdo — Manuteng@o programada — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
7.1.15.1.2. NBR 10085 - Medicao de temperatura em condicionamento de ar —
Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

7.1.15.1.3. NBR 14679 — Sistemas de condicionamento de ar ¢ ventilacdo —
Execucao de servigos de higienizagdo — Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
7.1.15.1.4. NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdao — Associagao
Brasileira de Normas Técnicas;

7.1.15.1.5. NBR 10719 — Apresentagdo de relatorios técnico-cientificos —
Associa¢ao Brasileira de NormasTécnicas;

7.1.15.1.6. NR 18 — Condi¢cdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo - Ministério do Trabalho e Emprego;

7.1.15.1.7. NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade do
Trabalho e Emprego

7.1.15.2. NR 35- Trabalho em Altura

7.1.15.3. As disposicdes legais da Unido e do Governo do Acre;

7.1.15.4. Os regulamentos das concessionarias;

7.1.15.5. As prescri¢des e recomendacoes dos fabricantes;

7.1.15.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7.1.15.7. As praticas SEDAP;

7.1.15.8. Resolucao n° 425/98 do CONFEA;

7.1.15.9. IN/SLTI n° 01, de 19/01/2010;

7.1.15.10. Portaria 3.523, do Mmistério da Satude, de 28.08.1998;

7.1.15.11. Resolugao RE 176, de 24.10.2000 da AN VISA revisada pela Resolucao
n° 09, de 16/01/2003 e outras legislacdes pertinentes;

7.1.15.12. Resolugao CONAMA n°340 de 25/09.2003;

7.1.15.13. Lein® 8.078, de 1990;

7.1.15.14. Decreto n° 7.203, de 2010;

7.1.15.15. Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 26 de maio de 2017;

7.1.15.16. Na eventual omissdo ou davida quanto as especificacdes deste Termo de
Referéncia, deverao ser observadas as normas técnicas e legislagdo em vigor sobre o
assunto.

7.1.16. DIARIO DE OCORRENCIAS ¢ o documento no qual sio registradas, cronologicamente,
as ocorréncias verificadas na execucao dos servigos.
7.1.17. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS DE SEGURANCA sdo todos os



equipamentos exigidos pelos 6rgdos governamentais para execugdo de servicos profissionais, tais
como: luvas, capacetes, botas, cintos, Oculos, etc. fornecidos pela Contratada aos seus
empregados, dentro do prego fixo cobrado pela execucao dos servigos.

7.1.18. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BASICAS DE MANUTENCAO sio
equipamentos (ferramentas, maquinas, istrumentos de teste, afericdo ou de medigdo), que a
Contratada devera obrigatoriamente dispor € que serdo utilizados para os servigos, € seu custo
devera estar contido no prego fixo mensal do contrato.

7.1.19. MATERIAIS DE MANUTENCAO sio todos os materiais aplicaveis para execugdo de
servicos na manutengdo dos equipamentos ou instalagdes, tais como: colas, fitas isolantes,
durepoxi, massas de calafetar, graxas, lubrificantes, parafusos com buchas, veda rosca, materiais
para limpeza, cimento, tintas, areia, brita, revestimentos para pisos e paredes, materiais elétricos e
hidrossanitarios, materiais para coberturas, vidros, ferragens, loucas e metais, aparelhos de
iluminagdo, esquadrias e grades, gradis e persianas, etc. adquiridos pela Contratada e objeto de
ressarcimento pela Administragdo estabelecido o limite de valor mensal fixo do contrato, conforme
mformado na tabela do Item 01 deste Termo de Referéncia.

7.1.20. ORDEM DE SERVICO ¢ a comunicagdo formal, por escrito, da Contratante, solicitando
a Contratada a execucdo de servicos de manutengao objeto deste Termo de Referéncia.

7.1.21. MATERIAL DE ESTOQUE ¢ a previsdo minima mensal de material mantido em depdsito
pela Contratada no local para reposicao imediata, conforme solicitado pela Fiscalizacao.

7.1.22. A relacdo de servigos a serem executados pertinentes a manutencdo predial corretiva e
preventiva estdo descritos no ANEXO I deste Termo de Referéncia.

7.1.23. Os servicos deverdo ser executados por profissionais comprovadamente habilitados e
fiscalizados por profissionais Arquitetos ou Engenheiros Civis e Engenheiro Eletricista que
apresentardo RT ou ART referente a Responsabilidade Técnica da Empresa Contratada.

7.1.24. A equipe fixa ficard lotada na unidade da SR/PF/AC e deverd possuir a seguinte
composicao minima, mesmo em casos de afastamentos legais:

7.1.24.1. - Supervisdo Técnica (Engenheiro Civil, Mecanico, Eletricista e/ou outros de nivel
superior especializado necessario para o cumprimento do contrato) — Sem Dedicagao de
Mao de Obra Exclusiva (Homem / Hora) — conforme ANEXO III deste Termo de
Referéncia (carga horaria de 40h / més);

7.1.24.2. - 01 (um) posto de Técnico de Edificagdes — Com Dedicagao de Mao de Obra
Exclusiva — conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia (carga horaria de 44h /
semana);

7.1.24.3. - 01 (um) posto de Mecanico de Refrigeragdo - Com Dedicagdo de Mao de
Obra Exclusiva — conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia (carga horaria de 44h /
semana);

7.1.24.4. - 01 (um) posto de Eletricista - Com Dedicacdo de Mao de Obra Exclusiva —
conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia (carga horaria de 44h / semana).

7.1.24.5. - 01 (um) posto de Auxiliar de Manuteng@o Predial - Com Dedica¢do de Mao de
Obra Exclusiva — conforme ANEXO III deste Termo de Referéncia (carga horaria de 44h /
semana).

7.1.25. Os servicos continuos, que serdo realizados pela equipe fixa de MANUTENCAO
PREVENTIVA, CORRETIVA serao realizados de acordo com o ANEXO 1I.

7.1.26. Os servicos de manutencao serdo realizados em conformidade com os ANEXOS
pertencentes a este Termo de Referéncia.

7.1.27. A CONTRATADA devera manter nas dependéncias do CONTRATANTE Livro de
Ocorréncias, onde serao feitas anotagdes sobre os trabalhos, tais como: indicagdes técnicas, inicio
e término das etapas de servigos, causa e datas de inicio e térmmo de corretivos, interrupgdes dos
servicos, anormalidades, fatos relevantes, assuntos que requeiram providéncias das partes etc,
devendo, necessariamente, ser apresentado ao fiscal do Contrato ao final de cada dia para
conhecimento e visto, sob pena do ndo atesto da fatura mensal.

7.1.28. Além do Livro de Ocorréncias, cada tipo de manutencdo, seja ela corretiva, preventiva ou
preditiva, devera ser acompanhada de sua respectiva Ordem de Servico. As Ordens de Servico
devem permanecer nas dependéncias do CONTRATANTE, devem ser cadastradas e controladas
pela CONTRATADA, e devem ser digitalizadas e encaminhadas ao fiscal do Contrato.



7.1.29. A CONTRATADA devera disponibilizar sistema computadorizado, de chamados que
possam ser auditados, para acompanhar os servigcos de manutengdo predial preventiva e corretiva,
com capacidade para gerar relatorios quanto ao atendimento, além do banco de dados de
materiais, pegas e equipamentos sempre atualizados;

7.1.30. Tal sistema devera garantir o arquivo de leituras de mstrumentos e de historico dos
equipamentos ¢ manutencdes realizadas (rotinas conforme Anexo II deste Termo de Referéncia),
visando acompanhamento preciso e detalhado dos procedimentos realizados, bem como a
verificagdo de ocorréncia de valores em desacordo com os padrdes recomendados pelos
fabricantes dos equipamentos.

7.1.31. O fornecimento da plataforma supramencionado sera de responsabilidade da
CONTRATADA e devera ocorrer em at¢ 30 (trinta) dias apos o inicio da execug@o dos servigos;
7.1.32. O sistema devera operar em ambiente intranet, caso solicitado pela CONTRATANTE,
desde que devidamente autorizado e supervisionado pelo Niucleo de Tecnologia da Informagao da
SR/PF/AC;

7.1.33. Podera ser aceita a utilizacdo de programas online, para o controle da manutengdo, desde
que aprovados pela fiscalizagdo e compativel com a abrangéncia e especificidades dos servigos.
7.1.34. Os servicos d¢ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ANEXO II —
PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS — EQUIPE FIXA), nos
quais seja necessaria a utilizacdo de pecas e/ou materiais constantes do ANEXO IV — PECAS E
MATERIAIS, a serem adquiridos conforme Item 09 e Subitens deste Termo de Referéncia,
somente serdo realizados mediante emissao prévia da respectiva O.S. - ORDEM DE SERVICO e
a respectiva autorizagao do fiscal responsavel.

7.1.35. Cabera a SR/PF/AC, num prazo de 10 (dez) dias tuteis, aprovar o PLANO DE
MANUTENCAO E AUTOMACAO apresentado pela CONTRATADA.

7.1.36. Caso seja necessario algum ajuste, a SR/PF/AC, comunicara a CONTRATADA, para as
modificagdes, que deverdo ser realizados no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

7.1.37. Para a prestagdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva deverdo ser
observados os manuais e orientacdes técnicas especificas dos equipamentos, componentes e
mstalacdes, bem como as normas vigentes sobre o assunto e prescricdes da SR/PF/AC.

7.1.38. A SR/PF/AC, no mteresse do servico, poderd, a qualquer tempo, modificar as rotmnas e
periodicidade de realizagdo dos servicos de manuten¢do, mediante comunicacdo, por escrito, a
CONTRATADA, que tera 05 (cinco) dias uteis para providenciar as alteragdes;

7.1.39. Entende-se por manutengdo corretiva todos os servicos que visem restabelecer o perfeito
funcionamento dos equipamentos, componentes e instalacdes, objeto do presente Termo,
mstalados na SR/PF/AC, por meio da correcdo dos defeitos verificados, incluindo a substituigao
de pegas, componentes ou acessorios quando necessario e nas condigdes do presente Termo de
Referéncia.

7.1.40. A manuten¢do corretiva sera realizada sempre que necessaria e a qualquer tempo,
devendo ser imediatamente comunicada a SR/PF/AC.

7.1.41. Os equipamentos que se encontram em periodo de garantia somente poderdo receber
manutengao corretiva apds constatagcdo de que o problema nao decorre de defeito de fabricacao.
7.1.42. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricagdo, a
SR/PF/AC responsabilizar-se-a pelas providéncias necessarias.

7.1.43. Caso a CONTRATADA execute servicos de manuten¢ao corretiva em equipamentos que
se encontram em periodo de garantia e disso resulte a perda da garantia, devera assumir, durante o
periodo remanescente da garantia, o 6nus de responsabilidade do fabricante.

7.1.44. Entende-se por manuten¢do preventiva o conjunto de medidas operacionais técnicas de
vistoria, que indica as condigdes reais de funcionamento das maquinas com base em dados que
mformam o seu desgaste ou processo de degradagdo. Trata-se da manutengdo que prediz o tempo
de vida 1til dos componentes das maquinas e equipamentos € as condigdes para que esse tempo
de vida seja melhor aproveitado.

7.1.45. Os servigos de operagdo, apoio, manutengdo preventiva € corretiva serdo prestados na
SR/PF/AC e suas unidades descentralizadas.

7.1.46. Caso necessario, para a perfeita execugdo dos servicos, caberda a CONTRATADA
desmontar, transportar € remontar, as suas expensas, 0S equipamentos que necessitem serem
reparados fora das dependéncias da SR/PF/AC, cujo reparo seja de responsabilidade da



CONTRATADA.

7.1.47. Cabera a CONTRATADA auxiliar a SR/PF/AC no acompanhamento de instalagdes e
servigos correlatos ao objeto deste Termo de Referéncia, mesmo que executados por outras
empresas, visando o seu enquadramento as rotinas de manutengdo preventiva e corretiva;
devendo, ainda:

7.1.48. Prestar assessoramento e supervisdo técnica em relagdo as novas instalagdes e servigos
relativos aos equipamentos, componentes € sistemas pertinentes ao objeto do presente Termo de
Referéncia, sem 6nus adicional para a SR/PF/AC.

7.1.49. Assumir, imediatamente, a manutengdo preventiva e corretiva dos servigos e instalagcdes
relacionadas ao sistema predial e eventualmente incorporadas ao edificio sede da SR/PF/AC, apos
sua conclusdo e recebimento provisorio e/ou definitivo pela SR/PF/AC.

7.1.50. Por manuten¢do entende-se, também, além do previsto no PLANO DE
MANUTENCAO, o atendimento pela CONTRATADA das futuras demandas por servigos
como: instalacdes elétricas, hidrosanitirias e de aguas pluviais, de aparelhos individuais de ar
condicionados convencionais - ACJ, splt e multi-split, reinstalacdo, supressdo, adequacao,
reposicionamento, remanejamento, bem como outras tarefas do género referentes aos
equipamentos e sistemas objeto do presente Termo de Referéncia de propriedade da SR/PF/AC.
7.1.51. Durante a execugao dos servigos de operagdo e manutengdo a CONTRATADA podera
sugerir modificacdes no PLANO MANUTENCAO, para otimizar os trabalhos, devendo,
contudo, serem formalmente registradas.

7.1.52. A CONTRATADA devera manter e apresentar & CONTRATANTE, controle
ndividualizado dos equipamentos € componentes das edificagdes, constando o registro, dentre
outras informagdes relevantes, de suas caracteristicas, medigdes, observacdes de funcionamento,
pecas substituidas e servigos executados.

7.1.53. A limpeza e manutencdo dos sistemas prediais serdo realizadas pela CONTRATADA
através de seus funciondrios e/ou com a utilizacdo de equipamentos convencionais.

7.1.54. Além do fornecimento de todo o material de INSUMO necessario a perfeita execucao dos
servigos, a CONTRATADA devera fornecer, SOB DEMANDA, materiais ¢ pegas essenciais de
reposicdo dos equipamentos (geradores, bombas, quadros elétricos, torneias, registros, vidragas,
esquadrias, Sistema completo VRF, dentre outros), tudo conforme item especifico do presente
Termo, que trata do fornecimento de MATERIAIS.

7.1.55. Cabera amda a CONTRATADA especificar e relacionar pegas e materiais a serem
adquiridos pela CONTRATANTE em casos eventuais que envolvam aquisi¢oes de maiores custos
e complexidade, visando o Principio da Economicidade e da Eficiéncia.

7.1.56. Cabera a CONTRATADA a remog¢do, mstalagdo ou reinstalacdo de pegas e
componentes pertencentes a edificagdo, abrangendo pequenas intervengdes nas instalagdes,
sistemas elétricos e os sistemas de climatizacdo e automagao sob sua responsabilidade, nos casos
de eventual necessidade de substituicao e retifica das mesmas.

7.1.57. Os servigos objeto do contrato deverao, sempre que possivel, serem realizados durante o
horario normal de expediente da Edificagdo, desde que ndo venham a prejudicar o funcionamento
normal da mesma. Nao havera pagamentos de Horas Extras podendo, no entanto, a depender das
peculiaridades dos trabalhos e mediante justificativa/autorizagdo, servicos fora do horario
estipulado poderao ser realizadas e compensadas conforme a CLT vigente.

7.2. A execucdo dos servigos serd iniciada a partir da assinatura do contrato, conforme descrito no Item
07 e Subitens deste Termo de Referéncia.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. A gestdio do contrato ficard a cargo da GESCON/SELOG/SR/PF/AC, responsavel pela
coordenacgdo das atividades inerentes a Gestao e Fiscalizagdo dos contratos.

8.2. Devera ser priorizado o correio eletronico como meio oficial de comunicag@o entre a Contratada e a
Contratante. Para tanto devera ser disponibilizado e-mail profissional da empresa. Também deverao ser
disponibilizados niimeros telefonicos fixo e movel para contato direto com o representante legal da
empresa.

8.3. Uma vez que a execucdo do servico sera mediante o regime de prestagdo de servico continuo com
dedicacdo exclusiva de mio-de-obra, o pagamento sera feito de modo mensal, apenas considerando



eventuais glosas decorrentes de faltas e/ou outros descumprimentos contratuais diretos/objetivos
apontados pela fiscalizacdo, bem como eventuais multas decorrentes de infragdes contratuais, conforme
estabelecido no item 22 deste Termo de Referéncia.

8.4. Os valores devidos em eventuais aquisicoes de materiais ndo basicos e pecas de reposicdo serdo
pagos cumulativamente no més seguinte ao da contratagao.

8.5. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual s3o o conjunto de agdes que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servigo contratado,
conforme estabelecido no item 16 deste Termo de Referéncia.

8.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagcdo dos servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lein° 8.666, de 1993, e do Decreto n° 9.507
de 21 de setembro de 2018.

8.6.1. A fiscalizagdao dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
deve ser realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em considera¢do falhas que
impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros ¢ falhas eventuais no pagamento de alguma
vantagem a um determinado empregado.

8.6.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

8.6.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

8.6.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

8.6.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lein® 8.666, de 1993.

8.6.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN n° 05/2017.

8.6.7. O fiscal do contrato também podera solicitar ao preposto que forne¢a os seguintes
documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administragdo contratante; b) copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagao
dos servigos, em que conste como tomador o 6rgdo ou entidade contratante; c) copia dos
contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos ou, ainda,
quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios; d) comprovantes de entrega de
beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada
por forca de lei ou de convengdo ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer més da
prestacdo dos servicos e de qualquer empregado; e ) comprovantes de realizagdo de eventuais
cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

8.6.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manuteng¢do das
condicoes de habilitacio, bem como a falta de recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o FGTS ensejara a aplicagdo de sangcdes administrativas, previstas no
mstrumento convocatério € na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto no art. 2°,§2°, Il da Portaria MP n° 409, de 2016 e nos artigos 77 e 80 da Lei
n° 8.666, de 1993.

8.6.9. O contrato s6 serd considerado mtegralmente cumprido apds a comprovacdo, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias e para com
o FGTS referentes a mdo de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas
rescisorias.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,



equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.1.1. Os materiais empregados na execugao dos servicos deverdo ser de primeira qualidade niao
sendo aceito defeitos em pegas, ma qualidade de produtos e pouca durabilidade.

9.1.2. O emprego de materiais de segunda qualidade, danificados ou inadequados acarretardo na
substituicdo imediata sendo o custo repassado para a Empresa Contratada.

9.1.3. Seguem em anexo as relacdes dos equipamentos, materiais basicos e materiais ndo basicos
previstos a serem utilizados na execucdo contratual. Destaca-se que a relacdo quantitativa e
qualitativa ¢ meramente exemplificativa, estando a cargo da empresa a utilizacdo de materiais
diversos que promovam a execugao integral dos servicos aqui pretendidos.

9.1.4. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso ¢ devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT.
9.1.5. Também, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serdo empregados nos
servicos, deverdao possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

9.1.6. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de
protecao contra incéndio determinados pelos 6rgaos competentes.

9.1.7. A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a
execugdo dos servicos de acordo com o cronograma. A FISCALIZACAO ndo aceitard a
alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos
fornecedores.

9.1.8. As marcas e produtos indicados nas listas de materiais abaixo admitem o similar se
devidamente comprovado seu desempenho através de testes € ensaios previstos por normas e
desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

9.1.9. No caso de ndo haver indicacdo de marca como padrio de referéncia, deverdo ser
observadas as marcas ¢ os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificagdes da
CONTRATANTE; ou, em ndo havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricagdo, por
exemplo) substituigao por similar ou superior em qualidade.

9.2. DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL BASICOS

9.2.1. Deverdio ser colocados a disposicio das EQUIPES DE MANUTENCAO, para uso
individual ou coletivo, os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medicdes e testes, necessarios a
prestacao dos servigos elencados neste Termo de Referéncia.

9.2.2. Cabera a CONTRATADA dimensionar ¢ manter em condigdes adequadas de uso e
funcionamento os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medigdes e testes, bem como zelar
pela sua correta utilizagao.

9.2.3. A CONTRATANTE a qualquer tempo podera solicitar a apresentacdo do

ferramental/equipamento supracitado para fins de fiscalizagio do cumprimento dos termos
contratuais.

9.2.4. A Iista constante no Anexo V deste Termo de Referéncia contendo a relacdo dos
Equipamentos, Aparelhos e Ferramental Basicos ndo ¢ exaustiva. A CONTRATADA estara

obrigada a disponibilizar as Equipes de Manutencdo, quaisquer outros materiais, equipamentos,
aparelhos e ferramental basicos que se fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

9.2.5. Os Equipamentos, Aparelhos e Ferramental Basicos, conforme Anexo V deste Termo de
Referéncia, necessarios aos servigos deverao ficar a disposicdo da Equipe da CONTRATADA na
sede da SR/PF/AC, acomodados adequadamente em armarios ou estantes e devidamente
identificados no padrao 5S. Ainda, aqueles equipamentos que serdo utilizados sob demanda
deverdo ser disponibilizados para execucdo dos servigos programados ou motivados no prazo
de até 24 horas corridas de sua solicitagao.

9.3. DOS MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMO (MATERIAIS BASICOS).

9.3.1. O fornecimento de materiais de consumo (tais como: lubrificantes comuns, alcool,
solventes, estopa, flanela, lixas, colas, fita isolante, fitas de vedacao, parafusos, buchas de fixagao e
outros de pequena monta necessarios a execugdao dos servigos) sera de responsabilidade e 6nus
da CONTRATADA, devendo esta dimensionar e agregar tal dispéndio ao custo do servico,



Portanto, todos os custos previstos para suas aquisicdes, tais como cotagdes, telefonemas,
transportes, “fac-simile”, administragdo, bem como a sua instalacdo, deverdo estar inclusos nos
pregos mensais, relativos a mao-de-obra de manutengao;.

9.3.2. Visando embasar a elaboracdo da proposta comercial, segue no Anexo IV uma relagcao ndo
exaustiva de materiais de consumo de maior relevancia, com a estimativa mensal de uso, cuja
responsabilidade de fornecimento, sem custo adicional ao contrato, ¢ da CONTRATADA.

9.3.3. A CONTRATADA devera manter nas dependéncias da CONTRATANTE onde ficara a
EQUIPE PERMANENTE, um estoque dos impressos e formularios de controle utilizados, bem
como do material de consumo, em quantidade suficiente a0 bom andamento dos servigos.

9.4. OS MATERIAIS NAO BASICOS e PECAS DE REPOSICAO

9.4.1. Cabera a CONTRATADA adquirir as pegas ¢ materiais necessarios a execucao das
manutengdes preventivas, corretivas € emergenciais a serem aplicados nos equipamentos e
mstalagdes da CONTRATANTE, que serdo faturados para pagamento em Nota Fiscal mensal
especifica, desde que tais materiais ndo estejam compreendidos como “equipamentos e ferramental
basicos” ou “material basicos”.

9.4.2. De modo geral, e sempre que possivel, as pecas de reposicao de equipamentos deverdo ser
originais do fabricante e/ou por ele recomendadas, apenas se aceitando produto similar se
devidamente justificado pela CONTRATADA e previamente aceito pelo FISCAL do Contrato.
9.4.3. Para a estimativa das Pecas de Reposicdo e Materiais Nao Bésicos necessarios ao bom
andamento da execucdo dos diversos servicos afetos a Manutengdo Predial da
CONTRATANTE, a Administracdo realizou pesquisa, juntando ao processo, planiha
(Documento Sein® 12150372) com valores relativos a gastos com pegas de reposicdo que foram
adquiridas no exercicio do Contrato de Manutencdo Predial atual, executado na Sede da
SR/PF/AC, justificados com a apresentacdo das Notas Fiscais colacionadas aos autos no
Documento Sein® 12221598.

9.4.4. A estimativa (proje¢do) referente aos gastos com a aquisicdo de Pegas de Reposicao e
Materiais Nao Basicos a manuten¢do predial das Unidades da CONTRATANTE ¢ de RS
224.938,20 (duzentos e vinte € quatro mil novecentos ¢ trinta e oito reais e vinte centavos) para o
periodo de 12 (doze) meses, previsto em contrato e detalhado mais adiante neste Termo de
Referéncia.

9.4.5. Os valores correspondentes a utilizagdo das pegas e/ou materiais relacionados no Anexo IV
- Pecgas de Reposi¢ao e Materiais Nao Basicos, quando da execugdo de servicos de Manutengao
Predial preventiva e corretiva, serdo pagos no mesmo periodo do pagamento do valor mensal a ser
pago a CONTRATADA pela prestacdo dos servicos previstos no plano de manutencao predial
Preventiva e Corretiva.

9.4.6. A relagdo de Pegas de Reposicao e Materiais Nao Basicos discrimnada no Anexo IV ndo
¢ exaustiva, podendo haver, eventualmente e sob justificativas a serem analisadas pela
FISCALIZACAO, a necessidade de aquisicio de outros itens nio constantes na referida lista,
caso em que serdo aplicados os mesmos procedimentos previstos para as aquisicdes dos itens
previstos no ANEXO IV. Informa-se, ainda, que podera haver, também, variagdo no quantitativo
a ser adquirido, desde que respeitado o valor global, do contrato de 12 (doze) meses, para a
aquisicao de Pegas/Materiais Nao Basicos previsto em contrato.

9.4.7. O valor dos materiais e pecas a serem adquiridos pela CONTRATADA, para emprego na
manutencdo predial das Unidades da CONTRATANTE, sera sempre o menor valor encontrado
no mercado, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos previstos para suas aquisigoes, tais
como cotacdes, telefonemas, ‘“fac-simile”, administragdo, deverdo estar presentes nos custos
indiretos presentes nas Planilhas de Custo e Formacdo de Precos, relativos a mio-de-obra de
manutengao;

9.4.8. Cabera a CONTRATADA adquirir as Pecas de Reposicao e Materiais Nao Basicos em
apre¢o com base em constantes pesquisas de mercado, objetivando as aquisicdes mais vantajosas
para a Administracao, observando a qualidade e eficiéncia compativeis com os ja existentes nas
Unidades da CONTRATANTE.

9.4.9. Os valores unitarios dos materiais € pecas a serem adquiridos pela CONTRATADA nao
poderdo ser superiores aos seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcdo Civil— SINAPI, sempre utilizando a tabela exclusiva para materiais, em que
ndo ha o valor de instalacio embutido, j& que o servico de substituicdo /instalacdo dessas



pecas/materiais sao de responsabilidade da Equipe Fixa, tabela esta mantido e divulgado na
mternet pela CEF — Caixa Economica Federal e pelo IBGE e sempre deverao vir acompanhados
de pelo menos 03 (trés) orgamentos.

9.4.9.1. A Contratada sempre devera enviar pelo menos 03 (trés) cotacdes de mercado;
9.4.9.2. O valor da peca de reposicdo, a serem pagos pela Contratante serd sempre o
menor valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos
previstos para suas aquisicoes, tais como cotacdes, telefonemas, “fac-simile”,
administra¢do, deverao estar previstos nos custos indiretos presentes nas planilhas de Custo
e Formagao de Precos;

9.4.9.3. Caso o valor de mercado esteja acima do valor da tabela SINAPI, cabe a
CONTRATADA arcar com a diferenga de valores.

9.4.9.4. A administragdo podera realizar pesquisa de pregos a fim de comprovar a média de
precos das cotagdes apresentadas pela CONTRATADA. Caso a admmnistragdo encontre
proposta mais vantajosa que aquelas apresentadas pela CONTRATADA, esta devera ser
adotada como parametro para estabelecer o valor da peca de reposicao.

9.4.10. No caso de mviabilidade de uso dos valores constantes no SINAPI, deverdo ser tomados
como parametros maximos os dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por
orgaos ou entidades da administragdo publica federal e estadual, em publicagdes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou os da propria pesquisa de
mercado.

9.4.11. Todos os Materiais/Pecas de Reposicdo ndo basicos terdo dupla comprovacdao da
vantajosidade, devendo ter seus precos limitados aos valores da tabela SINAPI e estarem dentro
da média de mercado através de apresentacao de pelo menos 03 (trés) cotagdes de mercado, nas
diretrizes da IN 03/2017 MPOG, sempre sendo utilizado o de menor valor.

9.4.12. O valor mensal indicado para aquisicdes trata-se de mera estimativa e previsao de gasto,
podendo ocorrer, durante a execu¢do do contrato, consumo mensal superior e atipico,
devidamente relatado e justificado, desde que expressamente autorizado pela FISCALIZACAO
do Contrato, e de forma que a soma dos valores mensais ndo ultrapasse o montante total do
contrato para 12 (doze) meses, contratado para este item especifico, Porém, sempre utilizando os
parametros acima descritos para a aquisicao das pecas/materiais ndo basicos.

9.4.13. O pagamento referente as aquisicoes em comento sera efetuado através de nota
fiscal/ldocumento fiscal adequado a natureza do objeto comercializado, ndo admitido, portanto
para tal, nota fiscal de prestacao de servigo. Para tanto, a empresa deve estar devidamente inscrita
no cadastro de contribuintes estadual (ICMS).

9.4.14. Quando na execucdo de um servico houver a possibilidade de utilizacdo de dois ou mais
materiais, com a mesma fungdo, escolher-se-a sempre o material de menor valor, garantida a
qualidade e durabilidade do servigo.

9.4.15. Para realizar a aquisicdo e obter o pagamento em apreco a CONTRATADA devera
observar a sequéncia abaixo:

9.4.15.1. Emitir a Ordem de Servico (OS) correspondente, na qual devera constar a
descricio das Pegas/Materiais NAO Basicos que serdo utilizados, com as justificativas da
necessidade de utilizagdo, os valores unitarios dos itens, subtotais, valores e codigos de seus
correspondentes no SINAPI e o total para pagamento;

9.4.15.1.1. Encaminhar a OS para a FISCALIZACAO do contrato;
9.4.15.1.2. Concedida a autorizagdo, efetivar a compra;

9.4.15.2. Dar entrada da Peca/Material NAO Basico adquirido no prédio sede da
SR/PF/AC  ou outra Unidade Administrativa (conforme determinado pela
FISCALIZACAO do contrato), com a respectiva nota fiscal de fornecimento e OS,
solicitando a conferéncia & FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que devera rubricar a
nota fiscal de aquisi¢do.

9.4.15.3. Registrar a entrada do material adquirido no controle de estoque, com a
respectiva data de entrada.

9.4.15.4. Registrar a baixa do material empregado no controle de estoque, quando da sua
utilizagdo, com a respectiva destinagao e data de saida.



9.4.15.5. A partir do primeiro dia util do més subsequente ao da prestagcdo dos servigos,
juntar ao documento de cobranga dos servicos (fatura mensal, inclusive a nota fiscal
referente ao fornecimento de pecas/materiais ndo basicos) o Extrato das Compras
Realizadas, acompanhado das respectivas Ordens de Servigos e de copias das notas fiscais
ali relacionadas e rubricadas pelo representante da CONTRATANTE a época da entrada
das pecgas/materiais nos prédios, a movimentacdo de entrada e saida dos materiais no
controle de estoque e encaminhar toda a documentagdo & FISCALIZACAO para ateste e
posterior envio ao setor de pagamento.

9.4.15.6. A CONTRATADA sera considerada responséavel pela guarda dos materiais em
seu estoque, em local a ser determmnado pela fiscalizacdo, devendo apresentar a
CONTRATANTE, sempre que solicitado, os materiais/pecas estocados € os respectivos
registros de entrada e saida.

9.4.15.7. Cabera a CONTRATADA comprovar a necessidade de substituicdo ou
aplicacdo do material NAO basico por ela solicitado, cuja justificativa devera ser assinada
pelo seu Responsavel Técnico ou preposto e encaminhada a FISCALIZACAO do contrato
para aprovagao, em campo proprio da OS.

9.4.16. Os materiais por ventura empregados, a garantia do fabricante.

9.4.17. O servico de substituicdo de pecas, partes e acessorios ¢ de responsabilidade da
CONTRATADA e sera realizada pela Equipe Fixa - Anexo III deste Termo de Referéncia.
9.4.18. Cabera a CONTRADADA a correta destinagdo das pecas/materiais substituidos,
observada a Legislagdo Ambiental vigente e de medicina e seguranga do trabalho, devendo
apresentar a CONTRATANTE, sempre que solicitado, os respectivos controles e comprovantes
referentes ao processo de destinagdo supracitado.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1. Serdo considerados para efeito da proposta o adicional de Periculosidade em 30% (trinta
por cento). Tal percentual serd remunerado aos profissionais que atuarem na Equipe Fixa
Permanente da Superintendéncia de Policia Federal no Estado do Acre — Rio Branco/AC e suas
unidades Descentralizadas;
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Prestagdo de assisténcia técnica,
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instalagdes prediais gerais. Operagdo de

equipamentos e sistemas prediais e afins.

Realizagdo de substituicdo de pegas,




02

Técnico de
Edificacdes
CBO 3121-05

QUALIFICADO

ajustes e regulagens emportas,
fechaduras, dispositivos hidraulicos,
torneiras, registros, banheiros e outros.
Realizacdo de testes funcionamento.
Utilizagdo de equipamentos de
comunicagdo. Registro de ocorréncias
operacionais e preenchimento de fichas e
relatorios de rotina.

Executar outras tarefas e fungoes
inerentes a categoria. Seguir as diretrizes
constantes no presente TERMO DE
REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

44 horas
semanais
CoOM
DEDICACAO
EXCLUSIVA

03

Mecénico de
Refrigeracio
CBO 9112-05
Mecéanico de
manutencao e
instalagdo de
aparelhos de
climatizagdo e
refrigeragdo

QUALIFICADO

Prestagdo de assisténcia técnica,
montagem, instalagdo, controle e
manutencdo de equipamentos e sistemas
de climatizacdo. Operagdo de
equipamentos e sistemas de climatizagdo
e afins. Realiza¢do de substituicdo de
pecas, ajustes e regulagens em
comandos elétricos e eletronicos de
maquinas e equipamentos de
climatizagdo. Realizagdo de testes
mecanicos e elétricos. Utilizagdo de
equipamentos de comunica¢do. Registro
de ocorréncias operacionais e
preenchimento de fichas e relatorios de
rotina.

Executar outras tarefas e fungdes
inerentes a categoria. Seguir as diretrizes
constantes no presente TERMO DE
REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

44 horas
semanais
COM
DEDICACAO
EXCLUSIVA

04

Eletricista
CBO 715615

QUALIFICADO

Prestagdo de assisténcia técnica,
montagem, instalagdo, controle e
manuten¢do de equipamentos e sistemas
elétricos de distribuigao e alimentagao.
Operacao de equipamentos e sistemas
elétricos, de protegdo e afins. Realizacdo
de substituicdo de pegas, ajustes e
regulagens em comandos elétricos e
eletronicos de maquinas e equipamentos.
Realizacdo de testes elétricos. Utilizagdo
de equipamentos de comunicagdo.
Registro de ocorréncias operacionais e
preenchimento de fichas e relatorios de
rotina.

Executar outras tarefas e fungdes
inerentes a categoria. Seguir as diretrizes
constantes no presente TERMO DE
REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

44 horas
semanais
COM
DEDICACAO
EXCLUSIVA

05

Auxiliar de
Manutenc¢io
Predial

CBO 5143-10

SEMI-
QUALIFICADO

Executamservigos de manutengao
elétrica, mecanica, hidraulica, carpintaria
e alvenaria, substituindo, trocando,
limpando, reparando e instalando pecas,
componentes e equipamentos,
conservam vidros e fachadas, limpam
recintos e acessorios e tratamde
piscinas. Trabalham seguindo normas de
seguranca, higiene, qualidade e protecdo
ao meio ambiente. Auxiliamnas tarefas
realizadas pelos Eletricistas, Mecanico
de Refrigeragdo e Técnico de
Edificagdes.

44 horas
semanais
CcoM
DEDICACAO
EXCLUSIVA

* Baseado na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).




10.1.1. Para a supervisdo técnica prevista no ANEXO III, os Engenheiros supramencionados
deverdo visitar as instalagdes do prédio-sede da SR/PF/AC pelo menos a cada quinze dias. A
supervisdo técnica devera realizar ainda atividades de apoio técnico na elaboragao de projetos,
laudos, especificagdes técnicas, pesquisa de pregos, vistorias conjuntas, acompanhamento de
servicos € demais atividades que se fizerem necessarias.

10.1.2. As visitas acima serdo registradas nos LIVROS DIARIOS DE MANUTENCAO, cuja
lavratura dos Termos de Abertura sera providenciada pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA e rubricada pela FISCALIZACAO.

10.1.3. Previsao de Diarias

10.1.3.1. O Licitante devera inclir em sua proposta a previsdao de didrias, repetindo
expressamente os valores previstos no item 07 da tabela do item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

10.1.3.2. A quantidade de diarias utilizadas para cada empregado pode variar, respeitando
o limite maximo mensal de 15 (quinze) Didrias. Salienta-se que a nova CLT prevé que “As
mmportancias, ainda que habituais, pagas a titulo de ajuda de custo, auxilio-alimentagdo,
vedado seu pagamento em dinheiro, diarias para viagem, prémios ¢ abonos niao integram a
remuneragdo do empregado, ndo se incorporam ao contrato de trabalho e nao constituem
base de incidéncia de qualquer encargo trabalhista e previdenciario™.

10.1.3.3. O Valor das diarias terd como base o valor da didria dos servidores do
Departamento de Policia Federal, ficando definido o valor de R$ 177,00 (cento e setenta e
sete reais) a ser repassado ao prestador de servico, no entanto, no valor proposto pela
empresa devera englobar os tributos e encargos referente a esta prestacao, conforme regime
de tributacdo da empresa, ja que havera incidéncia em nota fiscal, conforme constante no
item 7.1.9.15 deste Termo de Referéncia.

10.1.3.4. No memorial de calculo das didrias ndo sera previsto LDI, Lucro e outras
Despesas operacionais, em virtude da natureza indenizatoria do pagamento, considerando
ainda a eventualidade de sua ocorréncia. A administracao buscou prever todos os eventuais
gastos que a licitante terd com este pagamento, inserindo todos os impostos incidentes em
nota fiscal, portanto, a licitante deverd considerar tal compromisso ao mnformar em sua
planilha de custos e formagao de pregos do empregado os custos de sua prestacao.

10.1.4. A CONTRATADA devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
dos respectivos Engenheiros acima, de acordo com o art. 1° da Lei Federal n° 6.496/77 e art. 3°
da Resolugdo n° 425/98 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, referente ao objeto e relativa ao periodo de vigéncia do contrato como pré-requisito
para o pagamento da primeira nota fiscal/fatura, procedimento este a ser mantido em periodos
subsequentes em caso de prorrogagdo contratual.

10.1.5. Eventuais necessidades de operacdo dos equipamentos e sistemas, inclusive de
automagdo, bem como eventuais necessidades de manutengdes emergenciais, deverdo ser
atendidas pela CONTRATADA apos acionamento da CONTRATANTE, podendo ocorrer a
qualquer tempo, incluindo sdbados, domingos e feriados.

10.1.6. As chamadas deverdo ser atendidas pela CONTRATADA, impreterivelmente, no prazo
maximo de 01 (uma) hora apds acionamento da CONTRATANTE.

10.1.7. Tais acionamentos serdo atendidos pela CONTRATADA, através dos proprios
funcionarios alocados para a prestacao dos servicos na SR/PF/AC que compdem a Equipe Fixa.
10.1.8.Nao havera pagamentos de Horas Extras podendo, no entanto, a depender das
peculiaridades dos trabalhos e mediante justificativa/autorizagdo, servigos fora do horario
estipulado poderao ser realizadas e compensadas conforme a CLT vigente.

10.1.9. Visando instrugdo da proposta comercial, seguem os dados gerais dos principais sistemas,
componentes ¢ instalagdes da Superintendéncia referentes ao objeto do presente Termo de
Referéncia:

10.1.9.1. Edificio-Sede da SR/PF/AC (dados gerais): Prédio com 05 pavimentos, (subsolo
e mais 04 pavimentos) € um heliponto, construido em estrutura de concreto armado;
alvenaria de tijolos cerdmicos e maci¢os; esquadrias em aluminio anodizado; piso em
porcelanato, ceramico e concreto armado polido; divisorias com chapas de MDF,
acabamento em laminado melaminico de baixa pressdo, com nicleo de 1A de rocha;



revestimento ceramico e em pastilhas de ceramica esmaltada; pintura em PVA, acrilica e
esmalte sintético; forro em fibra mineral e de gesso; telhado com estrutura de madeira, telha
metalica trapezoidal com dupla camada de aluminio, mterligado por nicleo termo-acusitco;
sistema de impermeabilizacdo com manta glass 3mm, a base de asfalto modificado, manta
asfaltica APP 4mm, a base de asfalto modificado, e prote¢cdo mecanica, manta asfaltica com
acabamento em aluminio SBS; estacionamento com pavimentagdo do tipo bripar, com meio
fio executado com blocos em concreto; sombreadores com pilares em estrutura metalica
tubular e tela com camada de polietileno, para vagas externas; area construida de 11.686,00
m?. Endereco: Rodovia BR-364, n°® 3501, Bairro Portal Da Amazonia, Rio Branco/AC,
CEP 69.915-630.

10.1.9.2. Delegacia de Policia Federal em Epitaciolandia - Endereco: Rua Santos Dumont,
2000 - Epitaciolandia/AC.

10.1.9.3. Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro Do Sul - Endereco: Rua Minas Gerais,
350 Bairro Aluminio, Cruzeiro do Sul/AC

10.1.10. Edificio-Sede da SR/PF/AC (dados especificos):
10.1.10.1. Conforme ANEXOS I E II deste Termo de Referéncia;

10.1.11. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento de materiais de consumo que sao considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relacdo ao valor dos servigos, tais como:
lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabdes, detergentes,
estopas, panos, palha de aco, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para
tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, materiais de
escritorio, anilhas, conector terminal, abragadeiras de nylon, parafusos, arruelas, pregos, pincéis e
outros necessarios a execucao dos servicos, os quais deverao ser de primeira qualidade e estar em
condi¢do de uso. Devendo esta dimensionar e agregar tal dispéndio ao custo do servigo.

10.1.12. A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para CONTRATANTE, todos os
equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medicdes
e testes indispensaveis a execugao dos servigos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios,
assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos
mesmos. Devendo esta dimensionar e agregar tal dispéndio ao custo do servico com sua precisao
na Planilha de Custo ¢ Formagao de Precos.

10.1.13. Manter as instalagdes, equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservagao,
manutengdo, seguranga ¢ higiene, prontos para utilizagdo em qualquer tempo, bem como
adequados a produtividade compativel com as respectivas especificacdes técnicas, substituindo-os
ou consertando-os no caso de defeito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

10.2. DA SUPERVISAO TECNICA

10.2.1. Trata-se da contratagdo de Supervisdo Técnica (Engenheiro Civil, Mecanico, Eletricista
e/ou outros de nivel superior e/ou técnico especializado necessdrio para o cumprimento do
contrato), Item 01 da tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referéncia, sem dedicagdo
exclusiva de mio de obra, a ser realizada por homem / hora, com quantidades de horas mensal
maxima de 40 horas.

10.2.1.1. O lance, referente ao Item 01 da Tabela (Supervisor Técnico) devera ser ofertado
pelo valor Anual do item, para se chegar a este valor o licitante devera multiplicar: O Custo
Unitario do Homem/Hora X 480 (quantidade anual de horas), conforme demonstrado no
Anexo IV - Modelo de Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

10.2.2. Desempenhando as atividades discriminadas na Resolucdo n° 218 do CONFEA, de
29/06/73, atribuidas a esta modalidade profissional. Coordenar equipe de manutencao;
acompanhar servicos de manutencdo e montagem de instalacdes, equipamentos e sistemas.
Elaborar relatorios de manutengdo, de orgamentos de servigos e de cronogramas de trabalho, além
de outros documentos técnicos afins. Organizar e distribuir tarefas. Coordenar programa de
eficientizagdo energética. Seguir as diretrizes constantes no presente Termo de Referéncia e seus



ancxos.

10.2.3. O Supervisor Técnico (sem dedicacdo de mio de obra exlusiva) por Homem / Hora, foi
colacionado ao Grupo 01 por se tratar de servigos técnicos, nos quais sao requeridos a figura de
um engenheiro e/ou técnico especializado necessario para o cumprimento do contrato,
exercendo uma funcdo de hierarquia sobre os demais colaboradores, que além de realizar um
acompanhamento dos servigos, impora a Contratada inconteste responsabilidade técnica e juridica
sobre todos os servigos prestados. em um eventual caso de sinistro nas instalagoes.

10.2.4. Foi utilizado a contratagdo do Supervisor por homem / hora, sobretudo pelo principio da
economicidade, visto que a execucdo didria dos servicos sdo exercidas pelos técnicos
operacionais, cabendo ao Supervisor Técnico apenas a supervisao dos servigos. Observando que
caso fosse contratado um posto fixo, com dedicagdo de mao de obra exclusiva para a fungdo aqui
debatida, o mesmo ficaria com muito tempo ocioso, o que traria prejuizo ao erario ptblico.

10.2.5. Considerando que a contratagdo da Supervisdo Técnica, diferentemente dos demais
postos fixos, se dara sem fornecimento de mido de obra exclusiva, tal contratagdo reger-se-4,
especificamente, pelas seguintes disposicoes abaixo elencadas, bem como por aquelas que com
estas ndo se contradizerem:

10.2.5.1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.2.5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.2.5.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
mperfeicdes, falhas ou uregularidades constatadas no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.2.5.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdao do servigo, no prazo
e condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.2.5.1.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.2.5.1.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

10.2.5.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto,
tais como nos servigos de recepgao € apoio ao usuario;

10.2.5.6.1. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.2.5.6.1. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio Orgao ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.2.5.1.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

10.2.5.1.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

10.2.5.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da
Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;



10.2.5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
mspecdes técnicas apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
10.2.5.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein® 8.666,
de 1993.

10.2.5.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.5.2.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia
e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2.5.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

10.2.5.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes da execucao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua mtegralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.2.5.2.4. Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos basicos dos
servigos a serem executados, em conformidade com as normas ¢ determinagdes em
vigor;

10.2.5.2.5. Vedar a utilizacao, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
10.2.5.2.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més segunte ao da
prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.2.5.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
madimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.2.5.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
10.2.5.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.
10.2.5.2.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.5.2.11. Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
10.2.5.2.12. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes



que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.2.5.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

10.2.5.2.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fljam as especificagdes
do memorial descritivo.

10.2.5.2.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.2.5.2.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao;

10.2.5.2.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

10.2.5.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.2.5.2.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto micialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein°
8.6606, de 1993.

10.2.5.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.2.5.2.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

10.2.5.2.22. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5,
de 25/05/2017:

10.2.5.2.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes;

10.2.5.2.22.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas
especificagdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

10.2.5.3. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.2.5.3.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem
na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,



que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lein°® 8.666, de 1993.

10.2.5.3.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.

10.2.5.3.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdao do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

10.2.5.3.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responséavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lein® 8.666, de 1993.
10.2.5.3.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, mformando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.2.5.3.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.2.5.3.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lein® 8.666, de 1993.
10.2.5.3.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

10.2.5.3.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao
do objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestagio dos servigos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
10.2.5.3.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

10.2.5.3.10. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.2.5.3.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a

avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.2.5.3.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.2.5.3.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do

servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente



de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.2.5.3.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

10.2.5.3.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

10.2.5.3.16. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratagao.

10.2.5.3.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
rregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material madequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
mplica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

10.2.5.4. DO PAGAMENTO

10.2.5.4.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

10.2.5.4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data
da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lein°
8.666, de 1993.

10.2.5.4.2. A emissio da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento
definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia

10.2.5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666,
de 1993.

10.2.5.4.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade
do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

10.2.5.4.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

10.2.5.4.4.1. o prazo de validade;

10.2.5.4.4.2. a data da emissao;

10.2.5.4.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.2.5.4.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

10.2.5.4.4.5. o valor a pagar; e

10.2.5.4.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.



10.2.5.4.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

10.2.5.4.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

10.2.5.4.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

10.2.5.4.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as
executou com a qualidade minima exigida;

10.2.5.4.6.3. deixou de utilizar os materiais € recursos humanos exigidos para
a execucdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

10.2.5.4.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

10.2.5.4.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutengdo das condi¢cdes de habilitacao exigidas no edital.
10.2.5.4.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de wregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
10.2.5.4.10. Previamente a emissao de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

10.2.5.4.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
mmprocedente, a contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a nadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.5.4.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.2.5.4.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

10.2.5.4.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
madimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.2.5.4.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributiria prevista na
legislacao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
10.2.5.4.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.
10.2.5.4.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento € o
efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte



formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I=(6/100)1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

10.2.5.5. REAJUSTE

10.2.5.5.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacdo das propostas.

10.2.5.5.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao
da contratada, os pregcos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
mterregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes miciadas e concluidas apods a ocorréncia da anualidade.

10.2.5.5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.2.5.5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima

variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo

referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocofrrer.

10.2.5.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

10.2.5.5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

10.2.5.5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

10.2.5.5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.2.6. As regras listadas acima vinculam-se as demais obrigagdes presentes neste Termo de
Referéncia no que couber.

10.3. DA SUTENTABILIDADE

10.2.1. Nos termos do art. 12 da Lein® 8.666, de 1993, as especificacdes e demais exigéncias do
Termo de Referéncia, para a presente contratagdo, devem ser elaborados visando a economia da
manutengdo e operacionalizacdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, se for o caso, tais
como:

10.2.1.1. uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

10.2.1.2. automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacao
ambiental, iluminagdo tarefa, uso de sensores de presenca;

10.2.1.3. uso exclusivo de lampadas de LED de alto rendimento ¢ de luminarias eficientes;
10.2.1.4. energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

10.2.1.5. sistema de medi¢cao individualizado de consumo de dgua e energia;



10.2.1.6. aproveitamento da 4agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento € seu aproveitamento;

10.2.1.7. utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencao;

10.2.1.8. comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servigco
10.2.1.9. Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservagao e operacao das obras publicas.

10.2.2. Devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para
a Padronizacdo (International Organization for Standardization), relativas a sistemas de gestdo
ambiental.

10.2.3. Quando a contratagdo envolver a utilizacao de bens, o instrumento convocatério devera
exigir a comprovacao de que o licitante adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

10.2.4. Deve ser exigido o uso obrigatdrio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais.

10.4. Os ttens 11 e seguntes se aplicam a todo objeto contratual, isto €, aos 7 (sete) itens a serem
contratados. No que se refere a contratacdo da Supervisao Técnica tais itens serdo aplicados, desde que
ndo contrariem com as suas disposicdes especificas previstas no subitem 10.2.5 do Termo de Referéncia,
(obrigacdes da contratante; obrigagdes da contratada; controle e a fiscalizagdo da execucdo; pagamento;
reajuste e as regras de sustentabilidade). Logo tanto, o item 11 (Uniformes) do Termo de Referéncia
quanto os demais itens que tratam de: obrigacdes da contratante (item 12); obrigacdes da contratada
(tem 13); controle e a fiscalizacio da execugdo (item 16); pagamento (item 18); Conta-Depdsito
Vinculada (item 19); reajuste (item 20) ndo devem ser aplicados a contratagdo de Supervisao Técnica

11. UNIFORMES

11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com
a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes
climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens

segumtes:
11.2. O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:

11.2.1. 01 (um) Jaleco de brim, com bolso fechado até a altura do peitoral, com logotipo da
empresa estampado;

11.2.2. 02 (duas) Camisas em algoddo, com gola polo € manga curta;

11.2.3. 01 (uma) Calgas jeans;

11.2.4. 01 (um) Cinto em couro;

11.2.5. 01 (um) Par de botas de seguranga com solado de borracha, de acordo com a categoria

profissional;
11.2.6. 02 (dois) Par de meias 100% algodao.

11.3. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes
parametros minimos:

Item Especificagao

Confeccionado em brim, com mangas curtas, bolso a altura do
peitoral, logotipo da empresa estampado a altura do peito,
resistente a rasgos e abrasdes em geral.

Jaleco
profissional




Camisa Camisa com gola polo, 100% algoddo e mangas curtas.
Calca Confeccionada em Jeans, quatro bolsos chapados e passante
profissional para cinto. Resistente a rasgos e abrasdes em geral.

Cinto Cinto em couro.

Botas de Bota profissional, confeccionada em couro, solado em
seguranga poliuretano/borracha e biqueira plastica.

Meias [Meias atoalhadas, 100% algodao.

11.3.1. O fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma: 02 (dois) conjuntos
completos ao empregado no iicio da execucdo do contrato, devendo ser substituido 01 (um)
conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de
48 (quarenta e oito) horas, apds comunicacdo escrita da Contratante, sempre que ndo atendam
as condi¢cdes minimas de apresentagao;

11.3.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;

11.4. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do
original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

11.5. A Equipe Fixa devera, obrigatoriamente, utilizar, além do uniforme, equipamentos de protegao
individual (EPI), adequados as suas atividades, cabendo a CONTRATADA fornecer todos os
Equipamentos de Protecdo Individual necessarios a execucdo dos trabalhos, conforme Item 03 do
ANEXO V deste Termo de Referéncia;

11.6. Os EPIs devem ser de boa qualidade e compativeis com as atividades desenvolvidas.

11.7. Os EPIs devem ser mantidos em perfeitas condigdes de uso ¢ em bom estado de conservagao e
higieniza¢do e armazenados separados de outros materiais;

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
rrregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgdo para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

12.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, no prazo e condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

12.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.7. Nao praticar atos de ingeréncia na admmnistracdo da Contratada, tais como:

12.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdao



previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao € apoio ao usuario;

12.7.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias
€ passagens.

12.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

12.8.1. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de
auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

12.8.2. O recolhimento das contribuicdes previdenciarias ¢ do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugdo dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer
rregularidade;

12.8.3. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extin¢ao do contrato.

12.9. Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestagdao dos
servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apds a extingdo ou rescisdo do
contrato.

12.10. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

12.11. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

12.12. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

12.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

12.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein® 8.666, de 1993.

12.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12.16. E demais orientagdes que constam no Guia Pratico de Licitagdes Sustentdveis Da Consultoria
Juridica Da Unido — AGU, no que couber ao objeto desta licitagao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, coma
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.3. Manter a execucao do servigo nos horarios fixados pela Administragao.

13.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragao
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

13.6. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;



13.7. Disponibilizar & Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

13.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de
Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes;

13.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT)
deverdo apresentar a seguinte documentacao no primeiro més de prestacao dos servigos, conforme alinea
"g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

13.9.1. Relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario, horario do
posto de trabalho, niimeros da carteira de identidade (RG) e da mscricdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o
caso;

13.9.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada; e

13.9.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos;
13.9.4. Declaracdao de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.9.5. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado
que se vincule a prestacio do contrato admmnistrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestacao de servicos deve ser devidamente comunicado,
com toda a documentagdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca do que se exige
quando do encerramento do contrato administrativo.

13.10. Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao receber o vale
transporte.

13.11. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.12. Substituir, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas,
o empregado posto a servigo da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do Contrato;

13.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
madimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.12.1 Nao serdo incluidas nas planilhas de custos e formacao de pregos as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de
obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragao Ptblica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade.

13.14. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante
deposito na conta bancaria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido
metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a possibilitar a conferéncia do
pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposi¢cdo, a
contratada devera apresentar justificativa, a fim de que a Administracao analise sua plausibilidade e possa
verificar a realizacdo do pagamento.

13.15. Autorizar a Administracao contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto
nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuicdes previdencidrias € do FGTS, quando nio demonstrado o



cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das
sancdes cabiveis.

13.15.1. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administracao
(ex.: por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos
e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des sociais ¢ FGTS decorrentes.

13.16. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servicos no
turno imediatamente subsequente;

13.17. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

13.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administracao;
13.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

13.20. Instruir seus empregados, no inicio da execug@o contratual, quanto a obten¢cdo das informagdes de
seus mteresses junto aos 6rgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigagdes a ele mnerentes,
adotando, entre outras, as seguintes medidas:

13.20.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos
sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuicdes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados
do inicio da presta¢dao dos servigos ou da admissdo do empregado;

13.20.2. Viabilizar a emissao do cartdo cidaddo pela Caixa Economica Federal para todos os
empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do micio da prestagao dos servigos
ou da admissao do empregado;

13.20.3. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtengdao de extratos
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando
disponivel.

13.21. Manter preposto nos locais de prestacao de servico, aceito pela Administracdo, para representa-
la na execucao do contrato;

13.22. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servigos;

13.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos
salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da Contratante;

13.23.1. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacao, até que a
situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

13.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicacdo mencionada no
subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administragdo podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servigos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

13.23.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

13.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao;

13.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.27. Nao beneficiar-se da condicdao de optante pelo Simples Nacional, salvo as excec¢des previstas no



§ 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

13.28. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestagao de servigos
mediante cessao de mdo de obra, salvo as excecdes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusdo obrigatdria do Simples Nacional a contar do
més seguinte ao da contratacdo, conforme previsdo do art.17, XII, art.30, §1°, 1l e do art. 31, II, todos
da LC 123, de 2006.

13.28.1. Para efeito de comprovagao da comunicag@o, a contratada devera apresentar copia do
oficio enviado a Receita Federal do Brasi, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mio de obra,
até o ultimo dia til do més subsequente ao da ocorréncia da situacao de vedagao.

13.29. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
micialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein® 8.666, de 1993.
13.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.31. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do servigo.

13.32. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.33. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

13.34. Promover a organizagdo técnica ¢ administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

13.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

13.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, qualquer mudanca
no método de execugao do servico que fuja das especificacdes constantes deste Termo de Referéncia.
13.37. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.38. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigcdes de habilitaciao e qualificacao exigidas na licitacao;

13.39. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabiltado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibiidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lein® 13.146, de 2015.

13.40. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.41. A CONTRATADA devera disponibilizar sistema computadorizado, de chamados que possam ser
auditados, para acompanhar os servigos de manuteng@o predial preventiva e corretiva, com capacidade
para gerar relatdrios quanto ao atendimento, além do banco de dados de materiais, pecas e
equipamentos sempre atualizados;

13.42. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

13.43. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.44. Nos termos do Anexo V da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, ¢ da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

13.44.1. realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administragdo, na fonte



geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95,
e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso;

13.44.2. os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

13.44.3. otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, através das
segumtes medidas, dentre outras:

13.44.3.1. racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes;

13.44.3.2. substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
13.44.3.3. usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

13.44.3.4. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

13.44.3.5. treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluicao;

13.44.4. utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas € outros);

13.44.5. observar a Resolugado CONAMA n° 20, de 7/12/94, e legislagdo correlata, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

13.44.6. fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servigos;

13.44.7. respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

13.44.8. desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

13.44.8.1. pilhas e baterias que contenham em suas composicdes chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que
as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

13.44.8.2. lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

13.44.8.3. pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

13.44.9. Utilizar obrigatoriamente agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

13.44.10. Destmnar adequadamente as pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolugago CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

13.44.11. Destinar adequadamente ldmpadas fluorescentes, conforme sejam retiradas de uso.
13.44.12. Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho, emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, e outros 6rgdos competentes, em especial, estabelecer,
programar e assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.° 9, NR — 9, Programa de
Preven¢dao de Riscos Ambientais — PPRA, aprovada pela Portaria MTb. n.° 3.214, de 08 de
junho de 1978, e alteragdes posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidagdo das Leis do
Trabalho e, garantir, custear e indicar médico do trabalho, de acordo com a Norma
Regulamentadora n® 7 — NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO.
13.44.13. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

13.44.14. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas



fluorescentes origindrias da contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2° da Lei estadual n° 10.888, de
2001, do Estado de Sao Paulo, e legislacao correlata.

13.45. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.46.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

13.46.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangoes civis e penais cabiveis.

13.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006 e artigo 7° do Decreto n.
8.538/2015.

13.47.1 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara
responsavel pela execugdo da parcela orignalmente subcontratada.

13.47.2 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.47. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servicos.

14 DA SUBCONTRATACAO

14.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

15 ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcdo a continuidade do contrato.

16 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lein® 8.666, de 1993.

16.2 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual sdo o conjunto de agdes que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servigo contratado,
verificar a regularidade das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a
mstrucdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagdo, alteracdao, reequilibrio, prorrogacao,
pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o



cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.

16.3 O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizagdo compete ao gestor da execucdo do contrato,
podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, de acordo
com as seguintes disposicdes:

I — Gestao da Execucdo do Contrato: ¢ a coordenagao das atividades relacionadas a fiscalizagao
técnica, administrativa, setorial e pelo publico usudrio, bem como dos atos preparatorios a
mstrugdo processual e a0 encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para
formalizagdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacdo, alteracao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo do contrato, dentre outros;

IT — Fiscalizagdo Técnica: ¢ o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugao do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo ¢ modo da
prestagdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatorio, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser
auxiliado pela fiscalizacao pelo publico usuario;

III — Fiscalizagdo Administrativa: ¢ o acompanhamento dos aspectos administrativos da execugao
dos servigos, quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV — Fiscalizacdao Setorial: ¢ o acompanhamento da execu¢do do contrato nos aspectos técnicos
ou administrativos, quando a prestacdo dos servicos ocorrer concomitantemente em setores
distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 6rgao ou entidade; e

V - Fiscalizagdo pelo Publico Usuéario: € o acompanhamento da execucdo contratual por pesquisa
de satisfacdao junto ao usuario, com o objetivo de aferir os resultados da prestagdo dos servigos,
os recursos materiais € os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro
fator determinante para a avaliagao dos aspectos qualitativos do objeto.

16.4 Quando a contratagdo exigr fiscalizacdo setorial, o o6rgdo ou entidade deverd designar
representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

16.5 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tinico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

16.6 A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em
consideragdo falhas que mmpactem o contrato como um todo € ndo apenas erros e falhas eventuais no
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.7 Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-4, dentre outras, as
seguintes comprovacdes (os documentos poderdo ser originais ou coOpias autenticadas por cartorio
competente ou por servidor da Administracao), no caso de empresas regidas pela Consolidagao das Leis
do Trabalho (CLT):

a) No primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte
documentagao:

a.l. Rela¢do dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao, horario do posto
de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos,
quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e

a.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os
Servigos.

b) Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

b.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa



da Unido (CND);

b.2. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

b.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
c¢) Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

c.l. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;

c.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacao dos servigos, em
que conste como tomador CONTRATANTE;

c.3. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacao dos
servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

c.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por for¢a de lei ou de Convengao ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos e de
qualquer empregado; e

c.5. Comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) entrega de copia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do
contrato, apos o ultimo més de prestagao dos servigos, no prazo definido no contrato:

d.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

d.2. Guias de recolhimento da contribuicdo previdencidria e do FGTS, referentes as
rescisoes contratuais;

d.3. Extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;

d.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8 ACONTRATANTE devera analisar a documentagao solicitada na alinea “d’” acima no prazo de 30
(trinta) dias apds o recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.9 No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagdes Sociais, serd exigida a comprovacao
de atendimento a eventuais obriga¢des decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizagdes.
16.10 Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no
subitem 16.7 acima deverdo ser apresentados.
16.11 Em caso de indicio de wrregularidade no recolhimento das contribuicdes previdencidrias, os fiscais
ou gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).
16.12 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou
gestores do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.
16.13 O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencao das condicdes de habilitacao
pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes.
16.14 A CONTRATANTE podera conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigacdes trabalhistas ou suas condigdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nio
identificar ma-f€ ou a incapacidade de correcao.
16.15 Além das disposigdes acima citadas, a fiscalizagdo administrativa observard, ainda, as seguintes
diretrizes:

16.15.1 Fiscalizagdo inicial (no momento em que a prestacao de servigos € iniciada):

a) Serd elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes
sobre todos os empregados terceirizados que prestam servicos, com os seguintes dados:
nome completo, numero de inscricdo no CPF, funcdo exercida, saldrio, adicionais,



gratificacdes, beneficios recebidos, sua especificacao e quantidade (vale-transporte, auxilio-
alimentacdo), hordrio de trabalho, férias, licencas, faltas, ocorréncias e horas extras
trabalhadas;

b) Todas as anotagdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que
se possa verificar se as mformacdes nelas mseridas coincidem com as informagdes
fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

¢) O nimero de terceirizados por funcdo deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengao
Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigacdes adicionais constantes na CCT para a
CONTRATADA;

f) Sera verificada a existéncia de condicdes insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecio
Individual (EPT).

2) No primeiro més da prestagcdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte
documentacao:

g.1. Relagdo dos empregados, com nome completo, cargo ou fun¢do, horario do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), e indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos
servicos, quando for o caso;

g2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugao
dos servicos, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os
Servicos; e

g.4. Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

16.15.2 Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retencdo da contribuicdo previdencidria no valor de 11% (onze por
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestagao do servico;

b) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

c¢) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no SICAF;

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovagao de que a empresa mantém reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme
disposto no art. 66-A da Lein® 8.666, de 1993.

16.15.3 Fiscalizagdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As
solicitagdes de servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamagdes ou cobrangas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestacdo do servico, como a negociagdo de
folgas ou a compensagdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta ¢
exclusiva da CONTRATADA.

¢) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que
estdo prestando servigos e em quais fungdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

16.16 Cabe, ainda, a fiscalizacio do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislacao
relativa & concessdao de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade provisoria de seus
empregados ¢ observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.

16.16.1 O gestor devera verificar a necessidade de se proceder a repactuacdo do contrato,



inclusive quanto a necessidade de solicitagdo da contratada.

16.17 A CONTRATANTE devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta
do FGTS e que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias € do FGTS estdo sendo recolhidas em
seus nomes.

16.17.1 Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

16.18 A CONTRATADA devera entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;
b) copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servigos, em que
conste como tomador a CONTRATANTE;

¢) copia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer més da prestagdao dos
servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios; e

d) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre
outros), a que estiver obrigada por forca de lei, Acordo, Convencao ou Dissidio Coletivo de
Trabalho, relativos a qualquer més da prestagao dos servigos e de qualquer empregado.

16.19 A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugcdo do objeto e utilizard o
Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme Item 22 e subitens deste Termo de Referéncia,
ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade nferior a demandada.

16.19.1 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestagao dos servigos.

16.20 Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e rregularidades constatadas.

16.21 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.
16.22 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

16.23 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
16.24 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relacao
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

16.25 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos
Servicos.

16.26 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos ¢ do contrato.

16.27 A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

16.28 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lein® 8.666, de 1993.

16.29 A conformidade do material a ser utiizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com



o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.30 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lein® 8.666, de 1993.

16.31 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas, ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condigoes de
habilitacdo, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatdrio € na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lein® 8.666, de 1993.

16.32 Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicard o fato a
CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

16.32.1 Nao havendo quitagdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze
dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato.
16.32.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

16.32.3 Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante € os empregados
da contratada.

16.33 O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagdo, pela
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para
com o FGTS referentes a mdo de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.
16.34 A fiscalizagdo de que trata este topico ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer wrregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

16.35 As disposigoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugao Normativa SLTI/MP n°® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

16.36 A fiscalizagdo de que trata este Termo de Referéncia ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer uregularidade, ainda que resultante de
mperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

17.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar
toda a documentacao comprobatoria do cumprimento da obrigacao contratual;

17.3 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalizagdo ap0s a entrega da documenta¢do acima, da seguinte forma:

17.3.1 A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.3.1.1 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em



consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.3.1.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.3.1.4 Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento mensal, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017, no que forem aplicidveis a presente contratacdo, emitindo relatéorio que serd
encaminhado ao gestor do contrato;

17.3.2 No prazo de at¢ 10 dias corridos a partr do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equpe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, € encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.3.2.1 Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a analise € a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica ¢ administrativa ¢ demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.3.2.2 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
17.3.2.2.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

17.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

17.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto.

17.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.6 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que



trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias tuteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lein® 8.666, de 1993.

18.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Termo de Referéncia

18.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢cao mencionada no
art. 29 da Lein® 8.666, de 1993.

18.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de wrregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrug¢do Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

18.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.4.1 o prazo de validade;

18.4.2 a data da emissao;

18.4.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.4.4 o periodo de prestaciao dos servicos;

18.4.5 o valor a pagar; e

18.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.6.1 nao produziu os resultados acordados;

18.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

18.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

18.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

18.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condigcdes de habilitacao exigidas no edital.

18.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.10 Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
mmpeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

18.11 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a madimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
18.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.



18.13.1 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada nadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributiria prevista na legislacdo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente.

18.16 A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no
primeiro ano de contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de pregos.

18.16.1 Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogagdo contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a
03 (trés) dias a mais por ano de servico, at¢ o limite compativel com o prazo total de vigéncia
contratual.

18.16.2 A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo
aditivo.

18.16.3 Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado
e/ou indenizado no primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de
forma complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecer a metodologia de
calculo adotada.

18.17 A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-
transporte em relacdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o
beneficio previsto na Lein® 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n® 95.247,
de 17 de novembro de 1987.

18.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100 )1=0,00016438

= (TX)I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

19 DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

19.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-
Deposito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 sdo as estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

19.2 A futura Contratada deve autorizar a Administragdo contratante, no momento da assmatura do



contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigdes previdencidrias ¢ do FGTS, quando nio
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até o momento da regularizagao,
sem prejuizo das sangdes cabiveis.

19.2.1 Quando nao for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administragao (ex.:
por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e
guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢cdes sociais ¢ FGTS decorrentes.

19.3 A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13°

salario e rescisdo contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussoes
trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela contratante em conta-deposito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentagdo, conforme
disposto no anexo XII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serao
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item
1.5 do anexo VII-B da referida norma.

19.4 O montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n.
5/2017 sera igual ao somatdrio dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneragdo, cuja movimentagao dependera de autorizagcao do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao
e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

19.4.1 13° (décimo terceiro) salario;

19.4.2 Férias e um ter¢co constitucional de frias;

19.4.3 Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e

19.4.4 Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salrio.

19.4.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo
XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

19.5 O saldo da conta-depoésito serda remunerado pelo indice de corre¢ao da poupanga pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e
mstituicdo financeira. Eventual alteragdo da forma de correcdo implicara a revisdo do Termo de
Cooperacao Técnica.

19.6 Os valores referentes as provisdoes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-
deposito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente & empresa que vier a prestar os
Servigos.

19.7 Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizagdo da conta-deposito, os
recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

19.8 A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar
os valores da conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou
de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a
vigéncia do contrato.

19.8.1 Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos
comprobatorios da ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente ap6s a confirmacdo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, sera
expedida a autorizagdo para a movimentagdo dos recursos creditados na conta-depodsito
vinculada, que sera encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatorios pela empresa.

19.8.2 A autorizagdo de movimentacdo deverd especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagdo trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.

19.8.3 A empresa deverd apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3
(trés) dias Uuteis, contados da movimentacdo, o comprovante das transferéncias bancarias
realizadas para a quitagdo das obriga¢des trabalhistas.

19.9 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular
no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos
servicos contratados, quando couber, ¢ apds a comprovacdo da quitagdo de todos os encargos



trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n.
5/2017.

20 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUACAO)

20.1 Visando a adequagdo aos novos precos praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguird, o valor consignado no Termo de Contrato serd repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variagdo dos custos, apresentando memoéria de calculo e
planilhas apropriadas para andlise e posterior aprovagdo da CONTRATANTE, na forma estatuida no
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposi¢des aplicaveis da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.

20.2 A repactuagao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao
principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratagdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mdo de obra e os custos decorrentes dos msumos
necessarios a execucao do servigo.

20.3 O mterregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao serd contado:

20.3.1 Para os custos relativos @ mdo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengdo coletiva de trabalho, vigente a
época da apresentagdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
20.3.2 Para os mnsumos discriminados na Planilha de Custos ¢ Formacao de Pregos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): do tltimo reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinagdo legal ou normativa;

20.3.3 Para os demais custos, syjeitos a variagao de pregos do mercado (insumos ndo decorrentes
da mao de obra): a partir da data limite para apresentagcao das propostas constante do Edital.

20.4 Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano serd computado da tltima
repactuacdo correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se como tltima
repactuacdo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

20.5 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagdo encerra-se na data da prorrogacao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengao coletiva que fixar os novos custos de mao
de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia do
contrato, caso nao haja prorrogagao.

20.6 Caso a CONTRATADA ndo solicite a repactuagdo tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusdo do direito a repactuacao.

20.7 Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagdo s6 podera ser
pleiteada apos o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

20.7.1 da vigéncia do acordo, dissidio ou convencdo coletiva anterior, em relagdo aos custos
decorrentes de mao de obra;

20.7.2 do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinagao
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formacao de precos que
estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa);

20.7.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagdo da proposta, em relacao
aos custos syjeitos a variacdo de precos do mercado;

20.8 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio
ou convengdo coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

20.9 Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a
repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes
coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

20.10 E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,



exceto quando se tornarem obrigatorios por forca de mnstrumento legal, sentenga normativa, Acordo,
Convengao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

20.11 A CONTRATANTE nao se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou

Convengdes Coletivas que tratem do pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Ptblica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

20.12 Quando a repactuagdo se referir aos custos da mido de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovagdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de Planiha de Custos ¢ Formagdo de
Precos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

20.13 Quando a repactuagao solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagao

dos precos de mercado (insumos ndo decorrentes da mao de obra), o respectivo aumento sera apurado
mediante a aplicagdo do indice de reajustamento [IPCA/IBGE,com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V I-T1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos msumos a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para
entrega da proposta da licitacdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

20.13.1 No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

20.13.2 Nas afericdes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos msumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

20.13.3 Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legisla¢do entdo em vigor.

20.13.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de
termo aditivo.

20.13.5 Independentemente do requerimento de repactuagdo dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflacio do indice adotado que
justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redugdo dos
valores correspondentes da planilha contratual.

20.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

20.14.1 a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagao;

20.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessdo das proximas repactuagdes futuras; ou

20.14.3 em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagdo
envolver revisdo do custo de mio de obra em que o proprio fato gerador, na forma de acordo,
dissidio ou convencdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuagdes futuras.

20.15 Os efeitos financeiros da repactuacao ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, €
apenas em relacdo a diferenga porventura existente.

20.16 A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitagao e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos.

20.17 O prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a CONTRATADA nio cumprir os



atos ou apresentar a documentacao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacao da variacao
dos custos.

20.18 As repactuacdes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogagdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

20.19 O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a propor¢ao de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor contratado, como condi¢ao
para a repactuacgao, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21. GARANTIA DA EXECUCAO

21.1 O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lein® 8.666,
de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

21.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

21.2.1 A mobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

21.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
mcisos I e II do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

21.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

21.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

21.4.2 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

21.4.3 Multas moratorias € punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

21.4.4 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

21.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

21.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢cao monetaria.

21.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

21.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

21.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
21.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo del5 (quinze) dias tteis, contados
da data em que for notificada.

21.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

21.12 Sera considerada extinta a garantia:

21.12.1 Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
mmportancias depositadas em dmnherro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do



contrato;

21.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracao nd3o comunique a ocorréncia de smistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

21.13 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

21.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
TR.

21.15 A garantia da contratagdo somente sera liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou
todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagcdo, € que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim
do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas, inclundo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme
estabelecido no art. 8°, VI do Decreto n® 9.507, de 2018, observada a legislagao que rege a matéria.
21.15.1 Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de
trabalho

21.16 Por ocasidao do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, a Administracdo Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao
contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da
realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos, nos termos da alinea '"j do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lein® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

22.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

22.1.2 Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

22.1.3 Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

22.1.4 Comportar-se de modo mnidéneo; ou

22.1.5 Cometer fraude fiscal.

22.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

22.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

22.2.2 Multa de:

22.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo
com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga,

22.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida;

22.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) at¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacao assumida;

22.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, limitada a incidéncia a 2%
(dois por cento) do valor global adjudicado, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

22.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o



maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

22.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

22.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

22.2.4 Sangdo de impedimento de licitar e contratar com orgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

22.2.4.1 A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 22.1
deste Termo de Referéncia

22.2.5 Declaracdo de midoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3 As sangdes previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22.4 Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situag:ég que c.rie a possibilidafie de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter ﬁJncionéﬁq semqualificag@o para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo ¢ por 0
dia;

5 Retirar fllnciopérios ou encarregados do servico durante o expediente, sema 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;

7 Cumprir dAete?minacﬁo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, 0
por ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela

9 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por | 03
item e por ocorréncia;

10 Inqicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

1 Providgnciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo 01
de obrigacdes da CONTRATADA

22.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lein® 8.666, de 1993, as empresas



ou profissionais que:

22.5.1 Tenham sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

22.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

22.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

22.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

22.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
mscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

22.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

22.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil

22.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

22.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de ivestigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

22.11 A apurag@o e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
22.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

23.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

23.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
23.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

23.3.1 Prova de reconhecimento junto ao CREA e/ou no CAU dos profissionais que compdem o
quadro de responséveis técnicos da empresa. com no minimo um responsavel técnico engenheiro
civil ou arquiteto € um responsavel técnico engenheiro eletricista;

23.3.1.1 Os responsaveis técnicos pertencentes ao quadro da empresa deverdo
obrigatoriamente atuar como responsaveis técnicos dos servigos.

23.3.2 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: comprovacao do licitante possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, CREA ou CAU,
detentor de ART - Atestado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo a execucao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao.

23.3.3 Certidao de Acervo Técnico dos profissionais a serem indicados pela LICITANTE



VENCEDORA como responséveis técnicos pela execugcdo dos servigos, objeto deste Termo de
Referéncia, devidamente emitida pelo CREA, constando execug¢do de servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto da licitagdo, (art. 30 § 1° inciso I lei 8666/93).

23.3.3.1 Entende-se, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista
para entrega da proposta: o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carterra de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame.

23.3.4 Apresentacao de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com periodo ndo inferior a 3 (trés) anos (conforme item
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017), registrado no CREA/CAU, que
comprove ter a empresa executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao ora
licttado, para fins comerciais ou de servigos, sem qualquer informac¢ao que a desabone e com os
seguintes parametros:

23.3.4.1 MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA: de 4rea igual ou
superior a 2.000,00 n?.

23.3.4.1.1 Sera aceito o somatorio de atestados para cumprir esta exigéncia, desde que a
soma dos atestados contemple a manutengao predial civil de pelo menos 2.000 n?;

23.3.5 Apresentacdo de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove ter o responsavel técnico da empresa
executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao ora licitado, para fins comerciais ou
de servigos, com 0s seguintes parametros:

23.3.5.1 MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com no minimo
04 postos permanentes, conforme exigido na alinea c2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.5.2 Para a comprovacdo do numero minimo de postos exigido, sera aceito o
somatorio de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servicos de

terceirizacdo compativeis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.6 Demonstragao de vinculo do profissional de que tratam os itens 23.3.2 e 23.3.3 acima
mediante:

23.3.6.1 Carteira de trabalho (CTPS), comprovando o vinculo empregaticio do profissional
com a empresa licitante na data da licitagdo;

23.3.6.2 Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta
Comercial, no caso de ser socio proprietario da empresa licitante; ou

23.3.7 Contrato de prestacdo de servigos firmado com a empresa licitante ou declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

23.4 O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global de até R$ 636.018,84 (seiscentos ¢ trinta
e seis mil dezoito reais e oitenta € quatro centavos)

23.5 O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

23.6 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

24 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

24.1 O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.

24.2 Tal valor foi obtido a partir de 03 (trés) cotagdes de preco com empresas que trabalham com este
tipo de contratagdo, sendo utilizados os 3 (tr€s) orcamentos (documento SEI n® 12772240, 12772278 ¢
12772343), para compor o valor de referéncia indicado no mapa comparativo de pregos (Sei n°
12772726).



25 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

25.1 Os recursos orgamentarios necessarios para fazer face a contratagdo advirdo da dotacao
orcamentaria designada para custeio da unidade, definida pelo SELOG/SR/PF/AC com anuéncia do Sr.
Ordenador de Despesas e designada no bojo do procedimento administrativo.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
26.1.1 - ANEXO I— CARACTERISTICAS GERAIS DOS SISTEMAS

26.1.2 - ANEXO II - PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS
DA EQUIPE FIXA

26.1.3 - ANEXO III - EQUIPE TECN[CA PERMANENTE E SUPERVISAO TECNICA DE
EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS

26.1.4 - ANEXO IV - PECAS E MATERIAIS
261..5 - ANEXO V — EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL BASICOS
26.1.6 - ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA.

Municipio de Rio Branco/AC, 22 de outubro de 2019

PAOLA CAROLINE SILVA AZEVEDO
Agente de Policia Federal
Chefe Substituta do SELOG/SR/PF/AC

De Acordo, encaminha-se ao Superintendente Regional para fins de aprovacgao.

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
Agente Administrativo
Chefe do SELOG/SR/PF/AC

DESPACHO:

Com fundamento legal no inciso Il, do art. 9° do Decreto 5.450/05 e art. 14 da INMPOG N° 02, de
30 de abril de 2008, APROVO o Termo de Referéncia, bem como AUTORIZO a realizacao da
licitacdo para a contratagdo de servico continuado de manutencéo predial preventiva, corretiva e
preditiva, devido a essencialidade deste para as atividades deste 6rgao, com observancia aos
dispositivos da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alteragdes e demais legislagdes correlatas.



DIANA CALAZANS MANN
Delegada de Policia Federal
Superintendente Regional SR/PF/AC

ANEXO 1

CARACTERISTICAS GERAIS DOS SISTEMAS

As atuais dependéncias apresentam as caracteristicas gerais abaixo descritas sendo orientativas,
podendo sofrer modificagdes e/ou acréscimos em fungéo da necessidade do Orgao.

1. Superintendéncia de Policia Federal no Acre/AC, Rodovia BR-364, n° 3501, Bairro Portal
Da Amazénia, Rio Branco/AC, CEP 69.915-630.

e Area construida de aproximadamente 11.686 m?;
¢ Instalagdes hidrossanitarias, com sistema de recalque para agua potavel e uso comum;

¢ Instalacbes de prevencao e combate a incéndio do tipo sprinkler, hidrantes, extintores
portateis;

¢ Instalacdes do sistema de ar condicionado central do tipo multi Split (VRF);

¢ Instalagdes elétricas prediais completas, incluindo sistema de iluminacéo.

2.DESCRIGAO E RELAGAO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES
EDIFICIO SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM RIO BRANCO

2.1 - Instalagoes Hidrossanitarias e de Prevencao e Combate a Incéndio

1 Reservatdrio superior de agua potavel,

1 Reservatodrio inferior de agua potavel;

1 Reservatorio superior de agua de reuso;

1 Reservatorio inferior de agua de reuso;

18 CAIXA de descarga de embuitir 6 Litros

18 TORNEIRA de parede p/ tanque c/ adaptador p/ mangueira;



140 SIFAO Flexivel Horizontal 1" x 40mm;
140 VALVULA para lavatério sem ladrao 7/8" - 1";
3 CHUVEIRO e lava olhos com pedal completo, conforme especificacao;

9 CUBA de aco inoxidavel grande, dimensdes 500x400x400 mm inclusive torneira conf.
espec. e det,;

8 CUBA de aco inoxidavel simples, dimensdes 400x340x170 mm inclusive torneira;
60 SABONETEIRA de plastico para sabonete liquido a granel;

12 LAVATQRIO de canto, sem coluna incl. sifao valvula e acessorios conf. espec.;
73 LAVATORIO de louga de embuitir (cuba) , com torneira de pressao e acessorios;
98 DUCHA manual;

6 LAVATQRIO de louca , sem coluna, com torneira de pressao e acessorios;

23 MICTORIO de louca individual,

1 PIA de cozinha de acgo inoxidavel , cuba simples, 1,50 x 0,54 m;

5 TANQUE de aco inoxidavel;

18 TORNEIRA de pressao metalica para uso geral;

84 BACIA de louga sifonada, com tampa e acessorios;

4 BACIA de louga turca;

22 CHUVEIRO elétrico automatico , 220 V - 5400 W;

100 PORTA-PAPEL higiénico em rolo em material plastico

85 PORTA-PAPEL TOALHA interfolhada de plastico;

48 Extintor de p6 quimico ABC, 4,5 kg, fosfato mondoaménico;

3 Extintor de pd quimico especial, 9,0 kg, cloreto de sédio;

6 Extintor de CO2 6,0 kg;

2.2 - Instalagoes Elétricas.

QTDAJUND|P. UNIT. (W) DESCRICAO
43 |und 2x9 Luminaria com lampada
79 |und 2x11 Luminaria com lampada
89 |und 20 Luminaria com lampada
39 |und 26 Luminaria com lampada
130 |und 2x14 Luminaria com lampada
81 |und 2x26 Luminaria com lampada
204 |und 2x32 Luminaria com lampada
1259 | und 4x14 Luminaria com lampada




20 |und 40 Luminaria com lampada
3 |und 50 Luminaria com lampada
85 |und 78 Luminaria com lampada
12 |und 250 Luminaria com lampada
52 |und 400 Luminaria com lampada
1 |und 490 Luminaria com lampada
8 |und 500 Luminaria com lampada
407 |und 100 Tomada comum

LUMINARIA de sobrepor tipo trapézio, corpo e
refletor em chapa de aco tratada — pintura na cor
branca — alojamento do reator no corpo da
luminaria com duas lampadas fluorescente 32\W-
127V

un

180,00

LUMINARIA de sobrepor, corpo / refletor e cobre
soquete em chapa de aco tratada e pintura na cor
branca. Alojamento do reator na cabeceira com
duas lampadas fluorescente de 32W-127V

un

24,00

LUMINARIA de sobrepor, com corpo em chapa
de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente;
refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado de alta pureza e refletancia com quatro
lAampadas fluorescentes de 14W-127V

un

41,00

LUMINARIA de embutir, com corpo em chapa de
aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente;
refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado de alta pureza e refletancia com quatro
lAmpadas fluorescentes de 14W-127V

un

1.219,00

LUMINARIA de embuitir, corpo chapa de aco
Ifosfatizada,perﬁs laterais aluminio extrudado
tampa chapa galvanizada perfurada,pintados




eletrostaticamente;recuperador,refletor e aletas | ™' 130,00
parabdlicas em aluminio MIRO com duas
ldampadas fluorecentes

LUMINARIA circular de embutir , corpo em
aluminio pintado na cor branca e refletor em
aluminio anodizado de alto brilho, com l[ampada
ifluorescente 1x26W - 127V

un 1200

LUMINARIA circular de embuitir, Ccorpo em
aluminio pintado na cor branca e refletor em
aluminio anodizado multifacetado de alto brilho. |un

) ; ) 77,00
|Difusor opcional em vidro temperado, com uma
l[Ampada 2x26W - 127V

LUMINARIA circular de sobrepor, corpo em
aluminio na cor branca, difusor em vidro
ftemperado jateado, com lampada fluorescente
2x26W-127V

U oo

LUMINARIA pendente, corpo em chapa de aco 12,00
ftratada na cor branca. Refletor / refrator em
acrilico transparente prismatico com uma

lampada de vapor metalico de 250W-220V

un

LUMINARIA de emergéncia, BLF-11/2T com 2 i
lAmpadas fluorescentes compactas de 11W J 36,00

LUMINARIA de emergéncia, Blokito D-18 com 2
lAmpadas fluorescentes compactas de 9W, com Cj 89 00
seta de indicagao para direita/esquerda, saida ’

2.3 - Sistema de Ar Condicionado - ESPECIFICAGCOES

e O Sistema de refrigeracao objeto do contrato € composto de Ar Condicionado Central e
Automacgao, com 0s seguintes equipamentos:

K7-1V, modelo 20, 2,2 kW pe 3,00
K7-1V, modelo 25, 2,8 kW pe 1,00
K7-1V, modelo 32, 3,6 kW pe 11,00




K7-1V, modelo 40, 4,5 kW pe 2,00
K7-2V, modelo 25, 2,8 kW pe 3,00
K7-2V, modelo 32, 3,6 kW pe 7,00
K7-2V, modelo 40, 4,5 kW pe 6,00
K7-2V, modelo 50, 5,6 kW pe 6,00
K7-2V, modelo 63, 7,1 kW pc 7,00
K7-4V, modelo 32, 3,6 kW pe 7,00
K7-4V, modelo 40, 4,5 kW pe 6,00
K7-4V, modelo 50, 5,6 kW pe 14,00
K7-4V, modelo 63, 7,1 kW pc 96,00
K7-4V, modelo 80, 2,8 kW pe 1,00
K7-4V, modelo 100, 11,2 kW pe 27,00
K7-4V, modelo 125, 14,0 kW pc 16,00
SPLIT (LG) HVFI24B21A pc 1,00
SPLIT(ELGIN) HVFE12B2IA pc 1,00
SPLIT(GREE) GSW30-2ZL/B (0) P 1O0
SPLIT(YORK) YNDA36FS-EDT P 1,00
SPLIT(LG) TSUC122TMAO pe 1,00

1,00
SPLIT(LG) TSUC1825MA3 pc

1,00
SPLIT(MIDEA) MSS-12CR pS
SPLITAO(TRANE) DXPA073DA31P0000 pc 2,00
FONTE de Alimentacdo - PAC-SC50KUA-E |p¢ 5,00
CONTROLE Remoto com fio pe 213,00
CONDENSADOR 8 HP pc 2,00
CONDENSADOR 20 HP pc 2,00
CONDENSADOR 22 HP pc 2,00
CONDENSADOR 24 HP pc 1,00
CONDENSADOR 34 HP pc 2,00
CONDENSADOR 40 HP pc 3,00
CONDENSADOR 46 HP pc 2,00
CONDENSADOR 48 HP pc 2,00
CONDENSADOR 50 HP pc 1,00
RECUPERADOR de energia LGH 200RX4 pc 5,00
RECUPERADOR de energia HESXIN pe 3,00
CONTROLADOR GB-50 pc 5,00
PROGRAMA TG-2000 pc 1,00

3.RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES

O prédio climatizado possui area construida total de 11.686 m?, distribuidos em Pavimento, sub-
solo, térreo, 1°,2°, 3°, 4°,5° Pavimentos, cobertura com heliponto e sala de ginastica com
aproximadamente 360 m? (trezentos e sessenta metros quadrados), uma frequéncia diaria de
aproximadamente 200 (duzentos) pessoas, entre servidores e terceirizados, além do publico
externo flutuante de aproximadamente 90 (noventa) pessoas, que buscam por servicos na sede do



orgao.

O sistema de climatizagao VRF (Fluxo de Gas Refrigerante Variavel) € um sistema de ar
condicionado central, do tipo Multi Split, que funciona com uma unica condensadora (unidade
externa) ligada a varias evaporadoras (unidades internas) através de um ciclo unico de
refrigeragdo, com sistema de expansao direta onde o fluxo de gas refrigerante é variavel, o
sistema VRF é composto por 17 unidades condesadoras que séo reponsaveis pela climatizagao
da SR/PF/AC

Dados Gerais dos sistemas, componentes e instalagdes de climatizagdo/ar-condicionado,
refrigeragao, e exaustdo no Estande de Tiro, do edificio-sede e das unidades descentralizadas da
SR/PF/AC:

DESCRICAO UNID | QUANTIDADE
K7-1V, modelo 20, 2,2 kW pe 3,00
K7-1V, modelo 25, 2,8 kW pe 1,00
K7-1V, modelo 32, 3,6 kW pe 11,00
K7-1V, modelo 40, 4,5 kW pe 2,00
K7-2V, modelo 25, 2,8 kW pe 3,00
K7-2V, modelo 32, 3,6 kW pe 7,00
K7-2V, modelo 40, 4,5 kW pe 6,00
K7-2V, modelo 50, 5,6 kW pe 6,00
K7-2V, modelo 63, 7,1 kW pe 7,00
K7-4V, modelo 32, 3,6 kW pe 7,00
K7-4V, modelo 40, 4,5 kW pe 6,00
K7-4V, modelo 50, 5,6 kW pe 14,00
K7-4V, modelo 63, 7,1 kW pe 102,00
K7-4V, modelo 80, 2,8 kW pe 1,00
K7-4V, modelo 100, 11,2 kW pc 29,00
K7-4V, modelo 125, 14,0 kW pc 29,00
SPLIT (LG) HVFI24B21A pc 1,00
SPLIT(ELGIN) HVFE12B2IA pc 1,00
SPLIT(GREE) GSW30-2Z1L/B (0) pc 1,00
SPLIT(YORK) YNDA36FS-EDT pc 1,00
SPLIT(LG) TSUC122TMAOQ pc 1,00
SPLIT(LG) TSUC1825MA3 pc 1,00
SPLIT(MIDEA) MSS-12CR pc 1,00
SPLITAO(TRANE) DXPA073DA31P0000 |pc 2,00
FONTE de Alimentacdo - PAC-SC50KUA-E | p¢ 5,00
CONTROLE Remoto com fio pe 233,00
CONDENSADOR 8 HP pc 2,00
CONDENSADOR 20 HP pc 2,00
CONDENSADOR 22 HP pc 2,00
CONDENSADOR 24 HP pc 1,00
CONDENSADOR 34 HP pc 2,00
CONDENSADOR 40 HP peC 3,00
CONDENSADOR 46 HP pc 2,00
CONDENSADOR 48 HP pc 2,00
CONDENSADOR 50 HP pc 1,00
RECUPERADOR de energia LGH 200RX4 | p¢ 5,00




RECUPERADOR de energia HESXIN pc 3,00
CONTROLADOR GB-50 pc 5,00
PROGRAMA TG-2000 pc 1,00
CAIXA ventilacao GVS 7/7, 0,5 HP pc 1,00
CAIXA ventilacao GVS 9/9, 1,0 HP pc 2,00
CAIXA ventilacdo GVS 20/20, 4,0 HP pc 1,00
CAIXA ventilacao GVS 20/20, 2,0 HP peC 1,00
EXAUSTOR centrifugo, RLS 400, 1,0 CV pc 1,00
COIFA lavadora 1,3 x 1,3 x0,6 m pe 1,00
Exaustor AXC 200 B, 148 W pe 2,00

3.1.RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS TIPO K7 E SPLIT

20 ANTMA D

Trran

Cacontn

PAVIMENTO | LOCAL MAQUINA VIAS | QUANT. | MODELO

5 ANDAR | TUTORIA(W5-06) | Evap. Cassete R ARNUI2GTUA2

5 ANDAR | TUTORIA(W506) | Evap. Casscte 2 |1 ARNU24GTLA2

5° ANDAR WEB(W 5-08) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2

5° ANDAR ggA;LA TECNICA(WS- Evap. Cassete 1 1 ARNU12GTUA2

5° ANDAR TELE SALA (W 5-09) Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2

£ ANDAR | RECEPCAO(W4-01) | Evap. Cassete 4 |1 ARNUI2GTRA2
) SERVICO ED.

4° ANDAR FISICA (W4-04) Evap. Cassete 1 1 ARNUI2GTUA2

4 ANDAR g;;ABULATORIO(W“' Evap. Cassete 1| ARNUI2GTUA2
. SERVICO

#ANDAR [ So8r o) Evap. Cassete 1| ARNUI2GTUA2

4 ANDAR OR;;STAUK ATEGS4 | 5y ap. Cassete 4 e ARNU42GTMA?2

4° ANDAR ACADEMIA Evap. Cassete 4 8 ARNU28GTPA2

£ ANDAR | SALA TECNICA Evap. Casscte E ARNUI2GTUA2
o CORREDOR

3° ANDAR ELEVADOR Evap. Cassete 2 1 ARNU24GTLA2

3° ANDAR ggLA TECNICA(W3- Evap. Cassete 1 1 ARNUI2GTUA2

3 ANDAR | PESAGEM(W3-08) | Evap. Cassete 4 |1 ARNUI2GTRA2

3 ANDAR | PESAGEM(W3-08) | Evap. Casscte RE ARNUI2GTUA2
; VIDRARIA-

3° ANDAR LAVAGEM(W3-14) Evap. Cassete 4 1 ARNUI2GTRA2

3* ANDAR f\}:}gp S;‘O DEAMOS. g o5, Cassete 1| ARNU09GTUA2
; SALA EM FRENTE A

3° ANDAR LAVAGEM Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2

2 ANDAR  |DAB-QUIMLINSTR. 1y 0 cassete 4 |2 ARNU24GTPA2

2(W3-16)

) LAB. QUIM. INSTR.

FANDAR |k O Evap. Casscte 1| ARNUISGTTA2

3 ANDAR f‘SB' BIOLOGIAMW3- | & 45 Cassete 4 |1 ARNU28GTPA2

3* ANDAR (%;;B' QUIMICAMW3- | pion Cassete |4 |2 ARNU28GTPA2

3° ANDAR CORREDOR LAB Evap. Cassete 2 1 ARNUI18GTLA?2
) SETEC-

3° ANDAR SECRETARIA (N3-02) Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA2

3° ANDAR SETEC'CHEFIA(M' Evap. Cassete 4 | ARNU24GTPA2

SETEC-PERITOS

ADNTTIAITDA N
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ENG.(N3-08)

ryv ap.

waddCLl
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) SETEC-PERITOS
3° ANDAR LAB.(N3-06) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
3 ANDAR 5&11313%5 AMBIENTE | p o Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
3° ANDAR };&%’IE%S AMBIENTE Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
3 ANDAR | PERITOS ENG/(N3-14) | Evap. Casscte 4 |1 ARNUS2GTMA2
3 ANDAR ]ng' INFORMAT.(N3- | 5,25 Cassete 4 |2 ARNU28GTPA2
3* ANDAR ng' INFORMAT.(N3- | i o Cassete 1 | ARNUOTGTUA?2
3 ANDAR | LAB. ENG(N3-19) Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
3° ANDAR IIA%B' ELETROELE.(N3- Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
) COR. LAB.
3° ANDAR FLETROELE. Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA2
LAB.
3 ANDAR | AUDIOVISUAL(N3- | Evap. Cassete 1| ARNUOTGTUA2
13)
TAB.
3 ANDAR | AUDIOVISUAL(N3- | Evap. Cassete 1| ARNUISGTTA2
13)
¥ANDAR | LAB Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA?2
DOCUMENTO(N3-11) p-
3° ANDAR CORREDOR PERITOS | Evap. Cassete 2 1 ARNUI18GTLA?2
3 ANDAR | PERITOS INFO.(N3-09) | Evap. Casscte 4 |1 ARNU24GTPA2
3 ANDAR g%RITOS CONTA.MN3- | gyap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
) CORREDOR
3° ANDAR SOBREA VISO Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA2
- PERITOS
3° ANDAR SOBREA VISO(N3-05) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
; CUSTODIA
3° ANDAR PROVA S(N3-03) Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
) SALA DE
3° ANDAR REUNIA O(N3-01) Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
3 ANDAR | GID-AFIS(S3-02) Evap. Cassete 4 |1 ARNUISGTQA2
P ANDAR | GID-AFIS(S3-02) Evap. Cassete 4 1 ARNUI5GTQA2
) GID-RETRATO
3° ANDAR FAL(S3-04) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
3 ANDAR | GID-CHEFIA(S3-06) | Evap. Casscte R ARNU28GTPA2
3° ANDAR GID-PAPILO.(S3-05) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
3 ANDAR | GID-PAPILO(S3-05) | Evap. Cassete 4 |1 ARNU28GTPA2
; LAB. PERICIA
3° ANDAR PAP.(23-01) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
3 ANDAR | SALA ESCURA(S3-03) | Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
) CORREDOR
2° ANDAR ELEVADOR Evap. Cassete 2 1 ARNU24GTLA2
2 ANDAR | SALA TECNICA Evap. Cassete |1 ARNUI2GTUA2
) CORREDOR
2° ANDAR TELEFONIS. Evap. Cassete 2 1 ARNUI18GTLA2
2 ANDAR ggLEFONISTA(WZ' Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
2 ANDAR | SRH(W2-12) Evap. Cassete 4 |2 ARNU24GTPA2
2° ANDAR CHEFIA (W 2-14) Evap. Cassete 4 1 ARNUI5SGTQA2
2 ANDAR | DEPOSITO(W2-13) | Evap. Cassete 4 |1 ARNUISGTQA2
2° ANDAR 11\/{;““) TENCAOW2- 15 ap. Cassete 4 |1 ARNU28GTPA?2
2 ANDAR %IEF IA/SECRE(W2- | g 05 Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
2 ANDAR | SUPOR NTI(W2-09) | Evap. Cassete 4 |1 ARNU28GTPA2

70 ANTMA D

SELOG-

Trran

Macontn
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ASSESSORIA (N2-01)

ryv ap.

waddCLl
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o SELOG-SALA

2° ANDAR REU.(N2-06) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
2° ANDAR SELOG-CPL(N2-10) Evap. Cassete 4 1 ARNUI8GTQA2
2° ANDAR SELOG-GTED(N2-12) | Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
2° ANDAR SELOG-NEOF.(N2-14) | Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
2° ANDAR SE)LOG'DEP'NAD(Nz' Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA?2
2° ANDAR SELOG-NA D(N2-09) Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA2
2 ANDAR 'ISF)LOG'CHEFIAO‘IZ' Evap. Cassete |2 |1 ARNUISGTTA2
2° ANDAR ff)wG'ARQUWO(NZ' Evap. Cassete 2 |1 ARNUISGTTA2
2° ANDAR SELOG-SA D(N2-05) Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
2° ANDAR S%LOG'ARQ'DOC'(Nz' Evap. Cassete 4 |2 ARNUI5GTQA2
o SELOG-

2° ANDAR CONTRATOS(N2-03) Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
2° ANDAR SELOG-N2-08 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
o SELOG/SECRE.(N2-

2° ANDAR 02)/(N2-04) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
2° ANDAR CORREDOR SELOG. 1* | Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA2
2° ANDAR CORREDOR SELOG. 2* | Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA?2
2° ANDAR CORREDOR SELOG. 3* | Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA2
o SUPERINTEN.-

2° ANDAR DREX(S2-02) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
2° ANDAR DREX(S2-04) Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA2
2 ANDAR S?;CRECORPEGE(SZ' Evap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
2° ANDAR CORREGEDOR(S2-08) | Evap. Cassete 4 1 ARNUI8GTQA2
2° ANDAR NUCOR(S2-12) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
2° ANDAR NODIS(S2-10) Evap. Cassete 4 1 ARNUI8GTQA2
2° ANDAR CHEFIA NIP(S2-16) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
o ASSESSORIA

2° ANDAR IMP.(S2-09) Evap. Cassete 4 1 ARNUI18GTQA2
o ASSESSORIA

2° ANDAR SUPER (S2-07) Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA2
2° ANDAR SUPERINTENEDE Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
o SALA DE

2° ANDAR REUNIAO(N2-01) Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
o CORREDOR

1° ANDAR ELEVADOR Evap. Cassete 2 1 ARNU24GTLA2
1° ANDAR SALA TECNICA Evap. Cassete 1 1 ARNUI2GTUA2
1° ANDAR CORREDOR 1° Evap. Cassete 2 1 ARNUI2GTRA2
1° ANDAR CORREDOR 2° Evap. Cassete 2 1 ARNUI2GTRA2
1° ANDAR CORREDOR 3° Evap. Cassete 2 1 ARNUI2GTRA2
1° ANDAR W1-08 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
1° ANDAR W1-07 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR W1-10 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR W1-12 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR W1-09 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR Wi-11 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR W1-13 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR W1-14 Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
1° ANDAR CORREDOR DRE Evap. Cassete 2 3 ARNUISGTLA2
1° ANDAR BANN1-02) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR BAN(N1-02) Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA?2
1° ANDAR CHEFIA DRE(N1-04) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR ggRTORIO DRE(NI- 1 gap. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA?2
1° ANDAR N.O. DRE(N1-08) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2

TMTT T/ YA T
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1° ANDAR DELEPREV.(NI-10) Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2
1° ANDAR CHEFIA BAN(N1-12) | Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR GA7(N1-14) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR N1-16 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
1° ANDAR GA6(N1-15) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR GA5(NI1-13) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR 11‘11)0 DELEPREVINI- | £/ 5. Cassete 4 |1 ARNU24GTPA?2
1° ANDAR N1-09 Evap. Cassete 4 1 ARNUI18GTQA?2
1° ANDAR GISE-GAI(N1-03) Evap. Cassete 4 1 ARNUI5GTQA2
1° ANDAR GISE-GAI(N1-03) Evap. Cassete 4 2 ARNU42GTMA2
1° ANDAR GISE-GAI(N1-03) Evap. Cassete 1 1 ARNUO7GTUA2
1° ANDAR GISE(N1-01) Evap. Cassete 4 1 ARNUOIGTRA?2
1° ANDAR N1-05 Evap. Cassete 4 1 ARNUI15GTQA?2
1° ANDAR CHEFIA (N1-07) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR DRCOR(S1-02) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR OCEEFIA DRCORBSI- | oo Cassete 4 |1 ARNUISGTQA2
1° ANDAR S?)LA REUNIAOGSI- | gy Cassete 4 |2 ARNU24GTPA2
1° ANDAR S1-08 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
o CARTORIO
1° ANDAR DELEMAPH(S1-10) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR N.O. DELEFAZ(S1-14) | Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR S1-12 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA?2
o CARTORIO
1° ANDAR DELEFAZ(SI-16) Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA?2
o DELEGADO
1° ANDAR DELEFAZ(S1-15) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
o DELEGADO
1° ANDAR DELEMAPH(S1-13 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR II{ECD RUTAMENTOGSI- { o Cassete 4 |1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR S1-07 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
1° ANDAR S1-05 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
o CARTORIO
1° ANDAR CENTRAL(S1-01) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
: CORREDOR
TERREO ELEVADOR Evap. Cassete 2 1 ARNU24GTLA2
. CORREDOR
TERREO DEPOSITO GPI/GBE Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTLA2
. SALA DE
TERREO SERVIDORES(WT-08) SPLIT (LG) 1 HVFI24B2IA
E CORREDOR
TERREO DEPOSITO GPI/GBE Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
TERREO ST-02 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO CORREDORDELEG  poap cassete {2 |3 ARNUISGTLA2
TERREO ST-04 Evap. Cassete 4 1 ARNUI18GTQA2
TERREO ST-06 Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA2
TERREO ST-08 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-10 Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2
TERREO ST-12 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-14 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-16 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-16 Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2
TERREO ST-19 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-17 Evap. Cassete 4 3 ARNU24GTPA2
TERREO ST-15 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO ST-13 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO SALA TECNICA Evap. Cassete 1 1 ARNUI2GTUA2




. DELEGA DO DO
TERREO DIA(ST-09) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO PLANTAO(ST-01) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
, APOIO
TERREO PLANTAO(ST-05) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO PROTOCOLO(NT-11) | Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
TERREO PROTOCOLONNT-11) | Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2
TERREO CORREDOR ESQ. 1° Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
TERREO CORREDOR ESQ.2° | Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA2
TERREO ggEND' DELEAQINT- 1 g1 Cassete 4 |2 ARNUI2GTRA2
TERREO NT-10 Evap. Cassete 4 1 ARNUI2GTRA2
TERREO SERVIDOR Evap. Cassete 4 1 ARNUI2GTRA2
. DELEGA DO
TERREO DELESP(NT-14) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-16 Evap. Cassete 4 2 ARNU24GTPA2
TERREO NT-20 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-21 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-19 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-17 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
. DELEGA DO
TERREO DELEFIN(NT-15) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-13 Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO NT-06 Evap. Cassete 4 1 ARNU28GTPA2
TERREO NT-06 Evap. Cassete 4 1 ARNU42GTMA?2
TERREO HALL AUDITORIO Evap. Cassete 4 5 ARNU42GTMA?2
TERREO AUDITORIO Evap. Cassete 4 8 ARNU42GTMA2
. CORREDOR
TERREO AUDITORIO Evap. Cassete 4 3 ARNUI8GTQA2
. CORREDOR
TERREO AUDITORIO Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
TERREO STUDIO AUDITORIO | Evap. Cassete 4 1 ARNUISGTQA?2
. WT-10
TERREO RECONHECIMENTO | EVap- Cassete 4 1 ARNUI8GTQA2
SS ALOJAMENO Evap. Cassete 2 2 ARNU24GTLA?2
SS LIMPEZA (W 5-06) Evap. Cassete 4 1 ARNU24GTPA2
SS 10\/{34NUTENCAO(W5— Evap. Cassete 2 1 ARNU18GTLA2
SS SALA TECNICA Evap. Cassete 2 1 ARNUISGTTA2
GUARITA SPLIT(ELGIN) 1 HVFEI2B2IA
CANIL SPLIT(GREE) 1 GSW 30-2ZL/B (0)
NUTRAM(NS-01) SPLIT(YORK) 1 YNDA 36FS-EDT
AREA EXTER. |LAB. BALISTICO SPLIT(LG) 1 TSUCI22TMAO
RECARGA SPLIT(LG) 1 TSUCI825MA3
MUNICAO SPLIT(MIDEA) 1 MSS-12CR
SALA NOBREAK SPLITAO(TRANE) 2 DXPA 073DA 31P0000
ANEXO II
PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS DA
EQUIPE FIXA

MANUTENGAO PREVENTIVA



1. INSTALAGOES ELETRICAS

INSPECAO TERMOGRAFICA RELATORIO DE ANALISE DE ENERGIA

ANUALMENTE;

A contratada devera realizar Inspecao Termografica Anual nas instalagdes a seguir indicadas, apresentando
relatério especifico:

- Subesta¢do
- Quadro Geral de Forga
- Barramentos
- Quadros de Distribuicao de Luz ¢ Forca
- Quadros de Comando (VRF, Geradores, Bombas, etc.)
- Quadros de circuitos de tomada e iluminagao dos pavimentos
- Quadros de circuitos de energia estabilizada

A primeira inspecdo Termografica devera ser realizada em até 60 (sessenta) dias da data de inicio dos
Servicos.

e A Inspecdo Termografica seré realizada através de Termovisor que possibilite o registro das imagens

térmicas geradas, de forma fotografica ou digitalizadas.

e Relatério de Inspecdo Termografica devera ser completo, contendo a forma impressa, as imagens e
respectivas temperaturas, dos pontos da instalacdo considerados criticos e/ou suspeitos e indicando
providéncias a serem tomadas

e Relatorio de inspecao Termografica devera ser entregue a Fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias a contar
do ultimo dia de realizacdo da mnspecao.

e (abera a contratada a correcdo e acompanhamento das irregularidades apontadas no relatério de
Inspe¢do Termografica.

QUADRO GERAL DE FORCA E QUADRO DE ENTRADA DA CONCESSIONARIA

DIARIAMENTE

e Ler os instrumentos de medi¢do, inclusive entrada para processamento de dados se houver, e anotar;
e Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabos de alimentagao;

e Verificar a existéncia de quaisquer anormalidades elétricas ou mecanicas (ruidos, odores) que possam
caracterizar o mau funcionamento de algum componente;

e Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saidas;

e Inspecionar as chaves seccionadoras dos disjuntores termomagnéticos para os andares e cuidar para
que ndo superem as tabelas de amperagens maximas permitidas para cada pavimento;

e  Medir nivel de isolamento dos alimentadores;

e Vertficar as condigdes gerais de seguranca no funcionamento do quadro geral;



e Operar, ligar e desligar o quadro geral;
e Limpar externamente o quadro;

e Tomar nota das anormalidades verificadas durante os servicos e efetuar as corregdes necessarias.

MENSALMENTE
e Inspecionar os isoladores e conexdes da saida dos disjuntores, evitando assim pontos de resisténcia
elevada;
e Reapertar os parafusos de fixagdo das tomadas;
e Verificar a pressao das molas dos disjuntores termomagnéticos;
e Verificar os contatos de entrada e saida dos disjuntores;
e Verificar a fixacdo do barramento e conexoes;
e Efetuar limpeza geral no barramento, conexdes e disjuntores;
e Verificar a regulagem do disjuntor geral;
e Medir a amperagem nos fios de alimentagdo dos quadros;
e Inspecionar os cabos de alimentacao para prevenir aquecimento (estado de isolamento);
e Verificar o aspecto da fiacdo;
e Verificar o equilibrio das fases nos alimentadores (circuitos);
e Inspecionar as ligacdes da carcaca dos quadros a terra;
e Lubrificar as dobradigas das portas;

e Verificar o funcionamento das chaves dos armarios.

TRIMESTRALMENTE

e Alnhamento dos contatos, movimentos livres;

e Reapertar parafusos de fixagdo do barramento, conexdes e ferragens.

SEMESTRALMENTE

e Efetuar testes de isolamento a corrente continua;

e Medir a resisténcia dos cabos elétricos alimentadores.

BARRAMENTOS

MENSALMENTE
e Controlar a amperagem nas diversas seccdes do barramento, corrigindo sobrecargas e
desbalanceamento de corrente;
e Controlar as tensdes, terminais, corrigindo eventuais quedas de tensao;
e Abrir janelas de inspecdo e reapertar conectores;

e Se necessario, limpar contatos e aplicar WD-40;



e Inspecionar cofies, sobreaquecimentos de contatos e vibragdes.

SEMESTRALMENTE

e Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido;

e Verificar e corrigir aterramento.

ANUALMENTE

e Medir nivel de isolamento.

EVENTUALMENTE

e Combater corrosao e retocar pmtura.

QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA

DIARIAMENTE

e Verificar o aquecimento dos condutores de alimentacao e distribui¢ao;

e Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores;

e Verificar o aquecimento nos disjuntores “no-fuse” geral em todos os quadros de distribuicao;

e Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos, cheiros de queimados e outros;
e Verificar as condi¢des gerais de seguranga no funcionamento dos quadros de distribuicao de luz;

e Limpar externamente os quadros.

QUINZENALMENTE

e Medir e controlar a tensao;

e Medir a amperagem nos fios de saida dos disjuntores, a fim de controlar a carga elétrica nos disjuntores.

MENSALMENTE

e Controlar o nivel dos alimentadores;

e Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;
e Reapertar a fixacdo e estado dos barramentos;

e Efetuar a limpeza geral de barramentos e conexdes;
e Verificar a tensdo nas molas dos disjuntores;

e Inspecionar o isolamento dos cabos de alimentagao.



QUADROS DE COMANDO

DIARIAMENTE

e Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

e Verificar a existéncia de fusiveis queimados;

e Inspecionar a pressao de contato dos fusiveis;

e Inspecionar o estado das bases de fusiveis quanto ao aquecimento;

e Verificar o fechamento correto das tampas dos porta-fusiveis.

MENSALMENTE

e Inspecionar o estado das chaves magnéticas;

e Verificar o contato dos porta-fusiveis para evitar fusoes;

e Verificar o arco em excesso das chaves magnéticas;

e Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

e Verificar o isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;
e Verificar o estado de conservagao das bases dos fusiveis;

e Reapertar os bornes de ligacdo das chaves magnéticas;

e Reapertar os parafusos de contato dos botdes de comando.

ILUMINACAO GERAL

DIARIAMENTE

e Verificar as luminarias quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou com operacao insuficiente;

e Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixagdo e contatos externos dos soquetes, caso as
lampadas ainda ndo fiquem iluminadas;

e Verificar as condigdes gerais de seguranca no funcionamento do sistema de iluminacao;
e Inspecionar as baterias de luz de emergéncia;
e Trocar os reatores quando se fizerem necessarios.

e Trocar os lampadas quando se fizerem necessarios

MENSALMENTE

e Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia;
e  Medir o nivel de ilummagao (usando huximetro);

e Efetuar impeza das lumindrias;

e Efetuar impeza das lampadas;



e Reapertar os parafusos de sustentacdo das luminarias;
e Reapertar os contatos dos reatores;

e Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

e Verificar os parafusos de contatos de tomadas;

e Medir a densidade da solugdo das baterias;

e Testar a carga das baterias de emergéncia.

TOMADAS DE PISO/PAINEIS

MENSALMENTE

e Testar de modo adequado a corrente na rede do piso/divisoria;

e Reapertar carcacas e tomadas na tubulagao do piso/divisorias.

SISTEMA DE ATERRAMENTO
SEMANAL
‘Inspecionar as caixas de passagem;

‘Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos.

MENSALMENTE

e Verificar a corrente de servigo, sobreaquecimento.

e Medir a amperagem da fiagdo e verificacdo da concordancia com as tabelas de amperagem maxima
permitida;

e Verificar as condigdes de uso das ligagdes entre aterramento e os estabilizadores;

e Medir a resisténcia 6hmica que ndo podera superar 10 (dez) Ohms, adotando as medidas de correcao,
quando necessario (usar Terrdmetro);

e Verificar os indices de umidade e alcalinidade do solo do aterramento, mantendo-o dentro dos padrdes
normais;

e Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.

2. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

EXTINTORES DE AGUA SOB PRESSAO

MENSALMENTE

e  Verificar o carregamento, observando a pressao do mandmetro, abrindo a tampa e verificando o nivel



d’agua. Recarregar se necessario.

SEMESTRALMENTE

e Esvaziar e lavar o extintor, examinar o vasilhame.
e Pesar a capsula de gas carbonico e registrar na etiqueta do aparelho o peso obtido;

e Verificar se 0 mangotinho estd obstruido.

ANUALMENTE

e Proceder a manutencao de 2° nivel, de acordo coma NBR n° 12962/1998.

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO - EXTINTORES DE PO QUIMICO

MENSALMENTE

e Verificar se o pino de seguranca e o selo de lacre estdo corretos;

e Verificar se o mandmetro acusa pressdo suficiente para o perfeito funcionamento em situagao
emergencial;

SEMESTRALMENTE

e Examinar o p6 se for notado empedramento, deve ser substituido por novo;

e Examinar a mangueira € o esguicho contra a obstrugao;

e Pesar o aparelho e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a perda for superior a 10%
(dez por cento)

e Se o aparelho estiver corroido ou amassado, testd-lo hidrostaticamente, comunicar a Administragao
e/ou a Fiscalizagdo.

ANUALMENTE

e Proceder a manutencdo de 2° nivel, de acordo coma NBR n° 12962/1998.

EXTINTORES DE CO2 (DIOXIDO DE CARBONO)

MENSALMENTE



e Verificar se o pino de seguranga e o selo de lacre estdo corretos;

e Verificar se o mandmetro acusa pressdo suficiente para o perfeito funcionamento em situagao
emergencial.

SEMESTRALMENTE

e Pesar o aparelho e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a perda for superior a 10%
(dez por cento);

e Se o aparelho estiver corroido ou amassado, testd-lo hidrostaticamente, comunicar a Administragao
e/ou a Fiscalizagdo.

ANUALMENTE

e Proceder a manutencao de 2° nivel, de acordo coma NBR n° 12962/1998.

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO - SISTEMA DE HIDRANTES e “SPRINKLERS”

MENSALMENTE

e Verificar se as caixas de hidrantes estdo desobstruidas e sinalizadas adequadamente.
e Verificar nivel da caixa d'dgua e a reserva de incéndio.

e Verificar a normalidade do abastecimento de 4gua do sistema e da possivel existéncia de valvulas
fechadas ou obstrucdes na tubulagao de fornecimento.

e Inspecionar a rede, verificando vazamento nos registros, barriletes, entre outros.

e Inspecionar e reparar as tubulagdes

e Verificar estado de conservagdo do esguicho, registros, chaves de engate rapido e conexdes
e Ajustar a abertura e fechamento das portas das caixas de incéndio.

e Verificar a existéncia de vazamento nas caixas de incéndio.

e Verificar e manter as mangueiras acopladas aos registros.

e Identificar eventuais incrustragdes e detritos aderidos as paredes internas das tubulagdes e registros
efetuando os reparos necessarios.

e Efetuar impeza das caixas de incéndio.
e Teste de funcionamento do grupo moto-bomba.
e Verificagdo e lubrificacdo de todas as valvulas de controle do sistema.

e Verificacdo da anormalidade do abastecimento d’agua do sistema e da possivel existéncia de valvulas
fechadas ou obstrucdes na tubulagao de fornecimento.

e Verificagdo da pressdo dos mandmetros

e Inspegdo e limpeza dos bicos de “sprinklers’.



Inspecdo das tubulagdes e verificagdo das condigdes de funcionamento.
Verificagdo do estado de conservacao dos suportes pendentes e reaperto e substituigoes.

Verificar se as mangueiras estdo enroladas de forma “ADUCHADA” e com o esguicho ligado a uma
de suas juntas;

Teste dos dispositivos de alarme de descarga de agua e lacragdao na posicdo normal de abertura das
valvulas que controlam seu fornecimento.

Inspecdo e ligacdo das bombas.

Teste dos hidrantes e escoamento de eventuais incrustagdes e detritos aderidos as paredes internas da
tubulagao

Substituicao de valvulas borboleta e registros de gaveta.

Bombas: Inspecao de gaxetas, mandmetros, lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros.
Verificagao do funcionamento do comando automatico.

A mao de obra necessaria para o conserto das bombas hidraulicas ¢ responsabilidade da contratada.
Monitoramento o nivel de ruido ¢ vibragao das bombas hidraulicas

Inspecdo de funcionamento, reparos em vazamentos e inspe¢cao dos mandmetros em valvulas.

Inspegdo e recalibragdo dos manometros, inspegdo e recalibracdo dos pressostatos e Inspegdo e
recalibracdo das chaves de fluxo.

TRIMESTRAL

Abrir e fechar os registros para evitar seu grimpamento.
Verificar e lubrificar todos os registros e valvulas de controle do sistema.
Verificar o estado de conservagao dos suportes pendentes, com reaperto ou substituigao.

Checar o funcionamento das bombas de alimenta¢ao do sistema.

SEMESTRALMENTE

Fazer circular 4gua pelas mangueiras de algodao forradas de borracha para evitar seu ressecamento;

Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as a sombra antes de serem guardadas.

INSTALACOES DE COMBATE DE A INCENDIO - GERAL

TRIMESTRALMENTE

Realizar tremamento com todos os funcionarios da CONTRATADA, e os funcionarios do quadro
funcional indicados pela CONTRATANTE, com a finalidade de atuar na prevengdo e no combate ao
principio de incéndio, bem como abandono de éarea dentro de uma érea preestabelecida na planta.
Avaliando a confiabilidade e funcionamento de todos os sistemas envolvidos nas Instalagdes de combate
a Incéndio.



3.

Observagdo: o treinamento podera ser realizado com apoio do Corpo de Bombeiros e tera a
colaboracio da CONTRATANTE para a efetiva realizagao do evento.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS E SISTEMA DE RECALQUE

SISTEMAS HIDRAULICOS E SANITARIOS

SEMANALMENTE

Verificar valvulas de descarga dos sanitarios;
Verificar caixas e ralos sifonados e secos, limpando-os quando necessario;

Verificar existéncia de vazamento em torneiras, registros e valvulas de pias, lavatdrios, mictorios,
sanitarios e outros que porventura venham a ser observados, procedendo-se 0s reparos necessarios;

Proceder ao recolhimento de p6 de café nas caixas de decantagdo;

Verificar e registrar semanalmente, em livro proprio, o consumo de dgua e o estado dos hidrometros;
Verificar o estado da tubulagdo primaria, consertando possiveis vazamentos;

Verificar o estado das bombas de recalque e seus contatos de niveis superior e inferior;

Verificar as “bocas de lobo” e caixas de visita externas, a fim de proporcionar um perfeito escoamento
das aguas pluviais;

Verificar o sistema de captacdo de dguas pluviais (calhas, ralos, tubulacdes, caixas de inspegao e de
areia);

Verificar o nivel das caixas de gordura e proceder a remo¢do do material ali existente;

Examinar os reajustes nas gaxetas e conexdes das bombas;

Verificar o estado das bdias das caixas de agua;

Verificar o estado de vedacao dos reservatorios.

INSTALACOES DE GASES GLP e ESPECIAIS:

Reparar ou substituir pecas oxidadas ou danificadas.

Reparar qualquer tipo de vazamento de imediato.

INSTALACAO DE GAS GLP E GASES ESPECIAIS (Nitrogénio, Hélio, Hidrogénio e Ar Sintético)

SEMANALMENTE:

Verificar existéncia de vazamentos de gds em todas as instalagdes em tubos, conexdes, valvulas e
registros.

Manter regularizada a pressao das mstalagdes de gases dentro dos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras.



e Verificar e arquivar em banco de dados o consumo apontando qualquer irregularidade a administracao.

MENSALMENTE:

e Verificar a fixacdo dos registros e valvulas.
e Manter em bom estado as condi¢des de uso das centrais de gases.
e Supervisionar e promover a troca dos cilindros ou botijoes vazios de GLP e Especiais.

e [Efetuar testes de estanqueidade no Sistema de gases.

RESERVATORIOS E CAIXAS D’AGUA

DIARIAMENTE

e Verificar e corrigir se necessario, os controladores de nivel dos reservatorios;
e Verificar a existéncia de dejetos e/ou substancias poluentes, procedendo a remoc¢ao;

e Verificar o funcionamento da torneira de boia.

MENSALMENTE

e Verificar se a reserva técnica de incéndio esta sendo mantida, registrando o nivel observado;
e Verificar se as valvulas estdo em suas devidas posi¢des “aberta’” ou “fechada”.

e Verificar se as valvulas e registros estdo limpos, desobstruidos e sem ferrugem;

e Verificar se hd vazamentos e infiltragdes de dgua através das paredes do reservatorio;

e Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos;

e Verificar se as visitas estdo devidamente fechadas.

SEMESTRALMENTE

e Inspecdo e reparos do medidor de nivel, torneira de bdia, extravasor, sistema automatico de
funcionamento de bombas, registros de valvulas de pé e de retencdo;

e Inspegdo periddica da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso;
e Controle periddico do nivel de agua para identificagdo de possivel de vazamento;
e Limpeza dos pogos de drenagem;

e Proceder a limpeza dos reservatorios.

BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO



SEMANALMENTE

e Operar, ligar e desligar as bombas;

e Inspecionar os cabos de alimentagdo geral as bombas;

e Verificar a existéncia de ruidos e vibragdes anormais, quando em funcionamento;
e Verificar as condigdes dos acoplamentos, abragadeiras € mangotes;

e Verificar as condi¢cdes do selo mecanico;

e Verificar e completar se necessario o nivel de 6leo das bombas;

e Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilagdo dos motores;

e Verificar as condigdes gerais de seguranca no funcionamento das bombas de recalque e de esgoto;
e Controlar o gotejamento pelas gaxetas, evitando o regime excessivo;

e Inspecionar as valvulas de retencao;

e Inspecionar o funcionamento das boias inferiores e superiores;

e Verificar o aquecimento excessivo dos motores das bombas.

MENSALMENTE

e Medir amperagem dos motores;
e Inspecionar as tubulagdes e as conexdes hidraulicas;
e Verificar as condi¢cOes de fixagdo com referencia a base, amortecedores € conexdes;

e Verificar a regulagem e atuacdo dos dispositivos de acionamento, chave-boia, fusiveis, relés térmicos,
etc;

e Limpar e desobstruir as aberturas de ventilagdo dos motores das bombas;
e Verificar o nivel de 6leo das bombas;

e Verificar as luvas de acoplamento;

e Verificar o alinhamento do eixo das bombas;

e Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligacao;

e Lubrificar os mancais das bombas.

SEMESTRALMENTE

e Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o processo de corrosao,
lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas;

e Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, valvulas e registros, procedendo as
substituicdes necessarias.

VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS



MENSALMENTE

Regulagens e reparos dos elementos componentes;

Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga;
Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar a existéncia de vazamento;

Verificar a fixagdo dos componentes.

TRIMESTRALMENTE

Verificar o funcionamento da valvula de admissao (boia).

REGISTROS, TORNEIRAS E METAIS SANITARIOS

MENSALMENTE

Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, valvulas e torneiras;
Reparos de vazamentos com troca de guarnicao, aperto de gaxeta e substituicao do material;
Verificar a regulagem das valvulas dos mictorios e sanitérios;

Verificar o estado de conservagdo dos metais, efetuando os reapertos e/ou colocacdo das pecas de
acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc);

Verificar os acoplamentos e os anéis de vedacgao;

Verificar as condi¢des e fixacdo das tubulacdes flexiveis aparentes;

Lubrificar registros e valvulas dos barriletes.

CANALIZACOES: TUBOS E CONEXOES

MENSALMENTE

Verificar a ocorréncia de vazamento, entupimentos € danos na tubulagdo de entrada até o reservatorio inferior
e/ou superior;

SEMESTRALMENTE

Realizar a limpeza e desobstrugao;

Verificar a pintura dos trechos de tubulacdo aparentes, efetuando os retoques necessarios;

Verificar as condi¢cOes de fixagao da tubulacao.



RALOS E APARELHOS SANITARIOS
MENSALMENTE
Inspecao periddica de funcionamento;

Verificar a existéncia de trincas ou outros danos nas pias, lavatorios € vasos;

Verificar as condigdes de uso e fixagdo de saboneteiras, papeleiras e outros acessorios, repondo os elementos
faltantes;

e Verificar as condigdes de uso e fixacdo das tampas de vaso, substituindo caso necessario;

e Rejuntar os bojos das pias, lavatorios e vasos sanitarios, caso necessario.

TRIMESTRALMENTE

e Remover detrito do interior dos ralos.

CAIXAS COLETORAS E DE GORDURA

MENSALMENTE

e Limpar as caixas de inspec¢ao do prédio;
e Limpar ralos e caixas sifonadas das casas de maquinas, recintos de barrilete e casa de bombas;

e Verificar as condi¢des e fixagdo das tampas das caixas de inspecao/passagem e coletoras de gordura e
dos ralos.

SEMESTRALMENTE

e Verificar o estado geral de conservagao das caixas de inspecao/ passagem e gordura, efetuando reparos
necessarios;

e Identificar situacdes criticas de vazio incompativel para o dimensionamento da caixa, relatando os
Casos.

CAIXAS DE INSPECAO E DE AREIA

MENSALMENTE

e Inspecdo de funcionamento.



SEMESTRALMENTE

e Servigos de limpeza e desobstrucao.

CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

SEMANALMENTE

e Limpar os ralos simples e hemisféricos de captacao pluvial da cobertura;

e Limpar calhas coletoras e condutores da cobertura.

BIMESTRALMENTE

e Verificar a fixagdo dos chapins, rufos, calhas e condutos de captacao;

e Verificar a existéncia de vazamentos nas juntas de tubulagdes/calhas.

SEMESTRALMENTE

e Servigos de limpeza e desobstrucao;

4. INSTALACOES FISICAS CONVENCIONAIS

PISO

DIARIAMENTE:

e Promover a regulagem do nivel das placas de piso em pontos isolados; SEMESTRALMENTE
e Efetuar levantamento geral das condigdes fisicas do piso.

e Recuperar acabamento de piso, quando necessario;

e Efetuar montagem, desmontagem, remanejamento de pegas quando necessario e/ou solicitados;
e [Efetuar trocas de pegas quando necessario;

e Corrigir a estrutura de sustentagao/apoio das pegas sempre que for visivel a sua intervengao.

e Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados.



DIVISORIAS E PORTAS

DIARIAMENTE

Executar manutengdo, reparos, montagem e desmontagem de portas, divisorias, fechaduras e afins;

Piso elevado/Forro/Piso comumyParedes/Divisorias

Recuperar acabamento de pisos, forros e paredes, quando necesséario;

Efetuar montagem, desmontagem, remanejamento de placas quando necessario e/ou solicitados;
Efetuar montagem, desmontagem, remanejamento de divisdrias quando necessario e/ou solicitados;
Efetuar trocas de placas quando necessario;

Corrigir a estrutura de sustentagdo/apoio das placas sempre que for visivel a sua intervengao;

Chumbamentos de trincas no forro com materiais adequados tais como fibras vegetais, p6 de gesso, etc.
Inclui todos os procedimentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos tais como: abertura de furos
para acesso a parte superior do forro, recomposicao destes furos e outros;

Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados;

Recuperacao de forro de gesso, utilizando-se pé de gesso, em locais danificados por inspecao ou
manuten¢ao de mnstalagoes;

Recuperacao de outros tipos de forros, paredes e pisos.

Esquadrias

Trocar ou ajustar os cabos, polias, pinos, parafusos, puxadores, trancas e outras pecas dos movimentos
das janelas, inclusive lubrificagao;

Regular e posicionar portas instaladas em esquadrias metdlicas, inclusive trocar pivos.
Vidracaria

Remocao nstalagdo, fixacdo e cortes de vidros comuns, incluindo acabamento de bordas e a utilizagao
de betume, borrachas de fixagdo, mastiques, silicones, etc;

Instalagdo, substituicao de vidro em vaos de portas, divisdrias, e outros, inclundo regulagens e ajustes
de fixacao nas molas de piso, pivots, fechaduras, dobradicas e etc.

Servigos de pedreiro

Execugao de servicos de recomposi¢ao e elementos de vedacao com argamassas e alvenarias;
Instalagdo de bancadas divisorias e outros elementos de banheiros copas € outros;
Chumbamento de pecas e tubulagdes mternas;

Recuperacao e execucdo de caixas de passagem e inspe¢ao em sistemas hidrossanitérios;

Execucao de servicos de recomposicdo e construgdo de bases e lajes de cimento para emprego em
caixas de agua e sépticas, esgotos e tanques.

Substituir ou reparar pecas danificadas do concregrama.



Pintura
e Recuperacdo de pintura em paredes, pisos, tetos, forros, rodapé, ferragens, tubulagdes chapas
metalicas, gabinetes, etc.;
e Pintura e/ou repintura de tubulagdes tampas, caixas, equipamentos, sinalizacdes, etc;
e Demarcacdes de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinalizagdes horizontais e verticais;

e Pintura e ou repintura de elementos metalicos (esquadrias, alambrados, grades, portdes, etc.), inclusive
aplicagdo de primer.

Serralheria e solda

e Soldar e costurar tubulagdes, chapas e outros componentes metalicos das instalagdes.

e Executar servicos de serralheria de reparos e adaptagdes em elementos de chapas, tubos suportes e
outros componentes metalicos, tais como: grades, alambrados, portdes e etc.;

e Executar soldas e cortes e gas oxicombustivel

INSTALACOES PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO

MANUTENCAO CORRETIVA

A metodologia de execucao para os servicos de manutencdo do sistema de ar condicionado devera conter
medidas basicas referentes aos procedimentos de verificacdo visual do estado de limpeza e manutengdo de
todos os componentes do sistema de climatizagdo, de maneira a garantir a qualidade do ar mterior e prever
contra riscos a saude dos ocupantes e demais usuarios, de acordo com as normas e instrugdes descritas na
portara n° 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saide e NBR — 13971 — Sistema de Refrigeracao,
condicionamento de ar ventilagdo — Manutengdo Programada, dentro do que for cabivel no escopo dos
servigos aqui descritos.

A empresa vencedora devera, nos primeiros 30(trinta) dias do contrato, apresentar inicialmente um laudo
técnico sobre as condigcOes fisicas dos sistemas de climatizagdo, ¢ efetuar um levantamento das obras de
reforma para recuperagdo de tais instalagdes.

Tarefas (Manutencdes Corretivas) a ser executada nos primeiros 30(Trinta) dias do contrato:

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO:

e Substituicdo de lAmpadas de sinalizagao dos quadros elétricos;

e Substituicdo de motores, ventiladores, correias, rotores, hastes, rolamentos, sempre que for constatada
a sua estrita necessidade;

e Emcaso de corrosdo efetuar a recuperagao/tratamento nos componentes atingidos;
e Substituir as valvulas compressores herméticos/semi-herméticos € componentes do sistema frigorigeno;

e Substituir termostato, umidostatos,  sempre que se verificar sua
inoperacionalidade;

e Reparar vazamentos de gas refrigerantes sempre que o sistema acusar problemas pertinentes;
e Recuperar gabinetes em estado de corrosdo avangado ou substitui-los;

e Pinturas de gabinetes e caixas de ar condicionado;



Substituir os isoladores de vibragdes nas bases e suportes de fixagdo dos aparelhos e centrais de ar.

Reparar a prote¢ao dos cabos descascados em todo o sistema.

O Plano de Manutencao Predial sera disciplinado nas seguintes rotinas:

MANUTENCAO PREVENTIVA:

SISTEMA DE CLIMATIZACAO — VRF UNIDADE EXTERNA

SEMESTRALMENTE:
Verificar o ISOLAMENTO ELETRICO com megoémetro, aplicando 500 Vcc. Isolamento minimo de
1 Mega ohms.

Verificar CABO DE ALIMENTACAO. Reapertar todos os parafusos, verificar os cabos e proceder a
fixacdo dos cabos.

Verificar estado e capacidade dos FUSIVEIS, conforme especificado e sem anomalias.

Verificar estado do CONTATOR e dos CONTATOS. Verificar ruidos de funcionamento apos 3
minutos on/off.

Verificar funcionamento de RELE on/oft
Verificar a atuacao de pressao de desarme do PRESSOSTATO;

Verificar VENTILADOR E MOTOR com megometro, aplicando 500 Vcc, isolamento minimo de
3(trés) mega ohms;

Verificar COMPRESSOR com megdmetro, aplicando 500 Vcc, isolamento minimo de 3(trés) mega
ohms

Proceder a calibracdo de todos os SENSORES do equipamento;
Verificar estado do ATERRAMENTO, reapertando os parafusos necessarios.

BIMESTRALMENTE:

GABINETE - Verificar o estado e realizar a limpeza do equipamento(ndo utilizar removedor quimico,
benzina, thinner e outros solventes)

Verificar se existem pontos de oxidacdo no GABINETE(realizar reparos utilizando produtos anti-
COITOSIVOS)

Verificar fixagdo dos painéis e reaperto de parafusos do GABINETE;
Verificar estado da serpentina e proceder a limpeza do TROCADOR ALETADO;

Verificar o funcionamento das VALVULAS DE 4 VIAS,comutando os modos resfria e
aquece(Verificar o ruido no instante da mudanga);

Verificar vibracao e ruido do VENTILADOR ¢ do MOTOR;

Checar o sentido de rotacao e em funcionamento, o fluixo de ar do MOTOR ¢ VENTILADOR;
Verificar ruido anormal de funcionamento e na parada dos COMPRESSORES;

Verificar interligacao elétrica e de comandos dos COMPRESSORES;

Verificar o funcionamento do AQUECEDOR DE OLEO;



Verificar carga de GAS REFRIGERANTE;

Verificar toda a tubulagdio FRIGORIGENA E ISOLAMENTO(substituir pontos danificados e
ressecados);

Realizar TESTES DE FUNCIONAMENTO de todo o sistema.Comandos liga/desliga dos
compressores, valvulas de controle,avaliagdo da corrente dos compressores ¢ ventiladores,modulagao
do compressor inverter.

SISTEMA DE CLIMATIZACAO — VRF UNIDADE INTERNA:

SEMESTRALMENTE:

Verificar ISOLAMENTO ELETRICO com megdmetro, aplicando 500 Vcc, isolamento minimo de 1
mega ohms;

Verificar VENTILADOR ¢ MOTOR com megometro, aplicando 500 Vcce, isolamento minimo de 3
mega ohms;

Verificar a calibragdo dos SENSORES DE TEMPERATURA;

BIMESTRALMENTE:

Limpeza do GABINETE. Sempre proceder a limpeza, com um pano tmido e macio. Nao utilizar
removedor quimico.

Verificar fixacdo dos painéis do GABINETE, reapertando os parafusos;

Verificar isolamento termo acustico do GABINETE;

Verificar vazamento de dgua da bandeja de dreno (lavar a bandeja e desobstruir a tubulagao);
Verificar fechamento da valvula de controle do GABINETE;

Verificar vibrac¢ao e ruido do VENTILADOR ¢ do MOTOR;

Verificar o sentido de rotacao do VENTILADOR ¢ do MOTOR;

Proceder a limpeza e desobstrucao da serpentina do TROCADOR ALETADO;

Verificar vazamento de refrigerante nas CONEXOES;

Verificar obstrugdes do FILTRO DE AR;

Proceder a limpeza do FILTRO DE AR;

Verificar o funcionamento da BOMBA DE DRENO;

Verificar se dgua estd fluindo normalmente na BOMBA DE DRENO;

Verificar a atuagio e funcionamento da BOIA DO DRENO;

Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservagao dos
CONTROLES REMOTOS;

Verificar a atuacao do timer do CONTROLE REMOTO;

Verificar as respostas dos comandos do CONTROLE REMOTO na atuagdo da unidade evaporadora

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

MENSALMENTE:



e Limpar externa e internamente o equipamento € acessorios em geral;

e Limpar e trocar (se necessario) filtros de ar;

e Verificagdo do posicionamento, fixagdo e balanceamento da hélice ou turbina;

e Medir diferencial de temperatura;

e Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;

e Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, completando o que faltar;
e Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;

e Verificar e corrigir alnhamento das polias dos ventiladores;

e Verificar estado e ajustar tensdo das correias;

e Verificar e corrigir nivel de 6leo dos compressores quando semi-hermético ou aberto;
e Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e 6leo;

e Verificar botoeiras e dispositivos de sinalizagao;

e Verificar e corrigir fixacao de terminais, cabos € conexdes elétricas;

e Conferir regulagem dos termostatos;

e Verificar vibracao do capilar;

e Eliminar focos de oxidacgao;

e Verificar as condigdes de funcionamento da VET;

e Verificar e corrigir obstru¢do de sujeira e aletas amassadas.

TRIMESTRALMENTE

e Verificar e ajustar parafusos de fixagdo dos componentes;

e Lubrificar mancais (rolamentos ndo blindados) dos motores e dos ventiladores;

e Verificar eletrodutos e conduites;

e Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete, tubulagdes e dutos;
e Medir pressdes de funcionamento;

e Medir pressoes de equilibrio;

e Manobrar valvulas de servigos do principio ao fim do curso (se houver).

SEMESTRALMENTE

e Verificar e trocar (se necessario) terminais € contatos elétricos;

e Verificar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador;

e Verificar e ajustar funcionamento da valvula solendide (se houver);
e Verificar e ajustar todos os dispositivos do sistema;

e Conferir e recuperar isolamento térmico dos tubos de cobre;

e Verificar o desbalanceamento de tensao (<2%).



EXAUSTOR/VENTILADOR:

MENSALMENTE

e Limpar externamente o ventilador/exaustor;

e Limpar e trocar (se necessario) filtros de ar;

e Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;

e Verificar e corrigir fixacao e alinhamento das polias do motor e do ventilador/exaustor;
e Verificar estado e ajustar tensdo das correias;

e Verificar acoplamentos e juntas flexiveis (se houver);

e Verificar e corrigrr fixacdo de terminais, cabos € conexoes elétricas;

e Verificar botoeiras, mterruptores e sinalizadores do quadro de comando;

e Verificar e corrigir tampas soltas e vedagdo do gabinete;

e Eliminar focos de oxidacao.

TRIMESTRALMENTE

e Efetuar limpeza do (s) rotor (es);

e Verificar a existéncia de pontos de oxidagao e elimina-los, caso existirem;

e [Efetuar a lubrificacdo dos mancais quando ndo forem de lubrificacdo permanente;
e Reapertar parafusos dos mancais e suportes;

e Verificar os interruptores e fusiveis;

e Verificar o estado de conservacao do (s) equipamento (s);

e Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatorio.

SEMESTRALMENTE

e Verificar e ajustar todos os dispositivos de medi¢cdo, controle e seguranca (como relé térmico);

e Verificar e trocar (se necessario) terminais € contatos eléricos.

ANUALMENTE

e Efetuar limpeza dos dutos, grelhas e trocadores de calor;
e Efetuar alteragcdo dos dutos e colarinhos, quando necessario;

e QObservar portaria no. 3523 de 28/08/98 do ministério da satde ¢ NBR 13971 — Sistema de
Refrigeracao.

QUADRO ELETRICO:XQ

MENSALMENTE

e Limpar componentes e painel em geral;

e Verificar e ajustar parafusos, terminais, fusiveis e chaves contatoras;



e Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadoras sem carga;
e Verificar seqiiéncia de partida de todas as chaves elétricas;

e Verificar e ajustar os sistemas de intertravamento elétrico-eletronico;
e Verificar aterramento;

e Verificar e corrigir os pontos de aquecimento anormais;

e Verificar botoeiras, nterruptores e sinalizadores;

e Elimnar focos de oxidacao.

TRIMESTRALMENTE

e Verificar oxidagdo e desgaste dos contatores e articuladores;

e Verificar estado dos parafusos de ajuste e bases de fusiveis.

SEMESTRALMENTE

e Verificar e trocar (se necessario) terminais e contatos de forca e auxiliar;
e Verificar e ajustar parafusos de fixacdo dos barramentos;

e Verificar eletrodutos e conduites.

ANUALMENTE

e Verificar e ajustar os instrumentos de controle e seguranca;

e Verificar e ajustar a regulagem dos relés temporizados e de protegao;

e Medir aterramento;

e Verificar regulagens de protecdo através de transformadores do circuito de controle;

e Retocar pintura.

REDE DE DUTOS:

SEMESTRALMENTE

e Efetuar limpeza dos dutos, grelhas e trocadores de calor;

e Efetuar alteragdo dos dutos e colarinhos, quando necessarios;

e Observar portaria no. 3523 de 28/08/98 do Mmistério da Saude e NBR 13971 — Sistema

Refrigeracao.

AUTOMACAO:

MENSALMENTE

e Limpeza dos quadros de controle.

de



e Reaperto de todos os terminais dos quadros de controle.
e Verificagdo dos fusiveis dos quadros de controle.

e Relatar os alarmes presentes na automacao.

e Inserir e verificar a programagao mensal de feriados.

e Verificar a tensdo secundaria de todos transformadores de automacao.

SEMESTRALMENTE

e Verificar a existéncia de Backup do sistema e realizar se necessario. 1

e Medir valores, comparar com a leitura de todos os sensores de pressdo, temperatura, valvulas de
controle de fluxo de agua e sinais das chaves de fluxo de ar e se necessario restabelecer ao
funcionamento correto.’

e Limpar contatos de todos os sensores da automacao.
e Reaperto geral de todos os contatos dos sensores de automagdo e manobrar disjuntores.
e Verificar se os sets pomts de automacao estao adequados.

e Reinstalar ou Atualizar softwares das controladoras e corrigir/atualizar ldgicas de programagio se
necessario.!

e Restabelecer toda comunicagdo entre controladoras, sensores e atuadores existentes no sistema de ar
condicionado.’

ANUALMENTE
e Funcionamento e configuracdo geral do sistema, relatando detalhadamente eventuais erros ou melhorias
de codigo;
e Anadlise qualitativa e quantitativa do trafego de rede, detectando pacotes sem resposta;
e Listagem de eventuais atualizagdes necessarias;

e Abordar as acdes corretivas requeridas e eventuais necessidades de substituigdo de Computadores,
pecas, controladores ou outros dispositivos, acompanhadas de proposta para fornecimento dos
materiais necessarios;

e Sensores: abordar a calibragdo de cada sensor do equipamento, corrigindo o offset se necessario,
informando os valores lidos e esperados;

e Atuadores: tratar do funcionamento de cada atuador, o qual deve ser comandado a variar da posicao 0
a 100%;

e Restauragdo das configuragdes originais, caso solicitado;
e Execucio de backup das configuragdes e softwares, fornecendo os CD’s a POLICIA FEDERAL;
e Atualizacdo da lista de feriados.

DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

MENSALMENTE

Periféricos



e Teste de acionamento em 10% dos detectores
e Limpeza externa dos acionadores

e Teste de acionamento em 10% dos indicadores
e Limpeza externa dos indicadores

e Teste de acionamento em 10% dos indicadores
e Limpeza externa dos indicadores

e Verificagdo de comunicacdo dos acionadores.

Central de controle:

e Limpeza interna computador e impressora

e Teste de comunicagdo da Central de controle
e Limpeza externa computador e impressora

e Limpeza interna central de alarme

e Medicao da tensdo das baterias central

e Teste de leds e operagdo

e Reaperto de conexdes elétricas

TRIMESTRALMENTE

e Central de controle

e Impressao de relatorios de eventos e alarmes

SEMESTRAL

e Central de controle

e Manutengdo do banco de dados

CIRCUITO FECHADO DE TV
MENSALMENTE

-Periféricos

-Ajuste de posicionamento de cameras

-‘Limpeza externa de cameras

‘Reaperto de conexdes elétricas

-Verificagdo e teste de operagdo cameras moveis

‘Medicao da tensdo de alimentacdo de cameras

Central de controle



-Verificagdo de operacgdo e ajuste de cameras
-Impressao de relatorios de alarmes

-‘Limpeza externa do gravador digital

TRIMESTRAL

e Central de controle

e Limpeza interna do gravador digital

SOM E TRADUCAO

MENSALMENTE

‘Central de controle

-Verificacao da tensao de alimentacao
-Teste dos pontos de entrada de saida
-Verificagdo de comunicagao
‘Reaperto de terminais e conexdes

-Verificacao de comunicacao

TRIMESTRALMENTE
e Periféricos
e Limpeza interna e externa de sonofletores, equipamentos,microfones, etc.

e Central de controle

e Teste de logica de operagao

SEMESTRAL
e Periféricos

e (alibragao de sensores ¢ detectores

MANUTENCAO CORRETIVA

e Compreende a atividade de manutencao a ser executada apos a ocorréncia de falha ou de desempenho
msuficiente dos componentes da edificagdo.

e A contratada deverd executd-las de imediato com aprovacao da contratante, independente dos dias e
horarios em que ocorram.

e A empresa vencedora do ITEM II devera, nos primeiros 30(trinta) dias do contrato, apresentar
micialmente um laudo técnico sobre as condigdes fisicas das instalagdes civis e hidraulicas, e efetuar um
levantamento das obras de reforma para recuperacdo de tais instalagdes, com a respectiva planilha de
custos.



INSTALACOES ELETRICAS
REVISOES GERAIS

e Revisdao geral nas instalagdes elétricas com substituicdo de seus componentes que estiverem danificados
ou fora das normas técnicas da ABNT;

e Revisao em todo sistema de luminarias com substituicoes de seus componentes e alimentadores
danificados ou fora da norma da ABNT.

e Revisdo em todo sistema de tomadas e interruptores com substituicdo de seus componentes danificados
e alimentadores.

e Revisdo nas fiacdes elétrica em geral.

e Revisdo de todos os sistemas de Logica e de automagao predial.

Quadro Geral de Forca

e Trocar disjuntores quando houver necessidade immente;
e Substituicio de Amperimetro e/ou Voltimetro quando necessario;

e Se forem evidenciados sinais de corrosdo ou desgaste nas partes metalicas expostas, efetuar a limpeza,
combater a corrosao e/ou efetuar substituicao.

Quadros de Distribuicio de Luz e Forca

e  Substituir disjuntores;
e  Substituir barramentos;

e Substituir conexdes diversas, terra € neutro.

Quadros de Comando

e Substituicao de fusiveis, contatores, relés diversos, sinalizadores, botoeiras, chave seletora, terminais e
conexdes elétricas.

Iluminacio Geral

e Substituicdo de lampadas queimadas, reatores danificados e noperantes, soquetes, luminarias, difusores,
spots.

Tomada de Piso/ Painéis (Paredes, Divisorias)

e Substituicdo de tomadas danificadas e moperantes, parafusos e termmais, espelhos de bronze e de
baquelite.

Sistema de Aterramento

e Substituicdo de conectores;



e Refazer ponto de solda isotérmica;
e Executar a medigdo da resisténcia da malha de aterramento quando necessario;

e Aplicar produtos quimicos para melhorar as caracteristicas de resisténcia do solo quando necessario.

Rede Elétrica Comum

e Acréscimo de circuitos;
e Substituicdo de cabos;

e Balanceamento de circuitos.

BANCO DE BATERIAS DO NO-BREAK

e Substituir as baterias quando for verificada a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou
vazamentos.

INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO

Hidrantes

e Reposicao de registros e acessorios faltantes, moperantes e/ou avariados;

e  Substituir mangueiras danificadas e/ou em mau estado de conservagao;

e  Substituir portas das caixas de incéndio danificadas ou em mau estado de conservagao;
e Instalar smalizadores padronizados;

e Executar pintura das caixas de incéndio sempre que for necessario e apontado pela Fiscalizacao.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Sistemas Hidraulicos e Sanitarios

e Substituicdo de valvulas de descarga dos sanitarios;

e  Substituir metais sanitarios sempre que solicitado e quando necessario;

e  Substituir lougas sanitarias danificadas ou quando solicitado pela Fiscalizagao;
e  Substituir tubulacao hidraulica e/ou sanitaria;

e Providenciar intervengdes de emergéncia e de contingéncia.

Reservatorios e Caixas de Agua

e Substituicao de valvulas de pé e de retengdo, registros, torneiras de bdia e automaticos.

Bombas de Recalque e Esgoto

e Reparar a carcaca dos motores em caso de corrosao e/ou substitui-las;



e Substituir valvulas de retengdo quando for constatada a necessidade;

e Efetuar eventuais troca de pegas ou equipamentos, quando sua recuperagao se tornar mviavel;
e [Efetuar o rolamento dos motores em caso de pane elétrica;

e Emcaso de comprometimento, regularizar o eixo de rolamento;

e Proceder toda e qualquer intervengdo, no local ou fora dele, para garantir o bom funcionamento do
sistema de bombeamento inclusive as bombas reserva.

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

e Substituicdo de lampadas de sinalizacdo dos quadros elétricos, caso necessario;

e Substituicio de motores, ventiladores, correias, rotores, hastes, rolamentos, sempre que for constatada
a sua necessidade;

e Emcaso de corrosdo efetuar a recuperacao/ tratamento nos componentes atingidos;

e Substituir valvulas, compressores herméticos/ semi-herméticos, e componentes do sistema frigorigeno
que se fizerem necessarios;

e  Substituir termostatos, umidostatos, sempre que se verificar sua inoperacionalidade;

e Reparar vazamentos de gés refrigerantes sempre que o sistema acusar problemas pertinentes;
e Repor gas refrigerante no caso de vazamento ou quantidade insuficiente;

e Recuperar gabinetes em estado de corrosdo avangado ou substitui-los;

e Pmtura de gabinetes e caixas de ar condicionado;

e Substituir os isoladores de vibragdes nas bases e suportes de fixacao dos aparelhos e centrais de ar, que
forem necessarios.

e Reparar a protecao dos cabos descascados em todo o sistema.

ESTABILIZADORES, NO BREAKS E REDES ELETRICAS ESTABILIZADAS:

MENSAL:
e Antes do inicio dos trabalhos de manuteng¢do, os no breaks e estabilizadores deverdo ser desligados na
rede;

e Executar a mspe¢do visual no equipamento, verificar quanto ao aquecimento ou ruidos anormais nos
equipamentos e quadros;

e Verificar os estados das chaves magnéticas e contadores, inspe¢do no barramento dos quadros,
verificagdo geral do funcionamento elétrico e mecénico, aferigdo das correntes de saida;

e Verificar a condi¢do limite de temperatura;
e Registrar em planilhas as tensdes e correntes da entrada e saida;

e Verificar as condigdes limites de carga dos equipamentos, desligando para limpeza geral, reapertos,
testes;

e Conectar as baterias ao no-break;

e Ajustar, via placa retificadora, a corrente limitadora das baterias, ajuste de tensdo minima ¢ maxima das
baterias;

e Testar semicondutores da fonte retificadora;

e Ligar o retificador, testar e ajustar a placa controladora do retificador;



e Testar semicondutores da fonte inversora;

e Ligar o inversor, testar e ajustar a placa controladora do inversor;
e Ajustar a tensdo de saida do no-break;

e Calibrar instrumentos de medicao;

e Simular a falta de energia da rede e verificar o comportamento do inversor, nivel de tensdo de saida e
alarme;

e Religar o no-break a rede e verificar o retorno do retificador e a sinalizagdo do estado das baterias;
e Testar a chave estatica;

e [Efetuar todos os testes necessarios ao perfeito funcionamento dos estabilizadores de tensao;

e Efetuar a limpeza geral nterna dos quadros;

e Reaperto geral nterno dos quadros;

e Reaperto de todas as conexdes das ferragens;

e Aferigdo dos instrumentos de medi¢do: amperimetros, voltimetros, e freqiiencimetro;

e Lubrificagdo das dobradicas das portas dos quadros e equipamentos;

SEMESTRAL :

e Ensaio da capacidade, para verificar o estado das baterias;
e Energizar o circuito de controle e medir as tensdes;

e Verificar as fungdes do anunciador, como: sobretensdo do retificador, alarme de baixa tensdo continua,
disparo de baixa tensdo continua, alarme do inversor de impedancia;

e Verificar todas as conexoes;

e Verificar isolamento da fixagao dos ventiladores;

e Verificar suporte de fusiveis para um contato correto;

e Verificar todas e quaisquer anormalidades nos componentes, tais como:
e sobretensdo, corrosdo, sinais, de descargas;

e Reapertar todas as conexdes de for¢a nos mversores e retificadores;

e Verificar todas as ligagdes de controle;

e Limpar contatos dos relés de alarme;

e Limpar contatos de todos os conectores do circuito de partida dos inversores e contactores dos
ventiladores;

e Inspecionar cuidadosamente todos os componentes elétricos. Os dispositivos devem ser examinados, a
fim de verificar a existéncia de desligamentos, deslocardo ou aquecimento;

e Verificar o estado das conexdes das ligagdes das baterias quanto a corrosao;
e Reaperto e lubrificacdo das conexdes dos bornes das baterias;

e Limpar os motores e ventiladores com jato de ar;

e Remover o circuito de poténcia dos inversores;

e Reapertar todas as ligacdes;

e Limpar o excesso de graxa nos dissipadores;

e Verificar as ligacdes e reapertd-las, quando necessario;

e Limpar os isoladores;



e Limpar e verificar o conjunto amplificador-pulsor;

e Testar a partida do inversor e verificar operagao do inversor de impedancia;
e Verificagdo geral, reapertando porcas, parafusos, ligagdes e terminais;

e Desligar e colocar pecas de reposi¢ao necessarias;

e Verificar a operacionalidade;

e Religar o equipamento e verificar a operacdo do sistema, executando testes e simulacdo de falta de
energia.

BANCO DE BATERIAS DO NO-BREAK:

DIARIAMENTE:

e Medir a tensdo de flutuacao na bateria e no banco, verificando a conformidade com os valores nominais
especificados na placa;

SEMANALMENTE :

e Inspecionar os indicadores de nivel de carga das baterias seladas/lacradas, quando for o caso;
e Verificar a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias;

e Verificar sinais de vazamento e/ou acumulo de gases, adotando as medidas cabiveis.

QUINZENALMENTE:

e Verificar o estado geral das baterias, efetuando limpeza e lubrificagdo nos bornes de contato;
e Medir a densidade e a temperatura por elemento;

e Testar o funcionamento do banco, através de auto-teste do equipamento e¢/ou simulando uma falta de
energia por parte da concessiondria local, sob carga plena, verificando os niveis de tensdo, corrente € o
periodo de autonomia;

ANUALMENTE:

e Examnar as interligagdes e conexdes, efetuando os reapertos e trocas necessarias;

e Executar a limpeza geral do gabinete e/ou estantes com substincia neutra, retirando ferrugens e
efetuando retoques de pintura;

e Verificar as condigdes gerais do cubiculo das baterias, efetuando a limpeza, desobstrucao das grelhas
de ventilagdo e retirada de materiais inflamaveis ou nao utilizaveis;

e Observar a presenga de situagdes criticas que possam afetar o funcionamento e a vida util das baterias,
relatando, quando for o caso.

REDE LOGICA EM CABEAMENTO ESTRUTURADO:

SEMANALMENTE:



Vertficar a existéncia de tomadas RJ-45 danificadas e/ou com defeito, substituindo se necessario;
Verificar as caneletas de PVC, mantendo-as adequadamente colocadas;

Efetuar inspecao e reparos das fiagdes de cabos UTP e de fibra Optica.

Adequacdo ou readequacao de rede logica;

Verificar os cabos de fibra dptica quanto a sua instalacao;

Vertficar os Patch Panel’s instalados;

Verificar a organizagao dos cabos UTP nos rack’s de acordo com as necessidades do NTI;
Verificar a rede elétrica estabilizada, utilizada pelos equipamentos de logica;

Verificar o funcionamento dos ativos de rede;

REDE TELEFONICA E DADOS:

MENSALMENTE:

Efetuar e manter atualizado cadastro das redes e quadros de distribui¢do telefonica e de comunicagdo
para computadores, inclusive com etiquetagem dos pares nas caixas de distribuicao;

Vistoriar as instalagdes, verificando as condi¢des gerais de funcionamento inclusive a prote¢do mecanica
por dutos, eletrocalhas e canaletas, de acordo com as recomendacdes técnicas para instalagdes
telefonicas;

Verificar e testar as condi¢des dos fios e cabos, tomadas telefonicas das redes primaria e secundaria;
Efetuar limpeza, reapertar parafusos;

Apresentar relatorio de cadastro das mstalagdes telefonicas e de comunicagao de computadores;

REDE DE FIBRAS OTICAS:

MENSALMENTE:

Efetuar e manter atualizado cadastro das redes e quadros de distribuicao telefonica e de comunicagao
para computadores, inclusive com etiquetagem dos pares nas caixas de distribuicao;

Vistoriar as instalagdes, verificando as condigdes gerais de funcionamento inclusive a protecao mecanica
por dutos, eletrocalhas e canaletas, de acordo com as recomendacdes técnicas para instalagdes
telefonicas;

Verificar e testar as condi¢des dos fios e cabos, tomadas telefonicas das redes primaria e secundaria;
Efetuar limpeza, reapertar parafusos;

Apresentar relatorio de cadastro das instalagdes telefonicas e de comunicagdo de computadores;

CONTROLE DE ACESSO:

MENSALMENTE:

Leitores :

Verificagdao de operagdo e cadastramento



e Limpeza externa dos leitores
Central de controle:

e Teste de cadastramento e comunicacao
e Impressao de relatdrios de eventos
e Manutengdo do banco de dados

e Limpeza externa computador e impressora
Controladores:

e Reaperto de conexdes elétricas

e Medicao de tensao nos controladores

Catraca:

e Lubrificagdo e limpeza interna e externa

e Ajuste de giro e solendide

TRIMESTRAL:

e [eitores

e Teste de operagcao com o controlador

SEMESTRALMENTE:

e Central de controle.

e Limpeza interna computador e impressora.

 ANEXO 11I
EQUIPE FIXA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE E SUPERVISAO
TECNICA DE EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS

EQUIPE DE SERVICO PERMANENTE/SUPERVISAO TECNICA

A prestacdo direta e cotidiana dos servicos serd executada através de equipe técnica minima exigida na
presente especificacdo, constituida das funcdes relacionadas no Quadro I e II abaixo, com Dedicacdo de
mao-de-obra exclusiva, para a Equipe Fixa Permanente (Quadro II) e Contratagdo, sem dedicagdo exclusiva
de mio de-obra, por Homem/Hora (Quadro 1), nos termos estabelecidos e obedecidas as atribuicdes de cada
cargo e supervisao Técnica.



QUADRO |- SUPERVISAO TECNICA

ITEM|QUALIFICAGAO Quantitativo [Homem / Hora por més

Engenheiro Mecanico

Engenheiro Civil
Pelo menos 01
Engenheiro Eletricista | - necessario
01 para o 40,00
(e/ou outros de nivel cumprimento
superior e/ou técnico do contrato
especializado
necessario para o
cumprimento do
contrato)

QUADRO I EQUIPE TECNICA PERMANENTE

|ITE M|CATEGORIA PROFISSIONAL|Quantitativol[Horas semanais
02 |Técnico em Edificacdes 01 44 horas
03 |Mecéanico de refrigeragao 01 44 horas
04 |[Eletricista 01 44 horas
05 |Auxiliar de Manutengéo Predial 01 44 horas

Toda a equipe técnica devera ser constituida de pessoal qualificado de modo a reunir permanentemente um
servico homogéneo e de qualidade comprovada, observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

A Supervisao Técnica em Engenharia (Responsdveis Técnicos) nas edificacdes serdo atendidos de imediato
pela equipe técnica discriminada no Quadro 1.

O engenheiro Mecanico, além da supervisao e responsabilidade técnica em sua area, preferencialmente,
devera ser o responsavel pela equipe técnica perante a CONTRATANTE, preposto da CONTRATADA,

supervisionar as equipes, gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover
qualidade na execugdo do objeto deste Termo de Referéncia.

2. QUALIFICACAO E ATRIBUICOES GERAIS MINIMAS DOS PROFISSIONAIS

2.1. SUPERVISAO TECNICA



2.1.1. Formagao plena em Engenharia Civil, Elétrica e Mecanica e/ou outros de nivel superior e/ou
técnico especializado necessario para o cumprimento do contrato. Também devera ter participado
com aproveitamento satisfatorio nos cursos Bésico e Complementar previstos na NR10.

2.1.2. Supervisionar o desenvolvimento dos servigos técnicos, atuando diretamente na execucao
dos mesmos quando necessario.

2.1.3. Manter permanente contato com a fiscalizagdo do CONTRATANTE, visando a otimizacao
de metas e objetivos.

2.1.4. Proceder a avaliagdo geral das condi¢des requeridas para a manutengdo, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho.

2.1.5. Elaborar projetos de manutengdo Preventiva e Corretiva, indicando tipos e qualidades de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra necessaria e efetuar estimativas de custos para apreciagao
e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.1.6. Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e fiscalizagdo do
desenvolvimento dos servigos.

2.1.7. Dirigr a manutengdo do sistema de ar condicionado e ventilagdo, acompanhando e
orientando as operacdes a medida que avangam os servigos, para assegurar o cumprimento dos
cronogramas € dos padrdes de qualidade e seguranca recomendados, supervisionado pelo Fiscal
do contrato.

2.1.8. Assessorar a CONTRATANTE nas areas de engenharia pertinentes as suas atribuicoes
profissionais, quais sejam: elaboragdo de projetos basicos, assessorias técnicas, periciais, de
fiscalizacdo, de supervisdo e gerenciamento de obras e servigos.

2.1.9. Desenvolver estudos visando a economia de eletricidade, orientando os servicos de
manutengcdo em busca de maior eficiéncia energética.

2.1.10. Elaborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a NR10,
durante a vigéncia do contrato, os esquemas unifilares das instalagdes elétricas dos equipamentos
com as especificagdes do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de
protecao.

2.1.11. Elaborar o Prontudrio de Instalagdes Elétricas, em conformidade com o que determina a
NRI10 para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, e garantir que seja mantido
atualizado durante a vigéncia do contrato.

2.1.12. Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA N° 10 - SEGURANCA
EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE por todos os funciondrios da
CONTRATADA, durante a execucao de todos os servigos por ela disciplinados que fazem parte
do contrato.

2.1.13. Elaborar e assinar o Relatorio Mensal de Manutengao.
2.1.14. Ser responsavel pela elaboragao de relatdrios, comunicados, laudos e outros documentos.

2.1.15. Elaborar planejamentos, rotinas, e procedimentos operacionais € de acompanhamento
para as equipes de manuten¢do, para a execugdo do objeto deste contrato, considerando as
normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

2.1.16. Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

2.2. MECANICO DE REFRIGERAGAO

2.2.1. Nivel de escolaridade 2° grau completo, formagdo técnica em mecanica de refrigeracao
com conhecimentos em manutencao de sistemas de ar condicionado central € com conhecimentos
gerais de manutencdo predial e experiéncia minima comprovada de 06 (seis) meses na funcao.
2.2.2. Também devera ter participado com aproveitamento satisfatorio no curso Basico previsto na
NR10 e Basico de manutencao especifica do Sistema de Refrigeracdo em uso na SR/PF/AC.



2.2.3.Referida comprovagao de conhecimento bdsico de manutengao em Sistema de refrigeracao
tipo VRF, podera ser comprovado até 60 dias apds a contratagao.

2.2.4 Proceder a avaliagdo geral das condicdes requeridas para manuten¢do, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determmnar o melhor plano de trabalho.

2.2.5.Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informagdes relativas
ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigéncias técnicas e estéticas relacionadas
aos servicos da manutengao.

2.2.6.Assessorar a CONTRATANTE nas areas pertinentes as suas atribuigdes profissionais.

2.2.7.Desenvolver estudos visando economia de -eletricidade, orientando os servicos de
manutengcdo em busca de mais eficiéncia energética.

2.2.8.Certificar-se da aplicagdo das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho.

2.2.9 Efetuar levantamento de dados de natureza técnica.

2.2.10.Executar e realizar a condugcdo de equipe de instalagdo, montagem, operacao, reparo ou
manutencao de instalagdes de ar condicionado e ventilagdo mecanica.

2.2.11.Conduzir tremamento de equipes de execucdo de servigos técnicos na sua area.
2.2.12.Exercer a fiscalizagdo da execugao de servicos e de atividades de sua competéncia.
2.2.13.Efetuar a organizagdo de arquivos técnicos.

2.2.14.Executar trabalhos repetitivos de mensuracao e controle de qualidade.

2.2.15.Executar servicos de manutengdo preventiva e corretiva ¢ instalagdo de equipamentos
relativos aos sistemas de ar condicionado e ventilagdo mecanica.

2.2.16.Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.
2.3 TECNICO DE EDIFICACOES

2.3.1. Nivel de escolaridade 2° grau completo, formagao técnica com conhecimentos avangados
em manutencdo de sistemas prediais € experiéncia minima comprovada de 06 (seis) meses na
funcdo. Também devera ter participado com aproveitamento satisfatorio no curso Bésico previsto
na NR10.

2.3.2. Executar tarefas de carater técnico, relativos ao planejamento, avaliagdo e controle da
manutengdo das instalagdes prediais, prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para
assegurar a observancia dos padrdes técnicos estabelecidos.

2.3.3. Examinar as mstalagdes, maquinas, equipamentos € instrumentos técnicos diversos em
funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros instrumentos de precisdo, ou
operando- os experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as condicdes e normas
técnicas e de seguranga

2.3.4. Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos € materiais € outras pecas de
reposicao, preenchendo formularios e encaminhando-os ao escritorio da Contratada, para atender
as necessidades do trabalho.

2.3.5. Efetuar acdes de prevengdo de acidentes de trabalho, bem como situagdes que possam
colocar emrisco a seguranga da edificacdo e de seus ocupantes.

2.3.6. Realizar check-list didrio das atividades realizadas, registrando e comunicando a
Fiscalizagdo quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas.

2.3.7. Instalar quadros de distribuicdo, calhas, caixas de fusiveis, tomadas, interruptores, ¢ demais
partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados.



2.3.8. Executar o corte, dobradura e instalagdo de condutos, utilizando equipamentos de cortar e
dobrar tubos, puxadores de aco, grampos e dispositivos de fixagcdo, para possibilitar a passagem
da fiacdo.

2.3.9. Montar e instalar registros e outros acessorios da tubulacdo, trechos de tubos (metalicos e
ndo- metalicos), fazendo as conexdes necessarias com os aparelhos, para completar a instalagcao
do sistema.

2.3.10. Testar as tubulagdes, utilizando ar comprimido ou agua sobre pressdo e observando
manometros, para assegurar-se da vedacdo de todo o sistema e repara-lo caso seja localizado
vazamento.

2.3.11. Executar manutengdo das instalagcdes, substituindo ou reparando partes componentes,
como tubos, valvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para manté-las em
boas condigdes de funcionamento.

2.3.12. Executar a fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, € a renovagdo da
pintura, para restabelecer as condigdes privativas da edificacdo.

2.3.13. Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e
ferramentas.

2.3.14. Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

2.4 - ELETRICISTA

2.4.1. Nivel de escolaridade 2° grau completo, experiéncia na area de manutengdo, com
conhecimentos em manutencao de sistemas de ar condicionado central € com conhecimentos
gerais de manutencdo predial e experiéncia minima comprovada de 06 (seis) meses na funcao.
Também devera ter participado com aproveitamento satisfatorio no curso Bésico previsto na
NRI10.

2.4.2. Considerando a importancia relativa, a complexidade inerente a operagdo e manutencao do
resfriador VRF da SR/PF/AC e o alto mvestimento financeiro do Departamento de Policia Federal
para sua aquisicdo, a CONTRATADA devera comprovar a capacidade técnica do profissional
selecionado para a execucao das atividades naqueles equipamentos.

2.4.3. Proceder a avaliacdo geral das condigdes requeridas para manutencdo, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho.

2.4.4. Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informagdes
relativas ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigéncias técnicas e estéticas
relacionadas aos servigos da manutengao.

2.4.5. Elaborar, juntamente com Engenheiros especificos de cada area, projetos de manutengao
dos servigos, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos € mao-de-obra necessarios
e efetuando estimativas de custos para apreciacao e aprovacdo do CONTRATANTE.

2.4.6. Preparar programa de trabalho, colaborando na elaboragdo de plantas, croquis,
cronogramas, € outros subsidios que se fizerem necessarios para possibilitar a orientagdo e
fiscalizacdo do desenvolvimento da manutengao.

2.4.7. Efetuar levantamento de dados de natureza técnica.
2.4.8. Conduzir,caso necessario, de treinamento de equipes de execugao de servigos técnicos.

2.4.9. Executar e/ou exercer a fiscalizagdo da execucao de servicos ¢ de atividades de sua
competéncia.

2.4.10. Efetuar a organizacdo de arquivos técnicos.
2.4.11. Executar trabalhos repetitivos de mensuracao e controle de qualidade.

2.4.12. Instalar os condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante,
para permitir a distribuicdo de energia.



2.4.13. Testar a instalacdo, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatiddo do
trabalho executado.

2.4.14. Testar os circuitos da mnstalacdo, utilizando aparelhos de medi¢ao elétricos e eletronicos,
para detectar partes ou pegas defeituosas.

2.4.15. Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e
especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir a instalacdo elétrica, condigoes normais de
funcionamento.

2.4.16. Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

2.5 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL

2.5.1. Nivel de escolaridade 2° grau completo, experiéncia na area de manutencdo, com
conhecimentos bésicos como Auxiliar de manutencdo elétrica e hidraulica e experiéncia minima
comprovada de 06 (seis) meses na fungao.

2.5.2.Auxiliar na manuteng¢ao de edificagdes

2.5.3. Proceder a avaliacdo geral das condigdes requeridas para manutencdo, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho.

2.5.4. Consultar outros especialistas como Técnico de Edificacoes, Mecanico de
Refrigeracio e Eletricista, trocando informacdes relativas ao trabalho.

2.5.5. Auxiliar na Instalacdo de quadros de distribuigdo, calhas, caixas de fusiveis, tomadas,
mterruptores, e demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos
adequados.

2.5.6. Auxiliar no corte, dobradura e instalagdo de condutos, utilizando equipamentos de cortar e
dobrar tubos, puxadores de ago, grampos e dispositivos de fixagdo, para possibilitar a passagem
da fiacao.

2.5.7. Auxiliar na montagem e instalacao de registros e outros acessorios da tubulacdo, trechos de
tubos (metdlicos e ndo- metalicos), fazendo as conexdes necessarias com os aparelhos, para
completar a instalagdo do sistema.

2.5.8. Auxiliar no teste das tubulagdes, utilizando ar comprimido ou agua sobre pressdao e
observando mandmetros, para assegurar-se da vedacdo de todo o sistema e repara-lo caso seja
localizado vazamento.

2.5.9. Auxiliar na manutencdo das instalagdes, substituindo ou reparando partes componentes,
como tubos, valvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para manté-las em
boas condi¢goes de funcionamento.

2.5.10. Auxiliar na execu¢do do fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, € a
renovagdo da pintura, para restabelecer as condi¢des privativas da edificacao.

2.5.11. Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e
ferramentas.

2.5.12. Auxiliar na Instalacio de condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e
material isolante, para permitir a distribuicdo de energia.

2.5.13. Auxiliar no teste da mnstalacdo, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a
exatiddo do trabalho executado.

2.5.14. Auxiliar no teste dos circuitos da instalagdo, utilizando aparelhos de medicdo elétricos e
eletronicos, para detectar partes ou pecgas defeituosas.

2.5.15. Auxiliar na substituicdo ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas
manuais comuns € especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir a instalagdo elétrica,
condi¢des normais de funcionamento.



2.5.16. Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

3 REQUISITOS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS

3.1. Em conformidade com a NR10 s3o considerados AUTORIZADOS os trabalhadores qualificados
ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia formal da CONTRATANTE.

3.2. E considerado trabalhador QUALIFICADO aquele que comprovar conclusdo de curso especifico
na area elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

3.3. E considerado profissional legalmente HABILITADO o trabalhador previamente qualificado e com
registro no competente conselho de classe.

3.4. E considerado trabalhador CAPACITADO aquele que atenda as seguintes
condi¢des, simultaneamente:

3.4.1. Receba capacitagdo sob orientagdo e responsabilidade de profissional habiltado e
autorizado;

3.4.2. Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

3.4.3. A capacitagdo sO terd validade para a empresa que o capacitou e nas condigcdes
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitagao.

3.4.5. A CONTRATADA deve estabelecer sistema de identificagdo que permita a qualquer
tempo conhecer a abrangéncia da autorizacdo de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. da
NRI10.

3.4.6. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalagdes elétricas devem ter essa condigdo
consignada no sistema de registro de empregado da CONTRATADA.

3.4.7. A CONTRATADA concedera autorizagdo na forma da NRIO aos trabalhadores
capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliagdo e
aproveitamento satisfatorios dos cursos constantes do ANEXO II da NR10.

ANEXO IV
PECAS E MATERIAIS

1. GENERALIDADES

1.1. Todos os materiais e pecas necessarios para a realizacdo dos servigos de operagdo, de manutencao
preventiva e corretiva, reparos € adaptagdes, objeto destas especificagdes, serdo fornecidos pela
CONTRATADA, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos previstos para suas aquisigoes, tais
como cotagdes, telefonemas, “fac-simile”, administragdo, deverdo estar presentes nos custos indiretos
presentes nas Planilhas de Custo e Formagao de Precos, relativos a mdo-de-obra de manutengao;

1.2. A responsabilidade com relagao a aquisicdo e integridade dos materiais fornecidos sera Unica e
exclusivamente da CONTRATADA, a CONTRATANTE ndo assumira qualquer corresponsabilidade
pelas mercadorias, mesmo que ja depositadas nas dependéncias desta.

1.3. Devera ser mantido, nas dependéncias da CONTRATANTE, estoque minimo de Materiais Basicos,
de Consumo e de Reposicdo, de forma a suprir as necessidades diarias das rotinas de manutencao,
conforme ANEXO II — procedimento de execugdo dos servigos continuos — equipe fixa.

1.4. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de toda e qualquer
peca ou material necessario ao perfeito funcionamento das instalagoes.

1.5. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera alegar falta de materiais ou pegas para execucao
dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.



1.6. A empresa licitante sera responsavel pela especificagdo e quantificacdo dos materiais basicos e de
reposi¢ao, fornecidos na forma destas especificagdes, ndo cabendo qualquer solidariedade e/ou assungao
de custos adicionais da CONTRATANTE, advindos de troca/devolu¢ao junto a fabricantes e/ou seus
prepostos.

1.7. Na eventualidade de necessidade de troca de materiais/pegas de reposigio NAO basicos, e nio
constantes da relacdo de pecas e materiais abaixo, seu fornecimento pela CONTRATADA ficara
condicionado a aprovagdo prévia pela FISCALIZACAO. Os valores a serem remunerados neste
caso nao poderdo ser superiores aos seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Construgdo Civil — SINAPI, sempre utilizando a tabela exclusiva para materiais, em que ndo
ha o valor de instalagdo embutido, ja que o servigo de substituicao /instalagdo dessas pecas/materiais sao
de responsabilidade da Equipe Fixa, tabela esta mantido e divulgado na mternet pela CEF — Caixa
Econdémica Federal e pelo IBGE e sempre deverdo vir acompanhados de pelo menos 03 (trés)
or¢camentos.

1.8. Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de Referéncia e
empregados nas instalacdes e equipamentos da CONTRATANTE, deverdo ser obrigatoriamente novos,
e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante.

1.9. Nao serda admitido em hipotese alguma o emprego de materiais/pecas de reposicao recondicionados
e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
contratualmente e da imediata substituigao do(s) item(s), sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

1.10. Os materiais s6 poderdo ser fornecidos com a aprovacao da fiscalizagdo, caso algum material seja
fornecido sem o conhecimento desta 0 mesmo ndo sera considerado para efeito de pagamento.

1.11. S6 serdo pagos pela CONTRATANTE os materiais que forem efetivamente utilizados
na manuten¢ao preventiva e corretiva, desde que autorizados pela fiscalizacao.

1.12. Sao ainda responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, através de prévia aprovagao da
Fiscalizagdo, conforme pardmetros acima destacados: chaves fusiveis, dispositivos de sinalizagao,
contatores, disjuntores e relés dos quadros de forca e comando; correias e rolamentos diversos; filtros,
termostatos, pressostatos, valvulas, gas Nitrogénio, e compressores para aparelhos de ar condicionado
tipo “k7”, e split; 0leo lubrificante; enrolamentos de motores e etc.

1.13. A relagdo abaixo ndo ¢ exaustiva. A CONTRATADA estara obrigada a disponibilizar quaisquer

outros materiais ou pecas que se fizerem necessarios a perfeita execucdo dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia, seguindo a metodologia de avaliagdo e modelo de gestdo presente neste Termo de
Referéncia.

RELACAO DE PEGCAS E MATERIAIS (ESTIMATIVA MENSAL)

1. ELETRICA - MATERIAIS — ITEM |
Quantidade
Item | Descricao MENSAL
(unidade)
1 Lampada 32W - 127V - Fluorescente 6
2 Lampada 14W - 127V -Fluorescente 40
3 Lampada 26W - 127V - Fluorescente 2
4 Lampada 250W - 220V - Vapor Metalico 2
5 Lampada 400W - 220V - Vapor Metélico 2
6 Lampada 20W - 127V - Fluorescente 2
7 Lampada 5S00W - 127V - Halogena 2
8 Lampada LED 9W 4
Luminéria de emergéncia - Referéncia Blokito D-18 ou
9 equivalente técnico - com 2 lampadas o )
fluorescentes compactas de 9W, com seta de indicagdo para




direita/esquerda, saida

Luminéria de emergéncia - Referéncia BLF-11/2T ou equivalente

10 técnico, com 2 lampadas fluorescentes compactas de 11 W !
11 | Reator eletronico - TS para duas lampadas de 32W 3
12 | Reator eletronico - TS para 4 lampadas de 14W 5
13 Tpnnda 2p+t de embutir - Placa com suporte 3
Siemens
14 | Interruptor simples de embutir - Placa com suporte Siemens 1
15 |Cabo PP 3x2,5 - rolo de 100 m 2
16 |Cabo de rede - rolo de 100 m 1
17 | Cabo Flexivel de 4,0mm rolo de 100 m 1
18 | Cabo Flexivel de 6,0mm Metro 42
19 | Bateria estacionaria 12V 100Ah - SMS ou equivalente técnico 0,5
20 | Bateria estacionaria 12V 150Ah - SMS ou equivalente técnico 1
21 | Interruptor simples 1
22 | Conector Rj45 6
23 | Conector Keystone 6
24 | Fita isolante 2
25 | Cabo UTP Metro 74
26 | Filtro de linha 2
27 | Chuveiro 4600W 0.5
2. CNVIL - MATERIAIS - ITEMII
. o uantidade
Item | Descricao 1(\2/Iensal
1 Vidro 4 mm - Cristal comum liso(n?) 1,0
2 Vidro 6 mm - Comum aramado(n?) 0,5
3 Vidro 8 mm - Azul laminado refletivo(n?) 0,5
4 Vidro 10 mm - Temperado (n?) 1,0
5 Tinta de borracha clorada(L) 1
6 Tinta acrilica(L) 2
7 Tinta Latex(L) 3,6
8 Tinta Oleo/Esmalte 3,6
9 Verniz Acrilico(L) 1
10 | Pastilha de cloro-200 g(Unid) 33
1 Placa vinilica - 60x60 cm Fademac Sixty esp=2mm, cor 636 10
Reno (m?)
12 | Placa de forro -Fibra mineral 120x60x1,3(n?) 30
13 | Parede divisoria (nm?) 1
14 Recarga de extintor - P6 quimico ABC, 4 kg, fosfato 495
mondoamonico(Unid) ’
15 Recarga de extintor - P6 quimico Especial, 8 kg, Cloreto de sodio 0.5
(Unid) ’
16 |Recarga de extintor - Gas carbonico, 6 kg(Unid) 0
17 | Pisograma - Concreto cinza 33x43x6 cm(Unid) 5
18 | Arcia média (m3) 1
19 | Argamassa colante (K g) 2,5
20 | Cimento Portland - CPIV(50Kg) 0,5

Telha de aluminio - Trapezoidal




“* le=0,5 mm (n?) Yo
22 | Brita -Pedra britada 01(m°) 0,5
23 | Bancada em granito - Preto tijuca (n?) 0,5
24 | Fita para pintura 2,0
25 | Lixa n® 100 p/ pintura 3
26 | Lixa n® 150 p/ massa corrida 3
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E
27 |ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 10
COLOCACAO
28 | Espuma Expansiva 2
29 | Torneira fechamento Automatica nox 2
30 | Fechadura conjunto inox de embutir P/ porta folha 3,5 cm 1
31 | Silicone 3
3. REFRIGERACAO - ITEM Il
Quantidade
Item | Descricao Unidade |12 MESES
(unidade)
1 Gas refrigerante R-410A Kg 60
2 Compressor Inverter Unidade 2
3 Compressor scroll Unidade 2
4 Motor ventilador condensador Unidade 6
5 Motor ventilador evaporadora 4 via Unidade 15
6 Motor ventilador evaporadora 2 via Unidade |43
7 Motor ventilador evaporadora 1 via Unidade
8 Bomba d'agua pra cassete de 4,2 e 1 via Unidade
9 Turbina do ventilador evaporador Unidade
10 | Hélice motor ventilador condensador Unidade
11 | Hélice motor ventilador evaporadora Unidade
12 | Sensor de temperaturas de succdo (condensador) | Unidade

Sensor de temperaturas de descarga

6
7
4
4
4
4
13 (condensador) Unidade 4
14 | Sensor de temperatura de bulbo (evaporadora) Unidade 4
15 | Sensor de temperatura ambiente (evaporadora) Unidade 4
16 Valvula solenoide de abertura do gas Unidade |4
(condensador)
17 | Placa de comunica¢cdo Unidade 6
18 | Tubo de cobre 1/2 Unidade 8
19 | Tubo de cobre 1/4 Unidade 8
20 | Tubo esponjoso 1/2 Unidade 8
21 | Tubo esponjoso 1/4 Unidade 8
22 | Placa Principal Condensadora Unidade |2
23 | Placa Inverter condensadora Unidade 3
24 | Placa Filtro Condensadora Unidade 1
25 | Placa do ventilador Condensadora Unidade 1
26 | Placa principal Evap. LG EBR39187715 Unidade 5
27 | Placa principal Evap. LG EBR39187712 Unidade 5
28 | Placa principal Evap. LG EBR39187717 Unidade 13
29 | Fusivel 3,15 A Unidade 8
30 | Sensor de nivel do dreno e Suporte sensor de nivel | Unidade 2




31 | Sensor de tubulacdo de entrada Unidade 3

32 | Sensor de tubulacdao de Saida Unidade 1

ANEXO V ]
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL BASICOS

1 - GENERALIDADES

1.1 A contratada devera disponibilizar nas dependéncias da CONTRATANTE e manter para uso permanente,
ferramentas basicas para cada profissional, além de equipamentos e instrumentos, que deverdo ser listados e
mantidos em condi¢gdes de uso adequado nas dependéncias da CONTRATADA.

1.2 A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados os equipamentos de protecdo basicos para o
desempenho da funcdo quando exigivel, enquadrando-se no que couber, com as normas de seguranca
regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

1.3 A CONTRATADA sera obrigada a disponibilizar nas dependéncias da CONTRATANTE os

equipamentos, instrumentos e ferramental, abaixo relacionados, nas quantidades necessarias para a perfeita
execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia — Manutengdo Predial Preventiva e
Corretiva, necessarios as rotinas didrias, semanais e quinzenais de manutengdo, conforme ANEXO 11 —
procedimento de execucao dos servicos continuos — equipe fixa.

1.4 Os equipamentos, instrumentos e ferramental necessarios a consecug@o das rotinas de Manutengao Predial
Preventiva e Corretiva, de frequéncia mensal ou superior, serdo disponibilizados na medida das necessidades,
pelo tempo necessario a realizagdo dos servigos.

1.5 A relacdo abaixo ndo ¢ exaustiva. A CONTRATADA estard obrigada a disponibilizar quaisquer outros
materiais, equipamentos, instrumentos e ferramental que se fizerem necessdrios a perfeita execugdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

1.6 O custo da mobilizagdo dos equipamentos, nstrumentos e ferramental, além dos equipamentos de
protecdo individual, bem como de seus insumos, deverd ser incluida na Planilha de Custo e Formacao de
Precos em campo proprio para esse fim, devido as peculiaridades de cada empresa na gestdo dos seus
equipamentos, instrumentos e ferramental.

2 RELACAO DE FERRAMENTAL, INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS

2.1 Para execugdo dos servicos, cabera a CONTRATADA o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis
com o tipo de servico a ser prestado, a fim de assegurar a prestacdo satisfatoria dos mesmos, dando
cumprimento das condi¢des contratuais e observando a seguinte listagem minima:

2.2 Equipamentos/Instrumentos de uso geral

o Termdmetros digitais;
e AnemOmetro;

e  Multimetro;

e  Manifold;

e Alicate amperfmetro;
e Termografo

e Torquimetro


https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=14719290&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012978&infra_hash=d9f8850a34db4b9a938610df611d17922dbfcab52bdd42871322cdb4f2c8b401#_bookmark0

2.3 Equipamento/Instrumentos da areas de elétrica (individual)

e Alicate de bico 'z cano reto 6”
e Alicate de corte diagonal 6”

e Alicate universal de 8”

e Alicate prensa terminal

e Chave de fenda 74x6”

e Chave de fenda 74x8”

e Chave de fenda "sx3”

e Chave de fenda 4x5”

e Chave de fenda "x6”

e Chave de fenda toco

e Chave inglesa 10”

e Chave Philips "4x5”

e Chave Philips /4x6”

e Chave Philips '4x3

e Chave Philips 3/16x3”

e Chave Philips 3/16x4”

e Chave Philips toco

e Chave teste

e Jogo de chave hexagonal Allen 1/16 a 3/8
e Jogo de chave combinada de 6 a 22 mm
e [Estilete

e Maleta p/ ferramentas

e Cadeado 20mm

e [Lanterna grande

e Trena de ago Sm

2.4 Equipamentos/ Instrumentos da area de civil e geral (individual)

e Alicate de bico '% cano reto 6”

e Alicate de bomba d’agua 10” e 127

e Alicate de pressdo 10”

e Alicate universal 8”

e Arco de serra

e Bomba de borracha p/ desobstrugao de esgoto

e Bomba de borracha p/ desobstrugao de vaso sanitario

e Botas de borracha preta e branca



e Chave de corrente 4”
e Chave de fenda Y4x6”
e Chave de fenda "4x8”
e Chave de fenda "&x3”
e Chave de fenda "sx5”
e Chave de fenda "sx6”

e Chave de fenda toco

e Chave Philips /4x5”

e Chave Philips Y4x6”

e Chave Philips 4x3

e Chave Philips 3/16x3”

e Chave Philips 3/16x4”

e Chave Philips toco

e Chave p/ trocar reparo DECA

e Chaves de grifo n° 08”, 107, 127, 14”, 18, 24”, 36
e Desentupidor de pia

e Jogo de chave hexagonal Allen 1/16 a 3/8
e Jogo de chave combinada de 6 a 22 mm
e [anterna grande

e Maleta p/ ferramentas

e (Cadeado 20mm

e Nivel de bolha

e Prumo

e Trena Sm

2.5 Equipamentos/Instrumentos da drea de mecanica de ar-condicionado (individual)

e Alicate de bico 2 cano reto 6” Belzer
e Alicate de bico meia cana 6”

e Alicate de corte 6”

e Alicate de corte lateral 6

e Alicate universal 8” Belzer

e Chave Allen

e Jogo de chave de combinada de n°. 8 a n°. 24 mm
e Chave de fenda cotoco

e Chave prensa terminal

e Chave catraca

e Arco de cerra

e Chave caximbo



e Jogo chave de boca de n°. 8 an°. 24 mm
e Chave de fenda 4 x 6” Belzer

e Chave de fenda "4 x 8” Belzer

e Chave de fenda 1/4x8

e Chave de fenda 1/8x6

e Chave de fenda 1/8x6 Belzer

e Chave de grife n° 12

e Chave de fenda 1/8 x 3 3x 75mm

e Chave philips 1/8 x 3 3x75mm

e Chave philips 3/16 x 4 3x75mm

e Chave philips 3/ 16 x 3” Belzer

e Chave philips ¥4 x 5 Belzer

e  Chave philips cotoco

e [Estilete

e Jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8

e Maleta p/ ferramentas

e (Cadeado 20mm

e Prancheta de acrilico

e Trena de ago Sm

e A empresa Contratada devera manter em suas instalacdes, na cidade de Rio Branco/AC, os seguintes
equipamentos e, sempre que solicitados, devera disponibiliza-los de forma imediata nas dependéncias
da contratante:

e Bombas de vacuo volante para lavagem do sistema de refrigeracao;

e Sistema de solda (jogo de magarico completo oxigénio e acetileno);

e Lavador de alta pressao;

e Ferramentas para qualquer tipo de servico contido nesta especificagdo técnica;

e Bancada completa contendo: amperimetro, voltimetro, vacudmetro, mandémetro, garrafa de gas Freon,
bomba de vacuo, chave magnética (para testes de motores trifasicos).

3 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

3.1. O mesmo se aplica quanto as exigéncias das normas regulamentadoras de seguranga e medicina do
trabalho, principalmente no que tange a equipamentos de protecdo individual — EPI's, que sdo
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma disponibiliza-los para os seus empregados
conforme o tipo de servico a ser executado, tais como:

. Avental de protecao

o Calgados de seguranga
. Cinturdo para-quedista
° Capacete

. Luvas de protecao



° Oculos de protegio

° Protetor facial
. Protetor respiratorio
o Protetor auricular

3.2. Os funcionarios, Equipe fixa Permanente, da CONTRATADA que estiverem prestando servigos nas
edificacoes da CONTRATANTE, deverao fazé-lo devidamente uniformizados ¢ com cracha de
identificagcdo, o Supervisor Técnico (Engenheiro e/ou outros de nivel superior e/ou técnico especializado
necessario para o cumprimento do contrato) devidamente identificado.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

POLICIA FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N° /2019

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregdo Eletronico n° /2019, cujo objeto é a
contratagdo de pessoa juridica especializada de engenharia de manutengdo e climatizagdo, para prestagcao de
servicos continuos € sob demanda nos sistemas, equipamentos e instalacdes de ar condicionado, climatizagao,
ventilagdo mecanica e automagao existentes ou que venham a ser instalados, pertencentes a Superintendéncia
Regional da Policia Federal no Acre, sediada na cidade de Rio Branco, com o fornecimento de toda a mio-
de-obra, equipamentos, instrumentos, pecas € materiais necessarios a perfeita execugao dos servigos.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informacgdes e condigdes para o devido cumprimento do
objeto da licitagdo em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigéncias do Edital e
seus anexos, que o ntegram, independentemente de transcrigao.

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante Credenciado da empresa, abaixo identificado,
todos os locais de realizacdo dos servigos e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido.

Empresa CNPJ
Endereco Telefone / Fax
E-mail Resp. Técnico / Reg.

no Conselho



Rio Branco/AC, de de 2019.

Representante Credenciado da Empresa POLICIA FEDERAL

OBS.: Esta declaragao devera ser entregue junto com os demais documentos relativos a habilitagao.

Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAROLINE SILVA AZEVEDO, Gestor de
Contrato, em 22/10/2019, as 18:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, Chefe de
Setor, em 22/10/2019, as 18:15, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,
§ 19, do Decreto n28.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por DIANA CALAZANS MANN, Superintendente
Regional, em 23/10/2019, as 12:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 19, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Referéncia: Processo n°08220.002755/2019-84 SEI n° 12773420


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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