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ANEXO Il - EQUIPE FIXA - EQUIPE TECNICA
PERMANENTE DE EXECUCAO DOS SERVICOS
CONTINUOS E OUTROS SERVICOS

1 EQUIPE DE SERVICO PERMANENTE

1.1 A prestacado direta e cotidiana dos servicos sera executada através de equipe técnica
minima exigida na presente especificacdo, constituida das fung8es relacionadas no Quadro I,
com permanéncia dedicada, MAO DE OBRA EXCLUSIVA, nos termos estabelecidos e
obedecidas as atribuicdes de cada cargo.

QUADRO |
EQUIPE TECNICA MINIMA PERMANENTE

CATEGORIA PROFISSIONAL Quantitativo

Postos
Supervisor Técnico 01
Eletricista 03
01 Oficial de Manutencéo 09
Almoxarife 04
Almoxarife de Armazenagem 02

1.2 Toda a equipe técnica devera ser constituida de pessoal qualificado de modo a reunir
permanentemente um servico homogéneo e de qualidade comprovada, observadas as
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.3 A Supervisdo Técnica em Engenharia, a Coordenacdo e o Assessoramento nas
edificacbes serdo prestados pelo Supervisor Técnico, que, além dessa supervisdo e da
responsabilidade técnica em sua &rea, devera ser o responsavel pela equipe fixa de manutencgéo
predial e demais servi¢os, bem como pelos servicos eventuais perante a CONTRATANTE, sendo
o preposto da CONTRATADA, a fim de coordenar as equipes, gerenciar todos os procedimentos
e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execu¢ao do objeto deste Termo de
Referéncia.

1.4 Se necessario, poderdo ser contratados outros profissionais para auxiliar o Supervisor
Técnico, mediante acionamento de méo de obra eventual, de forma a apoiar a elaboracdo de
projetos, laudos, especificagbes técnicas, pesquisa de pregos, vistorias conjuntas,
acompanhamento de servigcos e demais atividades que se fizerem necessérias.

15 Cabe ao responsavel técnico do contrato, decidir sobre a manutencao ou substituicdo do
funcionério do Contrato de Manuten¢do Predial e outros servigos, desde que 0 mesmo nao
atenda aos requisitos técnicos e operacionais definidos nesse Termo de Referéncia. O Fiscal de
Contrato ndo podera ter ingeréncia na contratagdo ou substituicdo do funcionario, sendo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a cargo do responsavel técnico (Supervisor
Técnico).

1.6 Demais custos com planejamento, visitas técnicas, logistica e supervisdo de servigos,
dentre outros, em relacdo a todas as Unidades da CONTRATANTE, objeto do contrato, dever&do
estar considerados e dimensionados junto a formulagdo do BDI, de responsabilidade da
CONTRATADA.
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QUALIFICAGAO E ATRIBUICOES GERAIS MINIMAS DOS PROFISSIONAIS

SUPERVISOR TECNICO
A Contratante ira indicar profissional Engenheiro que ja recebeu treinamento nas

demandas de manutengéo predial na Policia Federal, com experiéncia comprovada na
administracdo de projetos de engenharia e conducéo de contrato similar.
O respectivo profissional indicado pela CONTRATANTE deveréa ser contratado apés a
assinatura do contrato, para apresentacdo de documentos previstos no item 8.31 do
Termo de Referéncia. Tal profissional terd formacéo apenas em Engenharia Elétrica e
serd absorvido com o saléario indicado na convengéo coletiva. Para esse profissional, por
ter experiéncia comprovada e aceita pela CONTRATANTE, nao sera exigida formagédo
em Engenharia de Seguranca do Trabalho, devendo ser absorvido pela CONTRATADA
por ter requisitos técnicos e formacédo adequada a conducéo do contrato.
Admite-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Contratante, conforme determina, em seu art. 67, inciso I, da Lei, n®
14.133/2021. Para tanto, a CONTRATADA devera comprovar formagdo plena em
Engenharia Elétrica, com experiéncia comprovada de, no minimo, 15 (quinze) anos no
acompanhamento de servicos de manutencdo preventiva e corretiva compativeis com
os definidos neste Termo de Referéncia. Também deverd ter participado com
aproveitamento satisfatério nos cursos Basico e Complementar previstos na NR10.
Exige-se que tal profissional tenha formagdo em Engenharia Elétrica, além da formacéo
em Engenharia de Seguranca do Trabalho.
Por se tratar de servico de manutengdo preventiva em vdrias unidades, eletricista,
engenheiro, almoxarife e almoxarife armazenista, estdo autorizados a realizar servi¢cos
em todas as unidades de Policia Federal na regido metropolitana de Belo Horizonte.
Para isso, poderdo registrar apenas a entrada na sede da SRMG e permanecer na
unidade de manutencédo durante todo o dia, ndo sendo necessério retornar a sede para
registrar os horarios de lanche/almoco e saida, de forma a n&o prejudicar o rendimento
do servico. Se necessario, o registro de entrada também pode ser dispensado, se houver
necessidade de comparecimento a edificacdo no inicio da jornada. Para todos esses
casos, havera necessidade de comunicagdo prévia aos Fiscais de Contrato, que vao
autorizar o registro de ponto manual e comunicar a Gestdo de Contratos sobre o
comparecimento do funcionario para efeito de conferéncia da folha de pagamento.
A seguir, as atribuicdes minimas do profissional supervisor técnico:
2.1.5.1 Supervisionar o desenvolvimento dos servigos técnicos, atuando diretamente na
execucdo dos mesmos quando necessario.
2.1.5.2 Manter permanente contato com a fiscalizagdo do CONTRATANTE, visando a
otimizacao de metas e objetivos.
2.1.5.3 Proceder a avaliagdo geral das condi¢cGes requeridas para a manutencéao,
estudando os projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para
determinar o melhor plano de trabalho.
2.1.5.4 Elaborar projetos de manutencdo e especificacbes de obras e servicos de
engenharia afetas a area de Manutengédo Predial, indicando tipos e qualidades
de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria e efetuar estimativas de
custos para apreciacao e aprovacdo da CONTRATANTE.
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2.1.5.5 Auxiliar a UPLAN/SELOG/SR/PF/MG no desenvolvimento de projetos basicos e
executivos para obras e servicos de engenharia no Estado de Minas Gerais, na
disciplina de elétrica e cabeamento estruturado, somente sob autorizacdo do
chefe do SELOG, e sob coordenacao de um Engenheiro Civil, sem prejuizo das
demais fun¢Bes descritas nesse anexo.

2.1.5.6 Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e
fiscalizag&o do desenvolvimento dos servigos.

2.1.5.7 Assessorar a CONTRATANTE nas areas de engenharia pertinentes as suas
atribuicbes profissionais, quais sejam: elaboracdo de projetos basicos,
assessorias técnicas, periciais, de fiscalizacdo, de supervisédo e gerenciamento
de obras e servicos.

2.1.5.8 Desenvolver estudos visando & economia de eletricidade, orientando 0s servi¢cos
de manutencdo em busca de maior eficiéncia energética.

2.1.5.9 Elaborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a
NR10, durante a vigéncia do contrato, os esquemas unifilares das instalacdes
elétricas dos equipamentos com as especificacfes do sistema de aterramento e
demais equipamentos e dispositivos de protecao.

2.1.5.10 Elaborar o Prontuério de Instalagcfes Elétricas, em conformidade com o
gue determina a NR10 para estabelecimentos com carga instalada superior a 75
kW, e garantir que seja mantido atualizado durante a vigéncia do contrato.

21511 Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA N° 10 -
SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE por todos
os funcionarios da CONTRATADA, durante a execucao de todos 0s servigos por
ela disciplinados que fazem parte do contrato.

2.15.12 Elaborar e assinar o Relatério Mensal de Manutencéo.

2.1.5.13 Ser responsavel pela elaboragéo de relatérios, comunicados, laudos e
outros documentos.

2.15.14 Elaborar planejamentos, rotinas, e procedimentos operacionais e de

acompanhamento para as equipes de manutenc¢éo, para a execuc¢do do objeto
deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas
vigentes.

2.15.15 Desempenhar outras atividades inerentes a funcéo.

ELETRICISTA
Formacdo plena em curso de instalacdes prediais, preferencialmente pelo SENAI, com

conhecimento técnico em Eletricidade e experiéncia comprovada de 03 (trés) anos em
manutencdo de instalacdes elétricas em instalagbes prediais. Também devera ter
participado com aproveitamento satisfatorio no curso Basico previsto na NR10.

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas e/ ou informacfes, para
estabelecer o roteiro das tarefas.

Instalar quadros de distribuicdo, calhas, caixas de fusiveis, tomadas, interruptores, e
demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos
adequados.

Executar o corte, dobradura e instalagdo de condutos, utilizando equipamentos de cortar
e dobrar tubos, puxadores de aco, grampos e dispositivos de fixacéo, para possibilitar a
passagem da fiacédo.
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Instalar os condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material
isolante, para permitir a distribuicdo de energia.

Testar a instalacdo, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatidao do
trabalho executado.

Testar os circuitos da instalacéo, utilizando aparelhos de medicéo elétricos e eletrénicos,
para detectar partes ou pecas defeituosas.

Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais
comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir a instalagédo elétrica,
condi¢des normais de funcionamento.

Tendo em vista a necessidade de deslocamento dentro da regido metropolitana de Belo
Horizonte, MG, com previséo de locacao de veiculo pela CONTRATADA, ao menos um
eletricista da Equipe devera comprovar Carteira de Habilitagdo categoria “B”.
Desempenhar outras atividades inerentes a funcgéo.

Por se tratar de servico de manutengdo preventiva em vdrias unidades, eletricista,
Supervisor Técnico, almoxarife e almoxarife armazenista, estdo autorizados a realizar
servicos em todas as unidades de Policia Federal na regido metropolitana de Belo
Horizonte. Para isso, poderdo registrar apenas a entrada na sede da SRMG e
permanecer na unidade de manutengdo durante todo o dia, ndo sendo necessario
retornar a sede para registrar os horéarios de lanche/almogo e saida, de forma a néo
prejudicar o rendimento do servi¢o. Se necessario, o registro de entrada também pode
ser dispensado, se houver necessidade de comparecimento a edificagcdo no inicio da
jornada. Para todos esses casos, havera necessidade de comunicagdo prévia aos
Fiscais de Contrato, que vao autorizar o registro de ponto manual e comunicar a Gestao
de Contratos sobre o comparecimento do funcionario para efeito de conferéncia da folha
de pagamento.

OFICIAL DE MANUTENQAO PREDIAL

Nivel de escolaridade 2° grau completo, formacdo técnica com conhecimentos
avancados em manutencao de sistemas prediais e experiéncia minima comprovada de
03 (trés) anos na funcdo. Também devera ter participado com aproveitamento
satisfatorio no curso Basico previsto na NR10.

Executar tarefas de carater técnico, relativos ao planejamento, avaliagdo e controle da
manutencdo das instalagBes prediais, prestando esclarecimentos e tomando outras
medidas para assegurar a observancia dos padrdes técnicos estabelecidos.

Examinar as instalagBes, maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em
funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros instrumentos de precisao,
ou operando-0s experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as condi¢des
e normas técnicas e de segurancga

Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras pecas de
reposi¢do, preenchendo formulérios e encaminhando-os ao escritério da Contratada,
para atender as necessidades do trabalho.

Efetuar acdes de prevencao de acidentes de trabalho, bem como situa¢des que possam
colocar em risco a seguranca da edificacao e de seus ocupantes.

Realizar check-list diario das atividades realizadas, registrando e comunicando a
Fiscalizagcdo quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas.

Instalar quadros de distribuicdo, calhas, caixas de fusiveis, tomadas, interruptores, e
demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos
adequados.
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Executar o corte, dobradura e instalacdo de condutos, utilizando equipamentos de cortar
e dobrar tubos, puxadores de aco, grampos e dispositivos de fixacéo, para possibilitar a
passagem da fiac&o.

Montar e instalar registros e outros acessorios da tubulagédo, trechos de tubos (metalicos
e ndo-metdlicos), fazendo as conexdes necessérias com os aparelhos, para completar
a instalacdo do sistema.

Testar as tubulacgdes, utilizando ar comprimido ou agua sobre presséo e observando
mandmetros, para assegurar-se da vedacdo de todo o sistema e repara-lo caso seja
localizado vazamento.

Executar manutencao das instalac8es, substituindo ou reparando partes componentes,
como tubos, valvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para
manté-las em boas condicdes de funcionamento.

Executar a fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, e a renovacédo da
pintura, para restabelecer as condi¢des privativas da edificagéo.

Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e
ferramentas.

Realizar a limpeza/lavagem de veiculos do patrimbénio da SR/PF/MG e veiculos
apreendidos, se necessério.

Desempenhar outras atividades inerentes a fungéo.

ALMOXARIFE

Nivel de escolaridade 2° grau completo

Tendo em vista a necessidade de deslocamento dentro da regido metropolitana de Belo
Horizonte, MG, com previsao de locagéo de veiculo pela CONTRATADA, ao menos um
eletricista da Equipe devera comprovar Carteira de Habilitagdo categoria “B”.

Entrega de documentos de pequenos volumes, interna e externamente;

Armazenar os materiais adquiridos dos fornecedores;

Transportar 0s materiais aos diversos setores solicitantes;

Arrumar e empilhar 0os materiais nas estantes do almoxarifado;

Auxiliar o Setor de Material no tombamento dos materiais;

Contar, pesar, medir e embalar os materiais a serem encaminhados as descentralizadas
Realizar atividades correlatas para mudancas de moveis, equipamentos e outros objetos
entre edificacdes na cidade, ficando responsével pelo acondicionamento, identificacao,
transporte, carga e descarga, desembalagem e reposicionamento nas novas posicdes
indicadas pela FISCALIZACAO;

Desempenhar outras atividades inerentes a funcgéo.

Por se tratar de servico de manutencdo preventiva em vdrias unidades, eletricista,
Supervisor Técnico, almoxarife e almoxarife armazenista, estdo autorizados a realizar
servicos em todas as unidades de Policia Federal na regido metropolitana de Belo
Horizonte. Para isso, poderdo registrar apenas a entrada na sede da SRMG e
permanecer na unidade de manutengdo durante todo o dia, ndo sendo necessério
retornar a sede para registrar os horarios de lanche/almogo e saida, de forma a néo
prejudicar o rendimento do servi¢co. Se necessario, o registro de entrada também pode
ser dispensado, se houver necessidade de comparecimento a edificagdo no inicio da
jornada. Para todos esses casos, havera necessidade de comunicagdo prévia aos
Fiscais de Contrato, que vao autorizar o registro de ponto manual e comunicar a Gestéo
de Contratos sobre o comparecimento do funcionario para efeito de conferéncia da folha
de pagamento.

ALMOXARIFE DE ARMAZENAGEM
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Nivel de escolaridade 2° grau completo

Montagem e desmontagem de méveis para deslocamento e mudancas;

Deslocamento de moveis, equipamentos e outros objetos, entre as edificagbes da SRMG
em Belo Horizonte, ficando responséavel pela carga, descarga, movimentagéo interna e
externa nas edifica¢cées, acompanhamento do transporte em caso de movimentacdo
motorizada e posicionamento no local indicado pela FISCALIZACAO;

Executar outras tarefas afins solicitadas pela FISCALIZACAO.

Quando necessario, sem prejudicar as atividades prioritarias de atendimento ao Setor
de Material, os almoxarifes de armazenagem ficardo a disposicdo para o transporte,
carga e descarga de materiais de construcdo, equipamentos de ar condicionado,
exaustores, nobreaks, dentre outros, a critério da FISCALIZACAO.

Tendo em vista a necessidade de deslocamento dentro da regido metropolitana de Belo
Horizonte, MG, com previsao de locacao de veiculo pela CONTRATADA, ao menos um
eletricista da Equipe devera comprovar Carteira de Habilitagdo categoria “B”.
Desempenhar outras atividades inerentes a fungéo.

Por se tratar de servico de manutengdo preventiva em vérias unidades, eletricista,
Supervisor Técnico, almoxarife e almoxarife armazenista, estdo autorizados a realizar
servicos em todas as unidades de Policia Federal na regido metropolitana de Belo
Horizonte. Para isso, poderdo registrar apenas a entrada na sede da SRMG e
permanecer na unidade de manuten¢do durante todo o dia, ndo sendo necessario
retornar a sede para registrar os horarios de lanche/almogo e saida, de forma a nao
prejudicar o rendimento do servi¢o. Se necessario, o registro de entrada também pode
ser dispensado, se houver necessidade de comparecimento a edificacdo no inicio da
jornada. Para todos esses casos, havera necessidade de comunicacdo prévia aos
Fiscais de Contrato, que vao autorizar o registro de ponto manual e comunicar a Gestédo
de Contratos sobre o comparecimento do funcionario para efeito de conferéncia da folha
de pagamento.

REQUISITOS GERAIS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS

Em conformidade com a NR10 sdo considerados AUTORIZADOS os trabalhadores
qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia formal da
CONTRATANTE.

E considerado trabalhador QUALIFICADO aquele que comprovar conclusdo de curso
especifico na area elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

E considerado profissional legalmente HABILITADO o trabalhador previamente
qualificado e com registro no competente conselho de classe.

E considerado trabalhador CAPACITADO aquele que atenda as seguintes condicdes,
simultaneamente:

Receba capacitacdo sob orientacdo e responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado;

Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

A capacitacdo s6 terd validade para a empresa que o0 capacitou e nas condicdes
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitacéo.

A CONTRATADA deve estabelecer sistema de identificacdo que permita a qualquer
tempo conhecer a abrangéncia da autorizacdo de cada trabalhador, conforme o item
10.8.4. da NR10.

Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalagGes elétricas devem ter essa
condicdo consignada no sistema de registro de empregado da CONTRATADA.

A CONTRATADA concedera autorizagdo na forma da NR10 aos trabalhadores
capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com
avaliacdo e aproveitamento satisfatorios dos cursos constantes do ANEXO Il da NR10



