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Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 08430.006411/2024-36

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação  de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de reforma no prédio Anexo da Polícia
Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 

1

Execução de reforma em
edificação pertencente à
Polícia Federal do Rio
Grande do Sul

 

           -

 

Un

 

1

 

R$ 200.699,3

 

R$ 200.699,43

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) da assinatura do contrato ou, na ausência deste, da
 emissão da nota de empenho, na forma do .artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5. O prazo de execução é de 120 dias corridas a contar da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
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3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência.

3.2. A contratação seguirá a modalidade de licitação cotação eletrônica, conforme a Lei 14.133/2021.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Adoção dos critérios que garantam o nível A de eficiência energética, conforme disposto no Regulamento Técnico da
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C do INMETRO - Portaria
nº 372/2010.

4.1.2. Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto20.

4.1.3. Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, de maneira a permitir fácil adaptação às
mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material
e grande impacto ambiental, pela produção de entulho.

4.1.4.  Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como
segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.

4.1.5. Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o
conforto térmico e acústico das edificações, se for o caso.

4.1.6. Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis

4.1.7.   Prioridade ao emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução,
conservação e operação dos serviços.

4.1.8. O principal impacto ambiental da contratação está relacionado a produção de entulho de obra. Foi previsto em projeto o
correto descarte de cada tipo de entulho de acordo com sua especificidade.

Indicação de marcas ou modelos ( ): Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021

4.2. Caso tenha alguma indicação de marcas de modelos referentes a insumos, essas podem ser substituídas por materiais de
qualidade similares.

Subcontratação  

4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

4.3.1. A subcontratação fica limitada a 25% do valor total do objeto.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação 
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4.5. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os , no percentual earts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021
condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.6. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do
contrato.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.9. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 16:00 horas.

4.10. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.  

4.11.1. Quando da vistoria, não será permitido o uso de câmera fotográfica ou filmadora.

4.12. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.13. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: da emissão da ordem de serviço;

5.1.2. Levantamento detalhado dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de
execução do trabalho: conforme orientação da fiscalização;

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: de acordo com cronograma físico-financeiro anexo ao processo.

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: O endereço da edificação será disponibilizado para a empresa devido a
questão de sigilo.

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 9:00 horas às 16:00 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando
necessário:

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
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5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1. Todos os serviços a serem executados estão devidamente discriminados nos anexos deste Termo de Referência.

Especificação da garantia do serviço ( )art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.6.   O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor). 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,
, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.de 2021

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da
empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de
execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
).Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução
do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de

 e );2021, art. 117, §1º Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246,

);de 2022, art. 22, IV

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual ( )Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

Fiscalização Administrativa
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6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua
competência; ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. ( .Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII)

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competência para tal, conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto

).nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

 

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO  

7.1. A avaliação da execução do objeto será realizada pela fiscalização.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

7.3.1. Serviços perfeitamente executados;

7.3.2.  A medição deverá seguir o seguinte cronograma: a contratada apresentará planilha com a indicação das
quantidades executadas no período que será avaliada pela fiscalização para autorização da emissão da Nota Fiscal.
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Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.5.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº

). 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022

7.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com
a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. ( ).Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022
)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do último.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133,

)de 2021

7.5.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de noventa (90) dias, contados do recebimento provisório, por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade  e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
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contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de

).2022

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor
do , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcelaart. 143 da Lei nº 14.133, de 2021
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da

.Lei nº 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente
apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no .art. 68 da Lei nº 14.133/2021

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE

).ABRIL DE 2018



UASG 200380 Termo de Referência 34/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

8 de 13

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da , não sofrerá aLei Complementar nº 123, de 2006
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito 

7.26. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na , conforme as regras deste presenteInstrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020
tópico.

7.26.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.27. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também
se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o , tudo nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 Parecer JL-01, de

.18 de maio de 2020

7.29. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto
contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes
ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 
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7.30. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do
contratado.

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a
forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será Empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços
será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico,
planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de

 ( );planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será: 

8.4.1. deverá ser inferior ao valor estimado da licitação;valor global: 

8.4.2. deverão ser inferiores aos custos unitários constantes na planilha da licitação.custos unitários relevantes: 

Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5.1.  Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Profissional habilitado em
engenharia civil, elétrica ou arquitetura com registro válido no CREA.

8.5.2. Para fins de escolha do orçamento, foi feito um estudo comparativo de valor com CPRB e sem CPRB e se chegou
a conclusão que é mais vantajoso o Orçamento Não Desonerado (Anexo VI) conforme pode ser feita a comparação com
o Orçamento Desonerado (Anexo V)

Habilitação jurídica

8.6. : cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins dePessoa física
identificação em todo o território nacional; 

8.7. : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivaEmpresário individual
sede; 

8.8. : Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cujaMicroempreendedor Individual - MEI
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
;

8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresasresponsabilidade limitada - EIRELI

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.10. : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial daSociedade empresária estrangeira
União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a
qual será considerada como sua sede, conforme .Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020



UASG 200380 Termo de Referência 34/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

10 de 13

8.11. : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhadaSociedade simples
de documento comprobatório de seus administradores;

8.12. : inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ouFilial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.13. : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadoSociedade cooperativa
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107

.da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da , do Secretário da Receita Federal do Brasil e daPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

; Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira  

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116,

), ou de sociedade simples;de 2021

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput,
);inciso II

8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, comprovando:

8.27. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
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8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do valor total estimado da contratação. 

8.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.33. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por
profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Qualificação Técnica  

8.34. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;  

8.34.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.35. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente. CREA ou CAU, em plena validade 

8.36. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do
contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo
indicado(s): 

8.37.1.Para o Engenheiro Civil, Eletricista, Mecânico e ou Arquiteto:

Execução de reformas em edificação de pelo menos 500,00 m²;
Execução de aplicação de piso em taco de madeira (qualquer quantidade);
Execução de instalações elétricas (qualquer quantidade);
Execução de pintura de pelo menos 500 m².

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida
a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.39. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.  

8.40. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:

Execução de reformas em edificação de pelo menos 500,00 m²;
Execução de aplicação de piso em taco de madeira (qualquer quantidade);
Execução de instalações elétricas (qualquer quantidade);
Execução de pintura de pelo menos 500 m².

8.41. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados
executados de forma concomitante. 

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.  

8.41.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3. Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:  

8.42. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 
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8.42.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos  e ;arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971

8.42.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.42.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o , ouart. 112 da Lei n. 5.764, de 1971
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 200.699,43

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 200.699,43 (duzentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três
conforme custos unitários apostos no orçamento em anexo.centavos), 

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e
contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato 

 

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Id PCA PNCP: 00394494000136-0-000006/2024
Data de publicação no PNCP: 20/05/2023
Id do item no PCA 277

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva
e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RENAN TREBIEN
Escrivão de Polícia Federal

 Assinou eletronicamente em 10/10/2024 às 17:08:40.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

 
Processo nº 08430.006284/2024-75

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA  DO PRÉDIO DA AV.
PADRE CACIQUE, 112 EM PORTO ALEGRE/RS

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificação como objeto de engenharia.

O art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, assim estabelece para as atividades e atribuições
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo:

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agrônomo consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais,
autárquicas, de economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção
industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação
técnica;
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação ( X ) É OBJETO DE ENGENARIA ou ( ) NÃO
É OBJETO DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

O objeto da presente licitação, execução de serviços técnicos, está explicitamente relacionado no item
"g" do supracitado artigo, configurando-se, portanto, como objeto de engenharia.

 

1.2. Classificação como obra ou serviço de engenharia.

O art. 6º, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o
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Manual de Obras e Serviços de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita:

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocínio e propõe a seguinte
solução (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de
obra de engenharia, vedada a adoção do pregão;

b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante
de serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão;

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Públicas – IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes
de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem
acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de
utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem
material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na
conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já
construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente.
Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode
se destinar um bem perfeito e acabado.

A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os
serviços comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de
pregão, de modo que o órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características da
atividade a ser contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de
engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada”.

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades
licitatórias previstas na Lei nº 8.666/93 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível de
enquadramento como obra ou serviço não comum de engenharia.

 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é ( ) OBRA DE ENGENHARIA ou ( X )
SERVIÇO DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

O objeto da presente licitação não compreende alteração significativa, autônoma e independente. A
intervenção ora prevista destina-se a garantir a fruição de utilidade já existente (reativação de um
pavimento), configurando-se como serviço de engenharia.

 

OBSERVAÇÃO: Se o objeto for classificado como OBRA, é vedado adotar a modalidade pregão (art.
4º, I, do Decreto nº 10.024, de 2019, e art. 5º do Decreto nº 3.555, de 2000). A licitação para OBRA
atrai uma das modalidades licitatórias da Lei nº 8.666, de 1993: convite, tomada de preços ou
concorrência.

 

1.3. Caso seja serviço de engenharia: classificação como serviço comum ou especial.

Segundo Marçal Justen Filho, “bem ou serviço comum é aquele que se apresenta sob identidade e
características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio”
(Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. Editora Dialética, São Paulo,
2005, pág. 30).
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No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido não é o fator decisivo para inseri-lo,
ou não, no conceito de bem comum, mas, sim, o domínio do mercado sobre o objeto licitado. Assim,
caso o objeto apresente características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado
domine as técnicas de sua realização, esse deverá ser classificado como bem ou serviço comum e ser
utilizada de forma cogente a modalidade do pregão eletrônico” (Acórdão nº 2.806/2014 – 1ª Câmara).

Portanto, o foco da definição de serviço comum são as “características padronizadas”.

Tanto que o Decreto nº 10.024/2019, ao definir o que seriam serviços especiais (não comuns) de
engenharia, traz o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado à alta complexidade técnica:

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do
mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade
técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

No âmbito da AGU, o PARECER nº 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientação:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS
E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS. ANÁLISE JURÍDICA.

I – É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade pregão, quando tais
serviços são caracterizáveis como serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA não deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação à compreensão do agente
público competente acerca do enquadramento de um determinado serviço de engenharia como
serviço comum.

III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado serviço de
engenharia como comum, o agente público federal deve agir de forma técnica, lastreado nos
elementos apresentados pela Lei nº 10.520/2002 e na pertinente regulamentação dos
competentes órgãos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como serviços comuns de
engenharia - para os quais é acertada (e obrigatória) a adoção da modalidade licitatória pregão.

 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é ( X ) SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
ou ( ) SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
considerações:

Trata-se, notadamente, de bens e serviços comuns, em que serão empregadas especificações
reconhecidas e usuais do mercado.

 

OBSERVAÇÃO: Se o objeto for classificado como SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, é
obrigatório adotar a modalidade pregão eletrônico (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 2019).

 

2. ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOCUMENTOS TÉCNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA
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Para a licitação relacionada a obras e serviços de engenharia, e em conformidade com a determinação
do art. 7°, § 2°, I, da Lei n° 8.666/93, é obrigatória a elaboração e aprovação prévia de Projeto Básico,
como também deixa clara a Súmula TCU n° 261/2010:

“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos
no art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a
revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigure o objeto
originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificações, memoriais
descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as
modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecânico, agrônomo, naval, minas, químico, eletricista,
eletrônico ou de comunicação, florestal, geólogo etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com a
correspondente Anotação, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT, como
deixa claro a Súmula TCU n° 260/2010.

A elaboração do Projeto Básico caberá:

(a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus quadros,
inscrito no órgão de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverão providenciar
a Anotação, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT referente aos
projetos;

(b) a profissional (pessoa física ou jurídica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT,
contratado pela Administração mediante licitação ou diretamente, cujos trabalhos serão baseados
em anteprojeto desenvolvido pela Administração.

Na licitação na modalidade pregão, é o Termo de Referência que faz as vezes do Projeto Básico.
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o conteúdo deve ser equivalente, justamente para
permitir o adequado nível de detalhamento e caracterização do objeto licitado, sem prejuízo de ser
elaborado outro ou outros documentos técnicos.

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Básico/Termo de Referência e os projetos executivos
( X ) FORAM elaborados por profissionais habilitados de engenharia, com emissão da ART

O Projeto Básico foi elaborado pelo signatário.

Os projetos executivos e o orçamento foram elaborados pelo signatário.

Os projetos não serão anexados no processo por conta de caráter e informações sigilosas. Dito isso, as
plantas serão disponibilizadas para visualização conforme disponibilidade da PF.

Vide ART/RRT no anexo intitulado "Documentos Referentes à Responsabilidade Técnica" do Projeto
Básico/Termo de Referência.

 

3. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO
Os regimes de execução são elencados no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666, de 1993:

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo de unidades determinadas;
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d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi
contratada;

Nas obras e serviços de engenharia, os regimes mais utilizados são as empreitadas por preço global ou
por preço unitário.

A empreitada por preço global é aquela em que se contrata a execução da obra ou serviço por preço
certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem
executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha
orçamentária da contratação. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado
quantitativos superiores aos estimados, arcará com o prejuízo financeiro (não poderá cobrar a
Administração pelos custos adicionais, até certo limite). Na situação oposta, a lógica é a mesma: a
Administração não poderá realizar descontos proporcionais aos quantitativos não fornecidos ou
executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

É por isso que a adoção de tal regime pressupõe um projeto básico de boa qualidade, que estime com
adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da obra ou serviço, fornecendo aos
licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento do
objeto e a elaboração de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar
distorções relevantes no decorrer da execução contratual, em prejuízo seja da Administração, seja da
contratada.

Já a empreitada por preço unitário é aquela em que o preço é fixado por unidade determinada. Os
pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os
contratantes não assumem riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. Tal regime é
mais apropriado para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado nível de precisão,
os quantitativos totais da obra: a execução das “unidades” se dará de acordo com a necessidade
observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços efetivamente
executados e a correspondente remuneração devida.

Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global, em razão da imprecisão
inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos
quantitativos, por fatores supervenientes ou que não são totalmente conhecidos na fase de
planejamento. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas;
implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras,
perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e
derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Assim, pode-se afirmar que a
conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se eleva o
nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso do
contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às medições e
ao regime de pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem
de tolerância para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto básico, dentre outros
aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao interesse público diante das
possíveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a
discricionariedade na adoção de um ou outro regime é consideravelmente mitigada, porquanto a
autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos estudos e levantamentos preliminares que
definirão os modos possíveis de contratação do empreendimento, tendo em vista, principalmente,
os parâmetros da eficiência e economicidade.
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Prossegue o TCU no mesmo Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário:

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos
do processo licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999;

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não
envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha
orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser
adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as
quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a
empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como
são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e
interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;

c) nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal
qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global,
deve ser justificada, no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de
riscos para o particular - e, consequentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos,
econômicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composição do orçamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificação e
Despesas Indiretas); (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: O regime de execução para a presente contratação é a ( ) EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL ou ( X ) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO ou ( ) TAREFA ou ( )
EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

Opta-se pelo regime de execução por preço unitário, tendo em vista tratar-se de serviço do tipo
reforma, onde podem vir a ocorrer diferenças nos quantitativos.

 

3.1. Caso adotado o regime de empreitada por preço global ou integral: definição das
“subestimativas” e “superestimativas” relevantes

A definição das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientação do
TCU para os contratos por empreitada por preço global ou integral (Acórdão nº 1.977/2013 -
Plenário), a fim de garantir segurança jurídica em caso de eventual necessidade de aditivos para
correção de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administração e contratada - são obrigadas a arcar com as
imprecisões do projeto na empreitada por preço global - porém, apenas até o limite do enriquecimento
sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e não devem acarretar a celebração de
termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na
formação de vontades e, principalmente, na formação de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais
vantajosa."

Porém, o cenário se altera caso ocorram "erros substanciais" - daí a necessidade de estabelecer um
critério objetivo para diferenciá-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a
margem de tolerância de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor ("subestimativas"
em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas" em desfavor da Administração).

Tal margem de tolerância será fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do
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serviço.

Nesse ponto convém notar que a inclusão dos riscos do empreendimento é parte obrigatória da
remuneração da empresa contratada, nos termos do art. 9º do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a
composição do BDI:

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do
valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
I - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza
direta e personalística que oneram o contratado;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construção”, os “riscos normais de projetos de
engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do Acórdão
TCU n. 2622/2013-Plenário. Portanto, não é compreensível que a Administração venha a remunerar
esses riscos e ao mesmo tempo assuma o ônus de quaisquer quantitativos subestimados por meio da
celebração de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por preço unitário. Daí a taxa de risco
fixada pela Administração por ocasião da elaboração do BDI é um importante fator a ser levado em
consideração no cálculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos,
seguindo padrões internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem
de erro de um orçamento de referência de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto
Básico quando caracterizada uma situação de utilização de empreitada por preço global, ou seja:
quando todas as informações necessárias para a confecção de uma planilha orçamentária detalhada
estão disponíveis. Assim, esse parâmetro pode ser utilizado pela Administração como critério médio
que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto. Em todo caso, porém, compete
exclusivamente à área técnica a definição dos respectivos percentuais de subestimavas e
superestimavas relevantes.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execução contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado serviço, o setor técnico comparará
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: trata-se
de risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra
ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e permitirá
a prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos necessários
para as modificações contratuais, nos termos do art. 65, I e II, da Lei nº 8.666/93.

Segue o exemplo do TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitários de
quantidade de até 10% não sejam objeto de qualquer revisão. Menos que isso, esses erros acidentais
serão álea ordinária da contratada. Para que não haja incontáveis pedidos de reequilíbrio
decorrentes de serviços de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente serviços de
materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerão como tarja de “erro
relevante”. Mantém, assim, a lógica da medição por preço global, ao mesmo tempo em que se veda o
enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o princípio fundamental da obtenção da
melhor proposta”.

Assim, a definição do percentual de tolerância pode abranger cada item de serviço, grupos de serviços
ou apenas os serviços de maior relevância da contratação (avaliados de acordo com a metodologia
ABC) – nesse último caso, o erro de quantitativo só ensejará a prolação do termo aditivo se atingir
justamente um dos serviços agrupados na curva “A” da contratação, ou nas curvas “A” e “B”
(podendo prever um percentual limite maior para os serviços da curva “B” em relação à curva “A”, por
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exemplo).

Trata-se de questão técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitação, de acordo com as
peculiaridades do objeto.

Por fim, nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983, de 2013, as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

 

JUSTIFICATIVA: O Projeto Básico/Termo de Referência da obra ou serviço, cujo regime de
execução é o de empreitada por preço global ou empreitada integral, ( ) DEFINIU as subestimativas
e superestimativas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do
Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros:

Não se aplica.

 

4. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

O orçamento de referência da obra ou serviço de engenharia deve trazer o detalhamento do preço
global de referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços,
incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis
com o projeto que integra o edital de licitação (art. 2º, VIII, do Decreto nº 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orçamento é composto por duas planilhas: sintética e analítica.

A planilha sintética traz os custos unitários de referência e os quantitativos de cada serviço necessário
à plena execução da obra – chegando ao custo total de referência do serviço.

Os custos totais de referência de todos os serviços são então somados, chegando ao custo global de
referência da obra – sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), a
fim de obter o preço global de referência da obra, que guiará a aceitação das propostas dos licitantes.

Já a planilha analítica traz as composições de custo unitário de cada serviço inserido na planilha
sintética – registrando a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão
de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida do referido serviço.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessária a juntada de cada uma
das planilhas analíticas, como será tratado mais à frente.

Por outro lado, a presença das planilhas analíticas para composição dos custos unitários é
indispensável quando o empreendimento envolver serviços e/ou insumos não previstos no Sistema
SINAPI/SICRO ou quando os preços componentes forem decorrentes de pesquisas de preços ou de
publicações especializadas, como afirma a Súmula TCU:

Súmula TCU n. 258/2010

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotação de responsabilidade técnica pelas
planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas
eventuais alterações.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( X ) foi juntada a Planilha Estimativa de Custos e
Formação de Preço, ( X ) foi juntada planilha analítica para as composições não previstas nos
sistemas SINAPI/SICRO e ( X ) foi juntada a ART relativa às planilhas orçamentárias.

Vide os seguintes anexos do Projeto Básico/Termo de Referência: "Planilha Estimativa de Custos e
Formação de Preços", "Composições Elaboradas" e "Documentos referentes à responsabilidade
técnica".

 

5. ADOÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI

O orçamento da obra ou serviço de engenharia deve adotar custos unitários menores ou iguais aos
custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil (art. 3º do
Decreto nº 7.983, de 2013).

Somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado
e aprovado pelo órgão gestor dos recursos, os custos unitários de referência da administração poderão
exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle,
dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência (art. 8º, parágrafo
único).

Caso o item não esteja contemplado no SINAPI, o orçamento da obra ou serviço poderá adotar custos
obtidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração
pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor
ou em pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por aqueles
que melhor se adequem ao projeto da obra ou serviço, levando em consideração especialmente a
adequação dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos
insumos e da mão de obra com a realidade do local da execução do contrato. Inclusive a adaptação de
composições já existentes no Sistema SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou
composições também extraídas desses sistemas.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, ( X ) FORAM adotados custos
unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens
relacionados à construção civil;

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, ( ) FORAM adotados custos unitários
superiores aos custos unitários de referência do SINAPI para determinados itens do orçamento,
conforme justificativa do relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão
gestor dos recursos;

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no
SINAPI, ( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6º do
Decreto nº 7.983, de 2013:

( ) tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública
federal: (citar as fontes)

( X ) publicações técnicas especializadas: (citar as fontes)

( ) sistema específico instituído para o setor: (citar as fontes)
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( ) pesquisa de mercado (detalhada no tópico seguinte).

 

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Foram utilizados os preços do sistema SINAPI, conforme determina o Decreto n. 7983/13. Quando da
inexistência de item no sistema SINAPI, recorreu-se a outros painel de preços (do compras.net).

Todos os itens destacados na planilha orçamentária são necessários para a restauração da edificação,
frisa-se que o setor técnico priorizou a utilização das planilhas SINAPI/SICRO. No entanto, nem todos
os itens utilizados são contemplados nessas planilhas mencionadas. Com isso, foi necessário a
utilização do painel de preços do compras.net para que chegasse em um valor aceitável pela
administração pública.

 

6. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o item do orçamento não esteja contemplado no SINAPI e o órgão recorra à realização da
pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013), o orçamentista deve seguir as diretrizes
aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05/08/2020, que dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, no âmbito da administração pública federal.

É óbvio que tal diploma não se aplica à orçamentação das obras e serviços de engenharia, como bem
alerta seu art. 1º, § 1º. Porém, uma das metodologias subsidiárias do Decreto nº 7.983/2013 é
justamente a realização de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou serviços que
não estejam contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais parâmetros do art. 6º do Decreto
- e, a partir do momento em que o orçamentista opta pela realização de pesquisa de mercado para obter
cotações para tais insumos ou serviços, aí sim passam a incidir as diretrizes da IN nº 73/2020.

Atente-se que o art. 3º da IN nº 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalização dos
procedimentos da pesquisa de preços:

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:
I - identificação do agente responsável pela cotação;
II - caracterização das fontes consultadas;
III - série de preços coletados;
IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores
inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

Portanto, mesmo nas licitações para obras e serviços de engenharia, sempre que realizada pesquisa de
preços para obtenção de alguma cotação de custos complementar, devem ser juntados aos autos os
documentos correspondentes, para fins de adequada instrução processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN nº 73/2020 para a realização da referida pesquisa:

Critérios

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos,
quando for o caso.

Parâmetros
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Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório
para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos
seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior
à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1
(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento
convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV,
deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser
licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ do proponente;

c) endereço e telefone de contato; e

d) data de emissão.

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram
consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do
caput.

Metodologia

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um
conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º,
desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver
grande variação entre os valores apresentados.
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§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de
três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela
autoridade competente.

Assim, cabe seguir tais disposições da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa de
preços na composição de algum dos custos unitários das obras ou serviços de engenharia. Não basta
simplesmente anexar propostas de preço ao processo - é necessário um ritual mais amplo de
formalização, análise e conferência dos valores coletados, tudo isso devidamente documentado no
processo.

Por óbvio, o orçamentista também deverá declarar expressamente quais custos do orçamento de
referência foram extraídos da pesquisa de preços.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente licitação, ( ) FOI realizada pesquisa de mercado
para itens do orçamento não contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN SEGES/ME
nº 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos.

Não se aplica. Os itens não encontrados no SINAPI foram encontrados no Painel de Preços do
Compras.net.

 

7. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

A chamada planilha analítica contém o detalhamento de todos os insumos necessários à composição
do custo unitário de cada um dos itens que compõem a obra, incluindo não apenas os materiais, como
também a mão de obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e índices de produtividade.

Segundo a Súmula TCU nº 258/2010, "as composições de custos unitários e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não
podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referência extraídos do SINAPI, parece desnecessária a juntada das
composições que lhes dão suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao
interessado consultar o respectivo código junto à tabela analítica do SINAPI para saber exatamente
como foram calculados e quais custos estão ali embutidos.

Porém, o art. 8º do Decreto nº 7.983, de 2013, autoriza a adoção de especificidades locais ou de projeto
na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos
ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por
profissional habilitado.

Nessa hipótese, as referidas composições “adaptadas” do SINAPI deverão ser obrigatoriamente
juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes.

Já para os demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI – dentre aquelas autorizadas
no art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013 – também é necessário que as respectivas composições de
custos unitários sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos – são as chamadas composições
“próprias”.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento de referência da presente licitação:

( ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações;

Termo de Justificativa Técnica (37350080)         SEI 08430.006411/2024-36 / pg. 12



( ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto nº 7.983,
de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

( X ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

 

Vide anexo intitulado "Composições Elaboradas" do Projeto Básico/Termo de Referência.

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual
de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha orçamentária
da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua
importância relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual
do valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os
valores percentuais acumulados desses pesos. (...)

A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente
frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em
tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o
exame de apenas uma parte dos serviços. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e
equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção,
necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o
agrupamento dos insumos similares de cada serviço.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma
obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos
insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o
efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução
da obra.

No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da
contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia
deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de
qualificação técnica). Além disso, permite apontar os insumos que podem ser objeto da incidência de
BDI Diferenciado.

Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a análise de riscos da contratação e a
previsão de mecanismos de gestão e fiscalização contratual, além de guiar a análise crítica dos pleitos
de modificação das planilhas orçamentárias por meio de aditivos, para verificar o ponto de equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a potencial ocorrência de “jogo de planilha” ou sobrepreços
relevantes.

Por fim, o próprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e serviços de engenharia – cabendo ao
órgão diligente se antecipar e preparar sua própria versão do documento, a fim de antever eventuais
fragilidades em suas planilhas orçamentárias.

Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em
relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados (até
50% - TCU); e, indicar a importância de BDI diferenciado para equipamentos.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( X ) foi juntada a Curva ABC relativa aos insumos e (
X ) foi juntada a Curva ABS relativa aos serviços.
 

 

 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Segundo o art. 7º da Lei nº 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de
construção civil poderão optar por recolher a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Renda
Bruta (CPRB), à alíquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribuições destinadas à
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados - é a chamada
"desoneração da folha de pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneração tributária é facultativo para as empresas de construção civil – e
é por isso que o SINAPI e demais tabelas de referência de preços divulgam duas versões
concomitantes: encargos sociais "desonerados" e "não desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitações e Contratos nº 257 do TCU, a Corte
entendeu que o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.546/2011 não ampara a adoção
de dois orçamentos estimativos como critério de aceitabilidade de preços máximos na licitação, a
depender de a licitante recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta ou sobre o
valor da folha de pagamento (Acórdão nº 6.013/2015 - 2ª Câmara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “ausência de amparo legal para a adoção de dois
orçamentos diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de preços máximos, a
depender de a licitante recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta
ou recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se,
ainda, que o ordenamento legal pátrio prevê o tratamento diferenciado, sem que haja afronta à
isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011”.

Portanto, ao elaborar o orçamento de referência de cada licitação, cabe ao setor técnico justificar a
opção por uma ou outra tabela do SINAPI, conforme o cenário que se revelar mais vantajoso para a
Administração - segundo as premissas do PARECER nº 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatória da licitação, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a
Administração deverá confeccionar um único orçamento de referência, no qual considerará o
regime tributário que lhe for mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas
planilhas de custos e formação de preços com observância do regime tributário a que se
sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orçamento de referência (se
estes não lhe foram aplicáveis), não pode, em hipótese de adjudicação e ulterior contratação,
pleitear reequilíbrio econômico do contrato com base nesta discrepância.

d) Durante a análise das propostas, a comissão de licitação ou o pregoeiro deverão analisar a
adequação do planilhamento feito pelo licitante com eventual opção ou não pela desoneração
previdenciária, tendo em vista que tal diligência é essencial para a verificação da
exequibilidade da planilha de formação de preços, bem como para afastar eventuais riscos de
inexecução contratual.

Cabe ao setor técnico simular os preços globais da obra ou serviço com base nos dois cenários –
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “não desonerados”
(excluído o percentual da CPRB no BDI) – para definir qual a opção mais vantajosa para a
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Administração, a qual será adotada como orçamento de referência da licitação.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, serão adotados os custos de referência ( )
DESONERADOS ou ( X ) NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a
Administração, conforme simulação juntada aos autos e as seguintes considerações (preencher se
necessário):

Conforme apresentado em anexos Orçamento Desonerado e Orçamento Não Desonerado.

 

OBSERVAÇÃO: Caso sejam adotados os custos de referência DESONERADOS, o percentual de
4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB deve ser acrescido ao BDI da obra ou serviço. Caso sejam
adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o percentual da CPRB no
BDI da obra ou serviço

 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmática o Decreto nº 7.983/2013 discrimina os itens mínimos componentes do BDI,
como segue:

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do
valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
I - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza
direta e personalística que oneram o contratado;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

A mesma relação é extraída do Acórdão TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI
são as seguintes: taxa de rateio da administração central, riscos, seguros, garantias, despesas
financeiras, remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acórdão, não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que não
incidam diretamente sobre a prestação em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da
fixação da base de cálculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base
no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN – na medida em que incidem sobre o
faturamento – são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos termos da Súmula TCU n.
254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser fixada por meio de
remuneração mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra de
modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, Ac
2622/2013-Plenário, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acórdão - No mesmo sentido: TCU, Ac
3013/2010-Plenário, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza
direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU
nº 254/2010.

O Tribunal de Contas da União, a partir do Acórdão n. 2.622/2013, passou a adotar novos referenciais
de percentual de BDI, em substituição aos índices mencionados no Acórdão n. 2.369/2011. Passou-se,
também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrões mínimos e máximos, como constava
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nas tabelas substituídas do acórdão anterior. Tal mudança confirma o entendimento de que os
percentuais indicados não constituem limites intransponíveis, mas referenciais de controle.
Consequentemente, quanto maior a distância do percentual de BDI utilizado no Projeto Básico em
relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá ser a justificativa para a adoção do índice
escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para
cada item que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de
cada empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da Corte de Contas é
impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso é
importante obter valores de referência, mas pela própria logística das empresas é natural que
ocorram certas flutuações de valores nas previsões das despesas indiretas e da margem de
lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parâmetros de percentuais de BDI do Acórdão n. 2.622/2013 não
contemplam a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) instituída pela
Lei nº 12.546/2011.

Portanto, caso o orçamentista opte por adotar os custos de referência DESONERADOS, deverá
acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou serviço – ainda
que extrapole os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o
percentual da CPRB no BDI da obra ou serviço.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o detalhamento do BDI:

( X ) observa as diretrizes do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 2013;

( X ) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

 

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

Administração Central: ( ) 1º quartil - 3,00% ou ( X ) médio - 4,00% ou ( ) 3º quartil - 5,50%:

Toda empresa possui uma estrutura administrativa com dimensão e custos próprios. Essas despesas da
Administração central são aquelas incorridas durante determinado período com salários de todo o
pessoal administrativo e técnico lotado ou não na sede central, como pró-labore de diretores, viagens
de funcionários a serviço, veículos, aluguéis, consumos de energia, água, gás telefone, combustível,
materiais de escritório, etc. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário, o valor da taxa de
administração central decorre do rateio das despesas administrativas do escritório central por todas as
obras/serviços que a empresa esteja executando no período, variando de acordo com a complexidade e
o prazo de cada obra/serviço, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de
utilização do escritório central pela obra/serviço, como por exemplo, nas áreas de suprimentos e
financeiro. A representação dessa estrutura administrativa no BDI de determinada obra/serviço deve
ser definida estabelecendo em que proporção esse custo é apropriado como despesa dessa obra/serviço.

Considerando que o objeto da presente licitação não exige grande estrutura administrativa dos
licitantes, por se tratar de obra comum de reforma, utilizou-se o valor médio para a parcela da
Administração Central.

Seguro e Garantia: ( ) 1º quartil - 0,80% ou ( X ) médio - 0,80% ou ( ) 3º quartil - 1,00%:
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A fim de se resguardar de incidentes, o licitante pode firmar contrato de seguro visando ser indenizado
pela ocorrência de eventuais sinistros. Dessa forma, o seguro deve corresponder a objetos definidos da
obra, pelos quais o empreendedor deseja ser ressarcido no caso de perdas e pode abranger os casos de
roubo, furto, incêndio, perda de máquinas ou equipamentos, dentre outras possibilidades das obras
civis.

Já a garantia contratual está prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, que estatuiu poder a
Administração Pública para exigi-la: "A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras ". Trata-se de exigência discricionária que faz parte das cautelas que a
Administração Pública pode tomar para assegurar o sucesso da contratação.

Sob o ponto de vista dos orçamentos de obras públicas, considera-se que a exigência de prestação de
garantia contratual é uma estratégia de alocação de riscos que visa assegurar o adequado
adimplemento do contrato e facilitar o ressarcimento de possíveis prejuízos sofridos pela
Administração Pública na hipótese de inexecução por parte do particular contratado, e esses custos
relacionados à prestação de garantia, para o pleno cumprimento das obrigações contratuais assumidas
pelo particular contratado, caso expressamente prevista no instrumento convocatório, devem ser
repassados aos preços das obras públicas e inseridos na composição de BDI dessas obras.

Na presente contratação, para a parcela de Seguros e Garantias, utilizou-se o valor médio, visto que a
contratação em tela envolve os riscos usuais da atividade de construção/reforma de edifícios.

Risco: ( ) 1º quartil - 0,97% ou ( X ) médio - 1,27% ou ( ) 3º quartil - 1,27%:

Em se tratando de obras públicas, existem ocorrências não previstas em projetos e que podem
repercutir no custo da obra e deverão ser arcadas pelo contratado. Dentre elas podemos citar: perdas
excessivas de material em razão de quebra ou retrabalho, perdas de eficiência de mão de obra, greves,
condições climáticas atípicas, etc. Dessa forma, mesmo com a exigência de contratação de seguros,
deve-se considerar que sempre existe um risco residual a que o particular ainda continua descoberto,
que deve ser tratado e mensurado na taxa de riscos do BDI.

​Na presente contratação, para a parcela de Risco, utilizou-se o valor médio, visto que a contratação em
tela trata-se de obra comum de reforma predial.

Despesa Financeira: ( ) 1º quartil - 0,59% ou ( X ) médio - 1,23% ou ( ) 3º quartil - 1,39%:

São gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento exigida pelo
fluxo de caixa durante a execução do contrato e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados
forem superiores às receitas acumuladas, sendo correspondentes à perda monetária decorrente da
defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medição dos serviços
prestados. Essa defasagem ocorre nas contratações públicas em razão das entidades contratantes só
poderem legalmente pagar pelos serviços efetivamente realizados, dispondo de 30 dias para realizar
esse pagamento.

Considerando que presente contratação não exigirá grande capital de giro, utilizou-se o valor médio
para as Despesas Financeiras.

Lucro: ( ) 1º quartil - 6,16% ou ( X ) médio - 7,40% ou ( ) 3º quartil - 8,96%:

No setor de execução de obras civis, o Lucro é conceituado pelo Sinduscon/SP como: "parcela
destinada a remunerar o acervo de conhecimentos acumulados ao longo dos anos de experiência no
ramo, capacidade administrativa e gerencial, conhecimento tecnológico acumulado, treinamento do
pessoal, fortalecimento da capacidade de reinventar em novos projetos e o risco do negócio em si".

Para a presente contratação entendemos que o valor médio para a parcela de Lucro esteja
perfeitamente adequado aos valores atualmente praticados no mercado local da construção civil.
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JUSTIFICATIVA: Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto
licitado, ( ) foram adotados percentuais superiores ao 3º quartil (construção de edifícios - 25%),
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Não se aplica.

 

Tributos:
Para fins de tributos foram considerados as seguintes alíquotas:

PIS: 0,65%
COFINS: 3,00%
ISS: 2,00%

 

JUSTIFICATIVA: Foram considerados os tributos obrigatórios.

OBS.: Para o ISS foi considerada a alíquota do Município de Porto Alegre (4,0%) e uma
representatividade de 50% dos custos com mão de obra.

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia representar
parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal
sem comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, a Administração
deverá realizar licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da
licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual
significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação
à taxa aplicável aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013).

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los na obra ou serviço) decerto não
envolve os mesmos custos que a execução do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a utilização de
um único percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao princípio de
que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além
de trazer evidente desvantagem para a Administração.

Novamente, a elaboração de Curva ABC poderá revelar o impacto dos preços dos materiais e
equipamentos no orçamento final da obra – e embasar a decisão pela incidência do BDI reduzido.

Quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a
prever duas composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e
equipamentos, outra incidente sobre as demais parcelas do serviço.

Segundo o estudo do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, o BDI para itens de mero
fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1º quartil) –
14,02% (médio) – 16,80% (3º quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o
fabricante e a administração pública ou que tenham projetos, fabricações e logísticas não padronizados
e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua, nos mercados nacional ou
internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição,
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excetuando-se a regra anteriormente prevista.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( ) SERÁ ou ( X ) NÃO SERÁ adotado BDI reduzido
sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Não há nenhum fornecimento especial que justifique a adoção de BDI reduzido ou diferenciado na
presente contratação.

 

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( ) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

( ) foi adotado o parâmetro do ( ) 1º quartil ou ( ) médio ou ( ) 3º quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

( ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Não se aplica.

 

12. COMPOSIÇÃO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Ainda no mesmo Acórdão n° 2.622/2013 – Plenário, o TCU também tratou especificamente do custo
de administração local - que não deve constar do BDI, e sim da planilha de custos diretos.

Após cuidadoso estudo, foram adotados os seguintes padrões para o percentual de administração local
a ser inserido no custo direto da obra de construção de edifícios: 3,49% (1º quartil) - 6,23% (médio) -
8,87% (3º quartil).

No mais, somente devem ser inseridas em tal rubrica as despesas efetivamente incorridas pela empresa
ao executar a obra, devidamente detalhadas, conforme a orientação do TCU - "Orientações para
elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas":

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o
construtor vier a montar para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não
existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema
Confea e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada
obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa
organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de
planejamento, específica do executor da obra.

Caberá ao orçamentista realizar um ensaio sobre a questão, com vistas a estabelecer bases para estimar
os custos envolvidos na administração local. Devem ser consideradas as características da obra, a
estratégia adotada para sua execução, o cronograma, bem como a dispersão geográfica das frentes de
trabalho.

No mais, a Administração deverá atentar para a necessidade de definir critério objetivo para a
medição e o pagamento do item “administração local”, estipulando pagamentos proporcionais à
execução financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como
um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de
atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual em cumprimento ao subitem
9.3.2.2. do AC n. 2.622/2013, do TCU.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o custo direto de administração local:

( X ) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

( ) adota o parâmetro do ( ) 1º quartil - 3,49% ou ( ) médio - 6,23% ou ( ) 3º quartil - 8,87%, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas;

( ) adota percentual inferior ao 1º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas;

( ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas.

 

JUSTIFICATIVA: O cronograma físico-financeiro ( X ) PREVÊ pagamentos proporcionais para o
custo de administração local para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

 

 

13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

De acordo com a Súmula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e
serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base,
especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças
técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013, a anotação de responsabilidade técnica pelas
planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas
eventuais alterações.

Segundo a Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no
Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional,
tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de
cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação
legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

 

JUSTIFICATIVA: No presente processo, as ARTs ( X ) foram juntadas ao Projeto Básico/Termo
de Referência.

Vide anexo intitulado "Documentos Referentes à Responsabilidade Técnica" do Projeto Básico/Termo
de Referência.
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14. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nos termos do art. 12 do Decreto n° 7.983, de 2013, a minuta de contrato deverá conter cronograma
físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao
monitoramento e ao controle das obras.

Conforme explica o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU, o cronograma físico-
financeiro consiste na divisão da obra ou serviço de engenharia em fases que deverão ser executadas
sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os respectivos prazos
de execução, ao final das quais a Administração deverá verificar o devido cumprimento em
comparação com as especificações dos projetos básico/executivo e atestar as condições daquilo que foi
entregue pela contratada a fim de determinar as correções devidas pelo executor da obra ou comunicar
ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagração dos procedimentos pertinentes ao
pagamento da etapa cumprida.

Na empreitada por preço global, o cronograma adquire importância ímpar, pois o critério de
aceitabilidade da proposta vencedora não incidirá sobre seus preços unitários, e sim sobre o preço de
cada uma das etapas previstas no referido documento, que deverá ficar igual ou abaixo dos preços de
referência correspondentes da administração pública (art. 13, inciso I e parágrafo único do Decreto n°
7.983, de 2013.

Da mesma forma, durante a execução contratual, a remuneração devida à contratada também seguirá o
valor de cada etapa do cronograma – sendo altamente recomendável que a previsão de pagamento
coincida com 100% (cem por cento) da conclusão da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade
de medição (atividade própria da empreitada por preço unitário).

Já na empreitada por preço unitário, os pagamentos são atrelados aos quantitativos efetivamente
executados pela contratada, com base nos preços unitários registrados em sua planilha. Ainda assim, o
cronograma é importante instrumento para acompanhar as etapas de execução contratual, além de
também basear a medição dos serviços prestados.

 

JUSTIFICATIVA: No presente processo, o cronograma físico-financeiro ( X ) foi juntado ao
Projeto Básico/Termo de Referência.

Vide anexo intitulado "Cronograma Físico-financeiro" do Projeto Básico/Termo de Referência.

Caso tenha sido adotado o regime de empreitada por preço global: o cronograma físico-financeiro ( )
DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos
pelos licitantes.
Não se aplica.

 

15. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é requisito obrigatório da licitação para obras e serviços, devendo ser elaborado
em sequência à conclusão e aprovação do Projeto Básico (art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93).

Segundo a definição legal, é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT (art. 6º, X, da Lei nº 8.666/93).

Porém, a Administração poderá autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo próprio
contratado, concomitantemente com a execução da obra ou serviço (arts. 7º, § 1º, e 9º, § 2º, da Lei n°
8.666/93).
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Em tal situação, para que a tarefa de elaboração do projeto executivo possa ser repassada à contratada,
é necessário que os documentos técnicos prévios da licitação sejam suficientemente detalhados com a
descrição completa das características e especificações relevantes do objeto licitado, nos termos dos
arts. 6°, IX, e 12 da Lei n°8.666/93 – como bem ressalta o TCU no Acórdão nº 2.245/2012 –
Plenário:

12. Primeiramente, quanto à alegação da contratada de que o projeto executivo poderia
promover a correção das inúmeras falhas no projeto básico, registro que tal medida, além de
não possuir amparo legal e ir de encontro à jurisprudência desta Corte, não torna regular o
processo licitatório realizado.

13. Nunca é demais enfatizar que o projeto básico deve possuir nível de precisão e
detalhamento que permita caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus custos
reais e definir metodologia e prazo de execução.

14. Em face da completude esperada de um projeto básico, nos termos da Lei 8.666/1993, os
projetos executivos devem, em regra, tão somente detalhar métodos construtivos e
intervenções pontuais. Alterações significativas de quantitativos e de metodologias técnicas
apenas podem ser admitidas em casos excepcionais e desde que não desnaturem o processo
licitatório.

15. Não pode ser tido como regular, portanto, a realização de licitação com base em projeto
básico deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para que, em momento seguinte à
contratação, sejam procedidas expressivas alterações no projeto.

No mesmo sentido, tem-se a orientação do Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU:

O que a lei não diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida se o nível de
detalhamento do projeto básico for suficientemente alto para extirpar subjetivismos por parte
das licitantes. Ou seja, a definição dos métodos, quantitativos, prazos e valores deverá ser tão
precisa que a elaboração do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por
qualquer uma das licitantes sem grandes variações, tal como se fosse um “serviço de
prateleira”, isto é, semelhante a um serviço comum de engenharia.

Para tanto, é necessário que os estudos preliminares, o programa de necessidades, o projeto
básico e o caderno de especificações, dentre outros, sejam suficientemente claros e de grande
precisão. Além disso, é necessário que constem as plantas conceituais do objeto. Não se
permitem especificações genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opção por um
modo de execução que influencie diretamente no preço ou no bem que interessa à
Administração.

Por fim, é importante mencionar que caso a responsabilidade pela elaboração dos projetos
executivos seja transferida à contratada, isso deve constar como obrigação específica no Termo
de Referência ou Projeto Básico e os custos a isso inerentes devem estar contemplados na
planilha orçamentária elaborada

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação:

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados
com o edital da licitação;

( ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada à
contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada.

Nessa hipótese, ( X ) ATESTO que o Projeto Básico/Termo de Referência e os demais documentos
técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração
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dos projetos executivo pela contratada.

 

 

16. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

A exigência de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lei n°
8.666/93) refere-se à atividade básica do objeto da contratação - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faça constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentação legal para
a exigência de registro ou inscrição das licitantes em entidades fiscalizadoras do
exercício de profissões, abstendo-se de exigir o registro ou inscrição das empresas
licitantes quando não figurar no âmbito de competência destas entidades a fiscalização
da atividade básica do objeto do certame;" (Acórdão nº 1.034/2012 – Plenário)

"1. O registro ou inscrição na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso
I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o
serviço preponderante da licitação." (Acórdão nº 2.769/2014 – Plenário)

"A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, prevista no
art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade
básica ou o serviço preponderante da licitação." (Informativo de Licitações e Contratos
286/2016)

O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto
licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU – Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um
deles, no caso de equipe multidisciplinar ou de as competências exigidas serem comuns a mais
de uma das profissões.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n° 13.639, de 26 de março de 2018, criou o Conselho Federal
dos Técnicos Industriais – CFT e a Resolução CFT n° 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as
atribuições desses profissionais. Assim, compete ao órgão ou entidade avaliar qual profissional é
o necessário e adequado ao objeto licitado e estabelecer a exigência pertinente. O mais
importante nessa avaliação é cuidar para não excluir profissionais que possuam competência
para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso representaria
restrição indevida à competitividade.

Igualmente, a elaboração das planilhas orçamentárias também exige a emissão da ART,
conforme art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART,
entendemos que a interpretação extensiva é cabível nesse contexto, para abarcar também o RRT
e o TRT, conforme as planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (
X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

No caso de obras e serviços de engenharia, a exigência de registro ou inscrição na entidade
profissional competente está relacionada à necessidade de registro ou inscrição da empresa no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício e das atividades profissionais dos engenheiros
e arquitetos.
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16.2. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Conforme a Súmula TCU nº 263/2011, a comprovação da capacidade técnico-operacional
deve limitar-se às parcelas simultaneamente de maior relevância e valor significativo do
objeto licitado – as quais devem ser indicadas no edital, conforme § 2º do art. 30 da Lei nº
8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada
licitação é a Curva ABC, tanto para os serviços quanto para os insumos necessários à execução
do objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do orçamento de acordo com seu peso no
valor total estimado para a contratação – e permite visualizar os itens de maior relevância
econômica.

No mais, o critério de relevância econômica deve ser aliado à relevância técnica – ou seja,
aquelas parcelas cuja execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda
empresa possa cumprir de forma satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para
evitar riscos futuros à contratação.

O TCU, a propósito, já considerou irregular a exigência de qualificação técnica “em item sem
grande complexidade técnica” (Acórdão nº 33/2013 – Plenário), bem como “relativa à execução
de serviço de pequena complexidade técnica” (Acórdão nº 1.898/2011 – Plenário).

Tanto que, no Acórdão nº 2.474/2019 – Plenário, deixou claro: “A exigência de comprovação de
experiência anterior, para fins de qualificação técnico-operacional, na prestação de serviços que
não são, simultaneamente, de maior relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art.
30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263.”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de
razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja a competição: “Embora seja possível a
fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num patamar que possa garantir que a
empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto licitado, mas que não
restrinja a competitividade. A comparação efetuada pela unidade técnica demonstra claramente
que as quantidades mínimas previstas na concorrência ora examinada são excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório.”
(Voto no Acórdão 1771/2007 – Plenário).

Em outros acórdãos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do
objeto licitado como limite máximo da exigência, salvo justificativa técnica, lastreada em dados
objetivos (Acórdãos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011,
2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, comprovações de capacidade técnico-operacional (
X ) SERÃO exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do
objeto, a seguir elencadas.

Além disso, ( X ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo do objeto:

A empresa deverá comprovar já ter executado:

Execução de reformas em edificação de pelo menos 500,00 m²;
Execução de aplicação de piso em taco de madeira;
Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias;
Execução de pintura.
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16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DOS ATESTADOS

Segundo defende a jurisprudência do TCU, cabe aceitar o somatório de atestados para
atingimento dos quantitativos mínimos dos serviços demandados na capacitação técnico-
operacional do licitante (Acórdãos nº 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009,
2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012,
2.869/2012 e 1.391/2014 – Plenário).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade
mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de
atestados, bem como as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não
previstas em lei, que inibam a participação da licitação (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007,
170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011,
1079/2013-Plenário (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário).

Porém, em determinadas situações de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudência do TCU admite vedar o somatório de atestados - quando “o aumento de
quantitativos do serviço acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para a sua execução, capazes de
ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento
acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço” (Acórdão n°
2.150/2008 – Plenário).

Tome-se como exemplo a construção de uma ponte. A expertise técnica necessária para construir
uma ponte de 10 km não é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa
provar que já construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a
mesma extensão, não significa que possui a competência necessária para construir uma única
ponte de 10 km.

Daí a finalidade da vedação ao somatório de atestados: a empresa deverá provar já ter executado
os serviços de maior dimensão numa única contratação, e não por meio de diversas contratações
separadas.

Já decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade
e do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de
vários pequenos serviços, de baixa complexidade e valores, não comprovaria que o licitante
possui a experiência necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão nº
2.032/2020 – Plenário)

Porém, na situação contrária, "se o aumento de quantitativos do serviço não incrementa,
incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite
para o número de atestados" (Acórdão nº 2.760/2012 - Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatório de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

 

 

16.4. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

A experiência do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, que demonstre ter executado previamente determinado
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serviço. Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT, e para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional são compiladas na respectiva
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitação pública, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiência dos
profissionais limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º,
inc. I, Lei 8.666, 1993).

Assim, conforme o objeto licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de
engenharia/arquitetura/técnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia
bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser necessário em
relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo, urbanista. É essencial que a equipe
técnica participe da elaboração da qualificação técnica do TR/PB e que a minuta do edital reitere
as previsões.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em
cada licitação.

A Lei de Licitações dispõe o seguinte em seu art. 30, §1º, I:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Tendo em vista a vedação legal expressa, a exigência de quantitativos mínimos para a
qualificação profissional é algo excepcionalíssimo e deve estar calcada em justificativa tal que
demonstre que, naquele caso específico, a parte final do art. 30, §1º, I da Lei 8.666/93 não se
aplica porque a própria quantidade faz parte da especificação técnica, no sentido de que a
técnica utilizada para a quantidade de até "x" metros quadrados, por exemplo, é uma, e a técnica
utilizada para a quantidade superior a "x" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os
outros critérios, como de potência, número de hidrantes ou quilogramas.

Somente em hipóteses assim o órgão poderia fixar quantitativo mínimo para a qualificação
técnica profissional, e justamente no mínimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou
seja, a quantidade, aqui, seria um elemento da especificação técnica.

Mas mesmo nesta hipótese o risco de dificuldades advindas de tal exigência seriam
consideráveis, e a justificativa deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos,
inclusive com referências a documentos nesse sentido, para deixar claro que não se trata de mera
exigência quantitativa, mas sim de exigência técnica pura e simplesmente.

De todo modo, a jurisprudência do TCU admite em situações excepcionais a exigência de
quantitativos mínimos também a comprovação da capacidade técnico-profissional, desde que
devidamente justificada e demonstrado ser indispensável para garantir o cumprimento da
obrigação a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo, Acórdãos nº 3.070/2013,
534/2016 e 2.032/2020 – Plenário).

O TCU, em seu Acórdão nº 534/2016, firmou entendimento de que é lícito a Administração
exigir quantitativos para comprovação da capacidade técnico-profissional, inclusive em nível
superior aos quantitativos exigidos para a demonstração da capacidade técnico-operacional. Isso
porque, segundo a conclusão firmada, “embora a experiência da empresa, sua capacidade
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gerencial e seus equipamentos sejam fatores relevantes, profissionais qualificados são
determinantes para o desempenho da contratada”. Nessa ocasião mais recente, a Min. Relatora
ponderou que a jurisprudência do Tribunal evoluiu “para admitir ser possível – e até mesmo
imprescindível à garantia do cumprimento da obrigação – delimitar as características que devem
estar presentes na experiência anterior do licitante quanto à capacidade técnico-operacional e
técnico-profissional” e ainda destacou:

"(…) é compatível com o interesse público contratar empresas e profissionais com
experiência comprovada na execução da obra que se irá executar. A questão não é
a exigência da comprovação de experiência anterior, mas a razoabilidade dos
parâmetros estipulados."
 

Nessa mesma seara temos também o entendimento do TCU no Acórdão nº 3.070/2013 e o
REsp 466.286/SP, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003:

 
"Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 a exigência de atestados
com quantitativo mínimo, para fins de comprovação de capacitação técnico-
profissional, quando este quantitativo reflita características intrínsecas a cada
contrato mencionado nos atestados e quando o objeto licitado for de natureza
predominantemente intelectual, dificultando, por conseguinte, a aferição dessa
capacitação." (Acórdão nº 3.070/2013)."
 
"a melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, inc. I (parte final) da Lei de
Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de
quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do
contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis".
 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, comprovações de capacidade técnico-profissional ( X
) SERÃO exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do
objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Além disso, ( ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos
nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

O responsável técnico deverá comprovar já ter executado:

Execução de reformas em edificação de pelo menos 500,00 m²;
Execução de aplicação de piso em taco de madeira;
Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias;
Execução de pintura.

 

16.5. EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Segundo o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificação
técnica, pode-se exigir que o licitante indique as instalações, aparelhamento e pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaração formal de que a licitante disporá, por ocasião
da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execução contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalações, aparelhamento ou
pessoal.
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Isso acaba revestindo a exigência de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum à garantia
do cumprimento das obrigações. Pelo contrário, representa um risco de trazer problemas para a
licitação, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor
proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens específicos reputados necessários para a execução da obra
ou serviço, como determinadas máquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o órgão poderá
inserir a referida exigência, cuidando para não estabelecer exigências de propriedade ou
localização prévia, que são vedadas pelo que art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( ) SERÁ exigida a indicação de instalações,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

No presente caso, não há necessidade desse tipo de exigência.

 

16.6. EXIGÊNCIA DE VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser
exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja definida pelo órgão, no Projeto Básico,
como obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para
os licitantes, configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o
TCU recomenda que se exija não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente
das condições de execução dos serviços, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93 (por
exemplo, Acórdãos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012,
todos do Plenário).

Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 – Plenário (Informativo 339), que
chega a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela
Administração.

Por isso, a redação padrão do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaração, mesmo
quando o órgão exija a vistoria.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
deve apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigência.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe
a participação no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos
técnicos e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da
execução e, consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA
ou ( ) OBRIGATÓRIA, e o licitante ( X ) PODERÁ ou ( ) NÃO PODERÁ substituir o
atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do
objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

No presente caso, a vistoria é facultativa. O licitante poderá, se assim preferir, realizar vistoria
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nas instalações. Entretanto, sua não realização não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços. No caso de não realização da vistoria, o licitante deverá declarar que
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

 

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até
o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no
instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize
parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Marçal Justen Filho:

“A hipótese torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execução
complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam
ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A evolução dos princípios
organizacionais produziu o fenômeno denominado de “terceirização”, que deriva dos
princípios da especialização e da concentração de atividades. Em vez de desempenhar
integralmente todos os ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos
setores.

A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a atividade privada.
Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas prestações, o ato
convocatório deverá albergar permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na
execução do contrato administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das
práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do certame. É óbvio
que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração comprove se as práticas usuais
adotadas pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.”
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética,
2005, p. 566)

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. Esta,
mais do que possível, é desejável, na medida em que o Projeto Básico demonstrou-lhe a necessidade,
de acordo com a complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização encontrável na
subcontratada. Por isto que a Administração autorizará e dimensionará a subcontratação mediante ato
motivado, a comprovar que atende às recomendações do Projeto Básico e convém à consecução das
finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto Básico estabelecer com detalhamento seus
limites e condições.

No entanto, quando a licitação demanda rigorosa comprovação da qualificação técnica da empresa,
torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratação, inclusive dos serviços que
integram o núcleo do objeto contratado. De fato, tais exigências só se justificam frente à necessidade
de assegurar a capacitação e aptidão técnica da empresa para executar satisfatoriamente os serviços
licitados, dada sua presumível complexidade ou especialidade. É incoerente autorizar que, após severo
processo de seleção, outra empresa os execute – conforme a jurisprudência do TCU (Acórdãos n°
3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenário).

De todo modo, tratando-se de questão técnica, cabe ao setor técnico analisá-la sob tal ponto de vista -
configuração do mercado fornecedor e práticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e apresentar a
justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a subcontratação.

Caso o órgão/entidade eventualmente decida admitir a subcontratação no presente feito, a
jurisprudência do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passíveis de subcontratação (por
exemplo, Acórdãos nº 1.041/2012 – 2ª Câmara e n° 1.626/2010 – Plenário) – mantendo-se, porém, as
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diretrizes anteriores, especialmente: a) que não abranjam as parcelas principais da contratação; b) que
não abranjam as parcelas requeridas na comprovação de qualificação técnica do licitante.

 

JUSTIFICATIVA: O Projeto Básico/Termo de Referência ( X ) ADMITE ou ( ) NÃO ADMITE a
subcontratação na presente licitação, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

No presente caso, é admitida a subcontratação nos limites e restrições estabelecidos no Termo de
Referência. Caso ocorra a subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

18. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
18.1. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MÍNIMO

O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
capital ou patrimônio líquido mínimo equivalente a determinado percentual do valor total
estimado da contratação, limitado ao máximo de 10% (dez por cento).

A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o
limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em
critérios técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o
porte das empresas que atuam na área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido
percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também
for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido
elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em
especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio
constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável
avaliação técnica sobre o assunto.

Conforme entendimento do TCU, a Administração não deve exigir, para qualificação
econômico-financeira das empresas licitantes, a apresentação de capital social ou de patrimônio
líquido mínimo junto com a prestação de garantia de participação no certame:

12. Exigência, como requisito de habilitação, que as empresas licitantes
apresentassem, simultaneamente, comprovantes de depósito de garantia da
proposta e de capital mínimo integralizado (item 9.1.2.5 do Acórdão 2.099/2009-
P) . [...]
12.3 A jurisprudência deste Tribunal é pacifica no sentido de que a Administração
não deve exigir, para a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes,
a apresentação de capital social ou de patrimônio líquido mínimo junto com
prestação de garantia de participação no certame (Acórdãos 2.338/2006,
2.712/2008, 2.640/2007 e 2.553/2007, todos do Plenário)

No mesmo sentido, foi editada a SÚMULA Nº 275 do TCU:

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das
licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado,
no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços
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.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigida a comprovação de ( ) CAPITAL
MÍNIMO ou ( X ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica:

Visando maior segurança, opta-se pelo percentual de 5%.

 

19. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder
discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n.
2869/2012-Plenário (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de
empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à
competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2ª Câmara, Item 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na análise individualizada do caso concreto, conforme orientações do
TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estará a requerer, por
exemplo, o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra, a capacitação técnica dos
participantes, fatos estes que poderão gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes
prejuízos ao Erário. Outros aspectos deverão dimensionar a complexidade do empreendimento, os
riscos de contratação de empresas sem qualificação para a assunção de encargos além de suas
respectivas capacidades técnica, operacional ou econômico-financeira, todos esses fatores que estarão
a sopesar a decisão que deverá ser tomada pelo gestor.” (Acórdão n° 1.165/2012 – Plenário)

Ao final, de acordo com o Acórdão nº 2.898/2012 - Plenário, "deve ser admitida a formação de
consórcio quanto o objeto a ser licitado envolver questões de alta complexidade e de relevante vulto,
em que empresas, isoladamente, não tenham condições de suprir os requisitos de habilitação do
edital, com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa, em
atendimento ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993".

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação
de consórcios, com base na seguinte justificativa:

No presente caso, o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade e de relevante
vulto que justifiquem ser admitida a formação de consórcio.

 

20. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar,
especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para
verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos
cooperados, sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a
Administração – conforme a diretriz do artigo 10 da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela
natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.
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De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a
seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGÊNCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-
GERAL DA UNIÃO – RESTA INCÓLUME O TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO, QUE TRATA DA
VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO
DE DETERMINADOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA
SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS Nº 12.690, DE 2012, E Nº 12.349, DE 2010 – SERVIÇOS
OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUÇÃO
MEDIANTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE,
ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

I – As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei nº 12.690, de 2012, são sociedades
constituídas para o exercício de atividades laborais em proveito comum, com autonomia
coletiva e coordenada, mediante autogestão e adesão voluntária e livre.

II - Os serviços abrangidos pelo termo de conciliação judicial firmado entre a União e o
Ministério Público do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinação e não
eventualidade.

III – Vedação à participação de cooperativas nos certames afetos a aludidos serviços que não
ofende às Leis nº 12.690, de 2012, e nº 12.349, de 2010, uma vez que são admitidas apenas, e
obviamente, a participação de verdadeiras cooperativas nas licitações, proibindo-se
expressamente a utilização de cooperativa para fins de intermediação de mão de obra
subordinada.

IV – Proscrição que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilização da União por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participação de cooperativas em uma licitação de obras e
serviços de engenharia, é necessário averiguar se há "...necessidade de subordinação jurídica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execução do contrato que
será celebrado. Portanto, demandando a existência de relação de emprego dos trabalhadores
vinculados à execução do ajuste, não será possível a participação de cooperativas no certame. E
geralmente consta a previsão de utilização de diversos profissionais que, "...pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinação jurídica da empresa
contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do serviço
puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados – e os serviços
contratados também deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer
intermediação ou subcontratação.

Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a
participação de cooperativas no certame.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação
de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A vedação à participação de sociedades cooperativas justifica-se pela natureza dos serviços a serem
realizados e pelo modo como usualmente este serviço é executado no mercado.

 

21. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
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ACESSIBILIDADE

A contratação de obras e serviços de engenharia deverá observar a inclusão de critérios e práticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3º, caput, da Lei n° 8.666/93).

A inserção da sustentabilidade em obras e serviços de engenharia pode ocorrer em:

a. aspectos técnicos constantes do Projeto Básico/Termo de Referência ou do projeto executivo.
Nos aspectos técnicos, há orientações no Manual Projeto de Edifícios Públicos Sustentáveis:
uma abordagem cultural, econômica, ambiental e arquitetônica, publicação do Senado
Federal/Rede Legislativo Sustentável (2ª, edição, Senado Federal, 2019), disponível neste link:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e

b. observância da legislação e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de
Contratações Sustentáveis, disponível neste link: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis.

No âmbito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n.
00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientação:

EMENTA:.

I. Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar
critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações
públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e
na gestão dos resíduos sólidos;

II. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações
públicas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo,
com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito;

III. Recomenda-se aos agentes da administração pública federal encarregados de realizar
contratações públicas, que, no exercício de suas atribuições funcionais, consultem o Guia
Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Básico, Termo de Referência ou Projeto Executivo
incluiu critérios/práticas de ( X ) sustentabilidade socioambiental e de ( ) acessibilidade.

Os dejetos de obra produzidos deverão ser removidos do local e encaminhados para um destino
autorizado.

As luminárias a serem instaladas deverão ser de tecnologia LED, de forma a garantir maior eficiência
energética.

 

22. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratações de maior
valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (Acórdão nº
3.126/2012 – Plenário).

Vejamos o alerta de Marçal Justen Filho:

“A Lei remete à discricionariedade da Administração a exigência da garantia. Poderá (deverá)
ser exigida apenas nas hipóteses em que se faça necessária. Quando inexistirem riscos de lesão
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ao interesse estatal, a Administração não precisará impor a prestação de garantia.”
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética,
2005, p. 499)

Assim, a exigência deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuízo ao
interesse público, frente à particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe à autoridade administrativa – cabendo-lhe justificar sua
decisão por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrução processual.

Nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, a garantia não excederá a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato (§ 2º), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato para
obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos
financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade
competente (§ 3º).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentação
de garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa:

Tendo em vista à particularidade do objeto licitado, obra de reforma de uma instalação em
funcionamento, entendemos que a garantia deverá ser exigida em seu percentual máximo (5%).

 

23. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento
a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração.

Na prática das contratações públicas, é a opção indicada nos casos de demandas incertas, sempre que o
órgão público não puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou em que
quantitativo, ou com que periodicidade. A licitação para SRP, assim, apenas predefine as condições de
eventual contratação futura, sem criar para a Administração a obrigação de celebrar o ajuste, ou de se
ater a quantidades ou frequências específicas.

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou serviço, o órgão público emitirá um
pedido de fornecimento específico, de acordo com o preço e demais condições registradas na Ata,
formalizando a contratação por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho
etc.), no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigência de cada contratação será
limitada. Executado o objeto, o contrato se extinguirá. Quando surgir nova necessidade, será celebrado
novo contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da validade da Ata, normalmente de 12
meses.

No cenário oposto, se a demanda do órgão público for certa e previamente conhecida, traduzindo-se
pela previsão de aquisição da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, então haverá
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incompatibilidade com a licitação por SRP. Ao invés de contratações múltiplas e sucessivas, será
celebrado um contrato único. O licitante vencedor será convocado uma única vez e, pelo restante dos
12 meses de validade, a Ata não gerará qualquer outra contratação. Qual a utilidade então de licitar por
SRP, ao invés de um pregão eletrônico comum, que alcançaria exatamente o mesmo resultado
pretendido pelo órgão público?

O TCU tem condenado a utilização do SRP em tais situações, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que não há base
legal para o procedimento levado a efeito no âmbito da UFAM, considerando que na forma
como foi concebido o certame só seria possível a contratação uma única vez, para o serviço ali
explicitado, situação que descaracteriza por completo a opção pelo sistema de registro de
preço.” (Acórdão n° 113/2012 – Plenário)

“16. Atenta contra os princípios da razoabilidade e da finalidade o ente público ("órgão
gerenciador", nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, do Decreto Federal nº 3.931/2001)
valer-se do sistema de registro de preços para celebrar contrato com objeto absolutamente
idêntico ao da ata que lhe deu origem, isto é, constituir uma ata de registro de preços para
simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata. Não se pode aceitar aqui o
argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", uma vez que sua
finalidade precípua - sua razão maior de ser - é o atendimento às necessidades do
"gerenciador" e dos eventuais "participantes" (art. 2º, III, do Decreto Federal nº 3.931/2001).”
(Acórdão nº 113/2014 – Plenário)

“6. Assiste inteira razão à unidade técnica quanto à indevida utilização do sistema de registro
de preços (SRP) para contratação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico, uma vez que se
trata de contratação imediata de serviços continuados e específicos, com quantitativos certos e
determinados, não havendo parcelamento de entregas do objeto, conforme descrito no Termo de
Referência.” (Acórdão 1.604/2017 – Plenário)

Assim, o registro de preços somente pode ser adotado quando a situação concreta ensejar o
enquadramento num dos incisos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, mediante justificativa expressa do
setor técnico.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o sistema de registro de preços ( ) FOI ou ( X ) NÃO FOI
adotado.

Em caso de resposta positiva, o enquadramento do registro de preços se dá no inciso ( ) I ou ( ) II ou (
) III ou ( ) IV do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, com base na seguinte motivação:

O objeto a ser licitado não se enquadra adequadamente ao sistema de registro de preços.

 

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NÃO ATIVIDADE DE
CUSTEIO (DECRETO Nº 10.193/2019)

No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou a
estabelecer limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização
de gastos com diárias e passagens, aplicáveis aos Órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo
Federal integrantes do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 3º.

“Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos
administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro
de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República.

§ 1º Para os contratos de qualquer valor, a competência de que trata o caput poderá ser
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delegada às seguintes autoridades, permitida a subdelegação na forma do § 2º:

I - titulares de cargos de natureza especial;

II - dirigentes máximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e

III - dirigentes máximos das entidades vinculadas.

§ 2º Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a
competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos subsecretários de
planejamento, orçamento e administração ou à autoridade equivalente, permitida a
subdelegação nos termos do disposto no § 3º.

§ 3º Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a
competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou
aos chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.”

Sob a égide do revogado Decreto nº 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria nº 249,
de 13 de junho de 2012, do então Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, que estabeleceu
normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3º que as atividades de
custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a todos os Órgãos e
entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviços de telecomunicação;

II - as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações, conforme disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997;

III - realizações de congressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais;

IV - aquisição, locação e reformas de imóveis; e

V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos.

Parágrafo único. O enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve
considerar a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a
classificação orçamentária da despesa.

Até que o ato normativo (Portaria nº 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme
determinação contida no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o órgão/entidade deve
certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada – se constitui ou não atividade de custeio -
tendo como parâmetro a citada Portaria, adotando as providências necessárias, se for o caso, o que
poderá ser feito em qualquer fase do processo de contratação até antes da assinatura do contrato ou do
termo aditivo de prorrogação, podendo ser concedida por despacho no próprio processo, por
memorando ou ofício, por meio eletrônico com assinatura digital ou outro meio idôneo que registre a
autorização expressa da autoridade competente, consoante § 1º do artigo 4º da Portaria nº 249, de
2012.

 

DECLARAÇÃO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria nº 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada

A - (  ) Não se constitui em Atividade de Custeio.

B - ( X ) Constitui-se em Atividade de Custeio;
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25. PARCELAMENTO DO OBJETO

Em princípio, as contratações de compras, serviços e obras da Administração Pública devem ser
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, nos moldes
do art. 23, da Lei n. 8.666, de 1993, visando ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Com fundamento de validade no comando legal acima transcrito, o Tribunal de Contas da União
passou a reiterar, em suas deliberações, a obrigatoriedade de admissão da adjudicação por item nos
editais de licitações cujo objeto se mostrasse passível de divisão, o que culminou na consolidação
desse entendimento por meio da Súmula n. 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a
essa divisibilidade.

Assim, se a obra ou serviço de engenharia abranger uma gama de outros serviços, o órgão deve
analisar a possibilidade de parcelar o objeto da disputa sob a luz do preceito legal apontado e da
Súmula do Tribunal de Contas da União. Se, após essa análise, concluir que a divisão acarretará
prejuízo para o conjunto, ao órgão assessorado incumbe consignar expressamente nos autos os motivos
de ordem técnica e/ou econômica que dão sustentação a sua decisão.

Idêntico critério deve nortear o gestor público se a obra de engenharia abarcar o fornecimento de
materiais e equipamentos que representem percentual expressivo do custo total. Via de regra, essa
situação também deve ensejar a realização de contratações distintas, salvo justificativa técnica ou
econômica que afaste tal exigência.

Consequentemente, o órgão consulente deverá tratar sobre o parcelamento do objeto ou sobre sua
inviabilidade nos Estudos Técnicos Preliminares, indicando se é o caso de obra/serviço de engenharia
único ou se faz parte de um conjunto ou complexo de outros empreendimento, abordando, ainda outros
aspectos técnicos envolvidos e concluindo pela possibilidade ou não de ser feito o parcelamento,
conforme súmula acima transcrita.

Há a necessidade de que tal justificativa seja apresentada por profissional registrado no CREA, no
CAU/BR ou no CTF, uma vez que as justificativas para a elaboração de serviços de engenharia
abrangem questões técnicas que apenas os profissionais das áreas de engenharia e arquitetura podem
se manifestar.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( ) É VIÁVEL o parcelamento do objeto ou ( X ) É
INVIÁVEL o parcelamento do objeto..

Opta-se pelo não parcelamento da solução. Os itens que constituem a presente contratação deverão ser
executados por uma única empresa, assim justificando-se:

Vantajosidade econômica: A divisão do objeto representaria, no presente caso, perda de
economia de escala. No que se refere à mão de obra, serviços relacionados à administração
central (setor de compras, setor de recursos humanos, setor de almoxarifado) e serviços de
acompanhamento técnico (engenheiro/arquiteto, encarregado) tornam-se menos onerosos com o
enxugamento das equipes. No que se refere a materiais, maiores descontos são obtidos para
compras de maior valor ou quantidade.
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Segurança: A segurança é um fator crucial para a Contratante. É recomendável que o acesso ao
interior das áreas policiais seja franqueado a uma única empresa. O acesso de pessoal deverá ser
previamente solicitado, com o fornecimento dos documentos de identidade. A Contratante
poderá vetar profissionais, conforme o resultado da investigação social. Além disso, a
Contratada ficará como única responsável por eventuais danos causados às instalações.

Interdependência de serviços: Os serviços deverão ser feitos em etapas e guardar perfeita
sintonia entre si. Tome-se como exemplo os serviços de demolição, os quais deverão ser feitos
de início, de maneira rápida, limpa e organizada, de forma a não causar transtornos aos usuários
do prédio, o qual estará em plena utilização. Especial cuidado deverá ser tomado para o ingresso
nas salas, o que deverá ser minimizado e previamente agendado, a fim de não causar prejuízo às
atividades da Contratante.

 

 

 

Porto Alegre/RS, 07 de agosto de 2024.

 

 
RENAN TREBIEN

Escrivão de Polícia Federal
Engenheiro Civil - CREA 168571-2

Servidor de missão.
 

Referência: Processo nº 08430.006411/2024-36 SEI nº 36540456

Referência: Processo nº 08430.006411/2024-36 SEI nº 37350080
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS
 

MAPA DE RISCOS Nº 36507058/2024-GTED/SELOG/SR/PF/RS

Processo nº 08430.006411/2024-36

REFORMA EM EDIFICAÇÃO

 

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

 

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da
execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais
riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que
corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações de tratamento e de contingência e a
identificação de responsáveis pelas ações.

Foram utilizados os parâmetros escalares abaixo para representar os níveis de probabilidade e
impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações
relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento da contratação, seleção de
fornecedor e gestão do contrato).

Classificação da
probabilidade (P) ou do
impacto (I)

Valor

Muito baixo 1

Baixo 2

Médio 3

Alto 4
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Muito alto 5

Classificação da
probabilidade (P) ou do
impacto (I)

Valor

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a
definição dos critérios de classificação do nível de risco.

 

Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da
matriz probabilidade x impacto, variando do nível de risco muito baixo (verde) até muito alto
(vermelho escuro). Cada risco deverá corresponder a uma estratégia para seu tratamento:

Escalar: transferência da responsabilidade para autoridade superior do órgão, não
envolvida diretamente com o processo;
Prevenir: atuação da equipe para buscar a eliminação da ocorrência do risco identificado;
Transferir: transferência de responsabilidade para terceiro fora da equipe envolvida
diretamente com o processo;
Mitigar: atuação da equipe para buscar a diminuição da probabilidade de ocorrência ou do
impacto do risco;
Aceitar: aceitação total do risco, com inexistência de ações proativas.

 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id Risco Relacionado a: 1 P 2 I 3
Nível de

Risco
(P x I) 4
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R01 Não conclusão do processo licitatório em
tempo hábil

Planejamento da
contratação 3 5 15

R02 Especificações insuficientes para a
execução do serviço

Planejamento da
contratação 2 3 6

R03 Ausência de empresas qualificadas na
licitação Seleção do fornecedor 2 5 10

R04 Qualificação insuficiente do fiscal do
contrato Gestão contratual 3 4 12

R05 Necessidade de alteração do escopo dos
serviços contratados Gestão contratual 2 3 6

R06 Atraso ou suspensão no processo
licitatório em face de impugnações

Planejamento da
contratação 4 3 12

R07 Valores do orçamento superiores aos
estimados para a contratação dos serviços

Planejamento da
contratação 1 3 3

R08
Baixa qualificação técnica dos
profissionais da empresa para execução do
contrato

Gestão contratual 2 2 4

R09 Licitação deserta ou fracassada Planejamento da
contratação 1 5 5

R10 Não cumprimento do contrato pela
empresa contratada Gestão contratual 3 5 15

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual fase o risco está associado: planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou gestão
contratual.

2 Probabilidade: “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva
ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou
matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto (ou consequência): resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item
2.18).

4 Nível de Risco: “magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das
consequências [ou impactos] e de suas probabilidades” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).
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3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

 

R01 Risco: Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil

Probabilidade:Média

Impacto: Muito alto

Nível de risco: Alto

Dano 1: Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo
exercício financeiro.

Tratamento: Escalar.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Elaboração do
planejamento da
contratação
consultando
soluções
similares em
outros órgãos.

Equipe de Planejamento da Contratação

P2 Dedicação da
equipe Equipe de Planejamento da Contratação

Id Ação de
Contingência Responsável

C1 Adiamento dos
prazos. Autoridade competente

 

R02 Risco: Especificações insuficientes para a execução do serviço
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Probabilidade:Baixo

Impacto: Médio

Nível de risco: Médio

Dano 1: Possível perda de qualidade dos serviços e produtos.

Dano 2: Alteração dos valores contratados.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Elaboração do
planejamento da
contratação e dos
documentos
técnicos
consultando
soluções
semelhantes.

Equipe de Planejamento da Contratação

Id Ação de
Contingência Responsável

C1
Reelaboração
dos documentos
produzidos.

Equipe de Planejamento da Contratação

C2 Aditamento do
contrato. Setor de licitações

 

R03 Risco: Ausência de empresas qualificadas na licitação

Probabilidade:Baixa

Impacto: Muito alto

Nível de risco: Alto
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Dano 1:
Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo
exercício financeiro.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1
Ampla
divulgação do
certame.

Setor de licitações

Id Ação de
Contingência Responsável

C1
Realização de
novo processo
licitatório.

Setor de licitações

 

R04 Risco: Qualificação insuficiente do fiscal do contrato

Probabilidade:Média

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Dano 1: Perda de qualidade dos serviços e produtos.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Verificação
prévia da
qualificação do
fiscal do contrato

Setor de licitações

P2
Treinamento e
capacitação do
fiscal do contrato

Setor de licitações
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Id
Ação de
Contingência Responsável

C1
Substituição do
fiscal do
contrato.

Setor de licitações

 

R05 Risco: Necessidade de alteração dos serviços contratados

Probabilidade:Baixa

Impacto: Médio

Nível de risco: Médio

Dano 1: Alteração dos valores contratados.

Dano 2: Possível perda de qualidade nos serviços e produtos

Dano 3: Atraso no cronograma

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Confirmação
com
demandantes
acerca dos
documentos
técnicos
produzidos.

Equipe de Planejamento da Contratação

P2
Determinação
adequada dos
serviços

Equipe de Planejamento da Contratação

P3

Previsões legais
de supressões ou
aditamentos no
contrato

Setor de licitações
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Id Ação de
Contingência

Responsável

C1 Aditamento do
contrato. Setor de licitações

 

R06 Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

Probabilidade:Alta

Impacto: Média

Nível de risco: Alto

Dano 1: Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo
exercício financeiro.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Verificação de
processos
semelhantes e
possíveis pontos
críticos.

Equipe de Planejamento da Contratação, Assessoria Jurídica

Id Ação de
Contingência Responsável

C1

Responder aos
esclarecimentos e
impugnações de
modo a reverter
qualquer risco de
suspensão do
processo
licitatório.

Setor de licitações, Assessoria Jurídica

C2 Refazer processo
licitatório Setor de licitações
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R07 Risco: Serviços subestimados ou superestimados do orçamento contratado

Probabilidade:Muito baixa

Impacto: Médio

Nível de risco: Baixo

Dano 1: Necessidade de adequação dos documentos técnicos.

Dano 2: Atraso no início do procedimento licitatório e consequente perda dos
recursos no próximo exercício financeiro.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Comparação de
serviços em
relação a outros
processos
semelhantes.

Equipe de Planejamento da Contratação

P2

Utilização de
tabelas de
valores de
referência de
confiança e
atualizadas

Equipe de Planejamento da Contratação

P3

Previsões legais
de supressões ou
aditamentos no
contrato

Setor de licitações

Id Ação de
Contingência Responsável

C1
Readequação dos
documentos
técnicos.

Equipe de Planejamento da Contratação
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C2 Aditamento do
contrato.

Setor de licitações

 

R08 Risco: Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do
contrato

Probabilidade:Baixa

Impacto: Baixo

Nível de risco: Médio

Dano 1: Serviços mal executados, com necessidade de retrabalho.

Dano 2: Atraso no cronograma.

Tratamento: Transferir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1

Previsão de
obrigações
contratuais
conforme
disposições legais

Setor de licitações

Id Ação de
Contingência Responsável

C1

Notificações
tempestivas
quando da
constatação de
irregularidades.

Fiscal do contrato

 

R09 Risco: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade:Muito baixa
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Impacto: Muito alto

Nível de risco: Médio

Dano 1: Necessidade de realização de novo processo.

Dano 2: Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo
exercício financeiro.

Tratamento: Prevenir.

Id Ação Preventiva Responsável

P1
Ampla
divulgação do
certame.

Setor de licitações

Id Ação de
Contingência Responsável

C1
Realização de
novo processo
licitatório.

Setor de licitações

 

R10 Risco: Não cumprimento do contrato pela empresa contratada

Probabilidade:Média

Impacto: Muito alto

Nível de risco: Alto

Dano 1: Atraso no cronograma.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável
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P1

Análise adequada
da documentação
das empresas
participantes do
certame

Setor de licitações

P2

Previsão de
obrigações
contratuais
conforme
disposições legais

Setor de licitações

Id Ação de
Contingência Responsável

C1

Notificações
tempestivas
quando da
constatação de
irregularidades.

Fiscal do contrato

 

 

 
RENAN TREBIEN

Escrivão de Polícia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AC

 
 

Documento assinado eletronicamente por RENAN TREBIEN, Escrivão(ã) de Polícia Federal , em
12/08/2024, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=36507058&crc=D41A14AA.
Código verificador: 36507058 e Código CRC: D41A14AA.
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Caderno de Encargos e Especificações Técnicas 

  

  

1.OBJETIVO 

1. Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas compreende um 

conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e 

procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Polícia Federal, para a 

contratação, execução, fiscalização e controle de serviços para 

elaboração de projetos executivos detalhados, especificações de 

materiais e serviços, orçamentos sintéticos e analíticos, de quantitativos 

e composições de preços unitários, cronogramas físico-financeiros de 

serviços, estudos de viabilidade técnica, pareceres, para contratação de 

empresa especializada para Reforma em Edificação visando adequação 

do local. 

2.DEFINIÇÕES 

2.1 Caderno de Encargos e Especificações Técnicas: 

2.1.1 Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos 

estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e 

controle de obras ou serviços. 

2.2.Contratada 

2.2.1 Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, 

para execução da obra ou serviço. 

2.3.Contratante 

2.3.1 Polícia Federal 

2.4.Cronograma Físico-Financeiro 

2.4.1 Representação gráfica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a 

obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O 

Cronograma Físico-Financeiro é dividido em: 

2.4.1.1 item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, serviços 

individualizados necessários para a realização total do objeto do contrato; 

2.4.1.2 etapa: cada uma das partes em que está dividido um item, 

correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de execução 

constante do cronograma; 



2.4.1.3 fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em 

determinado tempo. 

2.5 .Livro de Ocorrências 

2.5.1 Livro em que são registrados diariamente pela CONTRATADA e, a cada 

vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao 

andamento do projeto. O livro de ocorrências pode ser desenvolvido 

eletronicamente. 

2.6 .Discriminação Técnica 

2.6.1 Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem 

empregados na obra ou serviço. 

2.7 .Disposições Gerais 

2.7.1 Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, 

contratação e fiscalização de obras ou serviços. 

2.8 .Especificações de Materiais e Equipamentos 

2.8.1 Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos 

exigíveis para matérias-primas, produtos semi-acabados, elementos de 

construção, materiais ou produtos industriais semi-acabados. 

2.9 Fiscalização 

2.9.1Equipe da Polícia Federal que representará o Órgão e a quem o Contratado 

deverá se reportar no acompanhamento sistemático da elaboração dos projetos 

das obras de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das 

disposições contratuais em todos os seus aspectos. 

2.10 Instruções Técnicas 

2.10.1 Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico 

de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas 

incluindo-se o Caderno de Encargos de Serviços. 

2.11 Aferição 

2.11.1 Apuração dos quantitativos e valores realizados na confecção dos 

projetos. 

2.12 .Prazo Total 



2.12.1 É o prazo, em dias corridos, para a confecção e o aceite final dos projetos, 

conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de início e incluindo-

se o de conclusão dos serviços. 

2.13 Prazo Parcial 

2.13.1 É o prazo, em dias corridos, para realização de verificações de 

andamento, através de etapas apontadas em Cronograma Físico previstas no 

Ato Convocatório. 

2.14 .Projetistas 

2.14.1 Equipe ou profissionais autores dos projetos. 

2.15 .Projeto 

2.15.1 Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e 

financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, 

informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, 

projeções e disposições especiais. 

2.16.Projeto Básico 

2.16.1 Conjunto de elementos que definam o objeto da licitação, com a 

definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara 

e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, 

características e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de 

seu custo final e prazo de execução, bem como sejam suficientes à contratação 

do mesmo. 

2.17 .Projeto Executivo 

2.17.1 Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e 

demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, 

elaborado pela Empresa Contratada, suficientes à execução completa da 

mesma, objeto de Contrato. 

  

3. FASES DA LICITAÇÃO 

  

3.1 Apresentação do Orçamento 

3.1.1 Conforme critérios e orientações específicas constantes no Edital. 



3.2.Planilha Orçamentária Discriminada 

3.2.1 Conforme critérios e orientações específicas constantes no Edital. 

3.3.Cronograma Físico-Financeiro 

3.3.1 Conforme critérios e orientações específicas constantes no Edital. 

  

4.DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas 

e especificações técnicas constantes neste Caderno de Encargos e 

Especificações Técnicas de Serviços de Projeto; às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às normas 

internacionais consagradas; às disposições legais da União, do Governo do 

Estado de Acre e do Município de Rio Branco, suas leis e decretos, aos 

regulamentos, portarias e normas das concessionárias, públicas ou privadas, 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato e às prescrições e recomendações dos fabricantes de materiais e 

prestadores de serviço. 

4.2 A substituição na adoção de norma da ABNT por norma internacional 

somente poderá ser procedida mediante justificativa e após o expresso 

consentimento da Contratante. Será adotada a norma ou legislação mais 

restritiva quando ambas descreverem sobre o mesmo tema. 

4.3 Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para os serviços. 

4.4 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações 

ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o 

Contratado cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus preços 

unitários. 

4.5 Após a adjudicação do objeto da licitação e celebração do contrato, não será 

levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de 

alteração dos preços ou de pagamento adicional em remuneração aos serviços, 

devendo os custos respectivos estar inclusos na proposta do Contratado. 

4.6 O Contratado interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços 

sempre que, assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório 

ou no Contrato; for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos 

termos do Instrumento Convocatório e de acordo com o Projeto Básico; houver 

alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juízo da Fiscalização, 



possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqüentes e a Fiscalização 

assim o determinar ou autorizar formalmente. 

4.7 A elaboração dos produtos – estudos, projetos, especificações, orçamentos, 

laudos, pareceres etc. – deverá ser realizada nas instalações do Contratado. Em 

casos especiais, a Fiscalização poderá solicitar que o Contratado desenvolva as 

atividades nas dependências da Polícia Federal na sua Sede, Superintendências 

Regionais ou Delegacias. 

4.8 O Contratado não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas 

em razão de sua contratação, e não referirá o nome do Contratante para fins 

comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização 

prévia. 

4.9 O produto – estudos, projetos, especificações, orçamentos, laudos, 

pareceres etc. – só será considerado liberado para fins de faturamento após sua 

conclusão e entrega por parte do Contratado, e a devida análise e aprovação por 

parte da Fiscalização. 

4.10 As medições dos serviços serão efetuadas mensalmente, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro das atividades, obedecido o disposto no parágrafo 

anterior. 

4.11 As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de 

materiais devem seguir o padrão de primeira linha, cujos desempenhos já 

tenham sido comprovados através de testes e ensaios previstos por normas. 

4.12 O Contratado deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras e 

catálogos técnicos dos materiais e equipamentos a serem propostos em projeto 

executivo. 

4.13 Caso o Contratado comprove a inexeqüibilidade parcial ou total do projeto 

básico, deverá comunicar à Fiscalização e apresentar nova solução para análise 

e aprovação por parte dos fiscais. 

  

5.CONDIÇÕES ADICIONAIS 

  

5.1 Assistência técnica e administrativa 

5.1.1 Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços e projetos, 

o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento 



conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este 

objetivo. 

5.1.2 Todos os serviços executados deverão ser submetidos à Fiscalização, a 

fim de que sejam, em tempo e dentro das etapas determinadas em cronograma 

de execução, providenciadas as alterações que se fizerem necessárias. 

5.2 .Profissionais, materiais e equipamentos 

5.2.1 É de responsabilidade do Contratado a utilização de profissionais 

habilitados, capacitados e altamente especializados, os quais, mantendo 

autonomia técnica, assumam a condição de autores dos projetos e no caso 

específico de projeto de arquitetura assumam a condição de co-autores, sendo 

responsáveis técnicos por estes, na quantidade necessária que assegure 

progresso satisfatório aos serviços e projetos dentro dos cronogramas previstos 

para desenvolverem as diversas atividades necessárias a sua execução. 

5.2.2 O Contratado deverá anotar e atestar a responsabilidade dos seus 

profissionais, além de assumir os ônus decorrentes de erros de projeto e 

especificações ou conclusões apresentadas, de sua autoria, desde que 

devidamente comprovados. 

5.3 A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica do Contratado, desde que entenda que seja benéfico 

ao desenvolvimento dos serviços. 

5.4 Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obtenção dos materiais 

necessários, em quantidade e qualidade suficientes para conclusão dos serviços 

e projetos no prazo fixado, deverão ser fornecidos pelo Contratado sendo sua a 

integral responsabilidade sobre os mesmos. 

5.5 Caberá ainda ao Contratado a responsabilidade e o ônus de providenciar, 

manter e colocar em local visível e legível ao público placas contendo o nome 

dos autores e co-autores dos projetos, em todos os seus aspectos técnicos e 

artísticos, enquanto durar a execução das obras objeto da materialização dos 

projetos ora especificados, de acordo com o artº 16 da Lei nº 5.194 de 

24/12/1966 e Resolução nº 407/96 do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CONFEA, quando da contratação das obras de 

engenharia e arquitetura, mediante comunicação do Contratante. 

5.6 .Coordenação dos produtos: 

5.6.1 O Contratado deverá elaborar todos os produtos – estudos, projetos, 

especificações, orçamentos, laudos, pareceres etc. – de forma que se apresentem 

devidamente analisados, coordenados, integrados e compatibilizados 



tecnicamente entre si, contendo todos os elementos necessários à execução do 

elevador de carga para a Superintendência da Polícia Federal no Acre, sendo 

sua a responsabilidade de coordenar esses produtos entre seus diversos autores, 

dirimindo pontos conflitantes entre estes, respeitando a independência técnica 

de cada um como também de gerenciar as informações e a organização da 

documentação gerada. 

5.6.2 O Contratado não poderá subcontratar os serviços contratados no seu todo, 

podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns projetos especializados, 

mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante a Contratante. 

5.7 .Seguros e acidentes 

5.7.1 Correrá por conta exclusiva do Contratado a responsabilidade por 

quaisquer acidentes no trabalho devido à execução dos serviços, uso indevido 

de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de força 

maior, a destruição ou danificação dos serviços e projetos até a devida aceitação 

da mesma pela Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser 

devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorridos fora das instalações do Contratado. 

5.8 .Licenças e franquias 

5.8.1 É de responsabilidade do Contratado a obtenção de todas as licenças e 

franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos 

prescritos por lei e observando a legislação, códigos e posturas referentes aos 

serviços e projetos, à segurança pública, bem como atender ao pagamento de 

seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam 

diretamente respeito aos serviços e projetos contratados. Em caso de multas 

aplicadas em função dos serviços que estão sendo executados, são de 

responsabilidade do Contratado o pagamento e o cumprimento das normas para 

sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sanção. 

5.9 .Fiscalização, orientação e controle 

5.9.1 A fiscalização será exercida por equipe multidisciplinar da Polícia 

Federal. 

5.9.2 O Contratante deverá ter em seu quadro técnico engenheiros e/ou 

arquitetos e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao 

Contratado, e com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação 

de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e projetos nos moldes 

da NBR 5671 de Junho/1990. 



5.9.3 Os representantes da Fiscalização reportar-se-ão direta e exclusivamente 

ao Responsável Técnico do Contratado ou seu preposto, nomeado por esse 

através de comunicação escrita encaminhada ao Contratante. 

5.9.4 Os representantes da Fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma 

terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, 

relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas dependências do 

Contratado ou de terceiros assim como terão acesso a todos os documentos, 

projetos e materiais que façam parte dos serviços contratados. 

5.9.5 À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços 

e projetos sem prejuízo das penalidades que ficar sujeito o Contratado e sem 

que este tenha direito a qualquer indenização. 

5.9.6 As ordens de serviços, caso necessárias, ou comunicações da Fiscalização 

ao Contratado, ou vice-versa, serão transmitidas, preferencialmente, sempre por 

escrito, através de Ofício ou Carta numerada, podendo também ser utilizada a 

comunicação eletrônica, com respectivo registro de recebimento. 

5.9.7 O Contratado ficará responsável por lavrar atas expeditas de todas as 

reuniões previamente agendadas, pertinentes ao objeto do contrato realizadas 

entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, fornecedores, consultores 

e demais interessados nos projetos em questão. Cópias dessas atas serão 

remetidas, em até 2 (dois) dias úteis, à Fiscalização para aprovação. 

5.9.8 A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade do Contratado para terceiros, sejam projetistas, 

técnicos ou outros profissionais. 

5.10 .Medição de Serviços 

5.10.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela 

licitante na licitação, estiverem executados em sua totalidade. 

5.10.2 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas 

efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado 

de forma a refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas 

não concluídas, será pago apenas serviços executados devendo a Contratada 

regularizar o cronograma na etapa subseqüente. 

5.10.3 Ao completar 30 (trinta) dias de execução dos serviços será executada a 

1ª medição, e assim sucessivamente até o término da obra, devendo a 

Contratada apresentar, via correio eletrônico, sua proposta de medição de 

serviços através de planilha (cujo modelo será oportunamente encaminhado 



pelo Contratante), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em 

Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orçamentária, 

acompanhado necessariamente de memória de cálculo indicando nesta os 

trechos levantados para a melhor compreensão das quantidades apontadas em 

planilha, e apresentá-la à Fiscalização, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data 

da medição para avaliação dos serviços com posterior verificação no local pela 

Fiscalização que a atestará. 

5.10.4 Somente após o atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota 

Fiscal – NF que deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de 

serviços e memória de cálculo, dos demais documentos de regularidade para 

com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), documentos estes que também deverão ser entregues à 

Fiscalização. 

5.10.5 O pagamento das notas fiscais estará a cargo da unidade local da obra 

através do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NEOF. 

5.11 .Taxas e Emolumentos 

5.11.1 Correrão por conta exclusivas do Contratado todas as despesas legais 

relativas aos serviços e projetos, tais como, licenças, emolumentos, registros 

em cartório, impostos federais, estaduais e municipais, seguros contra-incêndio 

e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes à 

legislação de projeto. 

5.11.2 Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, está 

será de responsabilidade do Contratado. 

5.11.3 O Contratado deverá apresentar, no início dos serviços, ou seja, após 5 

(cinco) dias da vigência do contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, conforme artº 1º da 

Resolução nº 425/98 do CONFEA, referente à execução do serviço e/ou projeto, 

com a respectiva comprovação da taxa recolhida. 

5.11.4 Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações 

por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer 

prejuízos causados pelo Contratado serão de sua inteira responsabilidade, não 

cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do 

Contratante. 

  

 



6. MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 .Períodos de execução do serviço 

6.1.1 A execução dos serviços da reforma da edificação, o qual poderá ser 

realizada nos seguintes dias e horários: 

6.1.2 Em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no período das 08:00 às 18:00 

horas; 

6.1.3 Aos sábados, domingos e feriados, somente com o aval do fiscal local. 

6.1.4 O agendamento dos serviços ficará sob a responsabilidade da contratada, 

devendo ser submetido à apreciação e aprovação do fiscal local. 

6.1.5 Os profissionais da empresa Contratada somente terão acesso às 

dependências deste Órgão devidamente identificados por crachás e mediante 

autorização expressa do fiscal local onde deverá constar expressamente o local 

específico onde será executado o serviço. 

6.1.6 O prazo máximo para execução dos serviços deve ser 

de 120 dias contados a partir da assinatura do contrato. 

  

7. DIVERSOS 

7.1 Limpeza diária: durante a execução da obra, a Contratada deverá manter os 

locais de trabalho permanentemente limpos, deixando o ambiente organizado, 

incluindo a retirada de entulho (caso houver), de acordo com as normas ou 

posturas adotadas pela municipalidade. Incluso fornecimento de todos os 

materiais necessários para a perfeita execução do serviço, ferramentas e mão de 

obra; 

8.PROJETO LEGAL 

8.1 O Contratado deverá assumir total responsabilidade no encaminhamento e 

aprovação dos projetos legais junto às administrações públicas municipais, 

estaduais e federais, devendo preliminarmente levantar suas restrições 

específicas e assegurar que sejam atendidas todas as condições legais exigidas, 

por meio de um permanente acompanhamento destas condições, baseado na 

perfeita identificação de requisitos em áreas urbanas e no acompanhamento da 

evolução das exigências das administrações públicas quanto aos projetos. 



8.2 Nesta etapa, os projetos legais deverão ser apresentados nas escalas exigidas 

pelo órgãos nos diversos níveis das administrações públicas e apresentados a 

tempo ao Contratante para apontamento das assinaturas de seus representantes 

legais. 

8.3 Caberá ao Contratado a emissão dos projetos e da documentação legal, junta 

as entidades municipais, estaduais, federais e concessionários, no que couber. 

9. PROJETOS EXECUTIVOS 

9.1 Os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, juntamente com o 

memorial descritivo, formarão um conjunto de documentos técnicos, referentes 

aos segmentos especializados, devidamente compatibilizados, de modo a 

considerar todas as suas interferências, que permitam iniciar a reforma da 

edificação 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 O prazo para a realização dos serviços é de 120 (cento e vinte) 

dias corridos, conforme Cronograma Físico Financeiro, contados da data 

indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços. 

11. INSTALAÇÃO E GARANTIA 

11.1 3 (três) anos de garantia para as edificações. 

12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

12.1 ABNT 16868:2020 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Em todas as etapas os estudos e projetos sofrerão inspeção minuciosa por 

equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e relacionar os ajustes 

finais que se fizerem necessários. Em conseqüência desta verificação, terão de 

ser executados todos os serviços de revisão levantados. 

13.2 Todo e qualquer serviço complementar, visando a entrega dos projetos em 

perfeitas condições de encaminhamento ao procedimento de licitação para 

construção, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas 

da ABNT, deverão ser previstos e executados pelo Contratado. 

13.3 A entrega do projeto não exime o Contratado, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002). 



13.4 O Contratado deverá providenciar toda e qualquer documentação 

necessária à execução dos serviços contratados. 

13.5 Após o recebimento provisório dos serviços de projeto, e até o seu 

recebimento definitivo, o Contratado deverá fornecer toda a assistência técnica 

necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas na vistoria final, bem 

como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

13.6 Deverá ser providenciado pelo Contratado baixas, junto ao CREA em cuja 

jurisdição for exercida a atividade, da ART de todos os envolvidos entregando 

à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências. 

13.7 Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo do Contratado até o limite 

estabelecido no edital de licitação dos serviços de projeto. Serviços extras com 

ônus para a PF, somente poderão ser executados, se autorizados expressamente 

pela autoridade competente. 

  

  

Rio Branco/AC, 12 de agosto 2024. 
  

  

  

 
RENAN TREBIEN 

Escrivão de Polícia Federal 
GTED/SELOG/SR/PF/AC 

 

  

 



UASG 200380 Termo de Referência 34/2024

Anexo IV - 4 Projeto Basico.pdf



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS

  
1. DETALHAMENTO DO OBJETO

 

1.1 O objeto da licitação consiste na contratação de empresas de serviços gerais para a execução de
serviços no prédio pertencente à Polícia Federal do Rio Grande do Sul, como pequenas melhorias, correções
de patologias e execução de novos toldos de cobertura.

1.2 A perfeita execução do objeto deverá seguir as orientações contidas nesse Projeto Básico, no Projeto
Executivo, na Planilha de formação de preços, nas NBRs relacionadas aos serviços a serem executados e
nas orientações de fabricantes de produtos a serem utilizados nos serviços.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES

 

2.1 Deverá ser removido todas as barras dos sanitários masculinos e feminino. As barras estão localizadas
nas paredes próxima ao vaso sanitário e na porta dos banheiros.

2.2. Deverá ser retirada os mictórios dos banheiros masculinos.

2.3. Deverá ser retirada a porta de alumínio do primeiro pavimento que dá acesso ao pátio interno.

2.4. Deverá ser removido as paredes de gesso acartonado localizados nos seguintes locais:

2.4.1. Sala 101 do primeiro pavimento;

2.4.2. Sala 102 do primeiro pavimento;

2.4.3. Sala 201 do segundo pavimento;

Obs: as seguintes paredes encontram-se especificadas em projeto.

2.5. Deverá ser removido as placas de forros danificadas localizadas em diversas áreas do prédio:

2.5.1. Saguão no térreo;

2.5.2. Sala 101 no primeiro pavimento;

2.5.3. Sala 102 no primeiro pavimento;

2.5.4. Circulação no primeiro pavimento;

2.5.5. Sala 201 no segundo pavimento;

2.5.6. Sala 202 no segundo pavimento;

2.5.7. Circulação no segundo pavimento;

2.5.8. Sala 301 no terceiro pavimento;

2.5.9. Sala 302 no terceiro pavimento;

2.5.10. Circulação no terceiro pavimento;

2.5.11. Sala 401 no quarto pavimento.

2.6. Deverá ser removido os tacos de madeira fixados no piso com problemas localizados em projeto
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2.6.1. Sala 102 no primeiro pavimento;

2.6.2. Sala 202 no segundo pavimento;

2.6.3. Sala 301 no terceiro pavimento;

2.6.4. Sala 302 no terceiro pavimento.

2.7. Deverá ser removido os toldos localizados no Terraço 01 e Terraço 02.

2.8. Deverá ser removido as cortinas encontradas as salas (sala 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401)

 

3. PISOS

3.1. Fixação de pisos em taco de madeira fixados nos locais onde foi removido.

3.2. Lixamento de todo piso de madeira da edificação, sendo localizado nas salas

3.2.1. Sala 101 – primeiro pavimento;

3.2.2. Sala 102 – primeiro pavimento;

3.2.3. Sala 201 – segundo pavimento;

3.2.4. Sala 202 – segundo pavimento;

3.2.5. Sala 301 – terceiro pavimento;

3.2.6. Sala 302 – terceiro pavimento;

3.3. Tratamento de piso em madeira com sinteco ou material similar para restauração e conservação nos
locais citados acima.

3.4. Execução de contra piso onde será feito o box do banheiro (todos os sanitários masculinos e no sanitário
feminino do primeiro pavimento).

3.5. Deverá ser assentado cerâmica no piso onde será feito o box do banheiro (todos os sanitários
masculinos e no sanitário feminino do primeiro pavimento).

 

4. PAREDES

4.1. Lixamento de paredes que serão pintadas conforme discriminado em memorial de cálculo.

4.2. Limpeza das superfícies lixadas.

4.3. Aplicação manual de fundo selador nas paredes que serão pintadas.

4.4. Pintura de paredes conforme normas técnicas brasileiras e especificações do fabricante.

4.5. Execução de paredes de drywall localizados nas salas conforme projeto arquitetônico disponibilizado:

4.5.1. Sala 101 – primeiro pavimento;

4.5.2. Sala 102 – primeiro pavimento;

4.5.3. Sala 201 – segundo pavimento;

4.5.4. Sala 302 – terceiro pavimento.

4.5. Deverá ser realizado uma mureta para os boxes dos banheiros (chapiscado e assentado azulejo). Além
disso, o acabamento de cima será com realizada com soleira.

4.6. Colocação de divisorias nos banheiros conforme projeto arquitetônico.

 

5. TETOS
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5.1. Colocação de novas placas acústico de gesso conforme forem removidos os forros danificados do item
2.5 desse documento.

5.2. Limpeza dos forros e fundo de escadas de concreto aparente ou reboco para recebimento de pintura.

5.3. Lixamento de forros e fundo de escadas de concreto aparente ou reboco para recebimento de pintura.

5.4. Aplicação de fundo selador em forros e fundo de escadas de concreto aparente ou reboco para
recebimento de pintura.

5.5. Pintura em forros e fundo de escadas de concreto aparente ou reboco conforme normas técnicas
brasileiras e especificações do fabricante.

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1. Instalação de 2 tomadas completas 4x4 no estacionamento.

6.2. Instalação e substituição de tomadas 4x2 (kit completo) nas diversas salas da edificação.

6.3. Instalação de suporte parafusado com placa de encaixa 4x2 nos pontos próximos ao chuveiro para fazer
a ligação.

6.4. Instalação de disjuntor nos quadros localizados nos andares para ligação de chuveiro.

6.5. Ligação de cabo flexível do quadro até o ponto novo de chuveiro nos sanitários.

6.6. Troca de lâmpadas queimadas da edificação.

6.7. Instalação de luminárias arandelas nos sanitários.

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.1. Rebaixo de contrapiso em box de banheiro com caimento para o ralo sifonado.

7.2. Instalação e ligação de ralo sifonado com a tubulação existente.

7.3. Rasgo em parede, instalação, ligação e chumbamento de tubulação para ponto de chuveiro nos
sanitárias.

7.4. Colocação de cerâmica.

 

8. ESQUADRIAS

8.1. Instalação de porta de alumínio nas dimensões especificadas em projeto na área que dá acesso ao Pátio
Interno no primeiro pavimento.

8.2. Fixação de portas de madeira nas novas salas que serão feitas com drywall.

8.3. Fixação de portas 2 folhas de correr de alumínio e vidro a ser instalada no quarto pavimento – sala 401.

8.4. Instalação de porta de vidro pivotante e fixação de vidro na entrada da edificação – saguão.

8.5. Instalação de porta em alumínio nos sanitários masculinos e femininos.

8.6. Instalação de toldos no terraço 01 e terraço 02 conforme dimensões em projeto.

 

 

RENAN TREBIEN
Escrivão de Polícia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AC
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Referência: Processo nº 08430.006411/2024-36 SEI nº 36540481
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Obra

Reforma em edificação

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 DEMOLIÇÕES 4.720,70 2,33 %

 1.1  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 18 8,67 11,12 200,16 0,10 %

 1.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 3 11,90 15,27 45,81 0,02 %

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 2,1 8,79 11,28 23,68 0,01 %

 1.4  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 45,5 8,31 10,66 485,03 0,24 %

 1.5  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 84,61 2,70 3,46 292,75 0,14 %

 1.6  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 44,74 23,26 29,85 1.335,48 0,66 %

 1.7  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 31 34,40 44,15 1.368,65 0,68 %

 1.8  COMP. 003 Próprio RETIRADA DE ENTULHO UN 2 377,54 484,57 969,14 0,48 %

 2 PISO 24.028,42 11,88 %

 2.1  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

m² 44,74 225,76 289,76 12.963,86 6,41 %

 2.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 367,07 1,92 2,46 902,99 0,45 %

 2.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 367,07 19,46 24,97 9.165,73 4,53 %

 2.4  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 8 96,99 124,48 995,84 0,49 %

 3 PAREDE 60.321,84 29,83 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1276,5 1,81 2,32 2.961,48 1,46 %

 3.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1417,75 3,97 5,09 7.216,34 3,57 %

 3.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1417,75 10,60 13,60 19.281,40 9,53 %
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 3.4  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 55,21 158,12 202,94 11.204,31 5,54 %

 3.5  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 9,6 353,31 453,47 4.353,31 2,15 %

 3.6  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 1417,75 8,68 11,14 15.793,73 7,03 %

 3.7  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2 52,98 67,99 135,98 0,07 %

 3.8  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 3 54,52 69,97 209,91 0,10 %

 3.9  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 9 63,97 82,10 738,90 0,37 %

 4 TETO 15.888,17 7,86 %

 4.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 339,85 3,97 5,09 1.729,83 0,86 %

 4.2  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 339,85 12,67 16,26 5.525,96 2,73 %

 4.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 84,61 44,63 57,28 4.846,46 2,40 %

 4.4  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 339,85 8,68 11,14 3.785,92 1,87 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.237,50 8,03 %

 5.1  92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 90,89 116,65 233,30 0,12 %

 5.2  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 58 56,58 72,62 4.211,96 2,08 %

 5.3  91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4 14,01 17,98 71,92 0,04 %

 5.4  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 68,11 87,41 349,64 0,17 %

 



 

 5.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 15,54 19,94 1.196,40 0,59 %

 5.6  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 100 27,81 35,69 3.569,00 1,76 %

 5.7  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22 15,59 20,00 440,00 0,22 %

 5.8  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 89,75 115,19 691,14 0,34 %

 5.9  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4 6,97 8,94 35,76 0,02 %

 5.10  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 50 20,94 26,87 1.343,50 0,66 %

 5.11  COMP. 004 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 2 LAMPADAS UN 12 133,56 171,42 2.057,04 1,02 %

 5.12  COMP. 005 Próprio TOMADA DE CHÃO - TELEFONE, LÓGICA E ENERGIA UN 24 66,16 84,91 2.037,84 1,01 %

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.385,69 1,18 %

 6.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10 26,14 33,55 335,50 0,17 %

 6.3  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 25,65 32,92 131,68 0,07 %

 6.4  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 10 20,22 25,95 259,50 0,13 %

 6.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 12,12 15,55 155,50 0,08 %

 6.6  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 12,41 15,92 63,68 0,03 %

 6.7  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 10 8,13 10,43 104,30 0,05 %

 6.8  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 96,21 123,48 493,92 0,24 %

 6.9  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,32 185,18 237,67 76,05 0,04 %

 



 

 6.10  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 4 60,03 77,04 308,16 0,15 %

 6.11  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 18,62 23,89 95,56 0,05 %

 6.12  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 38,08 48,87 195,48 0,10 %

 6.13  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 4 32,41 41,59 166,36 0,08 %

 7 AR CONDICIONADO 9.748,70 4,82 %

 7.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 40 29,82 38,27 1.530,80 0,76 %

 7.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 30 46,79 60,05 1.801,50 0,89 %

 7.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 40 58,42 74,98 2.999,20 1,48 %

 7.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 30 70,50 90,48 2.714,40 1,34 %

 7.5  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 70 3,33 4,27 298,90 0,15 %

 7.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 70 4,50 5,77 403,90 0,20 %

 8 ESQUADRIAS 68.912,59 34,07 %

 8.1  100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.163,13 1.492,87 7.464,35 3,69 %

 8.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 1.008,95 1.294,98 2.719,45 1,34 %

 8.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 6,02 561,42 720,58 4.337,89 2,14 %

 8.4  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 816,63 1.048,14 1.048,14 0,52 %

 



 

 8.5  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

m² 1,58 379,06 486,52 768,70 0,38 %

 8.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44 783,24 1.005,28 13.510,96 6,68 %

 8.7  94 Próprio TOLDO m² 49,67 312,75 401,41 19.938,03 9,86 %

 8.8  95 Próprio INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA m² 114,64 127,77 163,99 18.799,81 9,30 %

 8.9  COMP.008 Próprio FIXAÇÃO DE CORRIMÃO M 5,8 43,70 56,08 325,26 0,16 %

Total Geral 203.218,13

Total sem BDI 158.823,70

Total do BDI 44.993,43
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Obra

Reforma em edificação

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 DEMOLIÇÕES 4.892,13 2,46 %

 1.1  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 18 9,71 11,86 213,48 0,11 %

 1.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 3 13,32 16,28 48,84 0,02 %

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 2,1 9,82 12,00 25,20 0,01 %

 1.4  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 45,5 9,32 11,39 518,24 0,26 %

 1.5  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 84,61 3,03 3,70 313,05 0,16 %

 1.6  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 44,74 26,01 31,79 1.422,28 0,71 %

 1.7  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 31 36,30 44,36 1.375,16 0,69 %

 1.8  COMP. 003 Próprio RETIRADA DE ENTULHO UN 2 399,20 487,94 975,88 0,49 %

 2 PISO 23.720,37 11,91 %

 2.1  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

m² 44,74 228,01 278,69 12.468,59 6,26 %

 2.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 367,07 2,08 2,54 932,35 0,47 %

 2.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 367,07 20,84 25,47 9.349,27 4,70 %

 2.4  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 8 99,22 121,27 970,16 0,49 %

 3 PAREDE 62.031,90 30,35 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1276,5 2,02 2,46 3.140,19 1,58 %

 3.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1417,75 4,14 5,06 7.173,81 3,60 %

 3.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1417,75 11,20 13,68 19.394,82 9,74 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

22,23%

 



 

 3.4  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 55,21 161,44 197,32 10.894,03 5,47 %

 3.5  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 9,6 364,66 445,72 4.278,91 2,15 %

 3.6  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 1.417,75 9,27 11,33 15.063,10 7,26 %

 3.7  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2 56,34 68,86 137,72 0,07 %

 3.8  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 3 58,71 71,76 215,28 0,11 %

 3.9  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 9 66,73 81,56 734,04 0,37 %

 4 TETO 16.141,74 8,11 %

 4.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 339,85 4,14 5,06 1.719,64 0,86 %

 4.2  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 339,85 13,51 16,51 5.610,92 2,82 %

 4.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 84,61 47,97 58,63 4.960,68 2,49 %

 4.4  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 339,85 9,27 11,33 3.850,50 1,93 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.179,88 8,13 %

 5.1  92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 96,33 117,74 235,48 0,12 %

 5.2  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 58 60,62 74,09 4.297,22 2,16 %

 5.3  91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4 15,09 18,44 73,76 0,04 %

 5.4  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 70,30 85,92 343,68 0,17 %

 



 

 5.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 15,99 19,54 1.172,40 0,59 %

 5.6  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 100 28,88 35,30 3.530,00 1,77 %

 5.7  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22 16,31 19,93 438,46 0,22 %

 5.8  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 91,77 112,17 673,02 0,34 %

 5.9  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4 7,92 9,68 38,72 0,02 %

 5.10  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 50 22,46 27,45 1.372,50 0,69 %

 5.11  COMP. 004 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 2 LAMPADAS UN 12 135,13 165,16 1.981,92 1,00 %

 5.12  COMP. 005 Próprio TOMADA DE CHÃO - TELEFONE, LÓGICA E ENERGIA UN 24 68,96 84,28 2.022,72 1,02 %

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.406,04 1,21 %

 6.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10 27,98 34,19 341,90 0,17 %

 6.3  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,71 32,64 130,56 0,07 %

 6.4  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 10 22,88 27,96 279,60 0,14 %

 6.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 13,04 15,93 159,30 0,08 %

 6.6  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,57 16,58 66,32 0,03 %

 6.7  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 10 9,18 11,22 112,20 0,06 %

 6.8  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 98,00 119,78 479,12 0,24 %

 6.9  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,32 206,79 252,75 80,88 0,04 %

 



 

 6.10  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 4 62,47 76,35 305,40 0,15 %

 6.11  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 19,57 23,92 95,68 0,05 %

 6.12  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 38,71 47,31 189,24 0,10 %

 6.13  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 4 33,92 41,46 165,84 0,08 %

 7 AR CONDICIONADO 9.411,40 4,73 %

 7.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 40 30,37 37,12 1.484,80 0,75 %

 7.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 30 47,38 57,91 1.737,30 0,87 %

 7.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 40 59,05 72,17 2.886,80 1,45 %

 7.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 30 71,15 86,96 2.608,80 1,31 %

 7.5  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 70 3,46 4,22 295,40 0,15 %

 7.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 70 4,66 5,69 398,30 0,20 %

 8 ESQUADRIAS 65.915,97 33,11 %

 8.1  100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.194,77 1.460,36 7.301,80 3,67 %

 8.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 1.010,41 1.235,02 2.593,54 1,30 %

 8.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 6,02 562,58 687,64 4.139,59 2,08 %

 8.4  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 825,90 1.009,49 1.009,49 0,51 %

 



 

 8.5  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

m² 1,58 385,89 471,67 745,23 0,37 %

 8.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44 784,81 959,27 12.892,58 6,48 %

 8.7  94 Próprio TOLDO m² 49,67 312,75 382,27 18.987,35 9,54 %

 8.8  95 Próprio INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA m² 114,64 127,77 156,17 17.903,32 8,99 %

 8.9  COMP.008 Próprio FIXAÇÃO DE CORRIMÃO m 5,8 48,40 59,15 343,07 0,17 %

Total Geral 200.699,43

Total sem BDI 164.227,96

Total do BDI 36.471,47
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 1 DEMOLIÇÕES 4.892,13

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 9,71 9,71

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1056000 28,72 3,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 22,40 6,68

MO sem LS => 7,45 LS => 0,00 MO com LS => 7,45

Valor do BDI => 2,15 11,86

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 213,48

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 1,0000000 13,32 13,32

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1448000 28,72 4,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096000 22,40 9,17

MO sem LS => 10,23 LS => 0,00 MO com LS => 10,23

Valor do BDI => 2,96 16,28

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 48,84

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 9,82 9,82

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087000 27,06 2,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075000 22,40 6,88

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42

Valor do BDI => 2,18 12,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Obra Bancos B.D.I.

Reforma em edificação SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do 

Sul

22,23%
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Quant. => 2,1000000 Preço Total => 25,20

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 9,32 9,32

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0978000 32,04 3,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2767000 22,40 6,19

MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28

Valor do BDI => 2,07 11,39

Quant. => 45,5000000 Preço Total => 518,24

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,03 3,03

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336000 26,83 0,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951000 22,40 2,13

MO sem LS => 2,28 LS => 0,00 MO com LS => 2,28

Valor do BDI => 0,67 3,70

Quant. => 84,6100000 Preço Total => 313,05

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 26,01 26,01

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890000 26,69 7,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8172000 22,40 18,30

MO sem LS => 19,68 LS => 0,00 MO com LS => 19,68

Valor do BDI => 5,78 31,79

Quant. => 44,7400000 Preço Total => 1.422,28

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 36,30 36,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5652000 22,40 12,66

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

 



 

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1999000 26,43 5,28

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,1840000 99,41 18,29

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4491000 0,17 0,07

MO sem LS => 13,56 LS => 0,00 MO com LS => 13,56

Valor do BDI => 8,06 44,36

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 1.375,16

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 003 Próprio RETIRADA DE ENTULHO UN 1,0000000 399,20 399,20

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,5000000 347,77 173,88

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,5000000 95,12 47,56

Composição 

Auxiliar

 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 22,22 177,76

MO sem LS => 155,30 LS => 0,00 MO com LS => 155,30

Valor do BDI => 88,74 487,94

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 975,88

 2 PISO 23.720,37

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 228,01 228,01

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5759000 26,69 15,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2399000 22,40 5,37

Insumo  00006214 SINAPI TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM

m² 1,0500000 179,93 188,92

Insumo  00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA KG 0,5750000 31,93 18,35

MO sem LS => 16,07 LS => 0,00 MO com LS => 16,07

Valor do BDI => 50,68 278,69

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 



 

Quant. => 44,7400000 Preço Total => 12.468,59

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 2,08 2,08

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 28,55 1,54

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,4000000 1,35 0,54

MO sem LS => 1,13 LS => 0,00 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 0,46 2,54

Quant. => 367,0700000 Preço Total => 932,35

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 20,84 20,84

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718000 28,55 13,46

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0271000 24,86 0,67

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 

BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0,1804000 37,24 6,71

MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO com LS => 9,93

Valor do BDI => 4,63 25,47

Quant. => 367,0700000 Preço Total => 9.349,27

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 1,0000000 99,22 99,22

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 26,87 14,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 22,40 6,11

Insumo  00004828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 

E= *2* CM, CORTE RETO

M 1,0000000 75,25 75,25

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,46 3,17

MO sem LS => 16,04 LS => 0,00 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 22,05 121,27

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 970,16

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

 



 

 3 PAREDE 60.431,54

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 2,02 2,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 22,40 1,99

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 2,01 0,03

MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48

Valor do BDI => 0,44 2,46

Quant. => 1.276,5000000 Preço Total => 3.140,19

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,14 4,14

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 28,55 1,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 22,40 0,18

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 8,20 2,50

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 0,92 5,06

Quant. => 1.417,7500000 Preço Total => 7.173,81

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 11,20 11,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 28,55 4,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 22,40 1,21

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 22,57 5,34

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 2,48 13,68

Quant. => 1.417,7500000 Preço Total => 19.394,82

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

 



 

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 161,44 161,44

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7260000 32,04 23,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2370000 22,40 5,30

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0592000 50,49 2,98

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 23,38 49,23

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,8234000 8,05 14,67

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5,8278000 9,13 53,20

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,36 0,90

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,5851000 3,23 5,11

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 4,05 4,44

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,11 2,22

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,25 0,13

MO sem LS => 23,82 LS => 0,00 MO com LS => 23,82

Valor do BDI => 35,88 197,32

Quant. => 55,2100000 Preço Total => 10.894,03

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 364,66 364,66

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 26,87 33,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 22,40 14,17

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 41,05 1,72

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

 



 

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 39,80 48,67

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 47,85 25,36

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, E = *3 CM

m² 1,0500000 226,69 238,02

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,82 2,73

MO sem LS => 81,43 LS => 0,00 MO com LS => 81,43

Valor do BDI => 81,06 445,72

Quant. => 9,6000000 Preço Total => 4.278,91

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 1,0000000 9,27 9,27

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1092000 28,55 3,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 22,40 2,55

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,4000000 1,35 0,54

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,4275000 7,19 3,07

MO sem LS => 4,19 LS => 0,00 MO com LS => 4,19

Valor do BDI => 2,06 11,33

Quant. => 1.276,5000000 Preço Total => 16.063,10

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 56,34 56,34

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0077000 672,31 5,17

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 27,06 20,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3850000 22,40 8,62

Insumo  00007268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

UN 18,8700000 1,09 20,56

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 



 

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,27 0,95

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 43,42 0,21

MO sem LS => 24,16 LS => 0,00 MO com LS => 24,16

Valor do BDI => 12,52 68,86

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 137,72

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 1,0000000 58,71 58,71

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0393000 672,31 26,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 27,06 16,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,40 13,44

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 16,60 2,62

MO sem LS => 29,99 LS => 0,00 MO com LS => 29,99

Valor do BDI => 13,05 71,76

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 215,28

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 66,73 66,73

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 26,91 18,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 22,40 7,02

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 31,90 34,44

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,80 5,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,69 1,04

MO sem LS => 19,90 LS => 0,00 MO com LS => 19,90

Valor do BDI => 14,83 81,56

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

 



 

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 734,04

 4 TETO 16.141,74

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,14 4,14

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 28,55 1,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 22,40 0,18

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 8,20 2,50

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 0,92 5,06

Quant. => 339,8500000 Preço Total => 1.719,64

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,51 13,51

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 28,55 6,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 22,40 1,69

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 22,57 5,34

MO sem LS => 6,04 LS => 0,00 MO com LS => 6,04

Valor do BDI => 3,00 16,51

Quant. => 339,8500000 Preço Total => 5.610,92

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 47,97 47,97

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 26,83 21,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 22,40 10,12

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 28,52 0,61

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 1,8127000 0,93 1,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0414000 12,97 13,50

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 16,00 0,12

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 28,78 0,84

MO sem LS => 24,03 LS => 0,00 MO com LS => 24,03

Valor do BDI => 10,66 58,63

Quant. => 84,6100000 Preço Total => 4.960,68

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

m² 1,0000000 9,27 9,27

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1092000 28,55 3,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 22,40 2,55

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,4000000 1,35 0,54

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,4275000 7,19 3,07

MO sem LS => 4,19 LS => 0,00 MO com LS => 4,19

Valor do BDI => 2,06 11,33

Quant. => 339,8500000 Preço Total => 3.850,50

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.179,88

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 96,33 96,33

Composição 

Auxiliar

 91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 17,78 17,78

Composição 

Auxiliar

 92018 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 78,55 78,55

MO sem LS => 38,88 LS => 0,00 MO com LS => 38,88

Valor do BDI => 21,41 117,74

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 235,48

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 60,62 60,62

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,96 11,96

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 48,66 48,66

MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MO com LS => 28,94

Valor do BDI => 13,47 74,09

Quant. => 58,0000000 Preço Total => 4.297,22

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 15,09 15,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 24,11 4,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 28,95 5,41

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 3,41 3,41

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,77 1,77

MO sem LS => 7,73 LS => 0,00 MO com LS => 7,73

Valor do BDI => 3,35 18,44

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 73,76

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 70,30 70,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784000 24,11 9,12

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784000 28,95 10,95

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,0000000 2,28 4,56

Insumo  00034623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 

A

UN 1,0000000 45,67 45,67

MO sem LS => 15,65 LS => 0,00 MO com LS => 15,65

Valor do BDI => 15,62 85,92

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 343,68

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 15,99 15,99

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 24,11 1,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 28,95 2,20

Insumo  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434000 9,61 11,94

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,10 0,02

MO sem LS => 3,13 LS => 0,00 MO com LS => 3,13

Valor do BDI => 3,55 19,54

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 1.172,40

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 1,0000000 28,88 28,88

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1033000 24,11 2,49

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2478000 28,95 7,17

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,0000000 3,91 7,82

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 11,40 11,40

MO sem LS => 7,60 LS => 0,00 MO com LS => 7,60

Valor do BDI => 6,42 35,30

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 3.530,00

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 16,31 16,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,11 1,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 28,95 4,79

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 3,91 3,91Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 



 

Insumo  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 5,95 5,95

MO sem LS => 5,08 LS => 0,00 MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 3,62 19,93

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 438,46

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 91,77 91,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972000 24,11 4,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732000 28,95 13,69

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 5,17 5,17

Insumo  00038769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

UN 1,0000000 68,16 68,16

MO sem LS => 14,53 LS => 0,00 MO com LS => 14,53

Valor do BDI => 20,40 112,17

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 673,02

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 7,92 7,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0475000 24,11 1,14

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 41,05 2,01

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1199000 39,80 4,77

MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 1,76 9,68

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 38,72

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 



 

Composição  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 1,0000000 22,46 22,46

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1220000 24,11 2,94

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1220000 28,95 3,53

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 11,66 11,66

Insumo  00002678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM M 1,0538000 4,11 4,33

MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MO com LS => 10,86

Valor do BDI => 4,99 27,45

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.372,50

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 004 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 2 LAMPADAS UN 1,0000000 135,13 135,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519000 24,11 3,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645000 28,95 10,55

Insumo  96 Próprio CALHA, COM SUPORTE PARA DUAS LAMPÂDAS TUBULARES. UN 1,0000000 120,92 120,92

MO sem LS => 11,19 LS => 0,00 MO com LS => 11,19

Valor do BDI => 30,03 165,16

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 1.981,92

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 005 Próprio TOMADA DE CHÃO - TELEFONE, LÓGICA E ENERGIA UN 1,0000000 68,96 68,96

Composição 

Auxiliar

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,3261000 52,82 17,22

Composição 

Auxiliar

 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 0,9225000 34,67 31,98

Composição 

Auxiliar

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3261000 60,62 19,76

MO sem LS => 20,05 LS => 0,00 MO com LS => 20,05

Valor do BDI => 15,32 84,28

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

 



 

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 2.022,72

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.406,04

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 27,98 27,98

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 23,04 7,33

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 28,72 9,13

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 10,89 11,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,49 0,04

MO sem LS => 13,17 LS => 0,00 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 6,21 34,19

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 341,90

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,71 26,71

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 23,04 4,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 28,72 5,28

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 1,69 5,07

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,99 9,99

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 28,55 2,14

MO sem LS => 7,61 LS => 0,00 MO com LS => 7,61

Valor do BDI => 5,93 32,64

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 130,56

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

 



 

Composição  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 22,88 22,88

Composição 

Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,2162000 34,48 7,45

Composição 

Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0885000 37,00 3,27

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0857000 23,04 1,97

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3048000 33,45 10,19

MO sem LS => 19,06 LS => 0,00 MO com LS => 19,06

Valor do BDI => 5,08 27,96

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 279,60

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 23,04 3,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 28,72 4,55

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,53 4,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,49 0,09

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 2,89 15,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 159,30

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,57 13,57

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2026000 23,04 4,66

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2026000 28,72 5,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 69,17 0,73

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 



 

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0120000 78,37 0,94

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,49 0,12

MO sem LS => 8,39 LS => 0,00 MO com LS => 8,39

Valor do BDI => 3,01 16,58

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 66,32

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0734000 23,04 1,69

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2609000 28,72 7,49

MO sem LS => 7,45 LS => 0,00 MO com LS => 7,45

Valor do BDI => 2,04 11,22

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 112,20

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 98,00 98,00

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 28,72 12,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 22,40 3,15

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 81,95 81,95

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,09 0,08

MO sem LS => 12,86 LS => 0,00 MO com LS => 12,86

Valor do BDI => 21,78 119,78

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 479,12

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 206,79 206,79

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

 



 

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462000 27,06 33,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265000 22,40 173,07

MO sem LS => 155,23 LS => 0,00 MO com LS => 155,23

Valor do BDI => 45,96 252,75

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 80,88

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 62,47 62,47

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6797000 26,91 18,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1893000 22,40 4,24

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0810000 29,15 31,51

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,80 7,30

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410000 4,69 1,13

MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46

Valor do BDI => 13,88 76,35

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 305,40

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 19,57 19,57

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 23,04 3,80

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 28,72 4,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 69,17 0,33

Insumo  00011711 SINAPI RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA

UN 1,0000000 10,04 10,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0075000 78,37 0,58

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,49 0,08

MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84

Valor do BDI => 4,35 23,92

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 95,68

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 38,71 38,71

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 23,04 2,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 28,72 3,16

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 15,08 0,15

Insumo  00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) UN 1,0000000 32,87 32,87

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56

Valor do BDI => 8,60 47,31

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 189,24

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 33,92 33,92

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0310000 685,45 21,24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 27,06 5,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 22,40 2,39

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,85 0,42

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 19,45 4,08

MO sem LS => 10,77 LS => 0,00 MO com LS => 10,77

Valor do BDI => 7,54 41,46

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 165,84

 7 AR CONDICIONADO 9.411,40

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

 



 

Composição  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 1,0000000 30,37 30,37

Composição 

Auxiliar

 91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 26,14 26,14

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 6,75 37,12

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.484,80

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 1,0000000 47,38 47,38

Composição 

Auxiliar

 91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 43,15 43,15

MO sem LS => 4,26 LS => 0,00 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 10,53 57,91

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 1.737,30

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 1,0000000 59,05 59,05

Composição 

Auxiliar

 91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 54,82 54,82

MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50

Valor do BDI => 13,12 72,17

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

 



 

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 2.886,80

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 1,0000000 71,15 71,15

Composição 

Auxiliar

 91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 66,92 66,92

MO sem LS => 4,67 LS => 0,00 MO com LS => 4,67

Valor do BDI => 15,81 86,96

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.608,80

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 3,46 3,46

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 24,11 0,55

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 28,95 0,66

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,80 2,23

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,10 0,02

MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 0,76 4,22

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 295,40

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 4,66 4,66

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,11 0,69SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

 



 

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 28,95 0,83

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,51 3,12

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,10 0,02

MO sem LS => 1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19

Valor do BDI => 1,03 5,69

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 398,30

 8 ESQUADRIAS 65.915,97

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.194,77 1.194,77

Composição 

Auxiliar

 100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 11,40 114,00

Composição 

Auxiliar

 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 411,40 411,40

Composição 

Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 547,57 547,57

Composição 

Auxiliar

 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 121,80 121,80

MO sem LS => 226,91 LS => 0,00 MO com LS => 226,91

Valor do BDI => 265,59 1.460,36

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 7.301,80

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 1.010,41 1.010,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 27,06 9,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 22,40 3,98

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

 



 

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 36,21 31,96

Insumo  00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 736,02 736,02

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 1,41 6,79

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 32,41 222,02

MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51

Valor do BDI => 224,61 1.235,02

Quant. => 2,1000000 Preço Total => 2.593,54

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 562,58 562,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 27,06 7,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 22,40 3,15

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 36,21 2,30

Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 471,49 471,49

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 1,41 6,65

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 32,41 71,36

MO sem LS => 8,33 LS => 0,00 MO com LS => 8,33

Valor do BDI => 125,06 687,64

Quant. => 6,0200000 Preço Total => 4.139,59

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,0000000 825,90 825,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8670000 22,40 41,82

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9200000 24,32 46,69

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 



 

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,0000000 195,91 195,91

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 1,8900000 286,50 541,48

MO sem LS => 66,58 LS => 0,00 MO com LS => 66,58

Valor do BDI => 183,59 1.009,49

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.009,49

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 385,89 385,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3780000 22,40 30,86

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180000 24,32 34,48

Insumo  00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 264,88 264,88

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,7050000 0,47 0,80

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,7480000 53,45 39,98

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,3220000 3,23 7,50

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3090000 23,92 7,39

MO sem LS => 49,16 LS => 0,00 MO com LS => 49,16

Valor do BDI => 85,78 471,67

Quant. => 1,5800000 Preço Total => 745,23

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 784,81 784,81

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 27,06 10,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 22,40 4,27

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 36,21 31,96

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

 



 

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 1,41 6,79

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 32,41 222,02

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 930,79 509,42

MO sem LS => 11,29 LS => 0,00 MO com LS => 11,29

Valor do BDI => 174,46 959,27

Quant. => 13,4400000 Preço Total => 12.892,58

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  94 Próprio TOLDO m² 1,0000000 312,75 312,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 69,52 382,27

Quant. => 49,6700000 Preço Total => 18.987,35

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  95 Próprio INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA m² 1,0000000 127,77 127,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,40 156,17

Quant. => 114,6400000 Preço Total => 17.903,32

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP.008 Próprio FIXAÇÃO DE CORRIMÃO UN 1,0000000 48,40 48,40

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7780000 23,60 18,36

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 26,83 25,43

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,2700000 1,41 4,61

MO sem LS => 33,68 LS => 0,00 MO com LS => 33,68

Valor do BDI => 10,75 59,15

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Material

 



 

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 343,07

Total do BDI 36.471,47

Total Geral 200.699,43

Total sem BDI 164.227,96

 



UASG 200380 Termo de Referência 34/2024

Anexo VIII - 8 Orcamento Resumido - Nao Desonerado.
pdf



 

Obra Bancos

Reforma em edificação SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

Total Peso (%)

4.892,13 2,46 %

23.720,37 11,91 %

62.031,90 30,35 %

16.141,74 8,11 %

16.179,88 8,13 %

2.406,04 1,21 %

9.411,40 4,73 %

65.915,97 33,11 %

Total Geral 200.699,43

Total sem BDI 164.227,96

Total do BDI 36.471,47

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 7 AR CONDICIONADO

 8 ESQUADRIAS

 3 PAREDE

 4 TETO

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item Descrição

 1 DEMOLIÇÕES

 2 PISO

B.D.I.

22,23%

Planilha Orçamentária Resumida
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Obra Bancos

Reforma em edificação SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 781,1432947 25,31 19.770,74 19.770,74 9,93% 19.770,74 9,93%

 94 Próprio TOLDO Material m² 49,6700000 382,27 18.987,35 18.987,35 9,54% 38.758,09 19,47%

 95 Próprio INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA Serviços m² 114,6400000 156,17 17.903,33 17.903,33 8,99% 56.661,42 28,46%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 622,2426626 19,89 12.376,41 12.376,41 6,22% 69.037,82 34,68%

 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 416,0239200 27,58 11.473,94 11.473,94 5,76% 80.511,76 40,44%

 00006214 SINAPI TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM

Material m² 46,9770000 219,92 10.331,18 10.331,18 5,19% 90.842,94 45,63%

 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 7,3557120 1.137,70 8.368,59 8.368,59 4,20% 99.211,54 49,83%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 690,9896250 8,78 6.066,89 6.066,89 3,05% 105.278,43 52,88%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 535,9625440 10,02 5.370,34 5.370,34 2,70% 110.648,77 55,57%

 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 119,7112560 39,61 4.741,76 4.741,76 2,38% 115.390,53 57,96%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 321,7528380 11,15 3.587,54 3.587,54 1,80% 118.978,08 59,76%

 00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material m² 6,0200000 576,30 3.469,33 3.469,33 1,74% 122.447,40 61,50%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 116,2722600 28,57 3.321,90 3.321,90 1,67% 125.769,30 63,17%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.920,1307854 1,71 3.283,42 3.283,42 1,65% 129.052,73 64,82%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.920,1307854 1,63 3.129,81 3.129,81 1,57% 132.182,54 66,39%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 

BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 66,2194280 45,51 3.013,65 3.013,65 1,51% 135.196,19 67,90%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 110,9024959 27,08 3.003,24 3.003,24 1,51% 138.199,43 69,41%

 00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, E = *3 CM

Material m² 10,0800000 277,08 2.792,97 2.792,97 1,40% 140.992,39 70,82%

 00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 

PADRAO MADEIRA

Material UN 5,0000000 472,93 2.364,65 2.364,65 1,19% 143.357,04 72,00%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.920,1307854 1,23 2.361,76 2.361,76 1,19% 145.718,80 73,19%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 89,4275350 21,41 1.914,64 1.914,64 0,96% 147.633,45 74,15%

 00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 40,8440000 46,82 1.912,32 1.912,32 0,96% 149.545,76 75,11%

 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material m² 2,1000000 899,63 1.889,22 1.889,22 0,95% 151.434,99 76,06%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 768,0933880 2,40 1.843,42 1.843,42 0,93% 153.278,41 76,99%

 00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 30,6330000 58,24 1.784,07 1.784,07 0,90% 155.062,48 77,88%

 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 70,3272892 25,31 1.779,98 1.779,98 0,89% 156.842,46 78,78%

 96 Próprio CALHA, COM SUPORTE PARA DUAS LAMPÂDAS TUBULARES. Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 12,0000000 147,80 1.773,60 1.773,60 0,89% 158.616,06 79,67%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 768,0933880 2,11 1.620,68 1.620,68 0,81% 160.236,74 80,48%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 139,6528000 11,19 1.562,71 1.562,71 0,78% 161.799,45 81,27%

Peso 

Acumulado

Peso Valor 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.

22,23%

Curva ABC de Insumos

 



 

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 45,1237498 33,03 1.490,44 1.490,44 0,75% 163.289,89 82,01%

 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 

COLOCACAO)

Material m² 88,1128540 15,85 1.396,59 1.396,59 0,70% 164.686,48 82,72%

 00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN 100,0000000 13,93 1.393,00 1.393,00 0,70% 166.079,48 83,42%

 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 

120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

Material JG 5,0000000 264,95 1.324,75 1.324,75 0,67% 167.404,23 84,08%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 793,3680000 1,65 1.309,06 1.309,06 0,66% 168.713,28 84,74%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 42,9537100 28,22 1.212,15 1.212,15 0,61% 169.925,44 85,35%

 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 222,0000000 4,77 1.058,94 1.058,94 0,53% 170.984,38 85,88%

 00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 30,6330000 34,52 1.057,45 1.057,45 0,53% 172.041,83 86,41%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 623,4097170 1,62 1.009,92 1.009,92 0,51% 173.051,75 86,92%

 00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material KG 25,7255000 39,02 1.003,81 1.003,81 0,50% 174.055,56 87,42%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mão de Obra H 39,2095039 25,31 992,39 992,39 0,50% 175.047,95 87,92%

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 100,6699140 9,83 989,59 989,59 0,50% 176.037,54 88,42%

 00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 40,8440000 22,44 916,54 916,54 0,46% 176.954,08 88,88%

 00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 74,6040000 11,74 875,85 875,85 0,44% 177.829,93 89,32%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 33,1589590 23,82 789,85 789,85 0,40% 178.619,78 89,71%

 00004828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 

E= *2* CM, CORTE RETO

Material M 8,0000000 91,97 735,76 735,76 0,37% 179.355,54 90,08%

 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

Material m² 1,8900000 350,18 661,84 661,84 0,33% 180.017,38 90,42%

 00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN 22,1400000 29,01 642,28 642,28 0,32% 180.659,66 90,74%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 15,0000000 41,68 625,20 625,20 0,31% 181.284,86 91,05%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 14,1037400 44,25 624,09 624,09 0,31% 181.908,95 91,37%

 00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

Material M 40,8440000 14,43 589,38 589,38 0,30% 182.498,33 91,66%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 12,9902496 42,25 548,84 548,84 0,28% 183.047,17 91,94%

 00020007 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 

*1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

Material M 58,1500000 9,27 539,05 539,05 0,27% 183.586,22 92,21%

 00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

Material M 30,6330000 17,24 528,11 528,11 0,27% 184.114,33 92,47%

 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO

Material CJ 5,0000000 103,89 519,45 519,45 0,26% 184.633,78 92,73%

 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m² 1,5800000 323,76 511,54 511,54 0,26% 185.145,32 92,99%

 00038769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

Material UN 6,0000000 83,31 499,86 499,86 0,25% 185.645,18 93,24%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 19,6904466 25,31 498,37 498,37 0,25% 186.143,55 93,49%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 23,0806809 21,41 494,16 494,16 0,25% 186.637,70 93,74%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 623,4097170 0,74 461,32 461,32 0,23% 187.099,03 93,97%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 16,8006748 25,26 424,39 424,39 0,21% 187.523,41 94,19%

 



 

 00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

Material M 30,6330000 13,12 401,90 401,90 0,20% 187.925,32 94,39%

 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN 7,8264000 51,20 400,71 400,71 0,20% 188.326,03 94,59%

 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

Material UN 4,0000000 100,16 400,64 400,64 0,20% 188.726,67 94,79%

 00000002 SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE Material m³ 15,6860000 25,43 398,89 398,89 0,20% 189.125,56 94,99%

 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 9,7182000 38,99 378,91 378,91 0,19% 189.504,48 95,18%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 91,1821310 3,94 359,26 359,26 0,18% 189.863,73 95,36%

 00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) Mão de Obra H 16,2124800 19,89 322,47 322,47 0,16% 190.186,20 95,52%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 9,9475970 30,38 302,21 302,21 0,15% 190.488,41 95,68%

 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Material KG 60,6095380 4,95 300,02 300,02 0,15% 190.788,42 95,83%

 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG 5,0880000 58,48 297,55 297,55 0,15% 191.085,97 95,98%

 00000001 SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO 

CILINDRO

Material KG 2,5126690 116,06 291,62 291,62 0,15% 191.377,59 96,12%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

Material UN 69,8264000 4,16 290,48 290,48 0,15% 191.668,07 96,27%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 192,0765034 1,46 280,43 280,43 0,14% 191.948,50 96,41%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 89,2850000 3,08 275,00 275,00 0,14% 192.223,50 96,55%

 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 87,0380000 3,06 266,34 266,34 0,13% 192.489,83 96,68%

 00002678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM Material M 52,6900000 5,02 264,50 264,50 0,13% 192.754,34 96,81%

 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Material CJ 1,0000000 239,46 239,46 239,46 0,12% 192.993,80 96,93%

 00000408 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 390 X *4,6* MM

Material UN 186,6620000 1,27 237,06 237,06 0,12% 193.230,86 97,05%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 9,1445707 25,31 231,45 231,45 0,12% 193.462,31 97,17%

 00034623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 

A

Material UN 4,0000000 55,82 223,28 223,28 0,11% 193.685,59 97,28%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 7,29 214,84 214,84 0,11% 193.900,42 97,39%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 6,1533292 34,85 214,44 214,44 0,11% 194.114,87 97,50%

 00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

Material M 40,8440000 5,21 212,80 212,80 0,11% 194.327,67 97,60%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 122,2303640 1,72 210,24 210,24 0,11% 194.537,90 97,71%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO 3,2684320 61,71 201,69 201,69 0,10% 194.739,60 97,81%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 192,0765034 1,03 197,84 197,84 0,10% 194.937,44 97,91%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 128,3096910 1,51 193,75 193,75 0,10% 195.131,18 98,01%

 00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 87,0380000 2,20 191,48 191,48 0,10% 195.322,67 98,10%

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0001722 1.020.772,35 175,78 175,78 0,09% 195.498,44 98,19%

 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 153,3725470 1,13 173,31 173,31 0,09% 195.671,75 98,28%

 00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) Material UN 4,0000000 40,17 160,68 160,68 0,08% 195.832,43 98,36%

 



 

 00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 22,0000000 7,27 159,94 159,94 0,08% 195.992,37 98,44%

 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

Material UN 196,0000000 0,81 158,76 158,76 0,08% 196.151,13 98,52%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 6,2791948 24,99 156,92 156,92 0,08% 196.308,05 98,60%

 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 

4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 4,3240000 35,63 154,06 154,06 0,08% 196.462,12 98,68%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE)

Material UN 69,8264000 2,16 150,83 150,83 0,08% 196.612,94 98,75%

 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN 1.114,5132280 0,13 144,89 144,89 0,07% 196.757,83 98,82%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 138,5343560 1,03 142,69 142,69 0,07% 196.900,52 98,90%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 5,5714188 25,31 141,01 141,01 0,07% 197.041,53 98,97%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 10,5490000 13,31 140,41 140,41 0,07% 197.181,94 99,04%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 77,4975260 1,74 134,85 134,85 0,07% 197.316,78 99,10%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 128,3096910 1,00 128,31 128,31 0,06% 197.445,09 99,17%

 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4,5723247 21,41 97,89 97,89 0,05% 197.542,99 99,22%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 98,1800000 0,97 95,23 95,23 0,05% 197.638,22 99,27%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4,2311259 22,20 93,93 93,93 0,05% 197.732,15 99,31%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 2,4790730 35,17 87,19 87,19 0,04% 197.819,34 99,36%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 64,6952000 1,29 83,46 83,46 0,04% 197.902,80 99,40%

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0002465 332.797,23 82,03 82,03 0,04% 197.984,83 99,44%

 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 1,1818400 65,33 77,21 77,21 0,04% 198.062,04 99,48%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.920,1307854 0,04 76,81 76,81 0,04% 198.138,85 99,52%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 66,0487600 1,05 69,35 69,35 0,03% 198.208,20 99,55%

 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 1,8360370 34,85 63,99 63,99 0,03% 198.272,18 99,58%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 138,1740670 0,44 60,80 60,80 0,03% 198.332,98 99,62%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 10,4930000 5,53 58,03 58,03 0,03% 198.391,01 99,64%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 2,0117200 28,43 57,19 57,19 0,03% 198.448,20 99,67%

 00007268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

Material UN 37,7400000 1,33 50,19 50,19 0,03% 198.498,39 99,70%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 0,4399070 111,84 49,20 49,20 0,02% 198.547,59 99,72%

 00011711 SINAPI RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA

Material UN 4,0000000 12,27 49,08 49,08 0,02% 198.596,67 99,75%

 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN 4,0000000 12,21 48,84 48,84 0,02% 198.645,51 99,77%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 77,4975260 0,59 45,72 45,72 0,02% 198.691,24 99,80%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 38,4311106 1,06 40,74 40,74 0,02% 198.731,97 99,82%

 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 6,0000000 6,31 37,86 37,86 0,02% 198.769,83 99,83%

 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 9,3120000 3,44 32,03 32,03 0,02% 198.801,87 99,85%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 10,3200000 3,00 30,96 30,96 0,02% 198.832,83 99,87%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 22,8116290 1,11 25,32 25,32 0,01% 198.858,15 99,88%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 12,0000000 2,06 24,72 24,72 0,01% 198.882,87 99,89%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 64,6952000 0,37 23,94 23,94 0,01% 198.906,81 99,90%

 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 8,0000000 2,78 22,24 22,24 0,01% 198.929,05 99,91%

 



 

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,6071554 35,98 21,85 21,85 0,01% 198.950,89 99,93%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

Material L 0,8400000 23,77 19,97 19,97 0,01% 198.970,86 99,94%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) Material KG 1,0000000 17,12 17,12 17,12 0,01% 198.987,98 99,94%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 2,9620000 5,73 16,97 16,97 0,01% 199.004,95 99,95%

 00038098 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

Material UN 2,0000000 8,47 16,94 16,94 0,01% 199.021,89 99,96%

 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS

Material L 0,8355000 18,68 15,61 15,61 0,01% 199.037,50 99,97%

 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4882200 29,23 14,27 14,27 0,01% 199.051,77 99,98%

 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,6599580 19,55 12,90 12,90 0,01% 199.064,67 99,98%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,3000000 34,89 10,47 10,47 0,01% 199.075,14 99,99%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 0,4743000 20,29 9,62 9,62 0,00% 199.084,76 99,99%

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0025811 3.537,33 9,13 9,13 0,00% 199.093,89 100,00%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 30,0397610 0,30 9,01 9,01 0,00% 199.102,90 100,00%

 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

Material UN 99,0000000 0,09 8,91 8,91 0,00% 199.111,81 100,01%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

Material UN 0,0780000 95,79 7,47 7,47 0,00% 199.119,28 100,01%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

Material UN 1,8800000 3,78 7,11 7,11 0,00% 199.126,39 100,01%

 00038100 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE)

Material UN 2,0000000 3,54 7,08 7,08 0,00% 199.133,47 100,02%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN 4,0000000 1,60 6,40 6,40 0,00% 199.139,87 100,02%

 00013761 SINAPI APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO 

MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, 

MANGUEIRAS E CARRINHO

Material UN 0,0019242 3.036,64 5,84 5,84 0,00% 199.145,71 100,02%

 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,3000000 19,27 5,78 5,78 0,00% 199.151,49 100,03%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0620000 84,54 5,24 5,24 0,00% 199.156,74 100,03%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0003109 16.169,80 5,03 5,03 0,00% 199.161,76 100,03%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,8938000 3,04 2,72 2,72 0,00% 199.164,48 100,03%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 0,8400000 2,77 2,33 2,33 0,00% 199.166,81 100,03%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0011427 1.802,25 2,06 2,06 0,00% 199.168,87 100,04%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1200000 17,14 2,06 2,06 0,00% 199.170,92 100,04%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 2,6939000 0,57 1,54 1,54 0,00% 199.172,46 100,04%

 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0550000 22,58 1,24 1,24 0,00% 199.173,70 100,04%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0424000 18,43 0,78 0,78 0,00% 199.174,48 100,04%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 66,0487600 0,01 0,66 0,66 0,00% 199.175,14 100,04%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 53,07 0,53 0,53 0,00% 199.175,67 100,04%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0840000 4,99 0,42 0,42 0,00% 199.176,09 100,04%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000548 6.141,44 0,34 0,34 0,00% 199.176,43 100,04%

R$ 0,00

R$ 2.047,96Equipamento para Aquisição Permanente

Totais por Tipo

Equipamento

 



 

R$ 46.632,74

R$ 132.551,66

R$ 17.903,33

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 40,74

R$ 0,00

Total Geral 200.699,43

Outros

Total sem BDI 164.227,96

Total do BDI 36.471,47

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas
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Obra Bancos

Reforma em edificação SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.417,75 13,68 19.394,82 9,74 9,74

 94 Próprio TOLDO Material m² 49,67 382,27 18.987,35 9,54 19,28

 COMP. 007 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

m² 1.757,60 11,33 19.913,61 9,20 28,48

 95 Próprio INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA Serviços m² 114,64 156,17 17.903,32 8,99 37,47

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 13,44 959,27 12.892,58 6,48 43,94

 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

PISO - PISOS m² 44,74 278,69 12.468,59 6,26 50,21

 96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 55,21 197,32 10.894,03 5,47 55,68

 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 367,07 25,47 9.349,27 4,70 60,37

 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1.757,6 5,06 8.893,45 4,47 64,84

 100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 5,0 1.460,36 7.301,80 3,67 68,51

 104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 339,85 16,51 5.610,92 2,82 71,33

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 84,61 58,63 4.960,68 2,49 73,82

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 58,0 74,09 4.297,22 2,16 75,98

 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 9,6 445,72 4.278,91 2,15 78,13

B.D.I.

22,23%
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 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 6,02 687,64 4.139,59 2,08 80,20

 100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 100,0 35,30 3.530,00 1,77 81,98

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.276,5 2,46 3.140,19 1,58 83,55

 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 40,0 72,17 2.886,80 1,45 85,00

 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 30,0 86,96 2.608,80 1,31 86,31

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,1 1.235,02 2.593,54 1,30 87,62

 COMP. 005 Próprio TOMADA DE CHÃO - TELEFONE, LÓGICA E ENERGIA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 24,0 84,28 2.022,72 1,02 88,63

 COMP. 004 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 2 LAMPADAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 12,0 165,16 1.981,92 1,00 89,63

 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 30,0 57,91 1.737,30 0,87 90,50

 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021_PA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 40,0 37,12 1.484,80 0,75 91,25

 97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 44,74 31,79 1.422,28 0,71 91,96

 97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 31,0 44,36 1.375,16 0,69 92,65

 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 50,0 27,45 1.372,50 0,69 93,34

 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 60,0 19,54 1.172,40 0,59 93,93

 102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 1.009,49 1.009,49 0,51 94,44

 COMP. 003 Próprio RETIRADA DE ENTULHO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN 2,0 487,94 975,88 0,49 94,93

 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 8,0 121,27 970,16 0,49 95,41

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 367,07 2,54 932,35 0,47 95,88

 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 1,58 471,67 745,23 0,37 96,26

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 9,0 81,56 734,04 0,37 96,63

 



 

 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 112,17 673,02 0,34 96,96

 97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 45,5 11,39 518,24 0,26 97,22

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 119,78 479,12 0,24 97,46

 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 22,0 19,93 438,46 0,22 97,69

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 70,0 5,69 398,30 0,20 97,89

 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 85,92 343,68 0,17 98,06

 COMP.008 Próprio FIXAÇÃO DE CORRIMÃO ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 5,8 59,15 343,07 0,17 98,23

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 10,0 34,19 341,90 0,17 98,40

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 84,61 3,70 313,05 0,16 98,56

 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 4,0 76,35 305,40 0,15 98,71

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 70,0 4,22 295,40 0,15 98,86

 90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 10,0 27,96 279,60 0,14 99,00

 92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 117,74 235,48 0,12 99,12

 87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 3,0 71,76 215,28 0,11 99,23

 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 18,0 11,86 213,48 0,11 99,33

 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 47,31 189,24 0,10 99,43

 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

PISO - PISOS m² 4,0 41,46 165,84 0,08 99,51

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 10,0 15,93 159,30 0,08 99,59

 



 

 103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2,0 68,86 137,72 0,07 99,66

 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 32,64 130,56 0,07 99,73

 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 10,0 11,22 112,20 0,06 99,78

 104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 23,92 95,68 0,05 99,83

 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 0,32 252,75 80,88 0,04 99,87

 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 18,44 73,76 0,04 99,91

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 16,58 66,32 0,03 99,94

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 3,0 16,28 48,84 0,02 99,97

 104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 4,0 9,68 38,72 0,02 99,99

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 2,1 12,00 25,20 0,01 100,00

Total Geral 200.699,43

Total sem BDI 164.227,96

Total do BDI 36.471,47
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OBJETO: Reforma em edificação

Data: ago/24

ITEM TAXA

1 Administração Central (AC) 4,00%

2 Seguros (S) + Garantias (G) 0,80%

3 Riscos Imprevistos ( R ) 1,27%

4 PIS (I) 0,65%

5 ISS (I)* 2,00%

6 COFINS (I) 3,00%

7 Despesas Financeiras (DF) 1,23%

8 Bonificação (Lucro) (L) 7,40%

9 CPRB (I) 4,50%

* Município de Porto Alegre/RS (4,00% - abatimento de 50% em Materiais)

Cálculo do BDI

BDI = 28,35%

POLICIA FEDERAL

BDI =
 (1+AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)

-1
(1-I)

Demonstrativo de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
PREÇOS DESONERADOS

DISCRIMINAÇÃO

Reforma em edificação
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OBJETO: Reforma em edificação

Data: ago/24

ITEM TAXA

1 Administração Central (AC) 4,00%

2 Seguros (S) + Garantias (G) 0,80%

3 Riscos Imprevistos ( R ) 1,27%

4 PIS (I) 0,65%

5 ISS (I)* 2,00%

6 COFINS (I) 3,00%

7 Despesas Financeiras (DF) 1,23%

8 Bonificação (Lucro) (L) 7,40%

* Município de Porto Alegre/RS (4,00% - abatimento de 50% em Materiais)

Cálculo do BDI

BDI = 22,23%

POLICIA FEDERAL

BDI =
 (1+AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)

-1
(1-I)

Demonstrativo de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
PREÇOS NÃO DESONERADOS

DISCRIMINAÇÃO

Reforma em edificação
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Obra Bancos
Reforma de edificação SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
 1 DEMOLIÇÕES 0,00%

4.892,13
100,00%
4.892,13

 2 PISO 0,00%
23.720,37

50,00%
11.860,19

50,00%
11.860,19

 3 PAREDE 0,00%
62.031,90

50,00%
31.015,95

50,00%
31.015,95

 4 TETO 0,00%
16.141,74

25,00%
4.035,44

25,00%
4.035,44

25,00%
4.035,44

25,00%
4.035,44

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00%
16.179,88

25,00%
4.044,97

75,00%
12.134,91

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00%
2.406,04

100,00%
2.406,04

 7 AR CONDICIONADO 0,00%
9.411,40

100,00%
9.411,40

 8 ESQUADRIAS 0,00%
65.915,97

100,00%
65.915,97

6,46% 46,79% 23,37% 23,37%
R$ 12.972,54 R$ 93.903,76 R$ 46.911,58 R$ 46.911,55

6,46% 53,25% 76,63% 100,00%
R$ 12.972,54 R$ 106.876,30 R$ 153.787,88 R$ 200.699,43

B.D.I.
22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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Item Descrição Descrição

 1 DEMOLIÇÕES

 1.1 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Para a remoção de metais sanitários foi considerado a quantidade de barras de apoio a serem 

tiradas de todos os sanitários femininos e masculinos existentes na edificação.

 1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Para a remoção de louças foi considerado a retirada dos mictórios instalados nos sanitários 

masculinos.

 1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Para a remoção de portas, foi considerado a área da porta de alumínio a ser retirada no primeiro 

pavimento.

 1.4 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Para remoção das paredes de drywall, foi considerado a área das paredes (divisórias) a serem 

retiradas conforme demonstrado em projeto executivo.

 1.5 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Para a remoção do forro de gesso, foi considerado a quantidade de placas de gesso danificadas e 

feito a metragem quadrada delas.

 1.6 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Para a remoção do piso de madeira foi considerado a área de piso danificada em cada pavimento 

demonstrado em projeto executivo.

 1.7 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Para esse item, foi feito a metragem quadrada de toldo encontrado no terraço da edificação. Além 

disso, foi considerado a retirada de todas as cortinas nas salas.

 1.8 RETIRADA DE ENTULHO O cálculo do entulho foi feito de acordo com 2 dias trabalhados de 1 servente juntamente com o 

transporte desse material.
 2 PISO

 2.1 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

Foi realizado o cálculo de acordo com a retirada do piso danificado.

 2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

Foi realizado o cálculo de todas as áreas onde se encontram o piso em taco de madeira.

 2.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Foi realizado o cálculo de todas as áreas onde se encontram o piso em taco de madeira.

 2.4 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

Para o cálculo da soleira de marmore foi considerado a metragem linear de onde será levantado 

alvernaria para fazer os boxes dos banheiros (tanto femininos como masculinos)

 3 PAREDE

 3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 Foi considerado a limpeza das paredes a serem pintadas que não são de gesso acartonado

 3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

Foi considerado a metragem quadrada de todas as paredes a serem pintadas conforme projeto 

arquitetônico

 3.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Foi considerado a metragem quadrada de todas as paredes a serem pintadas conforme projeto 

arquitetônico

Memória de Cálculo

 



 

 3.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

Foi considerado a metragem quadrada das paredes novas a serem implementadas na edificação 

conforme projeto arquitetônico

 3.5 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

Foi considerado a metragem quadrada das divisórias a serem instaladas nos sanitários onde 

serão realizados novos boxes para chuveiro

 3.6 LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Foi considerado a metragem quadrada de todas as paredes a serem pintadas conforme projeto 

arquitetônico

 3.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Para o cálculo do levantamento de alvenaria foi considerado a metragem quadrada de onde será 

levantado alvernaria para fazer os boxes dos banheiros (tanto femininos como masculinos)

 3.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

Para o cálculo do levantamento de alvenaria foi considerado a metragem quadrada de onde será 

levantado alvernaria para fazer os boxes dos banheiros (tanto femininos como masculinos)

 3.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Para o cálculo do levantamento de alvenaria foi considerado a metragem quadrada de onde será 

levantado alvernaria para fazer os boxes dos banheiros (tanto femininos como masculinos). Além 

disso, foi considerado a troca das peças que serão danificadas com os rasgos nas paredes para 

passagem de tubulação e fiação

 4 TETO

 4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

Foi considerado a metragem quadrada de todo o teto em concreto aparente ou reboco aparente a 

serem pintadas conforme projeto arquitetônico

 4.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Foi considerado a metragem quadrada de todo o teto em concreto aparente ou reboco aparente a 

serem pintadas conforme projeto arquitetônico

 4.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

Para a remoção do forro de gesso, foi considerado a quantidade de placas de gesso danificadas e 

feito a metragem quadrada delas.

 4.4 LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Foi considerado a metragem quadrada de todo o teto em concreto aparente ou reboco aparente a 

serem pintadas conforme projeto arquitetônico

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 5.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Foi feito o levantamento unitário das tomadas a serem instaladas na edificação

 5.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Foi feito o levantamento unitário das tomadas a serem instaladas na edificação

 



 

 5.3 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Os pontos deverão serem instalados próximo ao chuveiro

 5.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Foi considerado um disjuntor para cada chuveiro novo

 5.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Foi considerado a distância do quadro até o chuveiro

 5.6 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

Foi feito o levantamento unitário das lâmpadas queimadas ou faltantes

 5.7 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Foi feito o levantamento unitário das lâmpadas queimadas ou faltantes

 5.8 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Foi feito o levantamento unitário das lâmpadas queimadas ou faltantes

 5.9 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Foi considerado a metragem linear do rasgo para instalação de eletroduto

 5.10 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

foi feito o levantamento linear da tubulação para os pontos das câmeras

 5.11 LUMINÁRIA TIPO CALHA 2 LAMPADAS Foi feito o levantamento dos suportes luminários faltantes

 5.12 TOMADA DE CHÃO - TELEFONE, LÓGICA E ENERGIA Foi feito a quantificação das tomadas de chão a serem trocados

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalação de ralo sifonado para cada novo box de banheiro

 6.3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

quantificação da metragem de tubo para a ligação do novo ralo sifonado até a tubulação existente

 6.4 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

quantificação de peças para a ligação do novo ralo sifonado até a tubulação existente

 6.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

quantificação da metragem de tubo para a ligação do novo ralo sifonado até a tubulação existente

 



 

 6.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

quantificação da metragem de tubo para nova ligação de chuveiro

 6.7 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

quantificação de peças de tubo para nova ligação de chuveiro

 6.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

quantificação da metragem de tubo para nova ligação de chuveiro

 6.9 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantificado de acordo com a nova quantidade de box

 6.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Quantificado de acordo com a nova quantidade de box - área quadrada do box

 6.11 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantificado de acordo com a nova quantidade de box - área quadrada do box

 6.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Foi feito de acordo no o número de novos chuveiros

 6.13 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

Foi feito o levantamento de acordo com a área dos novos boxes de chuveiros

 7 AR CONDICIONADO

 7.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 7.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 7.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 7.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 



 

 7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

feito o levantamento de quantidade linear para a ligação dos ares condicionados

 8 ESQUADRIAS

 8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Quantificação de portas novas de acordo com as novas divisorias

 8.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Conforme substituição da porta de alumínio

 8.3 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

Colocação de porta de vidro com alumínio no quarto pavimento (conforme dimensões da porta)

 8.4 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Colocação de porta no pavimento térreo (área da porta)

 8.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

Instalação de vidro ao lado da porta do pavimento térreo conforme abertura 

 8.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Portas de alumínio nos sanitários

 8.7 TOLDO Colocação de toldo (área dos dois lados do terraço)

 8.8 INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA Instalação de cortina em todas as salas

 8.9 FIXAÇÃO DE CORRIMÃO Quantificado de acordo com a instalação de um corrimão encontrado no local
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MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA DE EDIFICAÇÃO  

POLÍCIA FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO / 2024 



INTRODUÇÃO  

O presente memorial tem como objetivo descrever as caraterísticas do projeto de 

reforma do prédio de propriedade da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. 

O prédio possui 5 pavimentos no total, sendo o térreo e mais 4 pavimentos. 

Atualmente o prédio encontra-se desocupado e aguardando para reformas.  

Para elaboração da proposta, deverá ser visitado o local para conhecimento e 

confirmação de tudo o que existe e sua interferência com o projeto, inclusive, 

interligações com equipamentos e construções existentes.  

Compete aos proponentes efetuar completo estudo (verificação preliminar) das 

plantas e especificações fornecidas pelo contratante e que compõem o projeto. Caso sejam 

constatadas pelo executante quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre 

transgressão às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em vigor, deverá dar 

imediata comunicação ao contratante para que sejam os mesmos discutidos e sanados.  

Todo fornecimento de material e/ou execução de serviços deverá seguir o que 

consta neste memorial e em outros documentos de padronização da POLÍCIA FEDERAL. 

Caso haja alguma alteração por falta ou inexistência no mercado, deverá ser apresentado 

pela CONTRATADA, amostra ou protótipo para aprovação da fiscalização, principalmente nos 

itens: 

 ● Pisos; 

● Esquadrias e seus complementos; 

 ● Forros; 

 ● Divisórias; 

 ● Luminárias; 

 ● E outros que solicitados pela fiscalização. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo orientar e especificar os serviços 

e materiais necessários para a reforma das instalações do edifício, complementando as 

demais peças técnicas que compõem o projeto da reforma.  

 



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS 

SERVIÇOS 

A execução da obra e dos serviços deverão obedecer rigorosamente às 

especificações constantes neste Memorial Descritivo, às normas da ABNT, bem como a 

todas as prescrições dos projetos e de eventuais memoriais específicos, à legislação da 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionária de Energia Elétrica, 

Concessionária de Água e Esgoto e demais órgãos pertinentes à obra.  

Em caso de divergência entre os desenhos, prevalecerão os de maior escala sobre 

os de menor. Em caso de divergência entre desenhos e memoriais, prevalecerão as 

especificações existentes.  

O proponente deverá incluir em seu orçamento proposto todos os materiais e 

serviços relacionados à: ARQUITETURA, ELÉTRICA / LÓGICA, ESTRUTURAL, e 

HIDROSSANITÁRIO, mesmo quando não especificados nos projetos, necessários ao 

perfeito acabamento e funcionamento do produto final.  

A CONTRATADA deverá, também, incluir em sua proposta todos os custos 

relativos a trabalhos noturnos ou em finais de semana e feriados (horas extras, adicionais 

noturnos, transportes, estadias, refeições) e demais taxas, impostos, 

contribuições/encargos sociais e tributos Federais, Estaduais e Municipais. A 

CONTRATADA não poderá pleitear reembolso destes custos.  

Em caso de dúvidas, estas deverão ser esclarecidas já na elaboração das propostas, 

através de consulta à Comissão Permanente de Licitações da POLÍCIA FEDERAL. 

Deverá ainda o proponente inspecionar o local e as condições de execução dos serviços.  

Todas as medidas e dimensões apresentadas neste Memorial Descritivo e 

desenhos de projeto servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, proceder todas as medições e checagens 

necessárias para a realização dos serviços objetos deste Memorial Descritivo.  

Todos os detalhes eventualmente omissos neste Memorial Descritivo ou nos 

desenhos, mas necessários ao bom desempenho dos sistemas em consideração, deverão 

ser levantados e apontados pelos proponentes na consolidação das suas propostas, não 



sendo aceita a afirmação de que determinado detalhe não foi considerado porque não 

estava explícito no projeto de concorrência.  

Poderá a FISCALIZAÇÃO DA OBRA, impugnar e mandar demolir, ou substituir 

serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as 

especificações, ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou 

substituições dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive 

daqueles casos em que os serviços tenham sido executados por empresa 

ESPECIALIZADA subcontratada.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os 

cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos 

e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a 

estabilidade das redes de infraestrutura, aéreas e subterrâneas, localizadas nas áreas 

adjacentes; além de garantir a integridade física das instalações e dependências do prédio 

e de terceiros, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da 

obra.  

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos 

causados ao prédio e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.  

A CONTRATADA deverá constantemente efetuar a limpeza da obra e do canteiro 

de serviço, obrigando-se a mantê-lo em perfeita ordem, livre de entulho e com os 

materiais e equipamentos devidamente acondicionados, durante todas as etapas de 

execução, garantindo a total segurança dos operários. A CONTRATADA deverá manter 

no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 

responsabilidade, o CADERNO DE OBRAS, onde deverão ser anotados, pelo 

engenheiro/arquiteto responsável por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO 

DA OBRA, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais 

como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias, etc. e o 

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA, afixado em local de fácil acesso e visualização, 

rigorosamente atualizado.  

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: a Obra deverá ser executada no prazo máximo de 

120 (cento e vinte) DIAS CORRIDOS, a contar da assinatura do Contrato. 



MATERIAIS 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os 

materiais e equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a 

garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de 

fabricação, isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as especificações 

originais do FABRICANTE (sejam elas defeitos de fabricação, transporte ou manuseio 

inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 

especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e outros documentos.  

As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricação, execução e 

tecnologia utilizados e indicados nos memoriais, projetos e planilhas deverão respeitar as 

especificações existentes no local. Poderão ser substituídos por outros de igual ou 

superior qualidade, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO e que suas especificações 

técnicas sejam devidamente comprovadas através de atestados ou ensaios executados por 

firma ou profissionais especializados ou outro órgão certificador acreditado pelo 

INMETRO, correndo as despesas por conta da Contratada. Deverão ainda obedecer 

integralmente aos critérios arquitetônicos e acabamentos especificados nos projetos e 

memoriais, não sendo admitidas alterações. 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo de Especificação, ou dos 

Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser 

aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos 

FABRICANTES.  

Caberá a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar à 

CONTRATANTE, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e 

em tempo hábil, cabendo à CONTRATANTE fazer as devidas anotações, na Caderneta 

de Obras, quanto à sua aprovação ou rejeição. 

 Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar 

determinado material especificado deverá ser formalizada a sua substituição, com a prévia 



aprovação da CONTRATANTE. SIMILARIDADES E EQUIVALÊNCIAS DOS 

MATERIAIS  

Os materiais e fabricantes especificados poderão ser substituídos por similares e 

equivalentes. 

Similares 

Componentes que têm a mesma função na edificação. 

Equivalentes 

Componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação.  

Tal substituição só poderá ocorrer após aprovação por escrito da 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA, desde que o novo material proposto possua similaridade 

ao substituído nos seguintes itens:  

● Qualidade de padronização de medidas;  

● Qualidades de resistência;  

● Qualidades de eficiência;  

● Uniformidade de coloração;  

● Uniformidade de textura;  

● Composição química;  

● Aspecto do material. 

Ratificamos que a descrição da marca é apenas um critério técnico adotado e 

necessário de comparação para adoção de parâmetros orçamentários e orientadores que 

devem corresponder a excelência da qualidade e eficiência para os devidos acabamentos 

e ambientes, além de proporcionar uma melhor manutenção, de acordo com o projeto, 

tipologia e uso da edificação. 

MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança 

no manuseio, armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra deverão 

seguir rigorosamente aos seguintes itens:  

Especificação técnicas.  

● Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço.  



● Cláusulas do Termo de Garantia do material.  

● Normas da ABNT.  

● Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissão de normas 

nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas.  

● Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do  

● Ministério do Trabalho. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade técnica pela execução da 

obra, emitindo as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA ou CAU, para este fim 

antes do início dos serviços. 

CADERNO DE OBRAS 

A CONTRATADA para a execução das obras, deverá manter um Caderno de 

Obras a ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra. Deverá 

também realizar registro fotográfico de todas as etapas das obras, devendo esse relatório 

ser anexado à medição dos serviços. 

VIGILÂNCIA 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela segurança do local durante as 

obras, bem como do controle, estoque e recebimento de materiais.  

Esses custos devem estar inclusos na proposta apresentada. 

EQUIPAMENTOS 

O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo 

com a natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, 

maquinário, ferramentas, etc., necessários à sua boa execução. Utilizar equipamentos 

apropriados para transporte de pessoal / materiais / entulho. 

 

 

 



ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A entrada e saída de material deverá ser feita obedecendo um planejamento de 

fluxos e horários estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. Será permitido o uso do elevador 

de carga e a escada para os transportes verticais necessários durante a obra.  

A limpeza da obra, o transporte e o descarte do entulho serão de inteira 

responsabilidade da Contratada.  

Ao final de cada atividade ou conclusão de serviços, os materiais não aplicados, 

sobras de acabamento, equipamentos de apoio e embalagens vazias deverão ser 

recolhidos em local indicado pela Contratante.  

Os entulhos deverão ser removidos do local o mais rapidamente possível.  

A logística e o planejamento geral para execução das obras deverão ser 

apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

CONDIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA será responsável pela higiene e segurança de todos os locais 

de trabalho, a fim de garantir sua salubridade e ordem, bem como será obrigada a cumprir 

as exigências determinadas pelos poderes públicos, as determinações e instruções da 

Fiscalização e em particular, as Normas que regem a Segurança do Trabalho nas 

atividades da Construção Civil. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção de 

acordo com o tipo de serviço em execução, tais como óculos de segurança, cintos, 

máscaras, luvas, etc. O uso de uniforme, botas de segurança e capacetes é obrigatório para 

todos os funcionários presentes nos locais de execução dos serviços de construção, 

durante todo o período contratual;  

Os locais de trabalho deverão ser mantidos constantemente limpos, protegidos e 

desimpedidos;  

Os caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos, desimpedidos e 

protegidos; A CONTRATADA será obrigada a tomar medidas especiais quanto ao 

armazenamento, transporte e à utilização de materiais combustíveis, que deverá obedecer 

às leis e regulamentos em vigor, bem como às instruções da Fiscalização, sem que estas 

instruções reduzam ou eximam a Contratada das responsabilidades decorrentes;  



Em hipótese alguma, deverá ser colocado fogo nos restos de materiais.  

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina 

do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho. 

DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA 

SEGURO  

Seguro Responsabilidade Civil, Acidente Pessoal e outros.  

PRECAUÇÕES  

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA apresentará à Fiscalização o 

profissional responsável pela obra, oportunidade na qual serão estabelecidas as medidas 

e precauções específicas sobre a matéria, que fazem parte das normas de segurança 

específicas.  

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES  

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:  

● Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;  

●Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;  

● Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da 

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente 

de Trabalho). Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão 

pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato 

à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira 

mais detalhada possível, à Fiscalização. De igual maneira, será notificada a ocorrência de 

qualquer acidente sem lesão, especialmente princípios de incêndio.  

SUSPENSÃO DO TRABALHO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA  

A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco 

iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes), 

equipamentos e/ou o patrimônio da unidade da POLÍCIA FEDERAL.  



As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, 

não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) 

contrato(s) referente(s) a prazos e multas.  

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL  

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção 

individuais (EPI’S) aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 

máscaras, óculos, protetores auriculares, etc., de acordo com as prescrições específicas 

em vigor e executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com 

as normas de segurança estabelecidas pela ABNT e nas Normas Regulamentadoras:  

NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI NR-1 – Disposições Gerais.  

Os EPI’S deverão ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. 

SUPERVISÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

A FISCALIZAÇÃO DA OBRA fará a supervisão dos serviços diariamente e/ou 

periodicamente, através de seu Técnico responsável pela obra.  

O Técnico além das visitas normais às obras, fará reuniões semanais no canteiro 

da obra às quais a Contratada se obriga a comparecer representada por seu Engenheiro 

Coordenador. O Técnico da FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à Contratada, reuniões a 

qualquer momento, sempre que necessário para o bom andamento da obra. 

FISCALIZAÇÃO GERAL 

A Fiscalização Geral dos serviços será exercida pela FISCALIZAÇÃO, que terá 

poderes para:  

● Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da Contratada, do local dos 

serviços, por motivo de embaraçar os serviços, ou cuja permanência seja julgada 

inconveniente, a critério exclusivo da Fiscalização;  

● Exigir fiel obediência ao projeto e às especificações;  

● Recusar serviços ou materiais que não obedeçam ao projeto ou às 

especificações;  



● Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com a boa 

técnica ou atente contra a segurança da obra ou bens de terceiros, exigindo a adoção das 

medidas que se fizerem necessárias;  

● Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras;  

● Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de suas 

funções;  

● Examinar, verificar, e aprovar as medições dos serviços realizados; 

Obs.: As exigências da FISCALIZAÇÃO DA OBRA e do projetista, bem como as suas 

atuações, não eximem a Contratada de qualquer das responsabilidades oriundas ou 

assumidas na execução dos serviços. 

RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

Todos os problemas e assuntos pertinentes à obra devem ser discutidos com a 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA.  

As medições também deverão ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO, para 

providências.  

O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho será proposto 

previamente pela Contratada e aprovado pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA, cabendo à 

Contratada zelar pelo seu cumprimento;  

Todas as dúvidas que venham a ser levantadas pela Contratada com relação ao 

projeto, serão esclarecidas pela FISCALIZAÇÃO no menor prazo possível;  

De preferência, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro 

Coordenador deverá ser feito por ocasião das visitas à obra e de preferência na reunião da 

obra.  

A CONTRATADA estará obrigada a suplementar o estoque de materiais, 

substituir ou aumentar o número de equipamentos e pessoal se a FISCALIZAÇÃO 

constatar que a quantidade, o número ou a qualidade não estejam atendendo ao correto e 

necessário andamento dos serviços com relação ao cronograma previamente estabelecido, 

e com os prazos previstos.  



A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO, a 

qualquer momento, as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal fato 

implique em responsabilidade da FISCALIZAÇÃO, sobre qualquer ação da 

CONTRATADA;  

A CONTRATADA será obrigada a apresentar-se no escritório da 

FISCALIZAÇÃO ou no canteiro de obras sempre que convocada por ato convocatório 

oral ou escrito, que determinará as pessoas a comparecer, ou assunto a ser tratado, não 

servindo esta reunião como fato para a suspensão dos serviços.  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade decorrente do não atendimento a 

esta convocação;  

A CONTRATADA deverá refazer todos os serviços recusados pela 

FISCALIZAÇÃO ou pelos projetistas, bem como substituir por sua conta os materiais e 

serviços não aceitos pelos mesmos, independentemente das medições já efetuadas; o 

atraso da obra não será justificado neste caso;  

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias dos projetos, do caderno 

técnico, do cronograma, do contrato e demais documentos necessários, bem como manter 

livros em três vias do diário de obras, com todas as páginas numeradas e rubricadas pela 

FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas diariamente as diversas ocorrências e fatos cujo 

registro será considerado necessário ou de interesse, e também as determinações da 

FISCALIZAÇÃO, cabendo à Contratada apor o seu “ciente” ou comentário pertinente;  

Compete à CONTRATADA examinar os projetos, o presente caderno técnico e 

os demais elementos que compõem o projeto e contrato, de modo a poder apresentar em 

tempo hábil por escrito, todas as divergências, dúvidas, erros e omissões por ventura 

encontrados nos mesmos, e que possam comprometer o andamento normal e a segurança 

dos serviços contratados.  

A CONTRATADA estará obrigada a acatar as decisões tomadas em reuniões 

relativas ao andamento dos serviços contratados, visando acelerar o ritmo dos trabalhos 

de obra, sem, contudo, interferir nas datas limites previstas no cronograma contratual. 

SUBCONTRATAÇÕES 

A CONTRATADA não poderá subcontratar integralmente as obras e serviços 

contratados, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados, 



sendo mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o contratante. Os serviços 

especializados somente poderão ser subcontratados com firmas idôneas, devidamente 

registradas no CAU ou CREA, devendo as cópias das RRTs ou ARTs respectivas ser 

apresentada ao fiscal técnico do contratante para guarda no local da obra. O contratante 

reserva-se o direito de vetar a subcontratação de outra empresa para a execução dos 

serviços citados se a mesma for considerada (no exclusivo critério do contratante) como 

tecnicamente não idônea. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pela CONTRATADA poderá 

ser submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras ou equivalentes 

internacionais, como condições prévias de recebimento dos serviços respectivos. Estes 

ensaios serão feitos pela CONTRATADA, às suas expensas, em nome e sob a fiscalização 

da CONTRATANTE, que receberá os resultados dos mesmos. 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 

em 90 (noventa) DIAS após o recebimento provisório, referido no item anterior, se 

tiverem sido atendidas todas as exigências e pendências apontadas pela comissão de 

recebimento da obra, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento da obra e serviços executados e se estiverem solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou fornecedores 

de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação. Este termo de 

recebimento definitivo deverá conter formal declaração de que o prazo mencionado no 

artigo 1.245 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse 

mesmo termo, sendo esta data a de início efetivo do período de garantia. 

GARANTIA 

As instalações ficarão garantidas pelo executante de acordo com o Código Civil 

Brasileiro. Nenhum equipamento ou componente terá garantia inferior a 1 (um) ano de 

funcionamento. 

 



DEMOLIÇÕES 

Deverão ser demolidos ou desmanchados elementos indicados no projeto que 

constam na obra, tais como paredes, divisórias, pisos, azulejos, forros, equipamentos 

sanitários, portas, esquadrias, coberturas e outros elementos. Abaixo seguem detalhados 

os pontos de intervenção.  

OBSERVAÇÃO: As retiradas de materiais de demolição da obra deverão ser 

precedidas de consulta ao Setor de Manutenção da Polícia Federal, sendo que somente 

este setor poderá determinar a inservibilidade dos mesmos. 

DIVISÓRIAS LEVES 

Serão removidas todas as divisórias leves apontadas no projeto. Todos elementos 

como painéis, portas, vidros e montantes deverão ser retirados do local. 

AZULEJO 

Serão removidos parte dos revestimentos nos sanitários femininos e masculinos 

onde será executado um box para tomar banho. A remoção é nos boxes dos sanitários 

masculinos e femininos do primeiro pavimento e dos boxes dos sanitários masculinos do 

segundo e terceiro pavimento. 

FORROS 

Os forros de gesso danificados de todos os pavimentos deverão serem retirados e 

descartados. 

PORTAS 

As portas das divisórias leves e a porta de alumínio que dá acesso ao Pátio Interno 

do primeiro pavimento deverão ser removidas. 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

Os mictórios encontrados nos sanitários masculinos (primeiro, segundo e terceiro 

pavimento), bem como seus registros, deverão ser removidos. 

 

 

 



REMOÇÃO DE METAIS  

Deverá ser retirado as barras de PCD encontradas nos sanitários masculinos e 

femininos de todos os pavimentos (barras próximas ao vaso sanitário e na porta de 

acesso). 

PISOS 

Parte dos pisos de madeira (piso em taco de madeira) deverão ser retirados 

conforme demonstrado em projeto executivo. 

Nos sanitários, onde será realizado o box do chuveiro, deverá ser removido parte 

do contrapiso para a execução de ligações hidrossanitárias e realização de novo piso com 

caimento para o ralo sifonado para escoamento da água. 

TOLDOS 

Remover os toldos encontrados no quarto pavimento de ambos os lados da 

edificação. 

PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS 

O piso existente em tacos de madeira na edificação deverá ser totalmente 

restaurado. As peças danificadas ou quebradas deverão ser trocadas. Todos tacos deverão 

ser fixados no piso e após deve ser realizada calafetagem de todas as peças. Na sequencia 

o piso deverá ser lixado sucessivas vezes até apresentar uma superfície uniforme. Após 

aplicar 1 camada de sinteko sobre a madeira crua (queimada). Finalizando deverá ser 

aplicada 2 camadas de PU com catalizador. 

Nos sanitários, onde será realizado o box do chuveiro, deverá ser recolocado o 

piso cerâmico, fazendo um caimento pro ralo sifonado para escoamento da água. 

Ademais, essa colocação deverá ser realizada após as modificações e ligações 

hidrossanitárias necessárias. 

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS 

Serão utilizadas nos Sanitários, conforme indicação no projeto arquitetônico. O 

material está especificado no orçamento. 

 

 



DIVISÓRIAS LEVES 

Serão utilizadas divisórias de gesso acartonado standard (placa branca) para 

fechamentos de algumas salas do edifício, conforme indicação do projeto arquitetônico. 

As paredes serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e paredes, 

com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 60mm, e placa standard dupla 

de 12,5mm de espessura.  

PINTURAS 

GENERALIDADES 

Juntamente com esta especificação, deverão ser obedecidas e cumpridas todas as 

normas da ABNT pertinentes ao assunto. Para cada esquema de pintura deverão ser 

utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo fabricante.  

Todo o material a ser utilizado na execução da pintura deverá ser de 1ª linha.  

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a 

umidade não prejudique a aderência e nem cause a formação de bolhas, soltando a pintura. 

Caso apresente vestígio de óleo, gordura ou graxa nas superfícies, os mesmos deverão ser 

removidos de acordo com orientação do fabricante da tinta a ser aplicada, para que não 

haja problema com a pintura sobre estas superfícies.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas, no mínimo, 

entre demãos sucessivas, salvo quando indicado de outra forma.  

Igual cuidado deverá haver entre demãos de massa, observando-se um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo, indicado de outra forma.  

Quaisquer danos à pintura, que porventura venham ocorrer durante as instalações 

deverão ser reparados e retocados. A pintura de retoque deverá ser conforme 

recomendação do Fabricante da tinta original, devendo ser dada atenção especial à 

aderência da tinta em retoque.  



Deverá ser realizada Fiscalização, inspeção e controle de qualidade das tintas 

especificadas, antes de sua aplicação. 

Durante a aplicação as tintas deverão ser mantidas homogeneizadas com 

consistência uniforme. A mistura, homogeneização e aplicação da tinta deverão estar de 

acordo com as instruções do fabricante. Todo o serviço deverá ser efetuado de maneira 

esmerada, de modo que as superfícies acabadas fiquem isentas de escorrimentos, 

respingos, ondas, recobrimentos e marcas de pincel. A superfície acabada deverá 

apresentar, depois de pronta, textura completamente uniforme, tonalidade e brilho 

homogêneos.  

Caberá a Contratada executar o serviço de Pintura nos locais indicados, utilizando 

para execução do mesmo somente profissionais especializados.  

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com orientação do 

Fabricante e com acompanhamento adequado por parte da Contratada.  

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à apreciação da 

Fiscalização uma amostra com dimensões de cerca de 0,5 m² da cor em questão.  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo 

as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus 

rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um 

bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas 

por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que 

serão removidos ao término de cada dia de trabalho. 

CERÂMICA 

Serão utilizadas nos Sanitários conforme indicação no projeto arquitetônico. O 

assentamento deve ser feito em contrapiso curado, com argamassa Ligamax Gold Basic 

ou similar de maior qualidade. 

CHUVEIROS 

Serão instalados chuveiros elétricos nos sanitários, seguindo dimensionamento do 

projeto elétrico. Voltagem 110V. Marca Lorenzetti Advanced Branco ou similar de maior 

qualidade. 

 



TOLDOS 

Deverá ser instalado toldos no quarto pavimento, nos dois terraços da edificação. 

CORTINAS 

Deverá ser instalado cortinas tipo persiana em todas as salas. 

CLIMATIZAÇÃO 

A execução do serviço deve ser realizada por instaladores credenciados pelos 

fabricantes dos equipamentos, coordenados e acompanhados por Responsável Técnico. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As informações sobre as instalações hidrossanitárias devem ser consultadas no 

projeto e memorial especifico. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA 

As informações sobre as instalações elétricas e de lógica devem ser consultadas 

no projeto e memorial especifico. 

LIMPEZA GERAL 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 

os acessos. Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, 

etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da obra por esses serviços de limpeza. Não será permitido uso de ácidos impróprios 

para obra. Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida nas superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza 

nos vidros e ferragens das esquadrias. 
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ANEXO 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

(EXECUTIVOS) 

 

Nota: Por questões de segurança policial, as plantas da obra serão 

fornecidas exclusivamente à empresa vencedora da licitação, mediante 

lavratura de Termo de Confidencialidade. As empresas que tiverem 

interesse, poderão ter acesso às mesmas, apenas para visualização, 

durante a vistoria para a licitação. Além disso, o Projeto Básico, Termo 

de Referência e demais documentos técnicos ofertados asseguram o 

nível de detalhamento adequado e suficiente, para entendimento 

completo dos licitantes possibilitando a elaboração de uma proposta 

fidedigna. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20240103601

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENAN TREBIEN

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2518917616

Registro: 27453AC

2. Dados do Contrato

Contratante: Ministerio da Justica e Seguranca Publica CPF/CNPJ: 00.394.494/0037-47

AVENIDA IPIRANGA Nº: 1365

Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90160093

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PADRE CACIQUE Nº: 112

Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90810240

Data de Início: 06/01/2025 Previsão de término: 05/05/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: Ministerio da Justica e Seguranca Publica CPF/CNPJ: 00.394.494/0037-47

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1.079,38 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma em edificação.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AC,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalíssimo, intransferível e de minha inteira responsabilidade (art. 5º, Res. nº 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo ?OBSERVAÇÕES? APENAS E TÃO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITÂNCIA DE ATRIBUIÇÕES e, consequentemente, AUTUAÇÃO e
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RENAN TREBIEN - CPF: 107.609.519-42

Ministerio da Justica e Seguranca Publica - CNPJ: 00.394.494/0037-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 22/08/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8208324774

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 25zb2
Impresso em: 23/08/2024 às 14:39:37 por: , ip: 200.169.33.57

https://crea-ac.sitac.com.brouvidoria@creaac.org.br

Tel:  (68)3214-7550 Fax:  (68) 3226-7294
CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Acre
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MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO 

 

Indicador 

Nº + Título do Indicador que será utilizado 

Item  

Finalidade  

Meta a cumprir  

Forma de acompanhamento  

Periodicidade  

Mecanismo de Cálculo  

Início de vigência  

Faixas de ajuste no pagamento  

Sanções  

Observações  

 

Exemplo de Indicador 

Nº 01 Prazo de atendimento de demandas (OS) 

Item Descrição 

Finalidade Garantir um atendimento célere às 

demandas do órgão 

Meta a cumprir 24h 

Instrumento de medição Sistema informatizado de solicitação de 

serviços – Ordem de Serviço (OS) 

eletrônica. 

Forma de acompanhamento Pelo sistema. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo Cada OS será verificada e valorada 

individualmente. Nº de horas no 

atendimento/24h = X 

Início de Vigência Data da assinatura do contrato 

Faixas de ajuste no pagamento X até 1 – 100% do valor da OS 

De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS 

De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS 

Sanções 20% das OS acima de 2 – multa de XX 

30% das OC acima de 2 – multa de XX + 

rescisão contratual 

Observações  

 

 

Porto Alegre/RS, 23/09/2024. 

 

RENAN TREBIEN 

Escrivão de Polícia Federal 

GTED/SELOG/SR/PF/AC 


